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AMIDAMENTS



1.1 m3 ENDERROC DE MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT, A MÀ I AMB COMPRESSOR, A QUALSEVOL ALÇADA,
INCLOS CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTANCIA I PAGAMENT DE TAXES I CANON D'ABOCAMENT.

1 23,90 3,60 0,20 17,2Mur escales P-Vestíbul
1 26,60 11,20 0,20 59,6Mur escales fosat
1 17,80 17,00 0,20 60,5Magatzem
2 10,00 0,40 1,50 12,0Jardineres coberta

0,0

TOTAL m3............: 149,3

1.2 m3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O TOTXANA DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, A
QUALSEVOL ALÇADA, AMB P.P. D'ESTRUCTURA METALICA DE SUPORT, INCLOS CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTANCIA I PAGAMENT DE TAXES I
CANON D'ABOCAMENT.

1 52,40 0,15 3,76 29,6Tancaments P-Vestibul
6 5,00 0,15 3,76 16,9
1 4,60 3,62 0,15 2,5Tancament bombes
1 35,50 11,20 0,15 59,6Entre silo i lanzadera

TOTAL m3............: 108,6

1.3 m2 ENDERROC DE SOSTRE INDUSTRIALITZAT DE FORMIGÓ ARMAT I DEMOLICIÓ DE CAPA DE COMPRESSIO DE
QUALSEVOL GRUIX, INCLOS P.P. DE DESMUNTATGE DE JASSERES, A MÀ I AMB COMPRESSOR, A QUALSEVOL
ALÇADA I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, I TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTANCIA I PAGAMENT DE CANON I TAXES D'ABOCAMENT.

0,0Coberta
1 7,20 7,40 53,3Forat provisional obra
2 2,50 2,30 11,5Forats ventilació
2 2,00 1,50 6,0
2 5,75 1,50 17,3
2 1,60 1,40 4,5Planta Vestíbul
2 17,20 4,50 154,8Forat rampes
1 12,00 2,80 33,6Forat escala 1
1 5,80 2,90 16,8Forat escala 2
1 2,50 1,90 4,8
1 4,00 0,90 3,6Forats ventilació
1 1,80 1,00 1,8
1 2,50 1,80 4,5
1 1,00 1,60 1,6

TOTAL m2............: 314,1

1.4 m2 ENDERROC DE LLOSA D'ESCALA I REPLANS, PLANA O INCLINADA, AMB P.P DE TALL, DE FORMIGO ARMAT DE
QUALSEVOL GRUIX A MA I AMB COMPRESSOR, A QUALSEVOL ALÇADA I CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O
CONTENIDORS I TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTANCIA I PAGAMENT DE TAXES I CANON
D'ABOCAMENT.

3 19,20 57,6Escales

TOTAL m2............: 57,6

1.5 m2 ENDERROC DE VORERES I PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB ELS MITJANS ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE
CAMIÓ. C.AMID.:M2 DE SUPERFÍCIE A ENDERROCAR

1 4,00 1,00 4,0Vorera interior

TOTAL m2............: 4,0

1.6 m TALL D'ESTRUCTURES DE QUALSEVOL TIPUS, DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB FIL ADIAMANTAT O SERRA
AMB DISC DE DIAMANT, PROTECCIONS NECESSARIES DE L'ENTORN, PART PROPOCIONAL D'ESTINTOLAMENT DE
L'ESTRUCTURA EXISTENT I ELEMENTS A ENDERROCAR, EXTRACCIÓ I TRANSPORT A LLOC D'ENDERORC O
ESMICOLAT

1 4,00 11,00 44,0
4 8,00 32,0

TOTAL m............: 76,0

1.7 m2 DESMUNTATGE DE FALS SOSTRE METÀLIC AMB P.P. D'ESTRUCTURES DE SUPORT, ACOPI EN MAGATZEM
EXTERIOR DE TOT EL MATERIAL DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES I POSTERIOR ADEQUACIÓ, REPARACIÓ,
NETEJA I MUNTATGE AMB P.P. D'ESTRUCTURA I PECES DE SUPORT.

1 1.798,00 1.798,0P- Vestíbul

TOTAL m2............: 1.798,0

Pàgina: 1Projecte per la conversió a aparcament convencional de l'aparcament de la plaça Jaume I.
AMT-Ajuntament de Tarragona

CAPÍTOL Núm 1 DEMOLICIONS I ENDERROCS

SITUACIÓ Uts. LLARG AMPLE ALT SUBTOTAL TOTAL



2.1 Enderrocs

2.1.1 Fonaments

2.1.1.1 m3 ENDERROC DE FONAMENT EN LLOSES DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECANICS INCLOS
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

3 1,50 1,50 0,25 1,7P1
6 1,80 1,10 0,25 3,0P9
9 3,00 1,50 0,25 10,1P2
1 7,90 0,90 0,25 1,8Rampa P38
1 7,90 0,90 0,25 1,8Rampa P35
1 4,70 5,85 0,25 6,9Rampa P2
1 2,05 5,85 0,25 3,0Rampa P3
1 1,80 0,60 0,25 0,3Escala M6
1 1,80 0,60 0,25 0,3Escala P3
1 0,90 0,60 0,25 0,1M4
2 0,90 0,90 0,25 0,4M5/M6
1 2,20 2,20 0,25 1,2Fossat ascensor

1,525 1,5Percentatge "A origen"

TOTAL m3............: 32,1

2.1.1.2 m3 ENDERROC DE MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

1 4,70 0,30 1,00 1,4Mur P2
1 9,85 0,30 1,00 3,0Mur P3

0,218 0,2Percentatge "A origen"

TOTAL m3............: 4,6

2.1.1.3 m3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN ROCA DE QUALSEVOL DURESSA, AMB MITJANS MANUALS I/O MECANICS, INCLOS
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

1 7,90 0,90 0,40 2,8Rampa P38
1 7,90 0,90 0,40 2,8Rampa P35
1 4,70 5,85 0,60 16,5Rampa P2
1 2,05 5,85 0,60 7,2Rampa P3
1 1,80 0,60 0,40 0,4Escala M6
1 1,80 0,60 0,40 0,4Escala P3
1 0,90 0,60 0,50 0,3M4
2 0,90 0,90 0,50 0,8M5/M6
1 2,20 2,20 1,20 5,8Fossat ascensor

1,857 1,9Percentatge "A origen"

TOTAL m3............: 38,9

2.1.1.4 m3 CARREGA I TRANSPORT DE TERRES I RUNA A ABOCADOR CONTROLAT AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS,A QUALSEVOL DISTANCIA I PAGAMENT DE TAXES I CANON
D'ABOCAMENT.

3 1,50 1,50 0,25 1,7P1
6 1,80 1,10 0,25 3,0P9
9 3,00 1,50 0,25 10,1P2
1 7,90 0,90 0,25 1,8Rampa P38
1 7,90 0,90 0,25 1,8Rampa P35
1 4,70 5,85 0,25 6,9Rampa P2
1 2,05 5,85 0,25 3,0Rampa P3
1 1,80 0,60 0,25 0,3Escala M6
1 1,80 0,60 0,25 0,3Escala P3
1 0,90 0,60 0,25 0,1M4
2 0,90 0,90 0,25 0,4M5/M6
1 2,20 2,20 0,25 1,2Fossat ascensor
1 4,70 0,30 1,00 1,4Mur P2
1 9,85 0,30 1,00 3,0Mur P3
1 7,90 0,90 0,40 2,8Rampa P38
1 7,90 0,90 0,40 2,8Rampa P35
1 4,70 5,85 0,60 16,5Rampa P2
1 2,05 5,85 0,60 7,2Rampa P3
1 1,80 0,60 0,40 0,4Escala M6
1 1,80 0,60 0,40 0,4Escala P3
1 0,90 0,60 0,50 0,3M4
2 0,90 0,90 0,50 0,8M5/M6
1 2,20 2,20 1,20 5,8Fossat ascensor

10,8 10,8Percentatge "A origen"

TOTAL m3............: 82,8

2.1.1.5 m3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE TERRES D'APORTACIÓ SENSE CLASSIFICAR.

1 4,70 5,85 2,00 55,0Rampa P2
1 2,05 5,85 2,00 24,0Rampa P3

TOTAL m3............: 79,0

2.1.2 Forjats existents
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2.1.2.1 m2 ENDERROC DE SOSTRE INDUSTRIALITZAT DE FORMIGÓ ARMAT I DEMOLICIÓ DE CAPA DE COMPRESSIO DE
QUALSEVOL GRUIX, INCLOS P.P. DE DESMUNTATGE DE JASSERES, A MÀ I AMB COMPRESSOR, A QUALSEVOL
ALÇADA I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, I TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTANCIA I PAGAMENT DE CANON I TAXES D'ABOCAMENT.

82 82,0Forat 1
82 82,0Forat 2
14 14,0Forat 3

3,5 3,5Forat 4
18,2 18,2Forat 5

5,2 5,2Forat 6
6 6,0Forat 7
6 6,0Forat 8

2,5 2,5Forat 9
2,5 2,5Forat 10

6 6,0Forat 11
6 6,0Forat 12

TOTAL m2............: 233,9

2.2 Reforços

2.2.1 Fonaments

2.2.1.1 m3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

3 1,50 1,50 0,25 1,7P1
6 1,80 1,10 0,25 3,0P9
9 3,00 1,50 0,25 10,1P2
1 7,90 0,90 0,50 3,6Rampa P38
1 7,90 0,90 0,50 3,6Rampa P35
1 4,70 5,85 0,20 5,5Rampa P2
1 2,05 5,85 0,20 2,4Rampa P3
1 1,80 0,60 0,50 0,5Escala M6
1 1,80 0,60 0,50 0,5Escala P3
1 0,90 0,60 0,50 0,3M4
2 0,90 0,90 0,50 0,8M5/M6
5 2,20 2,20 0,25 6,1Fossat ascensor

TOTAL m3............: 38,1

2.2.1.2 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES I POUS

3 1,50 1,50 30,00 202,5P1
6 1,80 1,10 30,00 356,4P9
9 3,00 1,50 30,00 1.215,0P2
1 7,90 18,00 142,2Rampa P38
1 7,90 18,00 142,2Rampa P35
1 4,70 5,85 22,00 604,9Rampa P2
1 2,05 5,85 22,00 263,8Rampa P3
1 1,80 18,00 32,4Escala M6
1 1,80 18,00 32,4Escala P3
1 0,90 0,60 60,00 32,4M4
2 0,90 0,90 60,00 97,2M5/M6
5 2,20 2,20 30,00 726,0Fossat ascensor

TOTAL kg............: 3.847,4

2.2.1.3 m2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA PER A RASES I POUS DE FONAMENTS

4 2,20 1,20 10,6Fossat ascensor

TOTAL m2............: 10,6

2.2.2 Pilars

2.2.2.1 U INSPECCIO AMB PATXOMETRE DE DISPOSICIO DE LES ARMADURES EN ELEMENTS ESTRUCTURALS PER MITJANS
MAGNETICS, MITJANS AUXILIARS NECESSARIS INCLOSOS.

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

2.2.2.2 U TREBALLS DE REPICAT DE PERIMETRE DE PILAR FINS LOCALITZACIO D'ARMADURA, EXTRACCIO, PREPARACIO I
ASSAIG A COMPRESSIO D'UNA PROVETA TESTIMONI DE 75/100 MM DE FORMIGO ENDURIT, INCLOS REBLERT DE
TALADROS.

3 3,0

TOTAL U............: 3,0
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2.2.2.3 m RECRESCUT DEL GRUIX DE  PILAR EXISTENT DE FORMIGÓ ARMAT DE 40X60 CM DE SECCIÓ, AMB UNA CAPA
PERIMETRAL DE 6 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HA-25/AC/12/IIA,  COL.LOCAT MANUALMENT DES DEL SOSTRE DE LA
PLANTA SUPERIOR MITJANÇANT ORIFICIS FETS PREVIAMENT, PREVIA APLICACIÓ D'UN ADHESIU DE RESINES
EPOXI DE DOS COMPONENTS A LA SUPERFÍCIE DEL FORMIGÓ DEL PILAR

52 3,10 161,2+62.40
52 3,10 161,2+65.15
38 3,10 117,8+66.52
52 3,10 161,2+67.90
16 3,60 57,6+70.99

TOTAL m............: 659,0

2.2.2.4 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE PILARS

52 16,00 3,10 2.579,2+62.40
52 16,00 3,10 2.579,2+65.15
38 16,00 3,10 1.884,8+66.52
52 16,00 3,10 2.579,2+67.90
16 16,00 3,60 921,6+70.99

TOTAL kg............: 10.544,0

2.2.2.5 m2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL.LICS PER A PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR,
PER A REVESTIR, D'ALÇÀRIA FINS A 4 M

52 2,00 1,00 3,10 322,4+62.40
52 2,00 1,00 3,10 322,4+65.15
38 2,00 1,00 3,10 235,6+66.52
52 2,00 1,00 3,10 322,4+67.90
16 2,00 1,00 3,60 115,2+70.99

TOTAL m2............: 1.318,0

2.3 Estructura nova

2.3.1 Soleres i murs

2.3.1.1 m2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A MURS DE
CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M

2 7,90 1,00 15,8Rampa P38
2 7,90 1,00 15,8Rampa P35
8 2,50 1,60 32,0Recrescut forats ventilacio

coberta
8 2,30 1,60 29,4
8 10,50 1,60 134,4
8 1,50 1,60 19,2
8 10,50 1,60 134,4
8 1,50 1,60 19,2

0,0
0,0

TOTAL m2............: 400,2

2.3.1.2 m3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I ABOCAT DES DE CAMIÓ

1 7,90 0,30 1,00 2,4Rampa P38
1 7,90 0,30 1,00 2,4Rampa P35
4 2,50 0,30 1,60 4,8Recrescut forats ventilacio

coberta
4 2,30 0,30 1,60 4,4
4 10,50 0,30 1,60 20,2
4 1,50 0,30 1,60 2,9
4 10,50 0,30 1,60 20,2
4 1,50 0,30 1,60 2,9

0,0

TOTAL m3............: 60,2

2.3.1.3 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE MURS DE
CONTENCIÓ, A QUALSEVOL ALÇÀRIA

1 7,90 30,00 1,00 237,0Rampa P38
1 7,90 30,00 1,00 237,0Rampa P35
4 2,50 30,00 1,60 480,0Recrescut forats ventilacio

coberta
4 2,30 30,00 1,60 441,6
4 10,50 30,00 1,60 2.016,0
4 1,50 30,00 1,60 288,0
4 10,50 30,00 1,60 2.016,0
4 1,50 30,00 1,60 288,0

0,0
0,0

TOTAL KG............: 6.003,6
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2.3.1.4 m2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
DE GRUIX 20 CM

1 4,90 7,50 36,8Rampa P38
1 4,90 7,50 36,8Rampa P35
1 5,85 2,00 11,7Rampa P3
1 5,85 4,70 27,5Rampa P2

TOTAL m2............: 112,8

2.3.2 Estructura metàl·lica

2.3.2.1 kg ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT, COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA

0,0M1
3,82 3,8de +59.58 a +62.40
1,00 1,0de +62.40 a +63.40

1 0,38 33,70 12,8de +63.40 a +63.78
1 1,37 33,70 46,2de +63.78 a +65.15
1 1,37 26,70 36,6de +65.15 a +66.52
1 1,38 26,70 36,8de +66.52 a +67.90

0,0M2
3,82 3,8de +59.58 a +62.40
1,00 1,0de +62.40 a +63.40

1 0,38 33,70 12,8de +63.40 a +63.78
1 1,37 33,70 46,2de +63.78 a +65.15
1 1,37 26,70 36,6de +65.15 a +66.52
1 1,38 26,70 36,8de +66.52 a +67.90

0,0M3
3,82 3,8de +59.58 a +62.40
1,00 1,0de +62.40 a +63.40

1 0,38 33,70 12,8de +63.40 a +63.78
1 1,37 33,70 46,2de +63.78 a +65.15
1 1,37 26,70 36,6de +65.15 a +66.52
1 1,38 26,70 36,8de +66.52 a +67.90

0,0M4
1 3,82 42,60 162,7de +59.58 a +62.40
1 1,00 42,60 42,6de +62.40 a +63.40
1 0,38 42,60 16,2de +63.40 a +63.78
1 1,37 33,70 46,2de +63.78 a +65.15
1 1,37 26,70 36,6de +65.15 a +66.52
1 1,38 26,70 36,8de +66.52 a +67.90

0,0M5
1 3,82 42,60 162,7de +59.58 a +62.40
1 1,00 42,60 42,6de +62.40 a +63.40
1 0,38 42,60 16,2de +63.40 a +63.78
1 1,37 33,70 46,2de +63.78 a +65.15
1 1,37 26,70 36,6de +65.15 a +66.52
1 1,38 26,70 36,8de +66.52 a +67.90

0,0M6
1 3,82 42,60 162,7de +59.58 a +62.40
1 1,00 42,60 42,6de +62.40 a +63.40
1 0,38 42,60 16,2de +63.40 a +63.78
1 1,37 33,70 46,2de +63.78 a +65.15
1 1,37 26,70 36,6de +65.15 a +66.52
1 1,38 26,70 36,8de +66.52 a +67.90

TOTAL kg............: 1.434,9
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2.3.2.2 kg ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ELEMENTS D'ANCORATGE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT
SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA

0,0M1
0,0+59.58
0,0+62.40

0,25 0,25 0,02 7.850,00 9,8+63.40
0,0+63.78

0,16 0,16 0,01 7.850,00 2,0+65.15
0,0+66.52

0,14 0,14 0,01 7.850,00 1,5+67.90
0,0M2
0,0+59.58
0,0+62.40

0,25 0,25 0,02 7.850,00 9,8+63.40
0,0+63.78

0,16 0,16 0,01 7.850,00 2,0+65.15
0,0+66.52

0,14 0,14 0,01 7.850,00 1,5+67.90
0,0M3
0,0+59.58
0,0+62.40

0,25 0,25 0,02 7.850,00 9,8+63.40
0,0+63.78

0,16 0,16 0,01 7.850,00 2,0+65.15
0,14 0,14 0,01 7.850,00 1,5+66.52
0,14 0,14 0,01 7.850,00 1,5+67.90

0,0M4
0,25 0,25 0,02 7.850,00 9,8+59.58

0,0+62.40
0,0+63.40

0,18 0,18 0,01 7.850,00 2,5+63.78
0,16 0,16 0,01 7.850,00 2,0+65.15
0,14 0,14 0,01 7.850,00 1,5+66.52
0,14 0,14 0,01 7.850,00 1,5+67.90

0,0M5
0,25 0,25 0,02 7.850,00 9,8+59.58

0,0+62.40
0,0+63.40

0,18 0,18 0,01 7.850,00 2,5+63.78
0,16 0,16 0,01 7.850,00 2,0+65.15
0,14 0,14 0,01 7.850,00 1,5+66.52
0,14 0,14 0,01 7.850,00 1,5+67.90

0,0M6
0,25 0,25 0,02 7.850,00 9,8+59.58

0,0+62.40
0,0+63.40

0,18 0,18 0,01 7.850,00 2,5+63.78
0,16 0,16 0,01 7.850,00 2,0+65.15
0,14 0,14 0,01 7.850,00 1,5+66.52
0,14 0,14 0,01 7.850,00 1,5+67.90

0,0Collarins
44 75,00 3.300,0+62.40
48 75,00 3.600,0+65.15
44 75,00 3.300,0+66.52
48 75,00 3.600,0+67.90
12 75,00 900,0Rampes

1 676,00 676,0Perns ancoratge

TOTAL kg............: 15.469,3

2.3.2.3 kg ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL.LOCAT A L'OBRA
AMB SOLDADURA

0,0HEB-140
143 33,70 4.819,1+62.40
169 33,70 5.695,3+65.15
153 33,70 5.156,1+66.52
170 33,70 5.729,0+67.90

30 33,70 1.011,0Rampes

TOTAL kg............: 22.410,5

2.3.3 Estructura de formigó

2.3.3.1 m2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 5M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI,
INCLOS P.P. DE FORMACIO DE FORATS I PASSOS D'INSTAL·LACIONS.

1.365 1.365,0+62.40
1.485 1.485,0+66.15
1.090 1.090,0+66.52
1.485 1.485,0+67.90

32 32,0Tapat fossats fonaments

TOTAL m2............: 5.457,0
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2.3.3.2 m2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES INCLINADES, A UNA ALÇÀRIA <= 5M, AMB TAULER DE
FUSTA DE PI, INCLOS P.P. DE FORMACIO DE DIFERENTS PENDENTS PER FORMACIO D'ACORDS, INCLOS P.P. DE
FORMACIO DE FORATS I PASSOS D'INSTAL·LACIONS.

60 60,0+62.40 P3
31 31,0+62.40 P2
64 64,0+63.78 M5
28 28,0+63.78 M3
64 64,0+65.40 P3
64 64,0+65.40 P2
64 64,0+66.52 M5
64 64,0+66.52 M3
20 20,0Escala 1
20 20,0Escala 2

2 86,00 172,0+59.65 P-35-P-38
2 116,00 232,0+67.90 P-35 P38

TOTAL m2............: 883,0

2.3.3.3 m3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB BOMBA

1.365 0,28 382,2+62.40
1.485 0,28 415,8+66.15
1.090 0,28 305,2+66.52
1.485 0,28 415,8+67.90

32 0,28 9,0Tapat fossats fonaments

TOTAL m3............: 1.528,0

2.3.3.4 m3 FORMIGÓ PER A LLOSES INCLINADES, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA

60 0,25 15,0+62.40 P3
31 0,25 7,8+62.40 P2
64 0,25 16,0+63.78 M5
28 0,25 7,0+63.78 M3
64 0,25 16,0+65.40 P3
64 0,25 16,0+65.40 P2
64 0,25 16,0+66.52 M5
64 0,25 16,0+66.52 M3
20 0,18 3,6Escala 1
20 0,18 3,6Escala 2

2 86,00 0,25 43,0+59.65 P-35-P-38
2 116,00 0,25 58,0+67.90 P-35 P38

TOTAL m3............: 218,0

2.3.3.5 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE LLOSES

1.365 34,00 46.410,0+62.40
1.485 32,00 47.520,0+66.15
1.090 31,00 33.790,0+66.52
1.485 32,00 47.520,0+67.90

32 31,00 992,0Tapat fossats fonaments
60 28,00 1.680,0+62.40 P3
31 28,00 868,0+62.40 P2
64 28,00 1.792,0+63.78 M5
28 28,00 784,0+63.78 M3
64 28,00 1.792,0+65.40 P3
64 28,00 1.792,0+65.40 P2
64 28,00 1.792,0+66.52 M5
64 28,00 1.792,0+66.52 M3
20 28,00 560,0Escala 1
20 28,00 560,0Escala 2

2 86,00 34,00 5.848,0+59.65 P-35-P-38
2 116,00 34,00 7.888,0+67.90 P-35 P38

0,0

TOTAL kg............: 203.380,0

2.3.3.6 u ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 12 MM DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT
CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT

18 18,0Rampa P3
54 54,0Rampa P2
10 10,0Zona P1
54 54,0Zona P5

TOTAL u............: 136,0

2.3.3.7 m2 SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE DE PLACA ALVEOLAR DE FORMIGÓ PRETENSAT TIPUS HP-50, PER
UNA SOBRECÀRRERGA D'US DE 2.000 KG/M2 I UNES CÀRREGUES MORTES DE 1.500 KG/M2 AMB ACABAT
INFERIOR LLIS I CANTELLS BISELLATS, INCLÒS FORMIGÓ HA-25 EN CAPA DE COMPRESSIÓ I NEGATIUS.

1 7,40 7,20 53,3
0,0

TOTAL m2............: 53,3
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2.4 Modificacions en forjats existents

2.4.1 Estructura metàl·lica

2.4.1.1 kg ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ELEMENTS D'ANCORATGE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT
SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA

42 31,00 1.302,0Detall 1
37 19,00 703,0Detall 2

2 21,00 42,0Detall 3

TOTAL kg............: 2.047,0

2.4.1.2 kg ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL.LOCAT A L'OBRA
AMB SOLDADURA

0,0Forat 1
3 7,00 66,30 1.392,3IPE400
2 7,00 49,10 687,4IPE330
1 5,40 42,20 227,9IPE300

0,0Forat 2
1 7,00 66,30 464,1IPE400
2 7,00 49,10 687,4IPE330
1 5,40 42,20 227,9IPE300

0,0Forat 3
1 4,90 49,10 240,6IPE330
1 5,90 36,10 213,0IPE270
1 3,70 36,10 133,6IPE270

0,0Forat 4
3 5,30 42,20 671,0IPE300
2 2,60 36,10 187,7IPE270
1 1,90 36,10 68,6IPE270

0,0Forat 5
1 7,00 57,10 399,7IPE360
2 5,45 42,20 460,0IPE300
1 2,00 22,40 44,8IPE200

0,0Forat 6
1 5,30 42,20 223,7IPE300
1 3,30 42,20 139,3IPE300
1 2,00 36,10 72,2IPE270

0,0Forat 7
2 6,80 63,30 860,9IPE400
2 3,00 42,20 253,2IPE300

0,0Forat 8
2 6,20 57,10 708,0IPE360
1 2,60 36,10 93,9IPE270

0,0Forat 9
2 6,60 49,10 648,1IPE330
1 1,70 30,70 52,2IPE240

0,0Forat 10
2 6,70 49,10 657,9IPE330
2 1,70 30,70 104,4IPE240

0,0Forat 11
2 6,20 57,10 708,0IPE360
2 2,80 36,10 202,2IPE270

0,0Forat 12
2 6,80 66,30 901,7IPE400
2 2,50 42,20 211,0IPE300

0,0Altres
2 6,40 36,10 462,1IPE270
2 4,20 21,60 181,4L120x12
2 5,30 42,20 447,3IPE300
2 6,40 36,10 462,1IPE270
4 7,00 42,20 1.181,6IPE300
4 7,00 36,10 1.010,8IPE270
2 4,80 36,10 346,6IPE270
2 6,90 36,10 498,2IPE270
2 6,90 36,10 498,2IPE270
2 6,20 36,10 447,6IPE270

TOTAL kg............: 17.478,6

2.4.1.3 u ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 12 MM DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT
CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT

42 8,00 336,0Detall 1
37 4,00 148,0Detall 2

2 6,00 12,0Detall 3

TOTAL u............: 496,0

2.4.2 Estructura de formigó
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2.4.2.1 m2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 5M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI,
INCLOS P.P. DE FORMACIO DE FORATS I PASSOS D'INSTAL·LACIONS.

4,1 4,1A
1 1,0B
1 1,0C

19,1 19,1D
13 13,0E
13 13,0F

1 1,0G
19,1 19,1H

1 1,0I
1 1,0J
1 1,0K
1 1,0L
1 1,0M
1 1,0N

TOTAL m2............: 77,3

2.4.2.2 m3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT

4,1 0,20 0,8A
1 0,20 0,2B
1 0,20 0,2C

19,1 0,20 3,8D
13 0,20 2,6E
13 0,20 2,6F

1 0,20 0,2G
19,1 0,20 3,8H

1 0,20 0,2I
1 0,20 0,2J
1 0,20 0,2K
1 0,20 0,2L
1 0,20 0,2M
1 0,20 0,2N

0,0Solera
0,0

TOTAL m3............: 15,4

2.4.2.3 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE LLOSES

4,1 45,00 184,5A
1 45,00 45,0B
1 45,00 45,0C

19,1 45,00 859,5D
13 45,00 585,0E
13 45,00 585,0F

1 45,00 45,0G
19,1 45,00 859,5H

1 45,00 45,0I
1 45,00 45,0J
1 45,00 45,0K
1 45,00 45,0L
1 45,00 45,0M
1 45,00 45,0N

0,0

TOTAL kg............: 3.478,5
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3.1 m2 PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN
771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 AMB CIMENT CEM II

0,0P-Vestibul
1 16,62 3,60 59,8Escala 1
1 13,70 3,60 49,3
1 2,40 3,60 8,6
1 13,10 3,60 47,2Magatzem, grup

electrogen, sala BT
1 4,80 3,60 17,3
4 4,50 3,60 64,8
1 3,10 3,60 11,2
1 5,60 3,60 20,2
1 13,10 3,60 47,2Escala 2
1 8,10 3,60 29,2
1 7,10 3,60 25,6
3 6,00 3,60 64,8
1 7,40 3,60 26,6CV3
1 4,40 3,60 15,8CV4

0,0P-1
1 20,10 2,88 57,9Escala 1
1 2,30 2,88 6,6
1 4,40 2,88 12,7Vestibul
3 5,00 2,88 43,2Escala 2
2 5,10 2,88 29,4
1 2,10 2,88 6,0
1 27,00 2,88 77,8Trasdos roca
1 17,00 2,88 49,0
1 33,40 2,88 96,2Cuarto instal·lacions

0,0P-2
1 18,40 2,77 51,0Escala 1
1 4,40 2,77 12,2Vestibul
1 5,30 2,77 14,7CBT
1 3,20 2,77 8,9
3 5,00 2,50 37,5Escala 2
2 5,10 2,50 25,5
1 2,10 2,50 5,3
1 55,00 2,77 152,4Trasdós roca

0,0P-3
1 16,20 2,50 40,5Escala 1
1 3,00 2,50 7,5Vestibul
3 5,00 2,50 37,5Escala 2
2 5,10 2,50 25,5
1 2,10 2,50 5,3

0,0P-4
1 16,20 2,50 40,5Escala 1
1 3,00 2,50 7,5Vestibul
3 5,00 2,50 37,5Escala 2
2 5,10 2,50 25,5
1 2,10 2,50 5,3
1 20,00 2,50 50,0

TOTAL m2............: 1.456,5

3.2 m2 PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 11,5 CM, DE MAÓ CALAT, HD, DE 240X115X100 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA
INDUSTRIALITZAT M 5 (5 N/MM2 ) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,0P-1
2 5,70 3,30 37,6CV 1
2 2,90 3,30 19,1
2 5,70 4,30 49,0CV2
2 2,80 4,30 24,1
1 5,40 2,90 15,7CV3
1 2,80 2,90 8,1
1 5,40 2,90 15,7CV4
1 2,80 2,90 8,1

0,0P-2
2 5,70 2,74 31,2CV 1
2 2,90 2,74 15,9
2 5,70 2,74 31,2CV2
2 2,80 2,74 15,3
1 5,40 2,47 13,3CV3
1 2,80 2,47 6,9
1 5,40 2,47 13,3CV4
1 2,80 2,47 6,9

0,0P-3
1 3,12 2,47 7,7CV1
1 5,60 2,47 13,8
1 9,20 2,47 22,7CV2
1 10,10 2,47 24,9CV3

0,0P-4
1 5,10 2,47 12,6CV1
1 3,65 2,47 9,0

TOTAL m2............: 402,1
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3.3 m2 ENVÀ RECOLZAT DIVISORI DE 5 CM DE GRUIX, DE SUPERMAÓ DE 500X250X50 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4

0,0P-1
2 5,70 3,30 37,6CV 1
2 2,90 3,30 19,1
2 5,70 4,30 49,0CV2
2 2,80 4,30 24,1
1 5,40 2,90 15,7CV3
1 2,80 2,90 8,1
1 5,40 2,90 15,7CV4
1 2,80 2,90 8,1

0,0P-2
2 5,70 2,74 31,2CV 1
2 2,90 2,74 15,9
2 5,70 2,74 31,2CV2
2 2,80 2,74 15,3
1 5,40 2,47 13,3CV3
1 2,80 2,47 6,9
1 5,40 2,47 13,3CV4
1 2,80 2,47 6,9

0,0P-3
1 3,12 2,47 7,7CV1
1 5,60 2,47 13,8
1 9,20 2,47 22,7CV2
1 10,10 2,47 24,9CV3

0,0P-4
1 5,10 2,47 12,6CV1
1 3,65 2,47 9,0

TOTAL m2............: 402,1

3.4 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D´ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L´OBRA, AMB FORMIGONERA DE 165 L,ACABAT LLISCAT.

0,0P-Vestibul
1 18,95 3,60 1,00 68,2Escala 1 i vestíbul
1 13,10 3,60 2,00 94,3Magatzem, grup

electrogen, sala BT
1 4,80 3,60 2,00 34,6
4 4,50 3,60 2,00 129,6
1 3,10 3,60 2,00 22,3
1 5,60 3,60 2,00 40,3
1 32,25 3,60 1,00 116,1Escala 2 i vestíbul
1 10,30 3,60 1,00 37,1calaixos escala 2
1 7,40 3,60 2,00 53,3CV3
1 4,40 3,60 2,00 31,7CV4

0,0P-1
1 22,30 2,88 1,00 64,2Escala 1 i vestíbul
1 6,60 2,88 1,00 19,0calaix escala 1
2 5,60 2,88 1,00 32,3Escala 2 i vestíbul
2 4,80 2,88 1,00 27,6
1 10,30 3,60 1,00 37,1calaixos escala 2
2 6,15 2,88 2,00 70,8CV 1
2 2,80 2,88 2,00 32,3
2 6,15 2,88 2,00 70,8CV2
2 2,80 2,88 2,00 32,3
1 27,00 2,88 1,00 77,8Trasdos roca
1 17,00 2,88 1,00 49,0
1 33,40 2,88 1,00 96,2Cuarto instal·lacions
1 5,40 2,88 2,00 31,1CV3
1 2,80 2,88 2,00 16,1
1 5,40 2,88 2,00 31,1CV4
1 2,80 2,88 2,00 16,1

0,0P-2
1 22,30 2,77 1,00 61,8Escala 1 i vestíbul
1 6,60 2,88 1,00 19,0calaix escala 1
1 1,90 2,77 1,00 5,3CBT
1 3,00 2,77 1,00 8,3
2 5,60 2,50 1,00 28,0Escala 2 i vestíbul
2 4,80 2,50 1,00 24,0
1 10,30 3,60 1,00 37,1calaixos escala 2
2 6,15 2,77 2,00 68,1CV 1
2 2,80 2,77 2,00 31,0
2 6,15 2,77 2,00 68,1CV2
2 2,80 2,77 2,00 31,0
1 5,10 2,50 2,00 25,5CV3
1 2,70 2,50 2,00 13,5
1 5,10 2,50 2,00 25,5CV4
1 2,80 2,50 2,00 14,0
1 55,00 2,77 1,00 152,4Trasdós roca

0,0P-3
1 10,85 2,50 1,00 27,1Escala 1 i vestíbul
1 6,60 2,88 1,00 19,0calaix escala 1
1 1,90 2,77 1,00 5,3CBT
1 3,00 2,77 1,00 8,3
1 10,30 2,50 2,00 51,5CV1
2 5,60 2,50 1,00 28,0Escala 2 i vestíbul
2 4,80 2,50 1,00 24,0
1 10,30 3,60 1,00 37,1calaixos escala 2
1 5,60 2,50 2,00 28,0CV3
1 5,60 2,50 2,00 28,0CV4

0,0P-4
1 13,05 2,50 1,00 32,6Escala 1 i vestíbul
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1 10,30 2,50 2,00 51,5CV1
1 15,34 2,50 1,00 38,4Escala 2 i vestíbul
1 20,00 2,50 2,00 100,0

0,0

TOTAL M2............: 2.422,7

3.5 M2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D´ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB GUIX YG,
ACABAT LLISCAT AMB GUIX YF

0,0P-Vestibul
1 22,20 3,60 1,00 79,9Escala 1 i vestíbul
1 8,00 3,60 1,00 28,8
1 15,72 3,60 1,00 56,6
1 15,86 3,60 1,00 57,1Escala 2 i vestíbul
1 9,50 3,60 1,00 34,2
1 29,00 3,60 1,00 104,4

0,0P-1
1 16,00 2,88 1,00 46,1Escala 1
1 15,20 2,88 1,00 43,8Vestibul
1 15,86 2,88 1,00 45,7Escala 2 i vestíbul
1 9,50 2,88 1,00 27,4

0,0P-2
1 14,40 2,77 1,00 39,9Escala 1
1 14,88 2,77 1,00 41,2Vestibul
1 15,86 2,50 1,00 39,7Escala 2 i vestíbul
1 9,50 2,50 1,00 23,8

0,0P-3
1 19,65 2,50 1,00 49,1Escala 1
1 8,08 2,50 1,00 20,2Vestibul
1 15,86 2,50 1,00 39,7Escala 2 i vestíbul
1 9,50 2,50 1,00 23,8

0,0P-4
1 20,00 2,50 1,00 50,0Escala 1
1 8,30 2,50 1,00 20,8Vestibul
1 15,86 2,50 1,00 39,7Escala 2 i vestíbul
1 9,50 2,50 1,00 23,8

TOTAL M2............: 935,7

3.6 m2 CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A), PER A REVESTIR, DE 12,5 MM DE GRUIX
I VORA AFINADA (BA), AMB SUBJECCIÓ DE BARRA ROSCADA AL SOSTRE MITJANÇANT ENTRAMAT OCULT AMB
SUSPENSIÓ , PER UNA ALÇÀRIA DE SOSTRE DE 4M COM A MÀXIM, INCLÓS P.P. DE FORMACIÓ DE REGISTRES.

0,0Escales
0,0P Vestibul

1 21,00 21,0escala 1
1 4,00 4,0vestibul
1 12,00 12,0passadis
1 14,00 14,0escala 2
1 6,00 6,0vestibul
1 32,00 32,0passadis

TOTAL m2............: 89,0

3.7 m2 CEL RAS CONTINU AMB UNA RESISTÈNCIA AL FOC R-120 FORMAT PER PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC DE 10 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA DE 0,175 W/MK I UNA DENSITAT DE 870 KG/M3, INCLOS P.P. DE
FORMACIÓ DE REGISTRES.

1 21,00 21,0plenum ventilació P-1
2 5,00 1,00 10,0
3 3,20 5,00 48,0Calaix planta vestibol

rebuda conductes extracció

TOTAL m2............: 79,0

3.8 U LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA DE 14 CM D'AMPLÀRIA I 1,2 M DE LLARGÀRIA, PER A REVESTIR,
COL.LOCADA AMB EL MATEIX MORTER DE LA PARET

11 11,0P-Vestibul
7 7,0P-1
7 7,0P-2
5 5,0P-3
6 6,0P-4

TOTAL U............: 36,0

3.9 U LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA DE 14 CM D'AMPLÀRIA I 2,1 M DE LLARGÀRIA, PER A REVESTIR,
COL.LOCADA AMB EL MATEIX MORTER DE LA PARET

6 6,0P-Vestibul
5 5,0P-1
4 4,0P-2
4 4,0P-3
3 3,0P-4

TOTAL U............: 22,0
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3.10 M2 APLACAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR A UNA ALÇÀRIA >3 M, AMB PEDRA CALCÀRIA NACIONAL, AMB UNA
CARA BUIXARDADA, PREU ALT, AMB FORATS PER A FIXACIONS I ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES, PREU ALT,
DE 30 MM DE GRUIX I 1250 CM2, COM A MÀXIM, COL.LOCADA AMB GANXOS I MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

1 30,00 30,0Previsio vestibul

TOTAL M2............: 30,0

3.11 m2 PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE PILAR METÀL·LIC AMB UNA RESISTÈNCIA AL FOC R-120 AMB PLAQUES DE
SILICAT CÀLCIC DE 18 MM DE GRUIX EN FUNCIÓ DEL FACTOR DE FORMA SEGONS NORMA UNE ENV 1331-4, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA 0,189 W/MK I UNA DENSITAT DE 700 KG/M3

0,0Protecció al foc Pilars
Nous (M1-M5)

5 3,82 0,80 15,3P-2
5 2,75 0,80 11,0P-3
5 2,75 0,80 11,0P-4

TOTAL m2............: 37,3

3.12 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA DE FONS DILUÏDA, I DUES D´ACABAT DE COLOR A ESCOLLIR

0,0P-Vestibul
1 18,95 3,60 1,00 68,2Escala 1 i vestíbul
1 13,10 3,60 2,00 94,3Magatzem, grup

electrogen, sala BT
1 4,80 3,60 2,00 34,6
4 4,50 3,60 2,00 129,6
1 3,10 3,60 2,00 22,3
1 5,60 3,60 2,00 40,3
1 32,25 3,60 1,00 116,1Escala 2 i vestíbul
1 7,40 3,60 2,00 53,3CV3
1 4,40 3,60 2,00 31,7CV4

0,0P-1
1 22,30 2,88 1,00 64,2Escala 1 i vestíbul
2 5,60 2,88 1,00 32,3Escala 2 i vestíbul
2 4,80 2,88 1,00 27,6
2 6,15 2,88 2,00 70,8CV 1
2 2,80 2,88 2,00 32,3
2 6,15 2,88 2,00 70,8CV2
2 2,80 2,88 2,00 32,3
1 27,00 2,88 1,00 77,8Trasdos roca
1 17,00 2,88 1,00 49,0
1 33,40 2,88 1,00 96,2Cuarto instal·lacions
1 5,40 2,88 2,00 31,1CV3
1 2,80 2,88 2,00 16,1
1 5,40 2,88 2,00 31,1CV4
1 2,80 2,88 2,00 16,1

0,0P-2
1 22,30 2,77 1,00 61,8Escala 1 i vestíbul
1 1,90 2,77 1,00 5,3CBT
1 3,00 2,77 1,00 8,3
2 5,60 2,50 1,00 28,0Escala 2 i vestíbul
2 4,80 2,50 1,00 24,0
2 6,15 2,77 2,00 68,1CV 1
2 2,80 2,77 2,00 31,0
2 6,15 2,77 2,00 68,1CV2
2 2,80 2,77 2,00 31,0
1 5,10 2,50 2,00 25,5CV3
1 2,70 2,50 2,00 13,5
1 5,10 2,50 2,00 25,5CV4
1 2,80 2,50 2,00 14,0
1 55,00 2,77 1,00 152,4Trasdós roca

0,0P-3
1 10,85 2,50 1,00 27,1Escala 1 i vestíbul
1 1,90 2,77 1,00 5,3CBT
1 3,00 2,77 1,00 8,3
1 10,30 2,50 2,00 51,5CV1
2 5,60 2,50 1,00 28,0Escala 2 i vestíbul
2 4,80 2,50 1,00 24,0
1 5,60 2,50 2,00 28,0CV3
1 5,60 2,50 2,00 28,0CV4

0,0P-4
1 13,05 2,50 1,00 32,6Escala 1 i vestíbul
1 10,30 2,50 2,00 51,5CV1
1 15,34 2,50 1,00 38,4Escala 2 i vestíbul

0,0

TOTAL M2............: 2.117,3
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3.13 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA
SEGELLADORA I DUES D´ACABAT, INCLÒS P.P DE CANVIS DE COLORS O FORMACIÓ DE LÍNIES.

0,0P-Vestibul
1 22,20 3,60 1,00 79,9Escala 1 i vestíbul
1 8,00 3,60 1,00 28,8
1 15,72 3,60 1,00 56,6
1 15,86 3,60 1,00 57,1Escala 2 i vestíbul
1 9,50 3,60 1,00 34,2
1 29,00 3,60 1,00 104,4

0,0P-1
1 16,00 2,88 1,00 46,1Escala 1
1 15,20 2,88 1,00 43,8Vestibul
1 15,86 2,88 1,00 45,7Escala 2 i vestíbul
1 9,50 2,88 1,00 27,4

0,0P-2
1 14,40 2,77 1,00 39,9Escala 1
1 14,88 2,77 1,00 41,2Vestibul
1 15,86 2,50 1,00 39,7Escala 2 i vestíbul
1 9,50 2,50 1,00 23,8

0,0P-3
1 19,65 2,50 1,00 49,1Escala 1
1 8,08 2,50 1,00 20,2Vestibul
1 15,86 2,50 1,00 39,7Escala 2 i vestíbul
1 9,50 2,50 1,00 23,8

0,0P-4
1 20,00 2,50 1,00 50,0Escala 1
1 8,30 2,50 1,00 20,8Vestibul
1 15,86 2,50 1,00 39,7Escala 2 i vestíbul
1 9,50 2,50 1,00 23,8
1 20,00 2,50 2,00 100,0

0,03

TOTAL M2............: 1.035,7

3.14 m2 PINTAT DE PILAR INTERIOR DE FORMIGÓ AMB PINTURA PLÀSTICA, AMB ACABAT LLIS AMB UNA CAPA DE FONS
DILUÏDA, I DUES D'ACABAT

37 2,20 3,60 293,0P-Vestibul
37 2,20 3,27 266,2P-1
39 2,20 2,88 247,1
32 2,20 2,74 192,9P-2
39 2,20 2,50 214,5
47 2,20 2,50 258,5P-3
32 2,20 2,50 176,0P-4
15 1,60 2,50 60,0

TOTAL m2............: 1.708,2

3.15 M2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL INTERIOR DE CIMENT, I P.P. DE JASSERES, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB
ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA, I DUES D´ACABAT

1 1.382,00 1.382,0P-Vestibul
1 2.274,00 2.274,0P-1
1 2.382,00 2.382,0P-2
1 1.178,00 1.178,0P-3
1 1.378,00 1.378,0P-4

0,0Jasseres
7 37,00 1,30 336,7sostre P-vestibul
7 36,00 1,30 327,6sostre P-1

TOTAL M2............: 9.258,3

3.16 u PORTA ACÚSTICA I EI2-60-C5 METÀL·LICA AÏLLAMENT 41 DBA, D'UNA FULLA BATENT DE 66 MM DE GRUIX TOTAL I
PLANXA DE 1,5 MM DE GRUIX AMB REBLERT DE MATERIAL FONOABSORBENT, PER A UNA LLUM DE 80X200 CM
AMB TANCA DE PRESSIÓ PER LLEVA I GALZE DE JUNT DE NEOPRÈ, TIPUS ACÚSTICA INTEGRAL RS-5F O
EQUIVALENT

2 2,0P Vestibul

TOTAL u............: 2,0

3.17 u PORTA ACÚSTICA I EI2-60-C5 METÀL·LICA AÏLLAMENT 41 DBA, DE DUES FULLES BATENTS DE 66 MM DE GRUIX
TOTAL I PLANXA DE 1,5 MM DE GRUIX AMB REBLERT DE MATERIAL FONOABSORBENT, PER A UNA LLUM DE
160X200 CM AMB TANCA DE PRESSIÓ PER LLEVA I GALZE DE JUNT DE NEOPRÈ, TIPUS ACÚSTICA INTEGRAL RS-5F
O EQUIVALENT

0,0Cuarto ventiladors
5 5,0P Vestibul
4 4,0P-1
4 4,0P-2
4 4,0P-3
2 2,0P-4

TOTAL u............: 19,0
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3.18 U PORTA TALLAFOCS METÀL.LICA, EI2-60-C5, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 80X205 CM, PREU ALT,
INCLÒS BASTIMENT, COL.LOCADA

7 7,0P Vestibul
8 8,0P-1
7 7,0P-2
4 4,0P-3
5 5,0P-4

TOTAL U............: 31,0

3.19 U PORTA TALLAFOCS METÀL.LICA, EI2-60-C5, DE DUES FULLES BATENTS, PER A UNA LLUM DE 180X205 CM, PREU
ALT, INCLÒS BASTIMENT, COL.LOCADA

4 4,0P Vestibul
4 4,0P-4

TOTAL U............: 8,0

3.20 ud TANCAMENT ANTIPANIC PER PORTA TALLAFOCS UNA FULLA UN PUNT DE FIXACIO.MESURADA LA UNITAT
INSTAL.LADA.

2 2,0
19 19,0
31 2,00 62,0

8 2,00 16,0

TOTAL ud............: 99,0

3.21 M2 PINTAT DE PORTES CEGUES D´ACER, A L´ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D´IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I
DUES D´ACABAT

33 2,05 0,80 2,00 108,2Portes 1 fulla
27 2,05 1,80 2,00 199,3Portes doble fulla

TOTAL M2............: 307,5

3.22 U PORTA ACCÉS VEHICLES EXTERIORS BASCULANT AMB PORTA PEATONAL DE PAS INCORPORADA, PLEGABLE
SOBRE SI MATEIXA, DE 4 M D´AMPLÀRIA PER 3 M D´ALÇÀRIA DE LLUM DE PAS, AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE
PERFILS D´ACER GALVANITZAT, ACABADA AMB BARROTS D'ACER DE 63 MM DE DIÀMETRE CADA 10 CM, PINTAT
AL FORN, AMB MOTOR ELÈCTRIC D'OBERTURA, INCLOSA GUIES ANCORADA A FORJATS AMB PATES I AMB
RESINES EPOXI. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, INCLOSES AJUDES DE PALETA.

2 2,0

TOTAL U............: 2,0

3.23 m2 PORTA INTERIOR DE FUSTA, PINTADA, AMB PORTA DE FULLES BATENTS DE FUSTA D'UNA LLUM DE BASTIMENT
APROXIMADA DE 70X200 CM, AMB BASTIMENT PER A ENVÀ, FULLA BATENT I TAPAJUNTS DE FUSTA. M2 DE LLUM
DE BASTIMENT

6 6,0P.Vestíbul

TOTAL m2............: 6,0

3.24 m BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ AISI 316, AMB PASSAMÀ, TRAVESSER
INFERIOR, MUNTANTS CADA 100 CM I BRÈNDOLES CADA 10 CM, DE 100 CM D'ALÇÀRIA, FIXADA MECÀNICAMENT A
L'OBRA AMB TAC D'ACER, VOLANDERA I FEMELLA

1 29,70 29,7P-Vestibul
1 43,95 44,0P-1
1 27,10 27,1P-2
1 35,10 35,1P-3
1 4,00 4,0P-4
2 4,00 10,60 84,8Escales

0,0

TOTAL m............: 224,7

3.25 m PASSAMÀ D'ESCALA DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE DIÀMETRE 43 MM AMB PLATINES DE CONNEXIÓ A
PARAMENT, FIXAT MECÀNICAMENT

2 4,00 10,60 84,8Escales

TOTAL m............: 84,8
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3.26 M TOPE PER A VEHICLES A BASE DE PERFIL TUBULAR CIRCULAR DE 20 CM DE DIÀMETRE I 4 MM DE GRUIX AMB
TAPES ALS EXTREMS I SUPORTS DE TRAPEZOIDALS CADA METRE DE SUPORT DE 10 MM DE GRUIX AMB PLETINA
D'ANCORATGE DE 30X30X1 CM I 4 PERNS D'ANCORATGE DE 16 MM DE DIÀMETRE I 25 CM DE LONGITUD AMB
POTA A L'EXTREM, INCLOSA OBRA CIVIL I FONAMENTACIONS DE 40X40X40 CM. INCLÒS PINTAT AMB UNA MA
D'IMPRIMACIÓ I DUES MANS D'ACABAT PER EXTERIORS DE COLOR A DEFINIRPER LA DF.

1 53,00 53,0P-Vestibul
1 100,80 100,8P-1
1 61,60 61,6P-2
1 60,50 60,5P-3
1 33,50 33,5P-4

TOTAL M............: 309,4

3.27 U AJUDES AL FERRER

1 1,0

TOTAL U............: 1,0
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4.1 M3 ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE, AMB GRAVES PROCEDENTS DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ, EN
TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM

0,0Cota 57.98
2 7,40 3,40 1,40 70,4elevadors

TOTAL M3............: 70,4

4.2 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 7 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-10/P/40/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB BOMBA I A QUALSEVOL FONDÀRIA.

0,0Cota 57.98
2 7,40 3,40 50,3elevadors

TOTAL M2............: 50,3

4.3 M2 REVESTIMENT RUGÓS PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ EN FORJATS I RAMPES, MITJANÇANT LA POSADA DE
SISTEMA EPOXÍDIC, PIGMENTAT, BICOMPONENT, CLASSE 3, AMB UN INDEX DE RD > 45, TIPUS COMPOSOL EPOX
DE COMPOSAN Ó SIMILAR, DE COLOR A ESCOLLIR PER ZONES, AMB ACABAT RUGÓS, FORMAT PER:

- CAPA D’ADHERÈNCIA I REGULARITZACIÓ DE LA SUPERFÍCIE AMB COMPOSOL E AMB UNA DOTACIÓ DE 0,4
KG/M2.
- ESTESA D'ÀRID SILICI INCOLOR AMB GRANULOMETRIA 0,2-0,4 MM, AMB RENDIMENT APROXIMAT D1,5 KG/M2,
AMB POSTERIOR ESCATAT D'IRREGULARITATS, ESCOMBRAT I ASPIRAT DEL ÀRID EXCEDENT.
- CAPA DE FINALITZACIÓ COMPOSOL-E.

INCLOENT RASPALLAT, PREPARACIÓ DE LA BASE, NETEJA PRÈVIA I ASPIRACIÓ MECÀNICA DEL POLS DEL
PAVIMENT I P.P DE DIFERENCIACIÓ DE COLORS PER ZONES I/O PLANTES.

1 1.646,05 1.646,1P-Vestibul
1 2.659,18 2.659,2P-1
1 2.624,31 2.624,3P-2
1 1.568,28 1.568,3P-3
1 1.621,53 1.621,5P-4

TOTAL M2............: 10.119,4

4.4 M2 PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT DE FORMA RECTANGULAR, TIPUS 2, DE 16 A 25 PECES/M2,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER ADHESIU

0,0Escales
1 83,49 83,5P-Vestibul
1 50,65 50,7P-1
1 48,92 48,9P-2
1 43,08 43,1P-3
1 43,87 43,9P-4

0,0A deduir graons
0,0P.vestibul 

-1 5,04 -5,0escala 1
-1 5,75 -5,8escala 2

0,0P-1
-1 8,35 -8,4escala 1
-1 5,00 -5,0escala 2

0,0P-2
-1 5,04 -5,0escala 1
-1 5,00 -5,0

0,0P-3
-1 5,00 -5,0escala 1
-1 5,00 -5,0escala 2

0,0P-4
-1 5,00 -5,0escala 1
-1 5,00 -5,0escala 2

0,0

TOTAL M2............: 215,9
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4.5 m2 RECRESCUDA I REGULARITZACIÓ DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,0Escales
1 83,49 83,5P-Vestibul
1 50,65 50,7P-1
1 48,92 48,9P-2
1 43,08 43,1P-3
1 43,87 43,9P-4

0,0A deduir graons
0,0P.vestibul 

-1 5,04 -5,0escala 1
-1 5,75 -5,8escala 2

0,0P-1
-1 8,35 -8,4escala 1
-1 5,00 -5,0escala 2

0,0P-2
-1 5,04 -5,0escala 1
-1 5,00 -5,0

0,0P-3
-1 5,00 -5,0escala 1
-1 5,00 -5,0escala 2

0,0P-4
-1 5,00 -5,0escala 1
-1 5,00 -5,0escala 2

0,0

TOTAL m2............: 215,9

4.6 M SÒCOL DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT, TIPUS 1, DE 10 CM D´ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB MORTER
ADHESIU

0,0Escala 1
1 68,00 68,0P-Vestibul
1 31,80 31,8P-1
1 32,90 32,9P-2
1 32,90 32,9P-3
1 32,90 32,9P-4

0,0Escala 2
1 23,80 23,8P-Vestibul
1 23,80 23,8P-1
1 23,80 23,8P-2
1 23,80 23,8P-3
1 23,80 23,8P-4

0,0

TOTAL M............: 317,5

4.7 M FORMACIÓ D´ESGLAÓ AMB TOTXANA DE 29X14X10 CM, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,0Escala 1
18 1,20 21,6P-Vestibul
16 1,20 19,2P-1
16 1,20 19,2P-2
16 1,20 19,2P-3

0,0escala 2
18 1,20 21,6P-Vestibul
16 1,20 19,2P-1
16 1,20 19,2P-2
16 1,20 19,2P-3

TOTAL M............: 158,4

4.8 M ESGLAÓ DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR AMB RELLEU ANTILLISCANT, DE DUES PECES, FRONTAL I ESTESA,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,0Escala 1
18 1,20 21,6P-Vestibul
16 1,20 19,2P-1
16 1,20 19,2P-2
16 1,20 19,2P-3

0,0escala 2
18 1,20 21,6P-Vestibul
16 1,20 19,2P-1
16 1,20 19,2P-2
16 1,20 19,2P-3

TOTAL M............: 158,4

4.9 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS A BASE DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-15 I LLOSETA HIDRÀULICA DE 20X20X4 CM, DE
COLOR GRIS, CLASSE 1A, TIPUS 2, COL·LOCAT SOBRE CAPA DE CIMENT PORTLAND DE 2 CM, REJUNTAT AMB
BEURADA, AJUSTAMENT I NETEJA DE LA SUPERFICIE.

2 4,60 9,2P-Vestibul

TOTAL M2............: 9,2
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4.10 M VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C5 DE 25X15
CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA),
SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I
REJUNTADA AMB MORTER M-4B

2 9,00 18,0P-Vestibul

TOTAL M............: 18,0

4.11 m2 TREBALLS DE NETEJA DE SOLERA DE FORMIGÓ EXISTENT I PREPARACIÓ PER COL·LOCACIÓ DE MALLAZO I CAPA
DE FORMIGÓ PER A RECRESCUT.

0,0Solera
1 1.715,00 1.715,0Cota 57.98
1 1.109,00 1.109,0Cota 63.50

TOTAL m2............: 2.824,0

4.12 m2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
DE GRUIX 10 CM, ARMADA AMB MALLA 15X15 10 MM

1 1.715,00 1.715,0Paviment solera Cota
57.98

1 1.109,00 1.109,0Paviment solera Cota
63.50

TOTAL m2............: 2.824,0
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5.1 M BAIXANT DE TUB DE FOSA DÚCTIL DE D 150 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS, ACCESSORIS I FIXAT
MECANICAMENT AMB BRIDES

5 12,00 60,0vertical
4 16,00 64,0horitzontal

TOTAL M............: 124,0

5.2 M CANAL MODULAR DE FORMIGÓ POLIMÈRIC SENSE PENDENT INCORPORADA DE 8,2 CM DE FONDÀRIA, AMB
BASTIDOR I REIXA DE FOSA DUCTIL AMB CLAVILLA DE RETENCIÓ, MUNTAT ENCASTAT A FORJAT, INCLÒS P.P. DE
CONNEXIÓ A BAIXANT I P.P. D'OBRA CIVIL PER ENCASTAR.

1 10,00 10,0previsio

TOTAL M............: 10,0

5.3 u BONERA SIFÒNICA AMB COS DE POLIAMIDA REFORÇADA AMB FIBRA DE VIDRE I ROSETA PERFORADA D'ACER
INOXIDABLE AISI 304, DE 200X200 MM I DE DESCÀRREGA VERTICAL DE 63 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I CONNECTADA AL RAMAL. INCLÓS
P.P. D'AJUDES PER L'ENCASTAMENT.

0,0P-vestibul
2 2,0CV1-CV2
4 4,0P-1
4 4,0P-2
2 2,0P-3
2 2,0P-4

TOTAL u............: 14,0

5.4 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, DE
DN 160 MM, PENJAT AL SOSTRE

2 4,00 8,0P-4

TOTAL M............: 8,0

5.5 m2 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

2 4,00 0,80 6,4solera

TOTAL m2............: 6,4

5.6 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA DEL MATERIAL PER AL SEU TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

2 4,00 0,80 1,60 10,2claveguero solera

TOTAL m3............: 10,2

5.7 m3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

2 4,00 0,80 1,40 9,0claveguero solera

TOTAL m3............: 9,0

5.8 m TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT
ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA O PENJAT.

1 47,00 47,0P-Vestibul
1 26,00 26,0P-1
2 4,00 8,0P-2
1 4,00 4,0P-3
1 4,00 4,0P-4

TOTAL m............: 89,0

5.9 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BOCA DE REG, 45 MM, INCLÒS CANONADA I ACCESORIS, MARC I TAPA DE
FUNDICIÓ, ARQUETA PETITA I ANCORATGE I COLLARI DE PRESA A XARXA.

0,0Boques de reg:
1 1,0P-Vestibul
2 2,0P-1
2 2,0P-2
1 1,0P-3
1 1,0P-4

TOTAL U............: 7,0
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5.10 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES DE DIÀMETRE NOMINAL 125 MM, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
DE FOSA

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

5.11 u RETIRADA D'EQUIP DE BOMBAMENT EXISTENT, INCLOU TREBALLS DE DESMUNTATGE DE BOMBES, CABLEJAT I
TOTS ELS ACCESSORIS, AMB CARREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR I SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIO D'EQUIP DE BOMBAMENT AMB DUES BOMBES DE MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE LES
RETIRADES, CABLEJAT, PECES ESPECIALS, ACCESSORIS, GUIES,.....PER UNA ALÇADA MANOMPETRICA DE 14 M,
AMB MOTOR TRIFASIC DE 5,9 KW. TOT INCLOS COMPLETAMENT ACABAT.

1 1,0

TOTAL u............: 1,0

5.12 U AJUDES DE PALETA A SANEJAMENT I DRENATGE

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

5.13 U TREBALLS DE CONNEXIÓ A LA XARXA D'AIGUA POTABLE, CONCISTENTS EN DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE
PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ DE RASES, REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE TERRES DE LA PROPIA EXCAVACIÓ
AL 95% DEL PM, CÀAREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA I PAGAMENT DE
CANON I TAXES D'ABOCAMENT, I CAANONADA DE POLIETILÈ PEAD DE 50 MM I PART PROPORCIONAL DE PECES
ESPECIALS I ACCESSORIS. INCLÒS CATES PER LOCALITZACIÓ DE LA CANONADA. TOT INCLÓS COMPLETAMENT
ACABAT.

1 1,0

TOTAL U............: 1,0
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6.1 M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE FORJAT DE COBERTA FORMAT PER 3
CAPES: 1ª CAPA SOBRE FORMIGÓ DE LÀMINA GEOTEXTIL DE 300 GR/M2 DE FIBRES DE POLIPROPILÈ (FPP 250), 2ª
CAPA DE MEMBRANA VULCANITZADA IMPERMEABILITZANT ELASTOMÈRICA MONOCAPA DE CAUTXÚ E.P.D.M.
MODEL RUBBERGARD DE GISCOSA-FIRESTONE O SIMILAR, D'1,50 MM. DE GRUIX CONSTANTS, COMPLINT LES
NORMES ISO 14.001 I ISO 9.002 I CERTIFICATS D'IDONEÏTAT. COL.LOCADA FLOTANT SOBRE L'ANTERIOR CAPA, EN
FRED, FORMANT SOLAPAMENTS ENTRE MANTES DE 200 MM. TRACTATS AMB IMPRIMACIÓ (QUICK PRIME) PER
RENTAR I PREPARAR QUÍMICAMENT LA MEMBRANA I INTERPOSAR BANDA AUTOADHESIVA (JUNTA RÀPIDA) DE 7,5
MM. D'AMPLE, O BÉ COL.LOCADA AMB REMUNTAMENTS DE 200 MM EN ELS PUNTS  SINGULARS D'ESTRUCTURA,
PILARS, FORATS... I UNIDA AMB ADHESIUS BA-2004, 3ª CAPA COL.LOCADA HORITZONTAL I VERTICAL DE LÀMINA
GEOXARXA DRENANT AMB GEOTEXTIL DE 300 GR/M2 DE AMB ESTRUCTURA BIPLANAR DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT I XAPA DE MORTER DE 3-4 CM DE PROTECCIÓ, INCLOSES P.P. DE PECES ESPECIALS I ACCESSORIS,
JUNTES D'UNIÓ, SOLAPAMENTS, ENCAVALCAMENT, ADHESIUS DE SUPORT PERIMETRALS I FORMACIÓ DE
REMATS PUNTS SINGULARS I VERTICALS AMB MEMBRANA ADHERIDA AL SUPORT I REMAT AMB FORMFLASH
AUTOADHESIU DE 23 CM AMB IMPRIMACIÓ PRÈVIA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT I INSTAL.LAT.

0,0Forats coberta
4 1,40 1,40 1,50 11,8forats a tapar
1 7,20 7,40 1,50 79,9forat acces material
6 10,50 1,50 94,5remats nous forats
6 1,80 1,50 16,2
4 2,50 1,50 15,0
4 2,30 1,50 13,8
2 1,60 1,50 4,8
2 1,40 1,50 4,2

TOTAL M2............: 240,2

6.2 M SEGELLAT DE JUNTES MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE MASSILLA DE POLIURETÀ MODEL SIKAFLEX PRO 2 HP O
SIMILAR, COL.LOCADA MITJANÇANT PISTOLA MANUAL O PNEUMÀTICA, PRÈVIA IMPRIMACIÓ AMB SIKA PRIMER 3 O
SIMILAR I COL·LOCACIÓ DECUBREJUNTES TIPUS W70 PVC SUELO DE PLAKABETON Ó SIMILAR.

0,0Forats coberta
4 7,40 29,6Forat acces material
4 4,00 1,40 22,4Antics forats

TOTAL M............: 52,0

6.3 M JUNTA DE PERFIL HIDROEXPANSIU, MASTERFLEX 610 DE BETTOR Ó SIMILAR DE 225X20 MM APLICAT AMB
ADHESIU EN BASE DISOLVENT, ESPECIFICACIÓ UNIVERSAL BOND Ó EQUIVALENT.

4 6,00 24,0forats ventilacio a tapar
4 1,50 6,0
2 2,00 4,0
2 1,50 3,0
4 2,50 10,0
4 2,30 9,2
2 1,60 3,2
2 1,40 2,8

TOTAL M............: 62,2

6.4 M JUNTS DE CONSTRUCCIÓ A 90º, INCLOSA NETEJA PRÈVIA I ADEQUACIÓ DE LES SUPERFÍCIES, AMB FORMACIÓ DE
MITJA CANYA DE 10X10 ENTRE SOLERA I MUR, AMB MORTER DE SEGELLAT PPC DE BETTOR O SIMILAR APLICANT
BASE D'IMPRIMACIÓ DE MORTER MASTERSEAL 501 DE BETTOR Ó SIMILAR I APLICACIÓ DE CAPA
IMPERMEABILITZANT DE MORTER MASTERSEAL 501.

4 6,00 24,0forats ventilacio a tapar
4 1,50 6,0
2 2,00 4,0
2 1,50 3,0
4 2,50 10,0
4 2,30 9,2
2 1,60 3,2
2 1,40 2,8

TOTAL M............: 62,2

6.5 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BANDES DE 33 CM. DE LÀMINES MORTER PLAS POLIMÈRICA MODEL
LBM-40-PE O SIMILAR, DE 4 KG/M2 COMPOSTA DE BETUM PLASTOMÈRIC I ARMADA AMB FILM DE POLIETILÈ DE 95
G/M2 I ADHERIDA, EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE 104-242/2 AMB POSSESSIÓ DE SEGELL DE QUALITAT.

0,0Forats coberta
4 4,00 1,40 22,4forats ventilacio a tapar
4 7,40 29,6Forat acces material

TOTAL M............: 52,0

6.6 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ MITJANÇANT APLICACIÓ ESPOLVOREJADA SOBRE EL FORMIGÓ
DE NETEJA DE MORTER DE CRISTALITZACIÓ CAPILAR HIDRACEM C EN SEC AMB UNA DOTACIÓ D'1KG/M2 I
ESTESA DE GEOTEXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 100 A 110
G/M2, COL.LOCAT SENSE ADHERIR PER REBRE LA LLOSA DE FORMIGÓ PAVIMENT, APLICACIÓ ESPOLVOREJADA A
LA CARA SUPERIOR DE PAVIMENT DE MORTER HIDRACEM C EN SEC AMB UNA DOTACIÓ D'1KG/M2.

0,0Solera
1 1.378,00 1.378,0Cota 57.98
1 1.109,00 1.109,0Cota 63.50

TOTAL M2............: 2.487,0
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6.7 m2 SEGELLAT DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE BUIT DE 100X50 MM COM A MÀXIM PER A PAS DE 1 A 3 CABLES A
TRAVÉS DE MUR AMB ESCUMA AUTOINFLABLE D'ESTRUCTURA CEL·LULAR FINA I PORUS TANCAT, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA 0,035 W/MK, AMB RESISTÈNCIA AL FOC EI-90, I APLICAT AMB PISTOLA

5 2,50 0,70 8,8Passos instal·lacions
10 0,60 0,40 2,4

TOTAL m2............: 11,2

6.8 m2 AILLAMENT ACUSTIC EXTERIOR FORMAT PER PANNELL AÏLLANT ACÚSTIC VERSIÓ REFORÇADA, AUTOPORTANT
ACUSTIMODUL 80 R D'ACÚSTICA INTEGRAL O EQUIVALENT, S'INTERCALA UNA XAPA LLISA DE REFORÇ
INTERMITJA DE 1,5 MM.E, MATERIAL ABSORVENT DE LLANA DE ROCA DE 70 KG/M3 DE DENSITAT, COL.LOCAT
HORITZONTAL I VERTICAL, AMB VEL PROTECTOR NEGRE, AMB LA PART EXTERIOR DE XAPA LLISA PRELACADA
D'1 MM.E DE GRUIX, DIEMNSIONS 450X3000 O 4000 MM, ESPESSOR 80 MM, PES 33 KG/M2, AÏLLAMENT ACÚSTIC
GLOBAL R'W 35 DBA RESISTÈNCIA A LA CORROSIÓ SALINA SEGONS ASTM D 2247 AMB 100º% D'HUMITAT
RELATIVA I 38ºC:1.500 HORES, RESISTÈNCIA AL FOC M1 SEGONS NORMA UNE 23.727-90 I ASSAIG LGAI, AMB PART
PROPORCIONAL DE SOPORTERIA, ESTRUCTURA DE SUPORT AMB PERFILS METÀL·LICS, PERFILS DE XAPA LLISA
GALVANITZADA I PRECALADA DE 1,2 MM.E, CONFORMATS PER A EL SEU ENSAMBLATGE AMB ELS PANELLS I AMB
LONGITUT MÀXIM DE 3000 MM I ACCESSORIS. INSTAL.LAT I COMPROVAT.

0,0P-Vestibul
2 4,40 3,66 32,2CV1
2 4,80 3,66 35,1
2 5,70 3,66 41,7CV2
2 6,90 3,66 50,5
1 8,30 3,20 26,6CV3
1 8,20 3,20 26,2CV4
4 5,50 0,50 11,0Plenums sortida a coberta
4 1,50 0,50 3,0
2 5,50 1,50 16,5
2 4,40 3,66 32,2CGE
2 7,92 3,66 58,0
3 10,50 2,60 81,9Xemeneies Coberta
2 1,50 2,60 7,8

TOTAL m2............: 422,7

6.9 m2 AÏLLAMENT AMB FELTRES DE LLANA DE ROCA DE DENSITAT 60 A 70 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX AMB LÀMINA
D'ALUMINI EN LA MATEIXA DIRECCIÓ DE LES FIBRES, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

0,0P-1
2 2,90 3,30 19,1CV1
2 5,70 3,30 37,6
2 2,80 4,30 24,1CV2
2 5,70 4,30 49,0
2 5,40 2,90 31,3CV3
2 2,80 2,90 16,2
2 5,40 2,90 31,3CV4
2 2,80 2,90 16,2

0,0P-2
2 2,90 2,74 15,9CV1
2 5,70 2,74 31,2
2 2,80 2,74 15,3CV2
2 5,70 2,74 31,2
2 5,40 2,47 26,7CV3
2 2,80 2,47 13,8
2 5,40 2,47 26,7CV4
2 2,80 2,47 13,8

0,0P-3
2 3,12 2,47 15,4CV1
2 5,60 2,47 27,7
2 9,20 2,47 45,4CV2
2 10,10 2,47 49,9CV3

0,0P-4
2 5,10 2,47 25,2CV1
2 3,65 2,47 18,0

TOTAL m2............: 581,0
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7.1 u RETIRADA DE TOTA LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EXISTENT, INCLOU EL CABLEJAT, CAIXES DE DERIVACIÓ,
SAFATES, QUADRES, SUBQUADRES, LLUMINÀRIES I TOTS ELS ELEMENTS QUE LA COMPOSIN, INCLÓS ACOPI
DURANT L'OBRA I APROFITAMENT DE TOT ALLÒ QUE ES TROBI EN BON ESTAT, INCLOU TRANSPORT A
MAGATZEM MUNICIPAL O A ABOCADOR.

1 1,0

TOTAL u............: 1,0

7.2 U RETIRADA DE GRUP ELECTROGEN, ACOPI I ENMAGATZEMATGE EN LOCAL EXTERIOR A LES OBRES DURANT LES
OBRES I POSTERIORMENT TREBALLS DE MANTENIMENT PER POSADA EN MARXA, I INSTAL·LACIO EN EL NOU
RECINTE PER AL GRUP, INCLOS TREBALLS DE CABLEJAT I QUADRE DE PROTECCIO, I PROVES DE
FUNCIONAMENT, TOT INCLOS COMPLETAMENT ACABAT I EN FUNCIONAMENT.

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

7.3 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA

1,1 32,00 35,2Posada a terra grup
electrògen

1,1 82,00 90,2Reforç posada a terra
aparcament

TOTAL M............: 125,4

7.4 U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D´ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDARD, DE 2500 MM DE
LLARGÀRIA I DE 14.6 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA

12 12,0Reforç

TOTAL U............: 12,0

7.5 U PUNT DE CONNEXIO A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

2 2,0

TOTAL U............: 2,0

7.6 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ I PROTECCIÓ GENERAL PER A 111 KW
DE POTENCIA A CONTRACTAR, INCLOSES CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT I ARMARIS, AMB L'APARELLATGE
GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC UNIFILAR, TOTALMENT CABLEJAT INTERIORMENT, CONNECTAT I EN
CONDICIONS DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

7.7 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE TIPUS PLANTA PARQUING, INCLOSES CAIXES DE DOBLE
AÏLLAMENT I ARMARIS, AMB L'APARELLATGE GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC UNIFILAR, TOTALMENT
CABLEJAT INTERIORMENT, CONNECTAT I EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

0,0Subquadre tipus planta
1 1,0P Vestibul: SQ01
1 1,0P-1: SQ02
1 1,0P-2: SQ03
1 1,0P-3: SQ 04
1 1,0P-3: SQ 05

TOTAL U............: 5,0

7.8 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE TIPUS ESCALES I SERVEIS, INCLOSES CAIXES DE DOBLE
AÏLLAMENT I ARMARIS, AMB L'APARELLATGE GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC UNIFILAR, TOTALMENT
CABLEJAT INTERIORMENT, CONNECTAT I EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

1 1,0Subquadre tipus escales i
serveis: SQ07

TOTAL U............: 1,0

7.9 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE CONTROL, INCLOSES CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT I ARMARIS,
AMB L'APARELLATGE GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC UNIFILAR, TOTALMENT CABLEJAT
INTERIORMENT, CONNECTAT I EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 1,0Subquadre tipus control
SQ08

TOTAL U............: 1,0
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7.10 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE ASCENSOR, INCLOSES CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT I
ARMARIS, AMB L'APARELLATGE GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC UNIFILAR, TOTALMENT CABLEJAT
INTERIORMENT, CONNECTAT I EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 1,0Subquadre tipus Ascensor
SQ06

TOTAL U............: 1,0

7.11 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE TIPUS VENTILACIÓ, INCLOSES CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT I
ARMARIS, AMB L'APARELLATGE GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC UNIFILAR I ARRENCADOR
ESTRELLA-TRIANGLE, TOTALMENT CABLEJAT INTERIORMENT, CONNECTAT I EN CONDICIONS DE
FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

0,0Subquadre tipus ventilació
1 1,0P Vestibul: SQ09
1 1,0P-1: SQ10
1 1,0P-2: SQ11
1 1,0P-3: SQ12
1 1,0P-4: SQ13

TOTAL U............: 5,0

7.12 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE TIPUS BOMBES, INCLOSES CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT I
ARMARIS, AMB L'APARELLATGE GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC UNIFILAR I ARRENCADOR
ESTRELLA-TRIANGLE, TOTALMENT CABLEJAT INTERIORMENT, CONNECTAT I EN CONDICIONS DE
FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 1,0P-4 SQ14

TOTAL U............: 1,0

7.13 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE CENTRALETES, INCLOSES CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT I
ARMARIS, AMB L'APARELLATGE GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC UNIFILAR, TOTALMENT CABLEJAT
INTERIORMENT, CONNECTAT I EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 1,0P Vestibul SQ15

TOTAL U............: 1,0

7.14 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE GESTIÓ, INCLOSES CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT I ARMARIS,
AMB L'APARELLATGE GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC UNIFILAR, TOTALMENT CABLEJAT
INTERIORMENT, CONNECTAT I EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 1,0P Vestibul SQ16

TOTAL U............: 1,0

7.15 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, TETRAPOLAR
DE SECCIÓ 3X95 MM2+50 MM2, COL.LOCAT EN SAFATA O TUB A QUALSEVOL ALÇADA.

1,1 26,00 28,6Cablejat interior de l'equip
de contatge i protecció
general:

1,1 8,00 8,8Connexió bateria
condensadors

1,1 21,00 23,1Conmutació amb grup
electrògen i q.p.m.:

TOTAL M............: 60,5

7.16 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIO DE LLUMENERA ESTANCA AMB CARCASA DE POLIESTER REFORÇADA AMB FIBRA
DE VIDRE I DIFUSOR TRANSPARENT DE POLICARBONAT, MODEL TCW216 TL-D58W HFR DE PHILIPS O
EQUIVALENT AMB 2 LÀMPADES FLUORESCENTS DE 58 W, DE FORMA RECTANGULAR, EQUIP D'ENCESA, AMB
BALAST ELECTRONIC, AMB REGULACIO LUMINICA, MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE, INCLOS MODUL PER
REGULACIÓ LUMÍNICA LM DE PHILIPS.

45 45,0P Vestibul
55 55,0P-1
55 55,0P-2
31 31,0P-3
38 38,0P-4

TOTAL U............: 224,0

7.17 U EQUIP-BATERIA AUTÒNOM DE 2 HORES PER ACOBLAR A LLUMINÀRIA TL-D158 DE PHILIPS Ó SIMILAR, INCLOSES
CONNEXIONS I MATERIAL AUXILIAR.

17 17,0P Vestibul
16 16,0P-1
15 15,0P-2

9 9,0P-3
8 8,0P-4

TOTAL U............: 65,0
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7.18 u DOWNLIGHT MODEL PANOS HG DE ZUMBOTEL STAFF O EQUIVALENT, AMB LÀMPADES 2XTC-DEL 26 W, AMB
ANELL D'EMPOTRAR BLANC, REFLECTOR ESPECULAR, AMB REACTANCIA DIGITAL TIPUS BROADCAST, AMB PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. INSTAL.LADA, CONNECTADA I COMPROVADA.

13 13,0P Vestibul
13 13,0P-1

9 9,0P-2
8 8,0P-3
8 8,0P-4

TOTAL u............: 51,0

7.19 u LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA TIPUS HYDRA N10 DE DAISALUX O EQUIVALENT, AMB UNA AUTONOMIA D'1 HORA, 450
LUMENS I LÀMPADA D'EMERGÈNCIA PL DE 8 W. INSTAL.LADA I COMPROVADA.

0,0Escales
16 16,0P Vestibul
11 11,0P-1
11 11,0P-2

8 8,0P-3
10 10,0P-4

TOTAL u............: 56,0

7.20 M SAFATA PLÀSTICA DE PVC RÍGID LLIS, DE 60X300 MM, AMB TAPA, NOMÉS OBRIBLE AMB EINA ESPECÍFICA, AMB
GRAU DE PROTECCIÓ A L'IMPACTE MOLT FORT, AÏLLANT DIELÈCTRICAMENT AMB GRAU DE PROTECCIÓ A LA
PENETRACIÓ D'OBJECTES IP2X I NO PROPAGADORA DE LA FLAMA EN COMPLIMENT DE LA ITC.BT.029 I EL
SISTEMA DE CANALS S/EN 50.085-1 I FIXADA AMB SUPORTS A QUALSEVOL ALÇADA, INCLÒS P.P D'ACESSORIS I
PECES ESPECIALS, INCLÒS ELEMENT DE COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR.

181 181,0P Vestibul
219 219,0P-1
210 210,0P-2
114 114,0P-3
114 114,0P-4

TOTAL M............: 838,0

7.21 M TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

0,0Alimentació fluorescents
1 112,00 112,0P Vestibul
1 180,00 180,0P-1
1 180,00 180,0P-2
1 78,00 78,0P-3
1 96,00 96,0P-4

TOTAL M............: 646,0

7.22 M TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

1 32,00 32,0P Vestibul
1 43,00 43,0P-1
1 43,00 43,0P-2
1 53,00 53,0P-3
1 86,00 86,0P-4

TOTAL M............: 257,0

7.23 m TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

1 14,00 14,0P Vestibul
1 56,00 56,0P-1
1 56,00 56,0P-2
1 48,00 48,0P-3
1 48,00 48,0P-4

TOTAL m............: 222,0

7.24 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM. AMB TAPA NOMÉS OBRIBLE AMB EINA
ESPECÍFICA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ A L'IMPACTE MOLT FORT, AÏLLANT DIELÈCTRICAMENT AMB GRAU DE
PROTECCIÓ A LA PENETRACIÓ D'OBJECTES IP2X I NO PROPAGADORA DE LA FLAMA EN COMPLIMENT DE LA
ITC.BT.029 I EL SISTEMA DE CANALS S/EN 50.085-1, AMB GRAU DE PROTECCIÓ ESTANCA I MUNTADA
SUPERFICIALMENT

27 27,0P Vestibul
32 32,0P-1
32 32,0P-2
23 23,0P-3
23 23,0P-4

TOTAL U............: 137,0
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7.25 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 150X150 MM. AMB TAPA NOMÉS OBRIBLE AMB EINA
ESPECÍFICA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ A L'IMPACTE MOLT FORT, AÏLLANT DIELÈCTRICAMENT AMB GRAU DE
PROTECCIÓ A LA PENETRACIÓ D'OBJECTES IP2X I NO PROPAGADORA DE LA FLAMA EN COMPLIMENT DE LA
ITC.BT.029 I EL SISTEMA DE CANALS S/EN 50.085-1, AMB GRAU DE PROTECCIÓ ESTANCA I MUNTADA
SUPERFICIALMENT

11 11,0P Vestibul
16 16,0P-1
16 16,0P-2
13 13,0P-3
13 13,0P-4

TOTAL U............: 69,0

7.26 U INTERRUPTOR, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA I AMB CAIXA DE SUPERFÍCIE ESTANCA, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-55, PREU ALT, MUNTAT SUPERFICIALMENT

7 7,0P-Vestibul
7 7,0P-1
6 6,0P-2
6 6,0P-3
8 8,0P-4

TOTAL U............: 34,0

7.27 U PRESA DE CORRENT DE SUPERFÍCIE, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL, (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA I
CAIXA ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-55, PREU MITJÀ, MUNTADA SUPERFICIALMENT

7 7,0P-Vestibul
7 7,0P-1
6 6,0P-2
6 6,0P-3
8 8,0P-4

TOTAL U............: 34,0

7.28 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ
1X4 MM2, MUNTAT EN CANALITZACIÓ O TUB A QUALSEVOL ALÇADA.

0,0P Vestibul
5 37,00 185,0L4
5 8,00 40,0L18
5 14,00 70,0L19
5 21,00 105,0L20
3 8,00 24,0L21
3 14,00 42,0L22
5 76,00 380,0L28

0,0P-1
5 183,00 915,0L4-1 

0,0P-2
5 183,00 915,0L4-2

0,0P3
5 158,00 790,0L4-3

0,0P-4
5 16,00 80,0L59
5 158,00 790,0L4-4

TOTAL M............: 4.336,0
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7.29 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ
1X2,5 MM2, MUNTAT EN CANALITZACIÓ O TUB A QUALSEVOL ALÇADA.

0,0P Vestibul
5 153,00 1,05 803,3L1
5 158,00 1,05 829,5L2
5 151,00 1,05 792,8L3
3 11,00 1,05 34,7L17
5 42,00 1,05 220,5L23
5 71,00 1,05 372,8L24
5 44,00 1,05 231,0L25
3 72,00 1,05 226,8L29
3 83,00 1,05 261,5L30
3 72,00 1,05 226,8L31
3 74,00 1,05 233,1L32
3 14,00 1,05 7,00 308,7L60-L66
3 79,00 1,05 248,9L67
3 41,00 1,05 129,2L68
3 69,00 1,05 217,4L69
3 84,00 1,05 264,6L70
3 18,00 1,05 56,7L71

0,0P-1
5 242,00 1,05 1.270,5L5
5 246,00 1,05 1.291,5L6
5 238,00 1,05 1.249,5L7

0,0P-2
5 243,00 1,05 1.275,8L8
5 249,00 1,05 1.307,3L9
5 238,00 1,05 1.249,5L10

0,0P-3
5 141,00 1,05 740,3L11
5 143,00 1,05 750,8L12
5 144,00 1,05 756,0L13

0,0P-4
5 141,00 1,05 740,3L14
5 143,00 1,05 750,8L15
5 144,00 1,05 756,0L16

TOTAL M............: 17.596,6

7.30 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ
1X1,5 MM2, MUNTAT EN CANALITZACIÓ O TUB A QUALSEVOL ALÇADA.

0,0Emergencies
0,0P-Vestibul

3 153,00 459,0L1E
3 158,00 474,0L2E
3 151,00 453,0L3E
3 8,00 24,0L16E
3 36,00 108,0L17E
3 76,00 228,0L18E
3 42,00 126,0L19E

0,0P-1
3 242,00 726,0L4E
3 246,00 738,0L5E
3 238,00 714,0L6E

0,0P-2
3 243,00 729,0L7E
3 249,00 747,0L8E
3 238,00 714,0L9E

0,0P-3
3 141,00 423,0L10E
3 143,00 429,0L11E
3 144,00 432,0L12E

0,0P-4
3 141,00 423,0L13E
3 143,00 429,0L14E
3 144,00 432,0L15E

TOTAL M............: 8.808,0

7.31 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR
DE SECCIÓ 5X4 MM2, MUNTAT EN CANALITZACIÓ O TUB A QUALSEVOL ALÇADA.

0,0P Vestibul
5 77,00 1,05 404,3a SQ 06
5 77,00 1,05 404,3a SQ 07
5 84,00 1,05 441,0a SQ 08
5 83,00 1,05 435,8a SQ 14
5 77,00 1,05 404,3a SQ 15
5 77,00 1,05 404,3a SQ 16

TOTAL M............: 2.494,0
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7.32 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR
DE SECCIÓ 5X6 MM2, MUNTAT EN CANALITZACIÓ O TUB A QUALSEVOL ALÇADA.

0,0P-Vestibul
1,05 5,00 5,3a SQ 01 Enllumenat

0,0P-1
1,05 72,00 75,6a SQ 02

0,0P-2
1,05 76,00 79,8a SQ 03

0,0P-3
1,05 80,00 84,0a SQ04

0,0P-4
1,05 84,00 88,2a SQ 05

0,0

TOTAL M............: 332,9

7.33 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISIÓ DE FUMS, RESISTENT AL
FOC UNE-EN 50200, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 5X6 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

0,0Ventilació
0,0P Vestibul

1,05 4,00 4,2a SQ 09
1,05 13,00 13,7L33
1,05 16,00 16,8L34
1,05 67,00 70,4L35
1,05 53,00 55,7L36
1,05 52,00 54,6L37
1,05 5,00 5,3L38

0,0P-1
1,05 53,00 55,7a SQ 10
1,05 34,00 35,7L39
1,05 76,00 79,8L40
1,05 19,00 20,0L41
1,05 82,00 86,1L42
1,05 20,00 21,0L43
1,05 81,00 85,1L44

0,0P-2
1,05 58,00 60,9a SQ 11
1,05 34,00 35,7L45
1,05 76,00 79,8L46
1,05 19,00 20,0L47
1,05 82,00 86,1L48
1,05 20,00 21,0L49
1,05 81,00 85,1L50

0,0P-3
1,05 62,00 65,1a SQ 12
1,05 34,00 35,7L51
1,05 76,00 79,8L52
1,05 26,00 27,3L53
1,05 54,00 56,7L54

0,0P-4
1,05 66,00 69,3a SQ 13
1,05 34,00 35,7L55
1,05 76,00 79,8L56
1,05 26,00 27,3L57
1,05 54,00 56,7L58

0,0

TOTAL M............: 1.526,1

7.34 U CENTRALETA TELEFONICA PER A 2 LINIAS EXTERIORS I 8 EXTENSIONS, HOMOLOGADA, AMB SELECCIO DEL
TIPUS DE MARCACIO I COL.LOCADA MURAL

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

7.35 U TELEFON DE SOBRETAULA, HOMOLOGAT, AMB SO REGULABLE, CAPACITAT PER A FUNCIONAMENT EN
CENTRALETA, RETRUCADA I CONNECTOR TIPUS RJ11 DE 6 CONTACTES, COL.LOCAT

2 2,0

TOTAL U............: 2,0

7.36 U ROSETA RJ-45 CAT-5, DE SUPERFICIE, INCLOS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MUNTATGE

3 3,0

TOTAL U............: 3,0

7.37 M CABLE PER A TRANSMISSIO TELEFONICA, DE 5 PARELLS DE CABLES DE 0,5 MM2 DE SECCIO CADA UN I
COL.LOCAT EN TUB

1,15 47,00 54,1
1,15 84,00 96,6

TOTAL M............: 150,7
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7.38 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE DETECTOR-CONTACTOR A PANY DE PORTA D'ACCÉS A CAMBRES DE
VENTILACIÓ CAPAÇ DE DETECTAR LA PRESÈNCIA DE CLAU AL PANY O L'OBERTURA DE PORTA D'ACCÉS I ENVIAR
SENYAL D'AVÍS DE PARADA-MARXA AL CORRESPONENT CONTACTOR A INSTAL.LAR A LÍNIA D'ALIMENTACIÓ I
SUBQUADRE DEL VENTILADOR CORRESPONENT. INCLOSES AJUDA DE MÀ D'OBRA ELECTRICISTA, CABLEJAT
INTERIOR, DOS CONTACTORS, UN DETECTOR, P.P. DE PECES ESPECIALS I ACCESSORIS. TOT INCLÒS, UNITAT
COMPLETAMENT ACABADA, PROBADA I EN CONICIONS ÒPTIMES DE FUNCIONAMENT.

0,0Portes d'acces a sales
ventilació

4 4,0P Vestibul
4 4,0P-1
4 4,0P-2
2 2,0P-3

TOTAL U............: 14,0

7.39 U AJUDES A ELECTRICISTA.

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

7.40 U PER LEGALITZACIÓ DE LA TOTALITAT DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA OBJECTE DEL PROJECTE ALS SERVEIS
TERRITORIALS D'INDUSTRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. INCLOU IMPORT I TAXES A SATISFER A L'EIC
CORRESPONENT, CONFECCIÓ DE PROJECTE I CERTIFICAT FINAL DE LA INSTAL·LACIÓ, VISAT I TRAMITACIÓ DE LA
LEGALITZACIÓ.

1 1,0

TOTAL U............: 1,0
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8.1 U CENTRAL DE DETECCIO DE GASOS, MODEL DE SIEMENS Ó SIMILAR, DE 8 ZONES, CAPACITAT 14 ELEMENTS PER
LÍNIA, ZONES PROGRAMABLES, INCLÒS ARMARI I MUNTADA A LA PARET.

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

8.2 U CENTRAL DE DETECCIÓ D´INCENDIS COMPACTA SINTESO FC2020-AZ DE SIEMENS Ó SIMILAR, PER A 8 ZONES
COL·LECTIVES, AMB INDICADOR DE ZONA, D´AVARIA, DE CONNEXIÓ DE ZONA, DE PROVA D´ALARMA I DE DOBLE
ALIMENTACIÓ, INCLÒS ARMARI I MUNTADA A LA PARET.

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

8.3 U DETECTOR DE FUMS ÒPTIC, ALGORÍTMIC, PER A INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS CONVENCIONAL, TIPUS
SINTESO C-LINE DE SIEMENS Ó SIMILAR, SEGONS NORMA UNE-EN 54-7, AMB BASE DE SUPERFÍCIE, MUNTAT
SUPERFICIALMENT I CONNEXIONAT.

43 43,0P-Vestibul
51 51,0P-1
55 55,0P-2
34 34,0P-3
33 33,0P-4

0,0
0,0

TOTAL U............: 216,0

8.4 U DETECTOR DE MONÒXID DE CARBONI DE RESPOSTA RÀPIDA, RESOLUCIÓ DE FINS A 5 PPM, DETCO  DE SIEMENS
Ó SIMILAR, TEMPS DE RESPOSTA DE 10 S, SUPERFÍCIE DE DETECCIÓ DE FINS A 300 M2, SEGONS NORMA UNE
23300, AMB BASE DE SUPERFÍCIE, MUNTAT SUPERFICIALMENT I CONNEXIONAT

11 11,0P-Vestibul
17 17,0P-1
18 18,0P-2
10 10,0P-3
10 10,0P-4

TOTAL U............: 66,0

8.5 U POLSADOR D´ALARMA AMB INTERRUPTOR D´ACCIONAMENT MANUAL PER SISTEMA ALGOREX, PROTEGIT AMB
VIDRE, MUNTAT SUPERFICIALMENT, TIPUS SINTESO DE SIEMENS Ó SIMILAR.

4 4,0P-Vestibul
6 6,0P-1
6 6,0P-2
3 3,0P-3
3 3,0P-4

TOTAL U............: 22,0

8.6 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ
1X1,5 MM2, MUNTAT EN CANALITZACIÓ O TUB A QUALSEVOL ALÇADA.

2 263,00 526,0P-Vestibul
2 435,00 870,0P-1
2 434,00 868,0P-2
2 269,00 538,0P-3
2 269,00 538,0P-4

0,0
0,0

TOTAL M............: 3.340,0

8.7 M TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

1 144,00 144,0P-Vestibul
1 188,00 188,0P-1
1 188,00 188,0P-2
1 133,00 133,0P-3
1 133,00 133,0P-4

0,0
0,0

TOTAL M............: 786,0
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8.8 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM. AMB TAPA NOMÉS OBRIBLE AMB EINA
ESPECÍFICA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ A L'IMPACTE MOLT FORT, AÏLLANT DIELÈCTRICAMENT AMB GRAU DE
PROTECCIÓ A LA PENETRACIÓ D'OBJECTES IP2X I NO PROPAGADORA DE LA FLAMA EN COMPLIMENT DE LA
ITC.BT.029 I EL SISTEMA DE CANALS S/EN 50.085-1, AMB GRAU DE PROTECCIÓ ESTANCA I MUNTADA
SUPERFICIALMENT

22 22,0P-Vestibul
34 34,0P-1
36 36,0P-2
21 21,0P-3
21 21,0P-4

0,0
0,0

TOTAL U............: 134,0

8.9 U SIRENA ELECTRÒNICA AMB SENYAL LLUMINÓS AMB BASE DIRECCIONABLE, MODEL SINTESO DE SIEMENS Ó
SIMILARS I CONNEXIONADA.

2 2,0P-Vestibul
3 3,0P-1
3 3,0P-2
2 2,0P-3
2 2,0P-4

TOTAL U............: 12,0

8.10 U POSADA EN SERVEI, PROGRAMACIÓ DE CENTRALS, PROBES I EMISSIÓ DE CERTIFICATS DE CONFORMITAT I
ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

8.11 U BOCA D'INCENDI AMB ENLLAÇ DE 25 MM DE D, BIE-25, AMB MANEGA DE 25 M, AMB ARMARI AMB VIDRE,
MANOMETRE I VÀLVULA DE TANCAMENT I MUNTADA SUPERFICIALMENT A LA PARET

4 4,0P-Vestibul
6 6,0P-1
6 6,0P-2
4 4,0P-3
4 4,0P-4

TOTAL U............: 24,0

8.12 U CONNEXIO D'ALIMENTACIO, TIPUS IPF-41 C/ARMARI, CABINA METÀL·LICA AMB PORTA DE 58X43X30 CM, AMB
PORTA BANCA I BASTIMENT ROIG, AMB RÒTUL ''COLUMNA SECA-ÚS EXCLUSIU BOMBEROS'' EN LLETRA
VERMELLA I TANCA DE SIMPLE LLISCAMENT PER A CLAUS DE QUADRAT DE 8 MM I FRONTISSES EN LA PART
INFERIOR QUE EN PERMETIN EL TOTAL ABATIMENT, AMB BIFURCACIÓ R3''X2, BOQUES DE 70 MM DE DIAMETRE,
RACORS I TAPS D'ÚS NORMAL SEEGONS UNE, PER A EXTERIOR I ENCASTADA. INSTAL·LADA I COMPROVADA.

2 2,0

TOTAL U............: 2,0

8.13 U BOCA DE SORTIDA DE PLANTA, TIPUS IPF-39 C/ARMARI, CABINA METÀL·LICA AMB PORTA DE 58X38X30 CM, AMB
PORTA BANCA I BASTIMENT ROIG, AMB RÒTUL ''COLUMNA SECA-ÚS EXCLUSIU BOMBEROS'' EN LLETRA
VERMELLA I TANCA DE SIMPLE LLISCAMENT PER A CLAUS DE QUADRAT DE 8 MM I FRONTISSES EN LA PART
INFERIOR QUE EN PERMETIN EL TOTAL ABATIMENT, AMB BIFURCACIÓ R2 1/2''X2, BOQUES DE 45 MM DE
DIAMETRE, RACORS I TAPS D'ÚS NORMAL SEGONS UNE, PER A INTERIOR I ENCASTADA. INSTAL·LADA I
COMPROVADA.

5 5,0Escala 1
5 5,0Escala 2

TOTAL U............: 10,0

8.14 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADA, DE 3'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE,
TIPUS 2 I MUNTADA SUPERFICIALMENT

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

8.15 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3'', DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
TEMPERATURA MÀXIMA DE SERVEI 60°C, DE PVC I MUNTADA SUPERFICIALMENT

1 1,0

TOTAL U............: 1,0
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8.16 M TUB D´ACER NEGRE SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE NOMINAL 3´´, SEGONS LA NORMA DIN 2440-78 ST-35,
SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT, INCLÒS PINTAT DE LA MATEIXA AMB
DUES MANS D'IMPRIMACIÓ I DUES MANS DE PINTURA PLÀSTICA VERMELLA.

1 141,00 141,0BIEs
2 21,00 42,0Columna Seca

TOTAL M............: 183,0

8.17 M TUB D´ACER NEGRE SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2, SEGONS LA NORMA DIN 2440-78 ST-35,
SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT, INCLÒS PINTAT DE LA MATEIXA AMB
DUES MANS D'IMPRIMACIÓ I DUES MANS DE PINTURA PLÀSTICA VERMELLA.

1 68,00 68,0

TOTAL M............: 68,0

8.18 M TUB D´ACER NEGRE SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, SEGONS LA NORMA DIN 2440-78 ST-35,
SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT, INCLÒS PINTAT DE LA MATEIXA AMB
DUES MANS D'IMPRIMACIÓ I DUES MANS DE PINTURA PLÀSTICA VERMELLA.

24 2,50 60,0

TOTAL M............: 60,0

8.19 U EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA 21A-113B, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB
ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT

12 12,0P-Vestibul
9 9,0P-1

11 11,0P-2
6 6,0P-3
6 6,0P-4

TOTAL U............: 44,0

8.20 U EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB
ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT

5 5,0P-Vestibul
4 4,0P-1
4 4,0P-2
2 2,0P-3
2 2,0P-4

TOTAL U............: 17,0

8.21 U COMPTADOR AMB CONNEXIONS EMBRIDADES DE 3" DE DIAMETRE, DE 125 M3/H (N), COM A MAXIM, DE TURBINA I
MUNTAT ENTRE TUBS

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

8.22 U VALVULA DE RETENCIO DE DISC MANUAL MUNTADA, INCLOSES BRIDES, DE 3" DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PN, DE FOSA, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

8.23 U RETENEDOR ELECTROMAGNÈTIC PER A TANCAMENT AUTOMÀTIC DE PORTES, AMB PLACA DE MUNTATGE,
INTERRUPTOR D'ACCIONAMENT MANUAL I CONNEXIONAT

36 36,0Portes 1 fulla

TOTAL U............: 36,0

8.24 U VALVULA DE COMPORTA MANUAL, INCLOSES BRIDES, DE 3" DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PN, DE
BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA

1 1,0

TOTAL U............: 1,0
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8.25 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ ANCORAT A PARET DE PICTOGRAMA, SEGONS ESPECIFICACIONS UNE, FORMAT
297X198 MM, DE TIPOLOGIA INDICADA A PLÀNOLS.

53 53,0PE01
24 24,0PE02
13 13,0PE04
12 12,0PE05

8 8,0PE06
10 10,0PG14

2 2,0PG34
53 53,0Extintor
24 24,0Bie

2 2,0Caixer

TOTAL U............: 201,0

8.26 U AJUDES DE PALETA A LA INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

8.27 U RETIRADA DE TOTA LA INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS EXISTENT, INCLOU EL CABLEJAT, CAIXES DE DERIVACIÓ,
EXTINTORS, DETECTORS, BIES, CANONADES, EQUIP DE BOMBAMENT I DIPOSIT DE PLANXA I TOTS ELS
ELEMENTS QUE LA COMPOSIN, INCLÓS ACOPI DURANT L'OBRA I APROFITAMENT DE TOT ALLÒ QUE ES TROBI EN
BON ESTAT, INCLOU TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL O A ABOCADOR.

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

8.28 U PARTIDA PER DRETS DE CONNEXIÓ I SUBMINISTRAMENT AIGUA CONTRA INCENDIS O POTABLE

1 1,0

TOTAL U............: 1,0
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9.1 Instal·lació ventilació aparcament

9.1.1 u VENTILADOR EXTRACCIÓ HELICOIDAL TUBULAR 400ºC/2 H AMB ATENUADOR ACÚSTIC INTEGRAT, TIPUS
CJTHT-63-4T-3/PLUS DE SODECA O EQUIVALENT, CARACTERÍSTIQUES: 1435 R.P.M., INTENSITAT DE 9,2 A (230 V) I
5,30 (400 V), POTÈNCIA DE 2,2 KW, CABAL MÀXIM DE 22.000 M3/H, 78 KG I 72 DB, INCLÒS AMORTIGUADORS,
ANCLATGES, ACOPLAMENT ELÀSTIC 400ºC/2H PER AMORTIGUAR VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA
INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I COMPROVAT.

1 1,0VR-3.2
1 1,0VR-3.1

TOTAL u............: 2,0

9.1.2 u VENTILADOR EXTRACCIÓ HELICOIDAL TUBULAR 400ºC/2 H AMB ATENUADOR ACÚSTIC INTEGRAT, TIPUS
CJTHT-63-4T-4/PLUS DE SODECA O EQUIVALENT, CARACTERÍSTIQUES: 1435 R.P.M., INTENSITAT DE 11,4 A (230 V) I
6,60 (400 V), POTÈNCIA DE 3 KW, CABAL MÀXIM DE 25.200 M3/H, 87 KG I 73 DB, INCLÒS AMORTIGUADORS,
ANCLATGES, ACOPLAMENT ELÀSTIC 400ºC/2H PER AMORTIGUAR VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA
INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I COMPROVAT.

1 1,0VR-4.2
1 1,0VR-4.1

TOTAL u............: 2,0

9.1.3 u VENTILADOR EXTRACCIÓ HELICOIDAL TUBULAR 400ºC/2 H AMB ATENUADOR ACÚSTIC INTEGRAT, TIPUS
CJTHT-63-4T-2/PLUS DE SODECA O EQUIVALENT, CARACTERÍSTIQUES: 1425 R.P.M., INTENSITAT DE 6,6 A (230 V) I
3,80 (400 V), POTÈNCIA DE 1,5 KW, CABAL MÀXIM DE 18.900 M3/H, 72 KG I 70 DB, INCLÒS AMORTIGUADORS,
ANCLATGES, ACOPLAMENT ELÀSTIC 400ºC/2H PER AMORTIGUAR VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA
INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I COMPROVAT.

1 1,0VRV.1
1 1,0VRV.2
1 1,0VR-2.2
1 1,0VR-2.1
1 1,0VR-2.3
1 1,0VR-2.4

TOTAL u............: 6,0

9.1.4 u VENTILADOR EXTRACCIÓ HELICOIDAL TUBULAR 400ºC/2 H AMB ATENUADOR ACÚSTIC INTEGRAT, TIPUS
CJTHT-63-4T-1,5/PLUS DE SODECA O EQUIVALENT, CARACTERÍSTIQUES: 1420 R.P.M., INTENSITAT DE 4,7 A (230 V)
I 2,70 (400 V), POTÈNCIA DE 1,1 KW, CABAL MÀXIM DE 17.000 M3/H, 69 KG I 69 DB, INCLÒS AMORTIGUADORS,
ANCLATGES, ACOPLAMENT ELÀSTIC 400ºC/2H PER AMORTIGUAR VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA
INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I COMPROVAT.

1 1,0VR-1.1
1 1,0VR-1.2
1 1,0VR-1.3
1 1,0VR-1.4

TOTAL u............: 4,0

9.1.5 u VENTILADOR HELICOIDAL AMB CAIXA AÏLLADA ACÚSTICAMENT, TIPUS CJHCH-63-4T-2 DE SODECA O EQUIVALENT,
CARACTERÍSTIQUES: 1450 R.P.M., INTENSITAT DE 6,41 A (230 V) I 3,70 (400 V), POTÈNCIA DE 1,5 KW, CABAL MÀXIM
DE 18.900 M3/H, 63,7 KG I 72 DB, INCLÒS AMORTIGUADORS, ANCLATGES, ACOPLAMENT ELÀSTIC PER
AMORTIGUAR VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I COMPROVAT.

1 1,0VI-4.1
1 1,0VI-4.2

TOTAL u............: 2,0

9.1.6 u VENTILADOR DE VENTILACIÓ HELICOIDAL AMB CAIXA AÏLLADA ACÚSTICAMENT, TIPUS CJHCH-63-4T-1,5 DE
SODECA O EQUIVALENT, CARACTERÍSTIQUES: 1450 R.P.M., INTENSITAT DE 5,2 A (230 V) I 3,0 (400 V), POTÈNCIA
DE 1,1 KW, CABAL MÀXIM DE 17.000 M3/H, 61,2 KG I 71 DB, INCLÒS AMORTIGUADORS, ANCLATGES, ACOPLAMENT
ELÀSTIC PER AMORTIGUAR VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I COMPROVAT.

1 1,0VI-V.1
1 1,0VI-V.2
1 1,0VI-3.1
1 1,0VI-3.2

TOTAL u............: 4,0

9.1.7 u VENTILADOR HELICOIDAL AMB CAIXA AÏLLADA ACÚSTICAMENT, TIPUS CJHCH-71-4T-4 DE SODECA O EQUIVALENT,
CARACTERÍSTIQUES: 1450 R.P.M., INTENSITAT DE 11,78 A (230 V) I 6,80 (400 V), POTÈNCIA DE 3 KW, CABAL MÀXIM
DE 29.400 M3/H, 91,3 KG I 79 DB, INCLÒS AMORTIGUADORS, ANCLATGES, ACOPLAMENT ELÀSTIC PER
AMORTIGUAR VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I COMPROVAT.

1 1,0VI-2.1
1 1,0VI-2.2

TOTAL u............: 2,0
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9.1.8 u VENTILADOR HELICOIDAL AMB CAIXA AÏLLADA ACÚSTICAMENT, TIPUS CJHCH-63-4T-4 DE SODECA O EQUIVALENT,
CARACTERÍSTIQUES: 1450 R.P.M., INTENSITAT DE 11.78 A (230 V) I 6,80 A (400 V), POTÈNCIA DE 3 KW, CABAL
MÀXIM DE 25.000 M3/H I 74 DB (CABAL SEGONS CORBA DE FUNCIONAMENT CABAL-PRESSIÓ). INCLÒS
AMORTIGUADORS, ANCLATGES, ACOPLAMENT ELÀSTIC PER AMORTIGUAR VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA
INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I COMPROVAT.INSTAL.LAT I COMPROVAT.

1 1,0VI-1.1
1 1,0VI-1.2

TOTAL u............: 2,0

9.1.9 u REIXETA TIPUS AT-AG DE 625X225, D'ALUMINI AMB LAMES HORITZONTALS MÒBILS (TROX O EQUIVALENT),
PINTADA EN COLOR RAL SEGONS D.F. INCLÓS MARC. INSTAL.LADA I COMPROVADA.

12 12,0VRV.1
12 12,0VRV.2
12 12,0VR-1.2
12 12,0VR-1.1
12 12,0VR-1.4
12 12,0VR-1.3
12 12,0VR-2.2
12 12,0VR-2.1
12 12,0VR-2.3
12 12,0VR-2.4
12 12,0VR-3.2
12 12,0VR-3.1
12 12,0VR-4.2
12 12,0VR-4.1

TOTAL u............: 168,0

9.1.10 u REIXETA TIPUS AT-DG DE 625X225, D'ALUMINI AMB LAMES HORITZONTALS MÒBILS (TROX O EQUIVALENT),
PINTADA EN COLOR RAL SEGONS D.F. INCLÓS MARC. INSTAL.LADA I COMPROVADA.

12 12,0VI-V.1
12 12,0VI-V.2
16 16,0VI-1.1
16 16,0VI-1.2
16 16,0VI-2.1
16 16,0VI-2.2
12 12,0VI-3.1
12 12,0VI-3.2
12 12,0VI-4.1
12 12,0VI-4.2

TOTAL u............: 136,0

9.1.11 M2 XAPA GALVANITZADA D'1,2 MM. GRUIX. CONDUCTE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT TIPUS ''SENDZINIC'' AMB
RECOBRIMENT DE ZINC I REFORÇ A LES SEVES CARES DEL TIPUS ''PUNT DE DIAMANT'', AMB RESISTÈNCIA AL
FOC COM A MÍNIM E300/60, AMB ASSAIG DE REISTENCIA AL FOC DE CONDUCTE D'EXTRACCIÓ DE FUMS D'ACORD
A EN 1366-9:2008 AMB UNA DEPRESSIÓ INTERIOR EQUIVALENT A 500 PA I AMB CERTIFICAT DE CLASSIFICACIÓ
SEGONS NORMA UNE-EN 13501-2:2007, AMB UNIONS EN PERFIL METUS SOLDADES EN GRUIX I QUALITAT SEGONS
NORMES DIN, TRACTAMENT DE JUNTES AMB BURLET CERÀMIC DE 15,3X 3,2 MM, 3 GRAPES EN CADA JUNTA
TRANSVERSAL HORITZONTAL I MASILLA SÍLICEX_FISCHER EN LES CANTONADES INTERIORS. INCLOSOS
ACCESSORIS. COL·LOCAT I INSTAL·LAT.

194 194,0VRV.1
170 170,0VRV.2
298 298,0VR-1.2
298 298,0VR-1.1
313 313,0VR-1.4
263 263,0VR-1.3
326 326,0VR-2.2
326 326,0VR-2.1
320 320,0VR-2.3
320 320,0VR-2.4
363 363,0VR-3.2
363 363,0VR-3.1
374 374,0VR-4.2
374 374,0VR-4.1

TOTAL M2............: 4.302,0

9.1.12 u PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE D'ELECTRICITAT I MANIOBRA DELS VENTILADORS, AMB
CONTACTORS, FUSIBLES, BORNS, PILOTS, SELECTORS, ARMARI DE CONTROL, I ACCESSORIS NECESSARIS PER A
LA SEVA INSTAL.LACIÓ. INSTAL.LAT I COMPROVAT.

1 1,0

TOTAL u............: 1,0

9.1.13 U REGULADOR DE VELOCITAT MITJANÇANT TENSIO I FREQUENCIA PER A VENTILADORS HELICOIDALS TIPUS RFT-2
DE SODECA O EQUIVALENT, CORRENT NOMINAL DE SORTIDA 4 A, UNA POTENCIA MAXIMA DE 1,5 KW . INSTAL.LAT
I COMPROVAT.

8 8,0

TOTAL U............: 8,0

Pàgina: 36Projecte per la conversió a aparcament convencional de l'aparcament de la plaça Jaume I.
AMT-Ajuntament de Tarragona

CAPÍTOL Núm 9 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

SITUACIÓ Uts. LLARG AMPLE ALT SUBTOTAL TOTAL



9.1.14 U REGULADOR DE VELOCITAT MITJANÇANT TENSIO I FREQUENCIA PER A VENTILADORS HELICOIDALS TIPUS RFT-3
DE SODECA O EQUIVALENT, CORRENT NOMINAL DE SORTIDA 6 A, UNA POTENCIA MAXIMA DE 2,2 KW . INCLÒS
ACCESSORIS. INSTAL.LAT I COMPROVAT.

8 8,0

TOTAL U............: 8,0

9.1.15 U REGULADOR DE VELOCITAT MITJANÇANT TENSIO I FREQUENCIA PER A VENTILADORS HELICOIDALS TIPUS
RFT-5,5 DE SODECA O EQUIVALENT, CORRENT NOMINAL DE SORTIDA 9 A, UNA POTENCIA MAXIMA DE 4 KW .
INCLÒS ACCESSORIS. INSTAL.LAT I COMPROVAT.

8 8,0

TOTAL U............: 8,0

9.1.16 u UNITAT FUNCIONAL D'INTERRUPTOR DE SEGURETAT PARO-MARXA PER 400ºC/2H DE SODECA O EQUIVALENT.
PER A COMPLIR AMB LA NORMA UNE-EN 60204-1. INTERRUPTOR MÒDEL INT-CA10/6CA DE 20 A, 5,5 KW ENTRADA
DE CABLES 19 MM PER TALL DE CORRENT ABANS DE MANIPULAR EL VENTILADOR. INSTAL.LAT I COMPROVAT.

24 24,0C. Ventilacio

TOTAL u............: 24,0

9.1.17 U INTERRUPTOR SE SEGURETAT TIPUS IAT-400-125/3P DE 125 A DE SODECA O EQUIVALENT, TIPUS ''PARO-MARXA''
PER A 400ºC/2H SEGONS UNE-EN-60204-1, AMB PROTECCIÓ IP65, AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.
INSTAL·LAT I COMPROVAT.

2 2,00 4,0Accessos aparcament

TOTAL U............: 4,0

9.1.18 M2 XAPA GALVANITZADA FINS D'1,2 MM. GRUIX. (SEGONS NORMA UNE) CONDUCTE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT
TIPUS ''SENDZINIC'' AMB RECOBRIMENT DE ZINC I REFORÇ A LES SEVES CARES DEL TIPUS ''PUNT DE DIAMANT'',
AMB UNIONS EN PERFIL METUS SOLDADES EN GRUIX I QUALITAT SEGONS NORMES DIN, INCLOSOS ACCESSORIS.
COL.LOCADA.

135 135,0VI-V.1
145 145,0VI-V.2
340 340,0VI-1.1
340 340,0VI-1.2
363 363,0VI-2.1
363 363,0VI-2.2
127 127,0VI-3.1
127 127,0VI-3.2
130 130,0VI-4.2
145 145,0VI-4.2

TOTAL M2............: 2.215,0

9.1.19 u COMPORTA DE REGULACIÓ SERIE JZ-A DE TROX O EQUIVALENT, MESURES 500X200 MM, MARC I LAMES PERFILS
EN XAPA D'ACER GLAVANITZAT, MARC, AMB FORATS EN LES CANTONADES PER ELS DOS COSTATS, EIXOS I
PALANQUES EXTERIORS D'ACER CINCAT, LAMES ACOPLADES EN EL MATEIX SENTIT, POSSIBILITAT DE
MONTATGE DE LA PALANCA D'ACCIONAMENT EN QUALSEVOL DE LES LAMES I RESISTENCIA A TEMPERATURES
DE FINS 100ºC . INCLÒS MARC DE MONTATGE.  INSTAL.LAT I COMPROVAT.

8 8,0PV

TOTAL u............: 8,0

9.1.20 U SILENCIADOR SECCIÓ RECTANGULAR PER ACOPLAR A L'ASPIRACIÓ O IMPULSIÓ MÒDEL SR-1000/900/900 DE
SODECA O EUIVALENT MESURES 1000X900X900 MM, PER A VENTILADORS CENTRIFUGS O HELICOÏDALS AMB
CASQUET D'ACER INOXIDABLE, ENVOLVENT D'ACER GALVANITZAT. INCLÒS PART D'ACCESSORIS. INSTAL.LAT I
COMPROVAT.

1 1,0VRV.1
1 1,0VRV.2

TOTAL U............: 2,0

9.1.21 u COMPORTA DE REGULACIÓ SERIE JZ-A DE TROX O EQUIVALENT, MESURES 400X250 MM, MARC I LAMES PERFILS
EN XAPA D'ACER GLAVANITZAT, MARC, AMB FORATS EN LES CANTONADES PER ELS DOS COSTATS, EIXOS I
PALANQUES EXTERIORS D'ACER CINCAT, LAMES ACOPLADES EN EL MATEIX SENTIT, POSSIBILITAT DE
MONTATGE DE LA PALANCA D'ACCIONAMENT EN QUALSEVOL DE LES LAMES I RESISTENCIA A TEMPERATURES
DE FINS 100ºC . INCLÒS MARC DE MONTATGE.  INSTAL.LAT I COMPROVAT.

8 8,0PV
16 16,0PS-1
16 16,0PS-2
16 16,0PS-3
16 16,0PS-4

TOTAL u............: 72,0
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9.1.22 u COMPORTA DE REGULACIÓ SERIE JZ-A DE TROX O EQUIVALENT, MESURES 650X250 MM, MARC I LAMES PERFILS
EN XAPA D'ACER GLAVANITZAT, MARC, AMB FORATS EN LES CANTONADES PER ELS DOS COSTATS, EIXOS I
PALANQUES EXTERIORS D'ACER CINCAT, LAMES ACOPLADES EN EL MATEIX SENTIT, POSSIBILITAT DE
MONTATGE DE LA PALANCA D'ACCIONAMENT EN QUALSEVOL DE LES LAMES I RESISTENCIA A TEMPERATURES
DE FINS 100ºC . INCLÒS MARC DE MONTATGE.  INSTAL.LAT I COMPROVAT.

8 8,0PS-1

TOTAL u............: 8,0

9.1.23 u COMPORTA DE REGULACIÓ SERIE JZ-A DE TROX O EQUIVALENT, MESURES 750X250 MM, MARC I LAMES PERFILS
EN XAPA D'ACER GLAVANITZAT, MARC, AMB FORATS EN LES CANTONADES PER ELS DOS COSTATS, EIXOS I
PALANQUES EXTERIORS D'ACER CINCAT, LAMES ACOPLADES EN EL MATEIX SENTIT, POSSIBILITAT DE
MONTATGE DE LA PALANCA D'ACCIONAMENT EN QUALSEVOL DE LES LAMES I RESISTENCIA A TEMPERATURES
DE FINS 100ºC . INCLÒS MARC DE MONTATGE.  INSTAL.LAT I COMPROVAT.

8 8,0PS-2

TOTAL u............: 8,0

9.1.24 pa PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE D'AJUTS DE RAM DE PALETA A LES INSTAL.LACIONS.

1 1,0

TOTAL pa............: 1,0

9.1.25 U RETIRADA DE TOTA LA INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ EXISTENT, INCLOU DESMUNTATGE DE CONDUCTESA, DE
VENTILADORS, EL CABLEJAT I TOTS ELS ELEMENTS QUE LA COMPOSEN, INCLÓS ACOPI DURANT L'OBRA I
APROFITAMENT DE TOT ALLÒ QUE ES TROBI EN BON ESTAT, INCLOU TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL O A
ABOCADOR.

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

9.2 Instal·lació ventilació grup electrogen

9.2.1 u SILENCIADOR D'ENTRADA D'AIRE TIPUS SVR30 D'ELECTRA MOLINS O EQUIVALENT, EN CAIXA DE XAPA
GALVANITZADA I FORMAT PER PLAFONS DE LLANA DE ROCA DE 100 MM DE GRUIX, AMB VEL PROTECTOR PER
IMPEDIR L'EROSIÓ, MALLA PROTECTORA ANTIOCELLS, SOPORT DE RECOLZAMENT DEL SILENCIADOR A TERRA I
PERSIANA DE PROTECCIÓ CONTRA LA PLUJA. INSTAL.LAT I COMPROVAT.

1 1,0

TOTAL u............: 1,0

9.2.2 u SILENCIADOR SORTIDA D'AIRE TIPUS SVR30 D'ELECTRA MOLINS O EQUIVALENT, EN CAIXA DE XAPA
GALVANITZADA I FORMAT PER PLAFONS DE LLANA DE ROCA DE 100 MM DE GRUIX, AMB VEL PROTECTOR PER
IMPEDIR L'EROSIÓ, MALLA PROTECTORA ANTIOCELLS, SOPORT DE RECOLZAMENT DEL SILENCIADOR A TERRA I
PERSIANA DE PROTECCIÓ CONTRA LA PLUJA. INSTAL.LAT I COMPROVAT.

1 1,0

TOTAL u............: 1,0

9.2.3 M2 XAPA GALVANITZADA FINS D'1,2 MM. GRUIX. (SEGONS NORMA UNE) CONDUCTE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT
TIPUS ''SENDZINIC'' AMB RECOBRIMENT DE ZINC I REFORÇ A LES SEVES CARES DEL TIPUS ''PUNT DE DIAMANT'',
AMB UNIONS EN PERFIL METUS SOLDADES EN GRUIX I QUALITAT SEGONS NORMES DIN, INCLOSOS ACCESSORIS.
COL.LOCADA.

83 83,0

TOTAL M2............: 83,0

9.2.4 m2 SISTEMA DE PROTECCIÓ DE CONDUCTES HORITZONTALS DE XAPA AMB PROMATECT L-500 RESISTÈNCIA AL FOC
120 MINUTS, FOC EXTERIOR I INTERIOR (REI-120), FORMAT PER PLACA PROMATECT, TIRA PROMATECT, ADHESIU
PROMATECT, ANGLES DE SUPORT, VARILLA ROSCADA, ELEMENTS DE FIXACIÓ, PECES PROMATECT SELLAT
VARILLA CONDUCTE, PECES PROMATECT SEGELLAT PAS VARILLA, FIXACIÓ A PARET, LLANA DE ROCA DE 145
KG/M3. COL.LOCAT, INSTAL.LAT I CERTIFICAT ASSAIG LICOF-6191/03 I CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ. MONTAT I
COL.LOCAT.

83 83,0
36 36,0R1 R2

TOTAL m2............: 119,0

9.2.5 U REIXETA TIPUS AWG DE 1600X660, D'ALUMINI AMB MARC INCLÓS I LAMES EN PERFILS D'ALUMINI, TELA
METÀL·LICA AMB MALLA 20X20 EN ACER GALVANITZAT I MARC FRONTAL TALADRAT (TROX O EQUIVALENT).
INSTAL.LADA I COMPROVADA.

2 2,0

TOTAL U............: 2,0

9.3 Ventilació sobrepressió escales protegides
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9.3.1 m CONDUCTOR DE COURE DE 3X2,5 MM2 DE SECCIÓ, TIPUS AFUMEX X FIRS RZ1 0,6/1 KV UNE 21123, AÏLLAT AMB
CINTA DE VIDRE/MICA, AÏLLAMENT XLPE I COBERTA TERMOPLÀSTICA AFUMEX TIPUS Z1, AMB UNA TEMPERATURA
DE SERVEI DE -40 ºC A +90 ºC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA REDUÏDA EMISSIÓ DE FUMS I UN
FUNCIONAMENT GARANTIT DURANT 3 HORES A 750 ºC. COL.LOCAT.

30 4,00 120,0

TOTAL m............: 120,0

9.3.2 M TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

30 4,00 120,0

TOTAL M............: 120,0

9.3.3 U KIT MÒDUL ENTRADA/SORTIDA FDCIO222+CAIXA FDCH291(IP54) . MÒDUL D'ENTRADA I SORTIDA FDCIO222:
MÒDUL SIEMENS SINTESO AMB 4 ENTRADES I SORTIDES (230 VCA/4A) DIRECCIONABLES VIGILADES,
ALIMENTADES PER LLAÇ DE CONTROL. CONFIGURACIÓ INDEPENDENT DE CADA ENTRADA I CADA SORTIDA.
INDICADOR D'ACCIÓ INCORPORAT. AÏLLADOR CONTRA TALLCIRCUITS INCORPORAT. INCLOU CAIXA DE
CONNEXIÓ. INDICACIÓ D'ESTAT A TRAVÉS DE LED'S. POSSIBILITAT DE MONTATGE EN GUIA DIN. CONSUM EN
OPERACIÓ 0,6-0,75 MA. MATERIALS RECICLABLES I RESPECTUÓS AMB EL MEDIAMBIENT (SN36350). CABLEJAT
AMB LA CENTRAL AMB EL CABLE DE DOS FILS DE LLAÇ, LÍNIA OBERTA O DERIVACIÓ EN T, ADMET DIFERENTS
TIPUS DE CABLE (TRENAT/NO TRENAT, APANTALLAT/NO APANTALLAT) T:-25ºC A +60ªC, HUM. REL.<100%.
COMPATIBILITAT E.M.: 50 V/M. NORMA EN54-17. PROTECCIÓ EN60529/IEC529 IP30 (AMB CAIXA IP65). INSTAL.LAT I
COMPROVAT.

4 4,0

TOTAL U............: 4,0

9.3.4 kg SAQUETS TERMO-EXPANSIVES DE MATERIAL INTUMESCENT QUE EXPANDEIX ALREDEDOR DELS 150 ºC, PER
SELLAR FORATS DE PENETRACIONS AMB CABLES ELÈCTICS, CANONADES I ALTRES CONDUCCIONS PROMASTOP
PS 300 DE 320X100X25 DE PROMAT O EQUIVALENT. CERTIFICATS. INSTAL·LATS I COMPROVATS.

20 20,0

TOTAL kg............: 20,0

9.3.5 kg SAQUETS TERMO-EXPANSIVES DE MATERIAL INTUMESCENT QUE EXPANDEIX ALREDEDOR DELS 150 ºC, PER
SELLAR FORATS DE PENETRACIONS AMB CABLES ELÈCTICS, CANONADES I ALTRES CONDUCCIONS PROMASTOP
PS 750 DE 320X200X35 DE PROMAT O EQUIVALENT. CERTIFICATS. INSTAL·LATS I COMPROVATS.

30 30,0

TOTAL kg............: 30,0

9.3.6 m2 SISTEMA DE PROTECCIÓ DE CONDUCTES HORITZONTALS DE XAPA AMB PROMATECT L-500 RESISTÈNCIA AL FOC
120 MINUTS, FOC EXTERIOR I INTERIOR (REI-120), FORMAT PER PLACA PROMATECT, TIRA PROMATECT, ADHESIU
PROMATECT, ANGLES DE SUPORT, VARILLA ROSCADA, ELEMENTS DE FIXACIÓ, PECES PROMATECT SELLAT
VARILLA CONDUCTE, PECES PROMATECT SEGELLAT PAS VARILLA, FIXACIÓ A PARET, LLANA DE ROCA DE 145
KG/M3. COL.LOCAT, INSTAL.LAT I CERTIFICAT ASSAIG LICOF-6191/03 I CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ. MONTAT I
COL.LOCAT.

30 30,0ESCALA ESCALA ACCÉS
2

40 40,0VESTÍBUL ESCALA
ACCÉS 2

33 33,0ESCALA ESCALA ACCÉS
1

39 39,0VESTÍBUL ESCALA
ACCÉS 1

TOTAL m2............: 142,0

9.3.7 m2 SISTEMA DE PROTECCIÓ DE CONDUCTES VERTICALS DE XAPA AMB PROMATECT L-500 RESISTÈNCIA AL FOC 120
MINUTS, FOC EXTERIOR I INTERIOR (REI-120), FORMAT PER PLACA PROMATECT, TIRA PROMATECT, ADHESIU
PROMATECT, ANGLES DE SUPORT, VARILLA ROSCADA, ELEMENTS DE FIXACIÓ, PECES PROMATECT SELLAT
VARILLA CONDUCTE, PECES PROMATECT SEGELLAT PAS VARILLA, FIXACIÓ A PARET, LLANA DE ROCA DE 145
KG/M3. COL.LOCAT, INSTAL.LAT I CERTIFICAT ASSAIG LICOF-6191/03 I CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ. MONTAT I
COL.LOCAT.

15 15,0ESCALA ESCALA ACCÉS
2

24 24,0VESTÍBUL ESCALA
ACCÉS 2

13 13,0ESCALA ESCALA ACCÉS
1

18 18,0VESTÍBUL ESCALA
ACCÉS 1

TOTAL m2............: 70,0
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9.3.8 kg REGISTRE EI120 FORMAT PER PLAFONS DE PROMATECT EI120 I TAPA DE REGISTRE EI60 MYTE MODEL 3-3A
866X566 MM. INSTAL·LAT, MONTAT I CERTIFICAT AMB ELS SEUS CORRESPONENTS ASSAJOS.

1 1,0ESCALA ESCALA ACCÉS
2

1 1,0VESTÍBUL ESCALA
ACCÉS 2

1 1,0ESCALA ESCALA ACCÉS
1

1 1,0VESTÍBUL ESCALA
ACCÉS 1

TOTAL kg............: 4,0

9.3.9 U SONDA TPDA-984.323D14-LED DE SODECA O EQUIVALENT TRANSMISSOR DE PRESSIÓ ALIMENTAT 24 V SENYAL
DE SORTIDA 4...20 MA, REGULACIÓ DE PRESSIÓ DIFERENCIAL 0...100 PA AMB LED VISUALITZACIÓ DIGITAL DE LA
PRESSIÓ DIFERENCIAL. INSTAL·LADA I COMPROVADA.

1 1,0ESCALA ESCALA ACCÉS
2

1 1,0VESTÍBUL ESCALA
ACCÉS 2

1 1,0ESCALA ESCALA ACCÉS
1

1 1,0VESTÍBUL ESCALA
ACCÉS 1

TOTAL U............: 4,0

9.3.10 U REGULADOR DE VELOCITAT TIPUS RFM-2 DE SODECA O EQUIVALENT 8 A 1,5 KW, ENTRADA MONOFASICA
2X200/230 V I SORTIDA 3X200/230 V. INSTAL·LAT I COMPROVAT.

1 1,0ESCALA ESCALA ACCÉS
2

1 1,0VESTÍBUL ESCALA
ACCÉS 2

1 1,0ESCALA ESCALA ACCÉS
1

1 1,0VESTÍBUL ESCALA
ACCÉS 1

TOTAL U............: 4,0

9.3.11 M2 XAPA GALVANITZADA D'1 MM. GRUIX. CONDUCTE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT TIPUS ''SENDZINIC'' AMB
RECOBRIMENT DE ZINC I REFORÇ A LES SEVES CARES DEL TIPUS ''PUNT DE DIAMANT'', AMB RESISTÈNCIA AL
FOC 400ºC/2H, AMB UNIONS EN PERFIL METUS SOLDADES EN GRUIX I QUALITAT SEGONS NORMES DIN,
INCLOSOS ACCESSORIS. COL.LOCADA.

38 38,0ESCALA ESCALA ACCÉS
2

64 64,0VESTÍBUL ESCALA
ACCÉS 2

46 46,0ESCALA ESCALA ACCÉS
1

57 57,0VESTÍBUL ESCALA
ACCÉS 1

TOTAL M2............: 205,0

9.3.12 u VENTILADOR EXTRACCIÓ HELICOIDAL AMB CAIXA AÏLLADA ACÚSTICAMENT, TIPUS CJHCH-56-4T-2 DE SODECA O
EQUIVALENT, CARACTERÍSTIQUES: 1450 R.P.M., INTENSITAT DE 6,41 A (230 V) I 3,70 (400 V), POTÈNCIA DE 1,5 KW,
CABAL MÀXIM DE 15.300 M3/H, 59,3 KG I 72 DB, INCLÒS AMORTIGUADORS, ANCLATGES, ACOPLAMENT ELÀSTIC
PER AMORTIGUAR VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I COMPROVAT.

1 1,0ESCALA ESCALA ACCÉS
1

1 1,0ESCALA ESCALA ACCÉS
2

TOTAL u............: 2,0

9.3.13 u VENTILADOR DE VENTILACIÓ HELICOIDAL AMB CAIXA AÏLLADA ACÚSTICAMENT, TIPUS CJHCH-63-4T-1,5 DE
SODECA O EQUIVALENT, CARACTERÍSTIQUES: 1450 R.P.M., INTENSITAT DE 5,2 A (230 V) I 3,0 (400 V), POTÈNCIA
DE 1,1 KW, CABAL MÀXIM DE 17.000 M3/H, 61,2 KG I 71 DB, INCLÒS AMORTIGUADORS, ANCLATGES, ACOPLAMENT
ELÀSTIC PER AMORTIGUAR VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I COMPROVAT.

1 1,0ESCALA VESTÍBUL
ACCÉS 1

1 1,0ESCALA VESTÍBUL
ACCÉS 2

TOTAL u............: 2,0
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9.3.14 u REIXETA TIPUS AT-DG DE 525X325, D'ALUMINI AMB LAMES HORITZONTALS MÒBILS (TROX O EQUIVALENT),
PINTADA EN COLOR RAL SEGONS D.F. INSTAL.LADA I COMPROVADA.

3 3,0ESCALA ESCALA ACCÉS
2

3 3,0ESCALA ESCALA ACCÉS
1

TOTAL u............: 6,0

9.3.15 u REIXETA TIPUS AT-DG DE 525X225, DOBLE DEFLEXIÓ AMB COMPORTA DE REGULACIÓ (TROX O EQUIVALENT),
PINTADA EN COLOR RAL SEGONS D.F. INSTAL.LADA I COMPROVADA.

5 5,0VESTÍBUL ESCALA
ACCÉS 2

5 5,0VESTÍBUL ESCALA
ACCÉS 1

TOTAL u............: 10,0

9.3.16 U REIXETA TIPUS AWG DE 1385X495, D'ALUMINI AMB MARC INCLÓS I LAMES EN PERFILS D'ALUMINI, TELA
METÀL·LICA AMB MALLA 20X20 EN ACER GALVANITZAT I MARC FRONTAL TALADRAT (TROX O EQUIVALENT).
INSTAL.LADA I COMPROVADA.

1 1,0ESCALA ESCALA ACCÉS
2

1 1,0VESTÍBUL ESCALA
ACCÉS 2

1 1,0ESCALA ESCALA ACCÉS
1

1 1,0VESTÍBUL ESCALA
ACCÉS 1

TOTAL U............: 4,0

9.3.17 u UNITAT FUNCIONAL D'INTERRUPTOR DE SEGURETAT PARO-MARXA PER 400ºC/2H DE SODECA O EQUIVALENT.
PER A COMPLIR AMB LA NORMA UNE-EN 60204-1. INTERRUPTOR MÒDEL INT-CA10/6CA DE 20 A, 5,5 KW ENTRADA
DE CABLES 19 MM PER TALL DE CORRENT ABANS DE MANIPULAR EL VENTILADOR. INSTAL.LAT I COMPROVAT.

4 4,0

TOTAL u............: 4,0

9.4 Regulació i electricitat ventilació

9.4.1 m CONDUCTOR DE COURE DE 5X2,5 MM2 DE SECCIÓ, TIPUS AFUMEX X FIRS RZ1 0,6/1 KV UNE 21123, AÏLLAT AMB
CINTA DE VIDRE/MICA, AÏLLAMENT XLPE I COBERTA TERMOPLÀSTICA AFUMEX TIPUS Z1, AMB UNA TEMPERATURA
DE SERVEI DE -40 ºC A +90 ºC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA REDUÏDA EMISSIÓ DE FUMS I UN
FUNCIONAMENT GARANTIT DURANT 3 HORES A 750 ºC. COL.LOCAT.

4 15,00 60,0

TOTAL m............: 60,0

9.4.2 m CONDUCTOR DE COURE DE 3X2,5 MM2 DE SECCIÓ, TIPUS AFUMEX X FIRS RZ1 0,6/1 KV UNE 21123, AÏLLAT AMB
CINTA DE VIDRE/MICA, AÏLLAMENT XLPE I COBERTA TERMOPLÀSTICA AFUMEX TIPUS Z1, AMB UNA TEMPERATURA
DE SERVEI DE -40 ºC A +90 ºC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA REDUIDA EMISSIÓ DE FUMS I UN
FUNCIONAMENT GARANTIT DURANT 3 HORES A 750 ºC. COL.LOCAT.

4 30,00 120,0

TOTAL m............: 120,0

9.4.3 m CONDUCTOR DE COURE DE 3X1,5 MM2 DE SECCIÓ, TIPUS AFUMEX X FIRS RZ1 0,6/1 KV UNE 21123, AÏLLAT AMB
CINTA DE VIDRE/MICA, AÏLLAMENT XLPE I COBERTA TERMOPLÀSTICA AFUMEX TIPUS Z1, AMB UNA TEMPERATURA
DE SERVEI DE -40 ºC A +90 ºC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA REDUIDA EMISSIÓ DE FUMS I UN
FUNCIONAMENT GARANTIT DURANT 3 HORES A 750 ºC. COL.LOCAT.

4 25,00 100,0

TOTAL m............: 100,0

9.4.4 m CONDUCTOR DE COURE DE 1X2,5 MM2 DE SECCIÓ, TIPUS AFUMEX X FIRS RZ1 0,6/1 KV UNE 21123, AÏLLAT AMB
CINTA DE VIDRE/MICA, AÏLLAMENT XLPE I COBERTA TERMOPLÀSTICA AFUMEX TIPUS Z1, AMB UNA TEMPERATURA
DE SERVEI DE -40 ºC A +90 ºC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA REDUÏDA EMISSIÓ DE FUMS I UN
FUNCIONAMENT GARANTIT DURANT 3 HORES A 750 ºC. COL.LOCAT.

1 200,00 200,0

TOTAL m............: 200,0
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9.4.5 u CONDUCTOR DE COURE DE 1X1,5 MM2 DE SECCIO, TIPUS AFUMEX X FIRS RZ1 0,6/1 KV UNE 21123, AILLAT AMB
CINTA DE VIDRE/MICA, AILLAMENT XLPE I COBERTA TERMOPLASTICA AFUMEX TIPUS Z1, AMB UNA TEMPERATURA
DE SERVEI DE -40 ºC A +90 ºC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA REFUIDA EMISSIO DE FUMS I UN
FUNCIONAMENT GARANTIT DURANT 3 HORES A 750 ºC. COL.LOCAT.

1 200,00 200,0

TOTAL u............: 200,0

9.4.6 m TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 13 I MUNTAT SUPERFICIALMENT

4 10,00 40,0

TOTAL m............: 40,0

9.4.7 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 16 I MUNTAT SUPERFICIALMENT

4 10,00 40,0

TOTAL M............: 40,0

9.4.8 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V,
MUNTAT ENCASTAT

1 100,00 100,0

TOTAL M............: 100,0

9.4.9 U CONTACTOR FINS A 16 A AMB RELÈ TÈRMIC DIFERENCIAL PER UNA TENSIÓ A LA XARXA DE 3X380 I BOBINA DE
220 V, TOT MUNTAT SEGONS PLÀNOLS. INSTAL.LAT DINS ARMARI I COMPROVAT.

14 14,0
14 14,0

TOTAL U............: 28,0

9.4.10 U BORN DE CONNEXIÓ DE 2,5 MM2 PER VIS, FIXACIÓ A GUIA DIN 46277/1. CAPACITAT DE 2,5 MM2 I PAS DE 5 MM.
INSTAL.LAT I COMPROVAT.

14 3,00 42,0
14 3,00 42,0

TOTAL U............: 84,0

9.4.11 U BORN DE CONNEXIÓ DE 4 MM2 PER VIS, FIXACIÓ A GUIA DIN 46277/1, CAPACITAT DE 4 MM2 I PAS DE 6 MM.
INSTAL.LAT I COMPROVAT.

14 3,00 42,0
14 3,00 42,0

TOTAL U............: 84,0

9.4.12 U BASE PORTAFUSIBLE PER 0,6 A, MODULAR AMB FUSIBLE NORMA UNE 21.103 (AM) D'ACOMPANYAMENT (RÀPID) I
CALIBRE DE 0,6 A, FIXACIÓ A GUIA DIN. INSTAL.LADA DINS ARMARI I COMPROVADA.

14 3,00 42,0
14 3,00 42,0

TOTAL U............: 84,0

9.4.13 U BASE PORTAFUSIBLE PER 2 A, MODULAR AMB FUSIBLE NORMA UNE 21.103 (AM) D'ACOMPANYAMENT (RÀPID) I
CALIBRE DE 2 A, FIXACIÓ A GUIA DIN. INSTAL.LADA DINS ARMARI I COMPROVADA.

14 3,00 42,0
14 3,00 42,0

TOTAL U............: 84,0

9.4.14 U BASE PORTAFUSIBLE PER 16 A, MODULAR AMB FUSIBLE NORMA UNE 21.103 (AM) D'ACOMPANYAMENT (RÀPID) I
CALIBRE DE 16 A, FIXACIÓ A GUIA DIN. INSTAL.LADA DINS ARMARI I COMPROVADA.

14 14,0
14 14,0

TOTAL U............: 28,0

9.4.15 U PILOT LLUMINÒS COLOR VERD-ROIG PER A QUADRE IPG 65, AMB TREPANACIÓ DE 22 MM. D, FIXACIÓ A PLAFÓ
MITJANÇANT FEMELLA POSTERIOR I UN BLOC AMB ROSCA PER LLUM DE NEÓ. INSTAL.LAT I COMPROVAT.

14 14,0
14 14,0

TOTAL U............: 28,0
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9.4.16 U SELECTOR DE TRES POSICIONS PER A QUADRE, AMB TREPANACIÓ DE 22 MM. D, FIXACIÓ A PLAFÓ MITJANÇANT
FEMELLA POSTERIOR I UN BLOC DE CONTACTES, UN OBERT. INSTAL.LAT I COMPROVAT.

14 14,0
14 14,0

TOTAL U............: 28,0

9.4.17 m CABLE TIPUS BUS TWINAXIAL IBM APANTALLAT 7362211 O EQUIVALENT, DE COURE POLIT AWG-20 I COURE
ESTANYAT AWG-20 (7/0.32). AÏLLAMENT DE POLIETILE, COBERTA CONJUNTA DE POLIETILE, RODONA, COBERTA
DE PVC NEGRE I DIAMETRE 8,30 MM. IMPEDANCIA NOMINAL 100 OHMS, CAPACITAT DE PROPAGACIO 50 PF/M, I
VELOCITAT DE PROPAGACIO 66 %. INSTAL.LAT I COMPROVAT.

1 200,00 200,0

TOTAL m............: 200,0

9.4.18 U ARMARI DE DISTRIBUCIÓ TIPUS P DE 2025X900X400,  AMB PORTA TRANSPARENT, PER UBICAR ELS DISPOSITIUS
DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT, P.P. DE BARRES DE FORTA O FLUIXA ITENSITAT I EQUIPAMENT NORMALITZAT
SISTEMA FUNCIONAL PRISMA. INSTAL.LAT I COMPROVAT.

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

9.4.19 m CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 2X0,22 MM2 + 2X0,75 MM2, COL·LOCAT EN TUB

1 100,00 1,15 1,00 115,0

TOTAL m............: 115,0
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10.1 SISTEMA DE GUIAT DE PLAÇES

10.1.1 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIO DE DETECTOR DE PLAÇA SENSE LLUM INTERNA. OPCIÓ DE FORÇAT DE COLOR A
LA LLUM EXTERIOR I FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC, CALIBRADOR AUTOMÀTIC SEGONS ALÇADA. PROTOCOL
MODBUS RTU. AMB LLUM DE PASSADIS PER INDICACIÓ DE PLAÇA LLIURE/OCUPAT (LLUM VERDA/VERMELLA),
FUNCIONAMENT SENSE CRONO AMB EL SENSOR DE PLAÇA I AL P.P. DELS SEGUENTS ELEMENTS:
- 2 FONTS D'ALIMENTACIÓ DE 48 VDC 10 A.
- 6 CONTROLADORS AMB CAPACITAT D'INTERROGAR 128 ELEMENTS E INFORMAR. CAPACITAT DE LECTURA DE
TICKETS, APERTURA DE PORTESA. ENMAGATZEMATGE DE INFORMACIÓ. FUNCIONAMENT AUTÒNOM. PROTOCOL
MODBUS TRU.
- 8 CARTELLS DE PASSADIS AMB LEDS LLUMINÒS, PER INDICACIÓ DEL NÚMERO DE PLACES LLIURES I DATA
INDICATIVA DEL TEMPS REAL. MATRIU DE LEDS. PROTOCOL MODBUS TRU.
- 4 CARTELLS DE PLANTA AMB UNA LINIA DE LEDS LLUMINOS, PER INDICACIÓ DEL NÚMERO DE PLACES LLIURES
EN TEMPS REAL. MATRIU DE LEDS. PROTOCOL MODBUS TRU. SERIGRAFIA A TRES COLORS. CARTELL D'ENTRADA
PARKING
- MULTIPORT DE COMUNICACIONS. CABLEJAT I CANALITZACIONS.
- INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA AMB TUB DE M25 I CABLEJAT DE LA TOTALITAT DE LA INSTAL·LACIO.
- 1 AUTÒMATA PROGRAMABLE.  SNAP-LCE SNAP MCF5047 LCE CONTROLLER.
- EDS-508-T INDUSTRIAL RENUNDANT ETHERNET SWITCH, 1,00
- 1 ARMARI (600X600X300) PER EL CONTROLADOR DEL SISTEMA. ARMARI CRN60. CANALETA DE DISTRIBUCIÓ.
GUIA DIN. BORNS DE CONNEXIÓ. INTERRUPTOR GENERAL.
- 1 ORDENADOR DE CONTROL AMB TARGETA DOS VGA.
- 1 MONITOR  19" TFT PLATA/NEGRE DVI MULTIMEDIA.
- PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR PEL SISTEMA DE GUIAT D'APARCAMENTS, TOT DE TCM ENGINY O
EQUIVALENT.

TOTAL U............: 330,0

10.2 SISTEMA SIC PACK

10.2.1 U GRUP D'ENTRADA AMB EMISSOR DE TICKETS I BARRERA AUTOMÀTICA DE PAS I CONTROL TIPUS SIC PARK DE
TCM ENGINY O EQUIVALENT.

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

10.2.2 U GRUP DE SORTIDA AMB VALIDADOR DE TICKET I TARGETES I BARRERA AUTOMÀTICA DE PAS I CONTROL, E TCM
ENGINY O EQUIVALENT.

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

10.2.3 U GRUP D'ENTRADA/SORTIDA D'ABONATS I RESIDENTS. AMB VALIDADOR DE TARGETES DE PROXIMITAT I BARANA
AUTOMÀTICA DE PAS/CONTROL, DE TCM ENGINY O EQUIVALENT.

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

10.2.4 U CAIXER AUTOMÀTIC DE COBRAMENT ON LINE-MV2. CAIXER AUTOMÀTIC EXCLUSIU PER TARGETES DE CRÈDIT,
DE TCM ENGINY O EQUIVALENT.

2 2,0

TOTAL U............: 2,0

10.2.5 U UNITAT CENTRAL DE CONTROL AMB CAIXA MANUAL. SOFWARE DE CONTROL DE GESTIÓ DEL APARCAMENT, DE
TCM ENGINY O EQUIVALENT.

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

10.2.6 U CARTELLERIA AMB : CARTELL PARKING AMB MISSATGE INFORMATIU LLIURE/COMPLERT, CARTELL INDICATIU DE
PARKING LED, CARTELL LLUMINOS INDICATIU  "STOP- RECOLLI EL TICKET" "STOP DIPOSITI TICKET" I CARTELL
LLUMINOS "ENTREGUI TICKET-CAIXER AUTOMÀTIC", DE TCM ENGINY O EQUIVALENT. INCLOS MUNTATGE,
CABLEJAT, CANALITZACIO I POSADA EN MARXA.

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

10.2.7 U SISTEMA DE RECONEIXAMENT DE MATRICULA AUTOMÀTIC. MUNTATGE CONNEXIONAT, POSTA EN MARXA I
FORMACIÓ, DE TCM ENGINY O EQUIVALENT. INCLOS MUNTATGE, CABLEJAT, CANALITZACIO I POSADA EN MARXA.

2 2,0

TOTAL U............: 2,0
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10.2.8 U CONTROL D'ACCES PEATONAL AMB LECTOR D'ACCES PEATONAL ROTACIÓ ABONATS. MUNTATGE, CABLEJAT,
CONNEXIONAT I POSADA EN MARXA, DE TCM ENGINY O EQUIVALENT.

2 2,0

TOTAL U............: 2,0

10.2.9 U POSADA EN MARXA I FORMACIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL DEL APARCAMENT.

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

10.2.10 U OBRA CIVIL I AJUDES D'OBRA CIVIL PER A LA COMPLERTA REALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ DE CONTROL DE
VEHICLES.

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

10.3 SISTEMA DE CCTV, MEGAFONIA I CONTROL

10.3.1 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DE UN GRABADOR DIGITAL DE 9  ENTRADES, 1 SORTIDA PRINCIPAL I SORTIDES
SPOT. CAPACITAT 500 GB, AMPLIABLE EN 2 DISCOS INTERNS. CD-RW INCORPORAT. RES. 720X576, GRABACIÓ
FINS 100IMG/SEG. CONNEXIÓ TCP/IP.

1 1,0

TOTAL Ut............: 1,0

10.3.2 Ut SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'UN GRABADOR DIGITAL DE 16 ENTRADES, 1 SORTIDA PRINCIPAL Y 4 SORTIDES
SPOT. CAPACITAT 500 GB, AMPLIABLE AMB DOS DISCOS INTERNS. CD-RW INCORPORAT. RES 720X576, GRABACIÓ
FINS A 100 IMG/SEG. CONNEXIÓ TCP/IP.

2 2,0

TOTAL Ut............: 2,0

10.3.3 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DE CAMERA MINIDOMO FIX EN COLOR 480, LÍNIES, AUTOIRIS I OBJECTIU 2,8-6,0
MM. CÀMARA PANASONIC WV-C224 24 AC, CAIXA DE MONTATGE, AJUSTOS I POSSADA EN MARXA.

31 31,0

TOTAL Ut............: 31,0

10.3.4 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DE CABLE DE SENYAL DE VIDEO RG59.

1 2.325,00 2.325,0

TOTAL Ut............: 2.325,0

10.3.5 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DEL CABLE D'ALIMENTACIÓ CÀMARES 24 VAC. CABLE DE SENYAL
D'ALIMENTACIÓ CÀMARES 2X1,5 MM.

1 1.162,00 1.162,0

TOTAL Ut............: 1.162,0

10.3.6 Ut SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TUB RÍGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIALS: TUB MOD:
AIN2523R, CONTRATUERCA GAE7962, ABRAÇADERA L20MM, TIRAFONS.

1 650,00 650,0

TOTAL Ut............: 650,0

10.3.7 Ut. SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO D'AMPLIFICADOR DE MEGAFONIA DE 360 W, 6  ENTRADAS I AMB DOS NIVELLS
DE PRIORITAT.

1 1,0

TOTAL Ut.............: 1,0

10.3.8 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DE GRABADOR DIGITAL I CODIFICADOR D'AUDIO PER IP PER ENVIAR
MISSATGES D'EMERGÈNCIA, PUBLICITAT, ETC. GRAVADOR SCLUSTER, TARGETA PCM CIA. AJUSTOS I PROVES.

1 1,0

TOTAL Ut............: 1,0

10.3.9 Ut SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'UN PROJECTOR DE PARET AMB ALTAVEU DE 5", 10 W, TRANSFORMADOR DE 10,6,
3, 1.5 W,  94.1 DB, 1 W/1 M, MÀX. SPL 104 DB. RANGO DE FREQÜENCIES 200-16.000 HZ. ALTAVEU PROJECTOR DE
PARET. CAIXA DE MONTATGE 100X100.

50 50,0

TOTAL Ut............: 50,0
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10.3.10 Ut SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE SENYAL D'AUDIO DE 2X1 MM2 PER LINIA DE 100 V.

1 1.200,00 1.200,0

TOTAL Ut............: 1.200,0

10.3.11 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD:
AIN2423 R, CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS.

1 650,00 650,0

TOTAL Ut............: 650,0

10.3.12 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO D'UN SISTEMA DE CONTROL DE LA BARRERA D'ENTRADA PER LA SEVA
ACTUACIÓ I MONITORITZACIÓ. SENSOR DE MONITORITZACIÓ ESTAT BARANA.

1 1,0

TOTAL Ut............: 1,0

10.3.13 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DE CABLE 8X2X0,22 MM. PER LES SENYALS DE CONTROL DE PARKING.

45 45,0

TOTAL Ut............: 45,0

10.3.14 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD:
AIN2423 R, CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS.

1 15,00 15,0

TOTAL Ut............: 15,0

10.3.15 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA DE CONTROL DE BARRERA DE SORTIDA PER LA SEVA ACTUACIÓ
I MONITORITZACIÓ. SENSOR DE MONITORITZACIÓ ESTAT BARREA. RELES D'ACTUACIÓ BARRERA.

1 1,0

TOTAL Ut............: 1,0

10.3.16 Ut SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE 8X2X0,22 MM. PER LES SENYALS DE CONTROL DE PARKING.

45 45,0

TOTAL Ut............: 45,0

10.3.17 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD:
AIN2423 R, CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS.

1 15,00 15,0

TOTAL Ut............: 15,0

10.3.18 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO D'UN SISTEMA DE CONTROL DE LES PORTES PEATONALS I LAVABOS PER LA
SEVA ACTUACIÓ I MOTORITZACIÓ. SENSOR MAGNÈTIC I RELES D'ACTUACIÓ.

4 4,0

TOTAL Ut............: 4,0

10.3.19 Ut SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE 8X2X0,22 MM. PER LES SENYALS DE CONTROL DE PARKING.

1 650,00 650,0

TOTAL Ut............: 650,0

10.3.20 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD:
AIN2423 R, CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS.

1 210,00 210,0

TOTAL Ut............: 210,0

10.3.21 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DE TOTS ELS ELEMENTS PER LA  MOTORITZACIÓ Y ACTUACIÓ DELS PORTONS
DE ACCESSOS DE COTXES. SENSORS MAGNÈTICS. RELES D'ACTUACIÓ. CAIXA DE INTERCONNEXIÓ. AJUSTOS I
PROVES.

2 2,0

TOTAL Ut............: 2,0
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10.3.22 Ut SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE 8X2X0,22 MM. PER LES SENYALS DE CONTROL DE PARKING.

1 210,00 210,0

TOTAL Ut............: 210,0

10.3.23 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD:
AIN2423 R, CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS.

1 45,00 45,0

TOTAL Ut............: 45,0

10.3.24 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO D'UN SISTEMA DE CONTROL PELS NIVELLS DE LLUM A L'INTERIOR DEL
PARKING. RELES D'ACTUACIÓ QUADRE ELÈCTRIC. TRES NIVELLS DE LLUM PER PLANTA.

10 10,0

TOTAL Ut............: 10,0

10.3.25 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO D'UN SISTEMA DE MONITARITZACIÓ PER AL CONTROL DE LES LLUM, CONTROL
D'ACCESSOS PEATONALS I DE COTXES, DEL SENSOR VOLUMÈTRIC I CAIXA DE MUNTATGE.

61 61,0

TOTAL Ut............: 61,0

10.3.26 Ut SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'UN SISTEMA D'ALIMENTACIÓ PER AL CONTROL DE LES LLUMS DE 24 VDC 5A.

1 1,0

TOTAL Ut............: 1,0

10.3.27 Ut SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE 8X2X0,22 MM. PER LES SENYALS DE CONTROL DE PARKING.

1 3.250,00 3.250,0

TOTAL Ut............: 3.250,0

10.3.28 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD:
AIN2423 R, CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS.

1 650,00 650,0

TOTAL Ut............: 650,0

10.3.29 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DE TOTS ELS ELEMENTS PER LA MOTORITZACIÓ DEL SISTEMA DE DETECCIÓ
DE INCENDIS. RELÉ DE MONITORITZACIÓ ESTAT ALARMES I AVARIES.

2 2,0

TOTAL Ut............: 2,0

10.3.30 Ut SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE 8X2X0,22 MM. PER LES SENYALS DE CONTROL DE PARKING.

15 15,0

TOTAL Ut............: 15,0

10.3.31 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD:
AIN2423 R, CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS.

15 15,0

TOTAL Ut............: 15,0

10.3.32 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS PER LA MONITORITZACIÓ I ACTUACIÓ DE
EXTRACTORS DEL SISTEMA DE DETECCIÓ DE CO. RELES DE MONITORITZACIÓ 24 VDC. RELES D'ACTUACIÓ
VENTILADORS 1 PER ZONA.

4 4,0

TOTAL Ut............: 4,0

10.3.33 Ut SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE 8X2X0,22 MM. PER LES SENYALS DE CONTROL DE PARKING.

15 15,0

TOTAL Ut............: 15,0
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10.3.34 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD:
AIN2423 R, CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS.

15 15,0

TOTAL Ut............: 15,0

10.3.35 Ut SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS PER LA MONITORITZACIÓ DEL QUADRE ELÈCTRIC DE
ENTRADA- RELES DE MONITORITZACIÓ ESTAT FASES R/S/T.

3 3,0

TOTAL Ut............: 3,0

10.3.36 Ut SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE 8X2X0,22 MM. PER LES SENYALS DE CONTROL DE PARKING.

45 45,0

TOTAL Ut............: 45,0

10.3.37 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD:
AIN2423 R, CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS.

45 45,0

TOTAL Ut............: 45,0

10.3.38 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TOTS ELEMENTS PER LA MONITORITZACIÓ DEL GRUP ELECTRÒGEN.
RELES DE MONITORITZACIÓ ESTAT FASES R/S/T.

3 3,0

TOTAL Ut............: 3,0

10.3.39 Ut SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE 8X2X0,22 MM. PER LES SENYALS DE CONTROL DE PARKING.

1 110,00 110,0

TOTAL Ut............: 110,0

10.3.40 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD:
AIN2423 R, CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS.

65 65,0

TOTAL Ut............: 65,0

10.3.41 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS PER LA MONITORITZACIÓ I ACTUACIÓ DE LES
BOMBES DE BUIDATGE D'AIGUA DEL PARKING. RELÉ DE MONITORITZACIÓ ESTAT BOMBA. RELES D'ACTUACIÓ
BOMBA.

2 2,0

TOTAL Ut............: 2,0

10.3.42 Ut SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE 8X2X0,22 MM. PER LES SENYALS DE CONTROL DE PARKING.

1 145,00 145,0

TOTAL Ut............: 145,0

10.3.43 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD:
AIN2423 R, CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS.

95 95,0

TOTAL Ut............: 95,0

10.3.44 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UNA SAFATA METÀL·LICA DE 60X100. SUPORT I TAPA BANDEJA 60X100.

1 650,00 650,0

TOTAL Ut............: 650,0

10.3.45 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN ARMARI  HIMEL DE 42" DE 2000X600X800 PER EL PARKING. PANELLS DE
FIXACIÓ RÀPIDA 42". DOBLE BASTIDOR. VENTILADORS. RACK D'ENDOLLS. CARÀTULES DE 1U, 2U 12U, ETC. CANAL
PER LA DISTRIBUCIÓ.

1 1,0

TOTAL Ut............: 1,0

Pàgina: 48Projecte per la conversió a aparcament convencional de l'aparcament de la plaça Jaume I.
AMT-Ajuntament de Tarragona

CAPÍTOL Núm 10 CONTROL DE VEHICLES

SITUACIÓ Uts. LLARG AMPLE ALT SUBTOTAL TOTAL



10.3.46 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN SAI DE 3000 VA ENRACABLE.

1 1,0

TOTAL Ut............: 1,0

10.3.47 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN CONTROLADOR PER EL SISTEMA DE CONTROL MULTIPARKING (SIC).
AUTÒMATA PROGRAMABLE OPTO M6A. RACK DE 16 SLOTS. FA 24 V. 10 A. FA 5V 1,5A. IDPN 1 + N 16 A 30 MA.
BORNS I CABLEJAT DEL CONTROLADOR.

2 2,0

TOTAL Ut............: 2,0

10.3.48 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TARGETES D'ENTRADA PER EL AUTÒMATA PROGRAMABLE. TARGETA
SNAP-ODC5SRC, 10-35 VDC OUT. COMPROVACIÓ I POSADA EN MARXA.

16 16,0

TOTAL Ut............: 16,0

10.3.49 Ut SUBMINSTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LES TARGETES DE SORTIDES PER EL AUTOMATA PROGRAMABLE.
TARGETES SNAP-ODC5SRC, 10-35 VDC OUT. COMPROVACIÓ I POSSADA EN MARXA.

10 10,0

TOTAL Ut............: 10,0

10.3.50 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LES TARGETES DE COMUNICACIÓ RS 232 AMB DOS BUSOS CADA UNA PER
EL AUTÒMATA PROGRAMABLE. TARGETES SNAP-RS 232. COMPROVACIÓ I POSSADA EN MARXA.

1 1,0

TOTAL Ut............: 1,0

10.3.51 Ut LLICÈNCIA SIC (SIS DE INFORMACIÓ I CONTROL). PROGRAMACIÓ OPTO EL SISTEMA DE CONTROL I
MONITORITZACIÓ.

1 1,0

TOTAL Ut............: 1,0

10.3.52 Ut SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE L'ELECTRÒNICA DE XARXA. SWITCH ETHERNET.

1 1,0

TOTAL Ut............: 1,0

10.3.53 Ut SUBMINISTRAMENT  I COL·LOCACIÓ DE REPARTIDOR CAT 5 PER RACK DE 19" AMB 24 BOQUES RJ45.

1 1,0

TOTAL Ut............: 1,0

10.3.54 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO D'ORDINADOR DE CONTROL AMB TARGETA  DOS VG.

1 1,0

TOTAL Ut............: 1,0

10.3.55 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DE MONITOR 19" TFT PLATA/NEGRE DVI MULTIMEDIA.

4 4,0

TOTAL Ut............: 4,0

10.3.56 Ut INSTAL·LACIÓ I POSSADA EN MARXA.

1 1,0

TOTAL Ut............: 1,0

10.3.57 U AJUDES DE PALETA A LA INSTAL·LACIÓ DE CTTV.

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

10.4 SISTEMA DE INTERFONIA
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10.4.1 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO D'UNA CENTRAL DE INTERFONIA DIGITAL DE 16 LLOCS , AMPLIABLE A 32.
CENTRAL D'INTERFONIA GE 200. CAIXA PER TARGETES INTEFAZ. BATERIA D'EMERGÈNCIA 24 HORES. MÓDUL
DIGITAL PER INTEGRACIÓ MEGAFONIA GENERAL.

1 1,0

TOTAL Ut............: 1,0

10.4.2 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN MÓDUL GEZ200-E D'AMPLIACIÓ DE 16 A 32 LLOCS DE INTERFONIA.

1 1,0

TOTAL Ut............: 1,0

10.4.3 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO D'UNA TARGETA INTERFACE IP ENTRE CENTRALS

1 1,0

TOTAL Ut............: 1,0

10.4.4 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TARGETA DE 4 LLOCS DIGITALS ESPECÍFICA PER LLOC JEFE O TELÈFON
CENTRE DE CONTROL.

1 1,0

TOTAL Ut............: 1,0

10.4.5 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TARGETA DE 4 LLOCS G2-GED-4B DIGITALS.

4 4,0

TOTAL Ut............: 4,0

10.4.6 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO D'UNA TARGETA INTERFACE  G7-TEL-E DE TELÉFON ANALÓGIC G2-GEK2-3-E.

1 1,0

TOTAL Ut............: 1,0

10.4.7 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO D'INTERFON INTERIOR CENTRE DE CONTROL, TECLAT 15 TECLES DISPLAY 6
CARÀCTERS ALFANUMÉRICS, MICRO. INTERFON EE-272.

1 1,0

TOTAL Ut............: 1,0

10.4.8 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DEL CABLE DE CATEGORIA 5 UTP PER EL SISTEMA DE INTEFONIA.

85 85,0

TOTAL Ut............: 85,0

10.4.9 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD:
AIN2423 R, CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS.

85 85,0

TOTAL Ut............: 85,0

10.4.10 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO D'INTERFON EXTERIOR DIGITAL MONTAT A PARET AMB TECLA DE TRUCADA.
INTERFONO AP-862-S ANTIVANDALISME.

4 4,0

TOTAL Ut............: 4,0

10.4.11 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DEL CABLE DE CATEGORIA 5 UTP PER EL SISTEMA DE INTEFONIA.

285 285,0

TOTAL Ut............: 285,0

10.4.12 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD:
AIN2423 R, CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS.

85 85,0

TOTAL Ut............: 85,0

10.4.13 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO D'UN INTERFONO ET-870 PER INTEGRACIÓ A BARRERES I  CAIXES.

4 4,0

TOTAL Ut............: 4,0
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10.4.14 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DEL CABLE DE CATEGORIA 5 UTP PER EL SISTEMA DE INTEFONIA.

1 650,00 650,0

TOTAL Ut............: 650,0

10.4.15 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD:
AIN2423 R, CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS.

450 450,0

TOTAL Ut............: 450,0

10.4.16 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO D' INTERFON EXTERIOR DIGITAL VIDEOPORTER AMB CÀMARA A COLOR DE
470 L, MONTAT  A PARET AMB TECLA DE TRUCADA, ANTIVANDALISME.

3 3,0

TOTAL Ut............: 3,0

10.4.17 Ut CONTROL ACCES. LECTOR TARGETA PROXIMITAT, LECTOR TICKET BANDA CENTRAL.

3 3,0

TOTAL Ut............: 3,0

10.4.18 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DEL CABLE DE CATEGORIA 5 UTP PER EL SISTEMA DE INTEFONIA.

1 650,00 650,0

TOTAL Ut............: 650,0

10.4.19 Ut SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE VIDEO RG 59 PER ELS VIDEOPORTERS

1 650,00 650,0

TOTAL Ut............: 650,0

10.4.20 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD:
AIN2423 R, CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS.

1 450,00 450,0

TOTAL Ut............: 450,0

10.4.21 Ut PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA DEL SISTEMA DE INTERFONIA.

1 1,0

TOTAL Ut............: 1,0
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11.1 UT INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ, INCLOU CENTRAL MIXTA MICROPROCESADA, 2 PARTICIONS,
DE 24 ZONES, AMB  COMUNICADOR BIDIRECCIONAL AMB BATERIES PER GARANTIR EL SUBMINISTRAMENT EN
CAS DE FALLIDA ELÈCTRICA, MODEL DS-7220V2S, 1 TECLAT PER LA CONNEXIÓ I DESCONNEXIÓ DEL SISTEMA
ALFANUMÈRIC, MODEL DS747V2S, 1 SIRENA INTERIOR, MODEL SP-20, 8 DETECTORS DE RADAR+INFRAROJOSDE
12X12 M DE COBERTURA (6 ACCESOS PEATONALS I 2 RAMPES), 6 CONTACTES MAGNÈTICS INSTAL·LATS A LES
PORTES D'ENTRADA ESCALES, CABLEJAT I CANALITZACIONS, INSTAL·LACIÓ, CONNEXIONAT I POSADA EN MARXA,
EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT.

1 1,0

TOTAL UT............: 1,0

11.2 UT SINÒPTIC REALITZAT EN METACRILAT SERIGRAFIAT AMB LEDS DE SENYALITZACIÓ I MARC D'ALUMINI, COMPLERT
I INSTAL·LAT.

1 1,0

TOTAL UT............: 1,0

11.3 UT CANALITZACIÓ DEL SINÒPTIC DE LA CENTRAL D'ALARMES REALITZAT AMB TUB DE PVC, INCLOENT CABLEJAT I
CANALITZACIONS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 1,0

TOTAL UT............: 1,0

11.4 U AJUDES PER A LA COMPLERTA REALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ DE SEGURETAT I ALARMA.

1 1,0

TOTAL U............: 1,0
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12.1 U ASCENSOR ELÈCTRIC D´ADHERÈNCIA PER A MINUSVÀLIDS, SENSE CAMBRA MAQUINÀRIA, PER A 8 PERSONES
(600 KG) MODEL SYN 630-1 DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, DE 1 M/S, SISTEMA D´ACCIONAMENT DE 2
VELOCITATS, 5 PARADES, MANIOBRA UNIVERSAL SIMPLE, PORTES D´ACCÉS DE MANIOBRABILITAT CORREDISSA
AUTOMÀTICA D´AMPLÀRIA 80 CM I ALÇÀRIA 200 CM D´ACER INOXIDABLE, CABINA AMB PORTES DE
MANIOBRABILITAT CORREDISSA AUTOMÀTICA D´ACER INOXIDABLE I QUALITAT D´ACABATS MITJANA, INCLOS
GUIES ANCORADES A PARET D'OBRA I ESTRUCTURA DE SUPORT.

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

12.2 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TERRA PER ASCENSOR FORMAT PER QUATRE LLOSES DE GRANIT DE JANDIRA,
INCLÒS MARC I SUPORT.

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

12.3 U AJUDES PER A LA COMPLERTA REALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ DE L'ASCENSOR I NUCLIS D'ESCALA.

1 1,0

TOTAL U............: 1,0
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13.1 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, SENYALS, SÍMBOLS AMB PINTURA NO REFLECTORA AMB
MICROESFERES, CLASSE 3, RD>45, AMB AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL.

44 0,42 18,5Fletxes
35 0,72 25,2
14 1,43 20,0Cediu el pas
10 6,00 2,00 0,50 60,0passos peatons

5 0,82 4,1minusvalids

TOTAL M2............: 127,8

13.2 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D´UNA FAIXA CONTÍNUA DE 10 CM, CLASSE 3, RD>45 AMB PINTURA NO REFLECTORA
AMB MICROESFERES, AMB MITJANS MANUALS

0,0Delimitacio places
1 575,00 575,0P-Vestibul
1 885,00 885,0P-1
1 1.070,00 1.070,0P-2
1 534,00 534,0P-3
1 586,00 586,0P-4

0,0Delimitacio pas vianants
1 233,00 233,0P-Vestibul
1 364,00 364,0P-1
1 388,00 388,0P-2
1 226,00 226,0P-3
1 230,00 230,0P-4

TOTAL M............: 5.091,0

13.3 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR DE PLANXA D´ALUMINI PINTADA AMB CARÀCTERS ALFANUMÈRICS, DE 40X20
CM, AMB SUPORT, FIXADA MECÀNICAMENT

2 2,0P Vestibul
2 2,0P-1
2 2,0P-2
1 1,0P-3
1 1,0P-4

0,0

TOTAL U............: 8,0

13.4 UT SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PLACA REFLECTORA NORMALITZADA D'ALUMINI-PLATA CIRCULAR DE 60 CM DE
DIÀMETRE AMB SUPORT DE PARET AMB SUBJECCIONS. TOTALMENT INSTAL·LADA.

2 2,0P Vestibul
2 2,0P-1
2 2,0P-2
2 2,0P-3
2 2,0P-4

0,0

TOTAL UT............: 10,0

13.5 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PLACA REFLECTORA TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT AMB SUPORT DE
PARET AMB SUBJECCIONS. TOTALMENT INSTAL·LADA.

2 2,0P Vestibul
2 2,0P-1
2 2,0P-2
2 2,0P-3
2 2,0P-4

0,0

TOTAL U............: 10,0

13.6 U PINTAT SOBRE PAVIMENT DE NUMERACIÓ DE PLACES FINS A TRES DÍGITS DE 25 CM D'AMPLADA, AMB PINTURA
NO REFLECTORA, AMB MÀQUINA D´ACCIONAMENT MANUAL

0,0Places cotxes
48 48,0P Vestibul
74 74,0P-1
92 92,0P-2
50 50,0P-3
55 55,0P-4

0,0Places motos 
13 13,0P Vestibul
15 15,0P-1

TOTAL U............: 347,0
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13.7 U PAPERERA TRABUCABLE DE 31 CM DE DIÀMETRE, DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 D´1,5 MM DE GRUIX,
AMB BASE PERFORADA I SUPORTS DE 50X20X1.5 MM, ANCORADA A PARET

2 2,0P Vestibul
2 2,0P-1
2 2,0P-2
2 2,0P-3
2 2,0P-4

0,0

TOTAL U............: 10,0

13.8 U AJUDES A SENYALITZACIÓ

1 1,0

TOTAL U............: 1,0
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14.1 u TREBALLS DE DESMUNTATGE DE XEMENEIES DE VENTILACIO EXISTENTS A LA PLAÇA, TREBALLS DE DEMOLICIO I
RETIRADA AMB MITJANS MANUALS I MECANICS DE REIXES I SOSTRE I DE PARETS D'OBRA I REVESTIMENT DE
XAPA, INCLOS CARREGA DE RUNES SOBRE CAMIO I TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTANCIA I
PAGAMENT DE CANON I TAXES D'ABOCAMENT.

4 4,0

TOTAL u............: 4,0

14.2 u RETIRADA DE PUNT DE LLUM I BALISSA AMB P.P. DE CANALITZACIÓ ELÈCTRICA I DE CONNEXIONS EXISTENTS,
INCLOSA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT EXISTENT, I PAVIMENT PERIMETRAL I POSTERIOR REPOSICIÓ AMB PANOT
GRIS O TERRATZO I TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL Ó CÀRREGA, TRANSPORT A QUALSEVOL DISTÀNCIA I
DESCÀRREGA A ABOCADOR AUTORITZAT AMB PAGAMENT DE CÀNON INCLÒS I TAXA D'ABOCAMENT.

3 3,0

TOTAL u............: 3,0

14.3 m2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENT DE PEDRA, COL·LOCADES SOBRE MORTER INCLÒS BASE DE FORMIGÓ DE
QUALSEVOL GRUIX, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES I CÀRREGA DEL MATERIAL D'ENDERROC PER AL SEU
TRANSPORT.TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 8,00 8,00 64,0Forat provisional plaça
1 404,00 404,0canvi paviment a

llambordes

TOTAL m2............: 468,0

14.4 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA DEL MATERIAL PER AL SEU TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 8,00 8,00 0,70 44,8Forat provisional plaça
2 2,70 2,20 1,50 17,8Forats ventilacio
2 2,50 2,30 1,50 17,3
2 1,60 1,40 1,50 6,7

TOTAL m3............: 86,6

14.5 m3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB TERRES PROCEDENTS DE PRÈSTECS
INTERIORS, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 8,00 8,00 0,70 44,8Forat provisional plaça
4 1,40 1,40 1,30 10,2Forats ventilació antics

TOTAL m3............: 55,0

14.6 m2 BASE DE FORMIGÓ ARMAT, AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM I 16 CM DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER,
ELABORADA A L'OBRA I MANIPULADA A TALLER ME 15 X 15 CM D: 6 - 6 MM B 500 T 6 X 2,2 M, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, ESTESA, VIBRATGE, ACABAT REGLEJAT I P.P. DE REPLANTEIG, ENCOFRAT I
FORMACIÓ DE JUNTS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 8,00 8,00 64,0Forat provisional plaça
4 2,00 2,00 16,0Forats ventilacio antics

0,0
0,0

TOTAL m2............: 80,0

14.7 u TREBALLS PER REPOSICIO DE JARDINERIA EXISTENT, CONSISTENTS SUBMINISTRAMENT I REBLERT AMB TERRES
ADEQUADES I COMPACTACIO AL 95% DEL PM I APORTACIO DE TERRA VEGETAL I PLANTACIO DE LA MATEIXA
TIPOLOGIA DE PLANTES I ARBUSTOS EXISTENTS, UN COP TAPATS ELS FORATS DE VENTILACIO, INCLOS XARXA
DE REG I MANTENIMENT DURANT EL PRIMER ANY.

1 1,0

TOTAL u............: 1,0

14.8 M2 PAVIMENT DE PEDRA NATURAL TIPUS CENIA, ABUIXARDADA, EN LLOSES DE ESPECEJAMENT IDÈNTIC AL
PAVIMENT ACTUAL DE LA PLAÇA, DE 7 CM DE GRUIX, COL·LOCADES EN QUALSEVOL POSICIÓ, A TRUC DE
MACETA, AMB MORTER MIXT 1:2:10, INCLOSES ZONES DE GUALS, AMB BASE DE CIMENT PORTLAND DE 3 CM,
REJUNTAT AMB BEURADA DE COLOR, AJUSTAMENT A FAÇANA I NETEJA DE LA SUPERFICIE, INCLOSA LA
FORMACIÓ D'ESCOSSELLS, INCLOSES MERMES I POSADA A COTA DE TOT TIPUS DE REGISTRES I ARQUETES.

404 404,0Reposició plaça

TOTAL M2............: 404,0
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14.9 m2 PAVIMENT DE LLAMBORDES GRANÍTIQUES DE 20X10X10 CM DE GRUIX APROX. A ESCOLLIR PER LA DF,
ABUIXARDADA, COL·LOCADES EN QUALSEVOL POSICIÓ, A TRUC DE MACETA, AMB MORTER MIXT 1:2:10,
INCLOSES ZONES DE GUALS, AMB BASE DE CIMENT PORTLAND DE 3 CM, REJUNTAT AMB BEURADA ,
AJUSTAMENT I NETEJA DE LA SUPERFICIE, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REBLERT DE JUNTS AMB
SORRA FINA O MORTER, AJUSTAMENTS I POSADA A COTA DE TOT TIPUS DE REGISTRES I ARQUETES. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 132,00 132,0

TOTAL m2............: 132,0

14.10 m2 REIXA GALVANITZADA D'ENTRAMAT D'ACER DE 10X40 MM DE PAS DE MALLA, AMB MARC DE PASSAMÀ D'ACER I
PLATINES PORTANTS DE 30X3 MM, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L, INCLÓS PART PROPORCIONAL D'ESTRUCUTRA DE SUPORTS AMB PERFILS IPE 140 I
PLETINES I PERNS D'ANCORATGE A MUR DE FORMIGÓ, TOT INCLÓS COMPLETAMENT ACABAT.

2 2,50 2,30 11,5Reixes ventilació-
aportació

1 1,60 1,40 2,2

TOTAL m2............: 13,7

14.11 U XEMENEIA DE SORTIDA A PLAÇA DE 10,2X1,75X2,30 M, D'ACORD AMB DETALLS DE PLÀNOLS, FORMADA PER
ESTRUCTURA DE SUPORT A BASE DE PERFILS TUBULAR D'ACER DE 100X100X4 MM CADA 60 CM I 4 PERFILS
CORREGUTS DE 100X100X4 MM, XAPA CORTEN DE 4 MM DE GRUIX I REIXES DE SORTIDA DE 10,20X0,6 M A BASE
DE LAMES D'ACER CORTEN DE 6 CM D'AMPLADA I 5 MM DE GRUIX SEPARADES 5 CM. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

3 3,0

TOTAL U............: 3,0

14.12 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIO DE PUNT DE LLUM COMPLET AMB COLUMNA DE 4 M D'ALÇADA I LUMINÀRIA
ABAHJUR DE SOCELEC O EQUIVALENT, AMB LÀMPADA DE VHM DE 50 W I EQUIP AUXILIAR, INCLOS FONAMENT
AMB FORMIGÓ HM-20 DE 60X60X80 CM AMB PERNS D'ANCORATGE DE 50 CM I 22 MM DE DIAMETRE.

3 3,0

TOTAL U............: 3,0

14.13 u BANC SENSE RESPATLLER, DE 238 CM DE LLARGADA I 41 CM D'ALÇADA, TIPUS NEOBARCINO Ó EQUIVALENT,
IDÈNTIC A L'EXISTENT A LA PLAÇA. INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ I ANCORATGE A MUR DE FORMIGÓ
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES. INCLÓS P.P. DE PLETINES I PERNS D'ANCORATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

3 3,0

TOTAL u............: 3,0

14.14 m CANALITZACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC, INCLOSA EXCAVACIÓ, SORRA, TUB DE PEAD DE DN 110 MM, LÀMINA
DE PLÀSTIC PER A SENYALITZACIÓ I REBLERT COMPACTAT DE RASES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT,
SEGONS PLÀNOLS.

1,1 34,00 37,4

TOTAL m............: 37,4

14.15 u ARQUETA DE REGISTRE PER A CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT, TOT INCLÒS, SEGONS PLÀNOLS.

2 2,0

TOTAL u............: 2,0

14.16 m CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ 4X6 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS.

1,1 34,00 37,4

TOTAL m............: 37,4

14.17 m CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ PER A XARXA D'ENLLUMENAT. INCLOU CONNEXIONS I PROVES,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS.

1 34,00 34,0

TOTAL m............: 34,0

14.18 u CONNEXIÓ A PUNT DE LLUM EXISTENT (INSTAL·LACIÓ DE POTÈNCIA I DE POSADA A TERRA), INCLOS MATERIAL,
MÀ D'OBRA I MITJANS NECESSARIS PER A LA CONNEXIÓ A PUNT DE LLUM.TOT INCLÓS.

1 1,0

TOTAL u............: 1,0
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14.19 u REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT PER A UN ARMARI DE POTÈNCIA A LEGALITZAR
INFERIOR O IGUAL A 5 KW; VISAT PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL CERTIFICAT FINAL D'OBRA;
PRESENTACIÓ A ICICT O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA; LLIURAMENT DE L'ACTA D'APROVACIÓ
DEL PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS. TOT INCLÒS.

1 1,0

TOTAL u............: 1,0
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15.1 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES.

1 1,0

TOTAL U............: 1,0
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16.1 EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

16.1.1 U PARELL DE BOTES DIELECTRIQUES RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL
TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE
MANXA, DE DESPRENDIMENT RAPID, SENSE FERRAMENTA METAL.LICA, AMB PUNTERA REFORÇADA,
HOMOLOGADES SEGONS DIN 4843

5 5,0

TOTAL U............: 5,0

16.1.2 U PARELL DE BOTES DE SEGURETAT RESISITENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL
TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE
MANXA, DE DESPRENDIMENT RAPID, AMB PLANTILLES I PUNTERA METAL.LIQUES, HOMOLOGADES SEGONS MT-5,
CLASSE I, GRAU A

26 26,0

TOTAL U............: 26,0

16.1.3 U CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, DE POLIETILE, AMB UN PES MAXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS
MT-1 CLASSE N I E-AT

26 26,0

TOTAL U............: 26,0

16.1.4 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNES I ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT
SEGONS MT-2, CLASSE D

26 26,0

TOTAL U............: 26,0

16.1.5 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTANDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL HOMOLOGADA SEGONS MT-16,
AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT HOMOLOGAT SEGONS MT-17, CLASSE D

26 26,0

TOTAL U............: 26,0

16.1.6 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL AOXIACETILENIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE BARNILLA D'ACER
RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE COLOR DIN-5, HOMOLOGATS
SSEGONS BS-1542

26 26,0

TOTAL U............: 26,0

16.1.7 U PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELECTRICA, AMB MARC ABATIBLE DE MA I SUPORT DE POLIESTER
REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE VULCANITZADA D'1,35 MM DE GRUIX, AMB VISOR INACTINIC SEMIFOSC AMB
PROTECCIO DIN 12

6 6,0

TOTAL U............: 6,0

16.1.8 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TOXICS, HOMOLOGADA SEGONS MT-9

26 26,0

TOTAL U............: 26,0

16.1.9 U PARELL DE GUANTS PER A US GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS INDEX I POLZE DE PELL, DORS
DE LA MA I MANIGUET DE COTO, FOLRE INTERIOR I SUBJECCIO ELASTICA AL CANELL

26 26,0

TOTAL U............: 26,0

16.1.10 U PARELL DE GUANTS D'ALTA RESISTENCIA AL TALL I A L'ABRASSIO PER A FERRALISTA, AMB DITS I PALMELL DE
CAUTXU RUGOS SOBRE SUPORT DE COTO I SUBJECCIO ELASTICA AL CANELL

6 6,0

TOTAL U............: 6,0

16.1.11 U PARELL DE GUANTS DIELECTRICS PER A BAIXA TENSIO, DE CAUTXU, AMB MANIGUETS FINS A MIG AVANTBRAÇ,
HOMOLOGATS SEGONS MT-4, CLASSE II, PER A 1000 V, COM A MAXIM

5 5,0

TOTAL U............: 5,0
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16.1.12 U PARELL DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA, AMB SOLA ANTILLISCANT I FOLRADES DE NILO RENTABLE

2 2,0

TOTAL U............: 2,0

16.2 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

16.2.1 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'AMPLARIA I 2 M D'AL€ARIA, AMB BASTIMENT DE
TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MOBIL DE MALLA METAL.LICA I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

16.2.2 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT, D'1 M D'AMPLARIA I 2 M D'AL€ARIA, AMB BASTIMENT DE
TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MOBIL DE MALLA METAL.LICA I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

1 1,0

TOTAL U............: 1,0

16.2.3 M TANCA DE 2 M D'ALÇADA DE PLANXA NERVADA D'ACER GALVANITZAT, SUPORTS AMB PERFIL IPN 120
COL·LOCATS CADA 3 M AMB DAU DE FORMIGÓ, INCLÒS MUNTATGE I DESMUNTATGE.

1 126,00 126,0Perímete obra

TOTAL M............: 126,0

16.2.4 m2 PROTECCIÓ HORITZONTAL SOTA L'ENCOFRAT DE SOSTRES AMB XARXA DE FIL TRENAT DE POLIAMIDA NO
REGENERADA, DE TENACITAT ALTA, DE 4 MM DE DIÀMETRE I 80X80 MM DE PAS DE MALLA, AMB CORDA
PERIMETRAL DE POLIAMIDA  DE 12 MM DE DIÀMETRE NUADA A LA XARXA, UNIDA A L'ESTRUCTURA DE
SOTAPONTS DE L'ENCOFRAT MITJANÇANT GANXOS METÀL·LICS CADA METRE, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

1 77,30 77,3
1 883,00 883,0
1 5.457,00 5.457,0

TOTAL m2............: 6.417,3

16.2.5 M2 PROTECCIÓ HORITZONTAL D´OBERTURES, AMB FUSTA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

0,0Escala 2
2 1,00 0,50 1,0P-Vestibul
2 2,00 0,50 2,0
2 1,00 0,50 1,0P-1
2 2,00 0,50 2,0
2 1,00 0,50 1,0P-2
2 2,00 0,50 2,0
2 1,00 0,50 1,0P-3
4 2,00 0,50 4,0

TOTAL M2............: 14,0

16.2.6 m2 PROTECCIÓ COL·LECTIVA HORITZONTAL D'OBERTURES AMB XARXA PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS
CONTRA CAIGUDES, DE FIL TRENAT DE POLIAMIDA NO REGENERADA, DE TENACITAT ALTA, DE 4 MM DE
DIÀMETRE, 80X80 MM DE PAS DE MALLA, CORDA PERIMETRAL DE POLIAMIDA DE 12 MM DE DIÀMETRE NUADA A LA
XARXA, FIXADA AMB FLEIX I TACS D'EXPANSIÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

1 7,40 7,40 54,8Coberta
2 6,00 1,50 18,0
2 2,50 2,50 12,5
1 2,00 1,50 3,0
1 1,80 1,60 2,9
1 3,20 3,2P-Vestíbul
1 1,40 1,4
1 4,50 4,5
1 2,70 2,7
2 2,80 5,6
2 4,60 9,2P-1
1 2,70 2,7
2 3,00 6,0
1 1,40 1,4P-2
1 2,70 2,7
2 1,60 3,2
1 71,00 71,0p-3
1 2,70 2,7
3 7,50 22,5Previsio

TOTAL m2............: 230,0

16.2.7 M2 PLATAFORMA METAL.LICA PER A PAS DE VEHICLES PER SOBRE DE RASES, INFERIORS A 1 M D'AMPLARIA, DE
PLANXA D'ACER DE 12 MM DE GRUIX I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

5 6,00 2,00 60,0

TOTAL M2............: 60,0
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16.2.8 M LINIA VERTICAL DE SEGURETAT PER A L'ANCORATGE I DESPLA€AMENT DELS CINTURONS DE SEGURETAT, AMB
CORDA DE POLIAMIDA DE 16 MM DE D I ANCORATGES AUTOBLOCANTS DE FIXACIO DELS MOSQUETONS DELS
CINTURONS I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

1 14,00 14,0

TOTAL M............: 14,0

16.2.9 M LINIA HORITZONTAL DE SEGURETAT PER A L'ANCORATGE I DESPLA€AMENT DELS CINTURONS DE SEGURETAT,
AMB CORDA DE POLIAMIDA DE 16 MM DE D I ANCORATGES AUTOBLOCANTS DE FIXACIO DELS MOSQUETONS
DELS CINTURONS I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

1 49,00 49,0

TOTAL M............: 49,0

16.2.10 M BARANA DE PROTECCIO PER PROTECCIÓ FORJATS I ESCALES, AMB TRAVESSERS DE TAULO DE FUSTA, FIXADA A
SUPORTS AMB MUNTANTS METAL.LICS DE MORDASSA I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

2 62,00 124,0Escales
1 28,00 28,0Coberta
2 15,00 30,0
2 10,00 20,0
1 7,50 7,5
1 6,00 6,0
1 7,20 7,2P-Vestíbul
1 5,00 5,0
1 11,00 11,0
1 6,80 6,8
2 8,00 16,0
2 9,00 18,0P-1
1 6,80 6,8
2 7,00 14,0
1 5,00 5,0P-2
1 6,80 6,8
2 5,40 10,8
1 16,00 16,0p-3
1 6,80 6,8
3 15,00 45,0Previsio

0,0

TOTAL M............: 390,7

16.2.11 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CARREGA, AMB PRESSIO INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A LA
PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

3 3,0

TOTAL U............: 3,0

16.2.12 u SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE SISTEMA DE VENTILACIÓ FORÇADA I IL.LUMINACIÓ EN ZONES DE TREBALL SOTA
FORJAT, INCLÓS MAQUINÀRIA, ACCESSORIS, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR LA CORRECTA
VENTILACIÓ DE L'AIRE, IL.LUMINACIÓ I CONDICIONS DE SALUBRITAT A LA ZONA DE TREBALL. INCLÚS
DESMUNTATGE POSTERIOR DE TOTA LA INSTAL.LACIÓ.

1 1,0

TOTAL u............: 1,0

16.3 SENYALITZACIONS

16.3.1 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM D'AL€ARIA

18 18,0

TOTAL U............: 18,0

16.3.2 U LLUMENERA AMB LAMPADA INTERMITENT DE COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS

16 16,0

TOTAL U............: 16,0

16.3.3 U GARLANDA LLUMINOSA DE 25 M DE LLARGARIA, 6 LAMPADES, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS

5 5,0

TOTAL U............: 5,0

16.3.4 U PLACA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM,
FIXADA MECANICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

3 3,0

TOTAL U............: 3,0
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16.3.5 U PLACA REFLECTORA RECTANGULAR DE 95X195 CM, PER A SENYALS DE TRANSIT, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS

3 3,0

TOTAL U............: 3,0

16.3.6 U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIAMETRE, PER A SENYALS DE TRANSIT, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS

3 3,0

TOTAL U............: 3,0

16.3.7 U PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRANSIT, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS

3 3,0

TOTAL U............: 3,0

16.4 INSTAL.LACIONS

16.4.1 u INSTAL.LACIÓ PROVISIONAL DE SANEJAMENT PER CASETES D'OBRA

TOTAL u............: 1,0

16.4.2 u ESCOMESA PROVISIONAL AIGUA PER CASETES D'OBRA

TOTAL u............: 1,0

16.4.3 u ESCOMESA PROVISIONAL D'ELECTRICITAT PER CASETES D'OBRA

TOTAL u............: 1,0

16.4.4 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P),
DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR
MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN, DESMUNTATGE INCLÒS

TOTAL u............: 1,0

16.4.5 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P),
DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR
MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN, DESMUNTATGE INCLÒS

TOTAL u............: 1,0

16.4.6 u PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE 300 µM DE GRUIX, DE 1500 MM
LLARGÀRIA DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

TOTAL u............: 1,0

16.5 INSTAL.LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR

16.5.1 mes LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR DE 6X2,3X2,6 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE 35
MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT
AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA, AIGÜERA DE 2
PIQUES AMB AIXETA I TAULELL, AMB INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I
PROTECCIÓ DIFERENCIAL

TOTAL mes............: 12,0

16.5.2 mes LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE
POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL·LES
D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1
PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

TOTAL mes............: 12,0
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16.5.3 mes LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS DE 3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE
POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL·LES
D'ACER GALVANITZAT, AMB INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO COL·LECTIU AMB 3 AIXETES, 2 PLAQUES
TURQUES, 2 DUTXES, MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY, AMB INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

TOTAL mes............: 12,0

16.5.4 u AMORTITZACIÓ DE MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR DE 6X2,3X2,6 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT
DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL·LES D'ACER
GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA,
AIGÜERA DE 2 PIQUES AMB AIXETA I TAULELL, AMB INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

TOTAL u............: 1,0

16.5.5 u AMORTITZACIÓ DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT
DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL·LES
D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1
PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

TOTAL u............: 1,0

16.5.6 u AMORTITZACIÓ DE MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS DE 3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT
DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL·LES
D'ACER GALVANITZAT, AMB INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO COL·LECTIU AMB 3 AIXETES, 2 PLAQUES
TURQUES, 2 DUTXES, MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY, AMB INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

TOTAL u............: 1,0

16.5.7 u ARMARI METÀL·LIC INDIVIDUAL DE DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

TOTAL u............: 5,0

16.5.8 u BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5 PERSONES, COL·LOCAT I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

TOTAL u............: 2,0

16.5.9 u RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

TOTAL u............: 1,0

16.5.10 u TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,8 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A
10 PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

TOTAL u............: 1,0

16.5.11 u PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS, DE 60X45 CM, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

TOTAL u............: 1,0

16.5.12 u NEVERA ELÈCTRICA, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

TOTAL u............: 1,0

16.5.13 h MÀ D'OBRA PER A NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

TOTAL h............: 50,0

16.6 FORMACIÓ SOBRE SEGURETAT I MEDICINA PREVENTIVA

16.6.1 u MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA FARMACIOLA AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA
GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

TOTAL u............: 4,0
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16.6.2 u FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

TOTAL u............: 1,0

16.6.3 u RECONEIXEMENT MÈDIC

TOTAL u............: 20,0

16.6.4 u REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT CONSTITUÏT PER 6 PERSONES

TOTAL u............: 12,0

16.6.5 u FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT PER ALS RISCOS ESPECÍFICS DE L'OBRA

TOTAL u............: 20,0
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QUADRE DE PREU Núm.1

ADVERTÈNCIA: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti a la subhasta en el seu cas,
són els que serveixen de base al contracte, i s'utilitzaran per valorar l'obra executada, seguint allò previngut a la Clàusula 46
del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contratació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els
traballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de l'unitat d'obra que defineixin, conforme allò prescrit a la
Clàusula 51 del Plec abans citat, pel que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi modificació alguna en ells, sota
cap pretexte d'error ó omisió.

1 DEMOLICIONS I ENDERROCS
1.1 ENDERROC DE MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ

ARMAT, A MÀ I AMB COMPRESSOR, A QUALSEVOL
ALÇADA, INCLOS CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A
ABOCADOR A QUALSEVOL DISTANCIA I PAGAMENT
DE TAXES I CANON D'ABOCAMENT. 166,84 CENT  SEIXANTA-SIS EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.2 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O TOTXANA
DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MECÀNICS
O MANUALS, A QUALSEVOL ALÇADA, AMB P.P.
D'ESTRUCTURA METALICA DE SUPORT, INCLOS
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, TRANSPORT A ABOCADOR A
QUALSEVOL DISTANCIA I PAGAMENT DE TAXES I
CANON D'ABOCAMENT. 22,60 VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS

1.3 ENDERROC DE SOSTRE INDUSTRIALITZAT DE
FORMIGÓ ARMAT I DEMOLICIÓ DE CAPA DE
COMPRESSIO DE QUALSEVOL GRUIX, INCLOS
P.P. DE DESMUNTATGE DE JASSERES, A MÀ I
AMB COMPRESSOR, A QUALSEVOL ALÇADA I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, I TRANSPORT A ABOCADOR A
QUALSEVOL DISTANCIA I PAGAMENT DE CANON I
TAXES D'ABOCAMENT. 43,43 QUARANTA-TRES EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS

1.4 ENDERROC DE LLOSA D'ESCALA I REPLANS,
PLANA O INCLINADA, AMB P.P DE TALL, DE
FORMIGO ARMAT DE QUALSEVOL GRUIX A MA I
AMB COMPRESSOR, A QUALSEVOL ALÇADA I
CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDORS
I TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTANCIA I PAGAMENT DE TAXES I CANON
D'ABOCAMENT. 39,33 TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES

CÈNTIMS

1.5 ENDERROC DE VORERES I PAVIMENTS DE
FORMIGÓ AMB ELS MITJANS ADEQUATS I
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. C.AMID.:M2
DE SUPERFÍCIE A ENDERROCAR 11,38 ONZE EUROS AMB TRENTA-VUIT

CÈNTIMS

1.6 TALL D'ESTRUCTURES DE QUALSEVOL TIPUS, DE
FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB FIL
ADIAMANTAT O SERRA AMB DISC DE DIAMANT,
PROTECCIONS NECESSARIES DE L'ENTORN, PART
PROPOCIONAL D'ESTINTOLAMENT DE
L'ESTRUCTURA EXISTENT I ELEMENTS A
ENDERROCAR, EXTRACCIÓ I TRANSPORT A LLOC
D'ENDERORC O ESMICOLAT 168,30 CENT  SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

TRENTA CÈNTIMS

1.7 DESMUNTATGE DE FALS SOSTRE METÀLIC AMB
P.P. D'ESTRUCTURES DE SUPORT, ACOPI EN
MAGATZEM EXTERIOR DE TOT EL MATERIAL
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES I
POSTERIOR ADEQUACIÓ, REPARACIÓ, NETEJA I
MUNTATGE AMB P.P. D'ESTRUCTURA I PECES DE
SUPORT. 28,46 VINT-I-VUIT EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

2 ESTRUCTURA

2.1 Enderrocs

2.1.1 Fonaments

IMPORT
Núm. DESIGNACIÓ

EN XIFRA EN LLETRA
EUROS EUROS

Pàgina 1Projecte per la conversió a aparcament convencional de l'aparcament de la plaça Jaume I.
AMT-Ajuntament de Tarragona



2.1.1.1 ENDERROC DE FONAMENT EN LLOSES DE FORMIGÓ
ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECANICS
INCLOS CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR. 81,21 VUITANTA-U EUROS AMB VINT-I-U

CÈNTIMS

2.1.1.2 ENDERROC DE MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ
ARMAT, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR 160,74 CENT  SEIXANTA EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.1.1.3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN ROCA DE
QUALSEVOL DURESSA, AMB MITJANS MANUALS
I/O MECANICS, INCLOS CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. 146,91 CENT  QUARANTA-SIS EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS

2.1.1.4 CARREGA I TRANSPORT DE TERRES I RUNA A
ABOCADOR CONTROLAT AMB CAMIÓ DE 12 T I
TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB
MITJANS MECÀNICS,A QUALSEVOL DISTANCIA I
PAGAMENT DE TAXES I CANON D'ABOCAMENT. 5,15 CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS

2.1.1.5 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE
TERRES D'APORTACIÓ SENSE CLASSIFICAR. 9,24 NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE

CÈNTIMS

2.1.2 Forjats existents
2.1.2.1 ENDERROC DE SOSTRE INDUSTRIALITZAT DE

FORMIGÓ ARMAT I DEMOLICIÓ DE CAPA DE
COMPRESSIO DE QUALSEVOL GRUIX, INCLOS
P.P. DE DESMUNTATGE DE JASSERES, A MÀ I
AMB COMPRESSOR, A QUALSEVOL ALÇADA I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, I TRANSPORT A ABOCADOR A
QUALSEVOL DISTANCIA I PAGAMENT DE CANON I
TAXES D'ABOCAMENT. 43,43 QUARANTA-TRES EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS

2.2 Reforços

2.2.1 Fonaments
2.2.1.1 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS,

HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT DES DE CAMIÓ 68,68 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

2.2.1.2 ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE RASES I POUS 0,87 VUITANTA-SET CÈNTIMS

2.2.1.3 ENCOFRAT I DESENCOFRAT AMB TAULONS DE
FUSTA PER A RASES I POUS DE FONAMENTS 16,37 SETZE EUROS AMB TRENTA-SET

CÈNTIMS

2.2.2 Pilars
2.2.2.1 INSPECCIO AMB PATXOMETRE DE DISPOSICIO DE

LES ARMADURES EN ELEMENTS ESTRUCTURALS
PER MITJANS MAGNETICS, MITJANS AUXILIARS
NECESSARIS INCLOSOS. 437,23 QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS

AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS

2.2.2.2 TREBALLS DE REPICAT DE PERIMETRE DE PILAR
FINS LOCALITZACIO D'ARMADURA, EXTRACCIO,
PREPARACIO I ASSAIG A COMPRESSIO D'UNA
PROVETA TESTIMONI DE 75/100 MM DE FORMIGO
ENDURIT, INCLOS REBLERT DE TALADROS. 272,85 DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS

2.2.2.3 RECRESCUT DEL GRUIX DE  PILAR EXISTENT DE
FORMIGÓ ARMAT DE 40X60 CM DE SECCIÓ, AMB
UNA CAPA PERIMETRAL DE 6 CM DE GRUIX DE
FORMIGÓ HA-25/AC/12/IIA,  COL.LOCAT
MANUALMENT DES DEL SOSTRE DE LA PLANTA
SUPERIOR MITJANÇANT ORIFICIS FETS
PREVIAMENT, PREVIA APLICACIÓ D'UN ADHESIU
DE RESINES EPOXI DE DOS COMPONENTS A LA
SUPERFÍCIE DEL FORMIGÓ DEL PILAR 77,40 SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA

CÈNTIMS

2.2.2.4 ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE PILARS 0,89 VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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2.2.2.5 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB
PLAFONS METÀL.LICS PER A PILARS DE SECCIÓ
RECTANGULAR, PER A REVESTIR, D'ALÇÀRIA
FINS A 4 M 16,11 SETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

2.3 Estructura nova

2.3.1 Soleres i murs
2.3.1.1 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA

D'ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER
A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNIA
ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <=
3 M 18,34 DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

2.3.1.2 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M
D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, HA-25/B/20/IIA DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM I ABOCAT DES DE CAMIÓ 74,51 SETANTA-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-U CÈNTIMS

2.3.1.3 ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ, A
QUALSEVOL ALÇÀRIA 0,94 NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.3.1.4 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, DE GRUIX 20 CM 24,40 VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA

CÈNTIMS

2.3.2 Estructura metàl·lica
2.3.2.1 ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A

PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A
TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT, COL.LOCAT A L'OBRA AMB
SOLDADURA 1,53 U EURO AMB CINQUANTA-TRES

CÈNTIMS

2.3.2.2 ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
ELEMENTS D'ANCORATGE, EN PERFILS LAMINATS
EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I
UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL.LOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA 1,53 U EURO AMB CINQUANTA-TRES

CÈNTIMS

2.3.2.3 ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL.LOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA 1,44 U EURO AMB QUARANTA-QUATRE

CÈNTIMS

2.3.3 Estructura de formigó
2.3.3.1 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A

LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 5M, AMB TAULER
DE FUSTA DE PI, INCLOS P.P. DE FORMACIO
DE FORATS I PASSOS D'INSTAL·LACIONS. 19,07 DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS

2.3.3.2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A
LLOSES INCLINADES, A UNA ALÇÀRIA <= 5M,
AMB TAULER DE FUSTA DE PI, INCLOS P.P. DE
FORMACIO DE DIFERENTS PENDENTS PER
FORMACIO D'ACORDS, INCLOS P.P. DE
FORMACIO DE FORATS I PASSOS
D'INSTAL·LACIONS. 28,76 VINT-I-VUIT EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS

2.3.3.3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA 78,99 SETANTA-VUIT EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS

2.3.3.4 FORMIGÓ PER A LLOSES INCLINADES,
HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB BOMBA 81,17 VUITANTA-U EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS
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2.3.3.5 ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE LLOSES 1,05 U EURO AMB CINC CÈNTIMS

2.3.3.6 ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES
DE 12 MM DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I
INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ
UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT 7,91 SET EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS

2.3.3.7 SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE DE
PLACA ALVEOLAR DE FORMIGÓ PRETENSAT TIPUS
HP-50, PER UNA SOBRECÀRRERGA D'US DE
2.000 KG/M2 I UNES CÀRREGUES MORTES DE
1.500 KG/M2 AMB ACABAT INFERIOR LLIS I
CANTELLS BISELLATS, INCLÒS FORMIGÓ HA-25
EN CAPA DE COMPRESSIÓ I NEGATIUS. 154,38 CENT  CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB

TRENTA-VUIT CÈNTIMS

2.4 Modificacions en forjats existents

2.4.1 Estructura metàl·lica
2.4.1.1 ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A

ELEMENTS D'ANCORATGE, EN PERFILS LAMINATS
EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I
UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL.LOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA 1,53 U EURO AMB CINQUANTA-TRES

CÈNTIMS

2.4.1.2 ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL.LOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA 1,44 U EURO AMB QUARANTA-QUATRE

CÈNTIMS

2.4.1.3 ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES
DE 12 MM DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I
INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ
UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT 7,91 SET EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS

2.4.2 Estructura de formigó
2.4.2.1 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A

LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 5M, AMB TAULER
DE FUSTA DE PI, INCLOS P.P. DE FORMACIO
DE FORATS I PASSOS D'INSTAL·LACIONS. 19,07 DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS

2.4.2.2 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT 79,22 SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS

2.4.2.3 ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE LLOSES 1,05 U EURO AMB CINC CÈNTIMS

3 TANCAMENTS, DIVISÒRIES I REVESTIMENTS
3.1 PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 14 CM,

DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM,
PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT
1:2:10 AMB CIMENT CEM II 28,80 VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS

3.2 PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 11,5
CM, DE MAÓ CALAT, HD, DE 240X115X100 MM,
PER A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER
PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5
(5 N/MM2 ) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA
UNE-EN 998-2 30,37 TRENTA EUROS AMB TRENTA-SET

CÈNTIMS

3.3 ENVÀ RECOLZAT DIVISORI DE 5 CM DE GRUIX,
DE SUPERMAÓ DE 500X250X50 MM, LD,
CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN
771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB
MORTER CIMENT 1:4 11,94 ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE

CÈNTIMS
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3.4 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D´ALÇÀRIA,
COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4,
ELABORAT A L´OBRA, AMB FORMIGONERA DE 165
L,ACABAT LLISCAT. 15,76 QUINZE EUROS AMB SETANTA-SIS

CÈNTIMS

3.5 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL
INTERIOR, A 3,00 M D´ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB GUIX YG, ACABAT LLISCAT AMB
GUIX YF 19,23 DINOU EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS

3.6 CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A), PER A
REVESTIR, DE 12,5 MM DE GRUIX I VORA
AFINADA (BA), AMB SUBJECCIÓ DE BARRA
ROSCADA AL SOSTRE MITJANÇANT ENTRAMAT
OCULT AMB SUSPENSIÓ , PER UNA ALÇÀRIA DE
SOSTRE DE 4M COM A MÀXIM, INCLÓS P.P. DE
FORMACIÓ DE REGISTRES. 19,46 DINOU EUROS AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS

3.7 CEL RAS CONTINU AMB UNA RESISTÈNCIA AL
FOC R-120 FORMAT PER PLAQUES DE SILICAT
CÀLCIC DE 10 MM DE GRUIX, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA DE 0,175 W/MK I UNA
DENSITAT DE 870 KG/M3, INCLOS P.P. DE
FORMACIÓ DE REGISTRES. 23,42 VINT-I-TRES EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS

3.8 LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA DE
14 CM D'AMPLÀRIA I 1,2 M DE LLARGÀRIA,
PER A REVESTIR, COL.LOCADA AMB EL MATEIX
MORTER DE LA PARET 13,95 TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC

CÈNTIMS

3.9 LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA DE
14 CM D'AMPLÀRIA I 2,1 M DE LLARGÀRIA,
PER A REVESTIR, COL.LOCADA AMB EL MATEIX
MORTER DE LA PARET 28,89 VINT-I-VUIT EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS

3.10 APLACAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR A
UNA ALÇÀRIA >3 M, AMB PEDRA CALCÀRIA
NACIONAL, AMB UNA CARA BUIXARDADA, PREU
ALT, AMB FORATS PER A FIXACIONS I ARESTA
VIVA A LES QUATRE VORES, PREU ALT, DE 30
MM DE GRUIX I 1250 CM2, COM A MÀXIM,
COL.LOCADA AMB GANXOS I MORTER DE CIMENT
1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L 101,85 CENT  U EUROS AMB VUITANTA-CINC

CÈNTIMS

3.11 PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE PILAR
METÀL·LIC AMB UNA RESISTÈNCIA AL FOC
R-120 AMB PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC DE 18
MM DE GRUIX EN FUNCIÓ DEL FACTOR DE FORMA
SEGONS NORMA UNE ENV 1331-4, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA 0,189 W/MK I UNA
DENSITAT DE 700 KG/M3 23,41 VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-U

CÈNTIMS

3.12 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR DE
CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT
LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA, I
DUES D´ACABAT DE COLOR A ESCOLLIR 3,55 TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC

CÈNTIMS

3.13 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB
PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA SEGELLADORA I DUES D´ACABAT, INCLÒS
P.P DE CANVIS DE COLORS O FORMACIÓ DE
LÍNIES. 4,05 QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS

3.14 PINTAT DE PILAR INTERIOR DE FORMIGÓ AMB
PINTURA PLÀSTICA, AMB ACABAT LLIS AMB UNA
CAPA DE FONS DILUÏDA, I DUES D'ACABAT 10,38 DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT

CÈNTIMS

3.15 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL INTERIOR
DE CIMENT, I P.P. DE JASSERES, AMB
PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA DE FONS DILUÏDA, I DUES D´ACABAT 4,10 QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS
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3.16 PORTA ACÚSTICA I EI2-60-C5 METÀL·LICA
AÏLLAMENT 41 DBA, D'UNA FULLA BATENT DE
66 MM DE GRUIX TOTAL I PLANXA DE 1,5 MM
DE GRUIX AMB REBLERT DE MATERIAL
FONOABSORBENT, PER A UNA LLUM DE 80X200
CM AMB TANCA DE PRESSIÓ PER LLEVA I GALZE
DE JUNT DE NEOPRÈ, TIPUS ACÚSTICA
INTEGRAL RS-5F O EQUIVALENT 598,62 CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS

AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

3.17 PORTA ACÚSTICA I EI2-60-C5 METÀL·LICA
AÏLLAMENT 41 DBA, DE DUES FULLES BATENTS
DE 66 MM DE GRUIX TOTAL I PLANXA DE 1,5
MM DE GRUIX AMB REBLERT DE MATERIAL
FONOABSORBENT, PER A UNA LLUM DE 160X200
CM AMB TANCA DE PRESSIÓ PER LLEVA I GALZE
DE JUNT DE NEOPRÈ, TIPUS ACÚSTICA
INTEGRAL RS-5F O EQUIVALENT 1.184,96 MIL CENT  VUITANTA-QUATRE EUROS

AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS

3.18 PORTA TALLAFOCS METÀL.LICA, EI2-60-C5,
UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE
80X205 CM, PREU ALT, INCLÒS BASTIMENT,
COL.LOCADA 194,97 CENT  NORANTA-QUATRE EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS

3.19 PORTA TALLAFOCS METÀL.LICA, EI2-60-C5, DE
DUES FULLES BATENTS, PER A UNA LLUM DE
180X205 CM, PREU ALT, INCLÒS BASTIMENT,
COL.LOCADA 554,67 CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS

3.20 TANCAMENT ANTIPANIC PER PORTA TALLAFOCS
UNA FULLA UN PUNT DE FIXACIO.MESURADA LA
UNITAT INSTAL.LADA. 103,86 CENT  TRES EUROS AMB

VUITANTA-SIS CÈNTIMS

3.21 PINTAT DE PORTES CEGUES D´ACER, A
L´ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES
D´IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D´ACABAT 14,68 CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT

CÈNTIMS

3.22 PORTA ACCÉS VEHICLES EXTERIORS BASCULANT
AMB PORTA PEATONAL DE PAS INCORPORADA,
PLEGABLE SOBRE SI MATEIXA, DE 4 M
D´AMPLÀRIA PER 3 M D´ALÇÀRIA DE LLUM DE
PAS, AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE
PERFILS D´ACER GALVANITZAT, ACABADA AMB
BARROTS D'ACER DE 63 MM DE DIÀMETRE CADA
10 CM, PINTAT AL FORN, AMB MOTOR ELÈCTRIC
D'OBERTURA, INCLOSA GUIES ANCORADA A
FORJATS AMB PATES I AMB RESINES EPOXI.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, INCLOSES
AJUDES DE PALETA. 3.489,19 TRES MIL QUATRE-CENTS

VUITANTA-NOU EUROS AMB DINOU
CÈNTIMS

3.23 PORTA INTERIOR DE FUSTA, PINTADA, AMB
PORTA DE FULLES BATENTS DE FUSTA D'UNA
LLUM DE BASTIMENT APROXIMADA DE 70X200
CM, AMB BASTIMENT PER A ENVÀ, FULLA
BATENT I TAPAJUNTS DE FUSTA. M2 DE LLUM
DE BASTIMENT 124,16 CENT  VINT-I-QUATRE EUROS AMB

SETZE CÈNTIMS

3.24 BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB
MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ AISI 316, AMB
PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS
CADA 100 CM I BRÈNDOLES CADA 10 CM, DE
100 CM D'ALÇÀRIA, FIXADA MECÀNICAMENT A
L'OBRA AMB TAC D'ACER, VOLANDERA I
FEMELLA 245,22 DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS

AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS

3.25 PASSAMÀ D'ESCALA DE TUB D'ACER INOXIDABLE
DE DIÀMETRE 43 MM AMB PLATINES DE
CONNEXIÓ A PARAMENT, FIXAT MECÀNICAMENT 59,99 CINQUANTA-NOU EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS

Quadre de Preus Núm.1

IMPORT
Núm. DESIGNACIÓ

EN XIFRA EN LLETRA
EUROS EUROS

Pàgina 6Projecte per la conversió a aparcament convencional de l'aparcament de la plaça Jaume I.
AMT-Ajuntament de Tarragona



3.26 TOPE PER A VEHICLES A BASE DE PERFIL
TUBULAR CIRCULAR DE 20 CM DE DIÀMETRE I 4
MM DE GRUIX AMB TAPES ALS EXTREMS I
SUPORTS DE TRAPEZOIDALS CADA METRE DE
SUPORT DE 10 MM DE GRUIX AMB PLETINA
D'ANCORATGE DE 30X30X1 CM I 4 PERNS
D'ANCORATGE DE 16 MM DE DIÀMETRE I 25 CM
DE LONGITUD AMB POTA A L'EXTREM, INCLOSA
OBRA CIVIL I FONAMENTACIONS DE 40X40X40
CM. INCLÒS PINTAT AMB UNA MA D'IMPRIMACIÓ
I DUES MANS D'ACABAT PER EXTERIORS DE
COLOR A DEFINIRPER LA DF. 69,63 SEIXANTA-NOU EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

3.27 AJUDES AL FERRER 2.665,86 DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC
EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS

4 PAVIMENTS
4.1 ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE, AMB

GRAVES PROCEDENTS DE GRANULAT RECICLAT DE
FORMIGÓ, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM 23,73 VINT-I-TRES EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS

4.2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 7 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HM-10/P/40/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ
AMB BOMBA I A QUALSEVOL FONDÀRIA. 7,84 SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE

CÈNTIMS

4.3 REVESTIMENT RUGÓS PER A PAVIMENT DE
FORMIGÓ EN FORJATS I RAMPES, MITJANÇANT
LA POSADA DE SISTEMA EPOXÍDIC, PIGMENTAT,
BICOMPONENT, CLASSE 3, AMB UN INDEX DE RD
> 45, TIPUS COMPOSOL EPOX DE COMPOSAN Ó
SIMILAR, DE COLOR A ESCOLLIR PER ZONES,
AMB ACABAT RUGÓS, FORMAT PER:

- CAPA D’ADHERÈNCIA I REGULARITZACIÓ DE
LA SUPERFÍCIE AMB COMPOSOL E AMB UNA
DOTACIÓ DE 0,4 KG/M2.
- ESTESA D'ÀRID SILICI INCOLOR AMB
GRANULOMETRIA 0,2-0,4 MM, AMB RENDIMENT
APROXIMAT D1,5 KG/M2, AMB POSTERIOR
ESCATAT D'IRREGULARITATS, ESCOMBRAT I
ASPIRAT DEL ÀRID EXCEDENT.
- CAPA DE FINALITZACIÓ COMPOSOL-E.

INCLOENT RASPALLAT, PREPARACIÓ DE LA
BASE, NETEJA PRÈVIA I ASPIRACIÓ MECÀNICA
DEL POLS DEL PAVIMENT I P.P DE
DIFERENCIACIÓ DE COLORS PER ZONES I/O
PLANTES. 10,60 DEU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS

4.4 PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT
ESMALTAT DE FORMA RECTANGULAR, TIPUS 2,
DE 16 A 25 PECES/M2, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER ADHESIU 27,43 VINT-I-SET EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS

4.5 RECRESCUDA I REGULARITZACIÓ DEL SUPORT DE
PAVIMENTS, DE 3 CM DE GRUIX, AMB MORTER
DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L 7,48 SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT

CÈNTIMS

4.6 SÒCOL DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT,
TIPUS 1, DE 10 CM D´ALÇÀRIA, COL·LOCAT
AMB MORTER ADHESIU 5,94 CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE

CÈNTIMS

4.7 FORMACIÓ D´ESGLAÓ AMB TOTXANA DE 29X14X10
CM, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10,
ELABORAT A L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L 12,91 DOTZE EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS

4.8 ESGLAÓ DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR AMB
RELLEU ANTILLISCANT, DE DUES PECES,
FRONTAL I ESTESA, COL·LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L 39,05 TRENTA-NOU EUROS AMB CINC

CÈNTIMS
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4.9 PAVIMENT DE PANOT GRIS A BASE DE 15 CM DE
FORMIGÓ HM-15 I LLOSETA HIDRÀULICA DE
20X20X4 CM, DE COLOR GRIS, CLASSE 1A,
TIPUS 2, COL·LOCAT SOBRE CAPA DE CIMENT
PORTLAND DE 2 CM, REJUNTAT AMB BEURADA,
AJUSTAMENT I NETEJA DE LA SUPERFICIE. 22,74 VINT-I-DOS EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

4.10 VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ,
MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE
CALÇADA C5 DE 25X15 CM, DE CLASSE
CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ
H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5
MPA), SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 10
A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER
M-4B 19,35 DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS

4.11 TREBALLS DE NETEJA DE SOLERA DE FORMIGÓ
EXISTENT I PREPARACIÓ PER COL·LOCACIÓ DE
MALLAZO I CAPA DE FORMIGÓ PER A
RECRESCUT. 3,63 TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES

CÈNTIMS

4.12 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, DE GRUIX 10 CM,
ARMADA AMB MALLA 15X15 10 MM 18,63 DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES

CÈNTIMS

5 SANEJAMENT, DRENATGE I FONTANERIA
5.1 BAIXANT DE TUB DE FOSA DÚCTIL DE D 150

MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS,
ACCESSORIS I FIXAT MECANICAMENT AMB
BRIDES 28,09 VINT-I-VUIT EUROS AMB NOU

CÈNTIMS

5.2 CANAL MODULAR DE FORMIGÓ POLIMÈRIC SENSE
PENDENT INCORPORADA DE 8,2 CM DE
FONDÀRIA, AMB BASTIDOR I REIXA DE FOSA
DUCTIL AMB CLAVILLA DE RETENCIÓ, MUNTAT
ENCASTAT A FORJAT, INCLÒS P.P. DE
CONNEXIÓ A BAIXANT I P.P. D'OBRA CIVIL
PER ENCASTAR. 89,05 VUITANTA-NOU EUROS AMB CINC

CÈNTIMS

5.3 BONERA SIFÒNICA AMB COS DE POLIAMIDA
REFORÇADA AMB FIBRA DE VIDRE I ROSETA
PERFORADA D'ACER INOXIDABLE AISI 304, DE
200X200 MM I DE DESCÀRREGA VERTICAL DE 63
MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA AMB MORTER DE
CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L, I CONNECTADA AL
RAMAL. INCLÓS P.P. D'AJUDES PER
L'ENCASTAMENT. 59,79 CINQUANTA-NOU EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

5.4 CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET
MASSISSA, ÀREA APLICACIÓ B SEGONS NORMA
UNE-EN 1329-1, DE DN 160 MM, PENJAT AL
SOSTRE 31,84 TRENTA-U EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

5.5 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ
LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 15 CM DE
GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR 10,67 DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET

CÈNTIMS

5.6 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA DEL MATERIAL PER AL SEU
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE
DE RECICLATGE AUTORITZAT. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 28,04 VINT-I-VUIT EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS

5.7 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS,
HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT DES DE CAMIÓ 68,68 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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5.8 TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS
DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA
O PENJAT. 10,53 DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES

CÈNTIMS

5.9 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BOCA DE REG,
45 MM, INCLÒS CANONADA I ACCESORIS, MARC
I TAPA DE FUNDICIÓ, ARQUETA PETITA I
ANCORATGE I COLLARI DE PRESA A XARXA. 134,17 CENT  TRENTA-QUATRE EUROS AMB

DISSET CÈNTIMS

5.10 VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES DE
DIÀMETRE NOMINAL 125 MM, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, DE FOSA 318,91 TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS

5.11 RETIRADA D'EQUIP DE BOMBAMENT EXISTENT,
INCLOU TREBALLS DE DESMUNTATGE DE BOMBES,
CABLEJAT I TOTS ELS ACCESSORIS, AMB
CARREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A
ABOCADOR I SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO
D'EQUIP DE BOMBAMENT AMB DUES BOMBES DE
MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE LES
RETIRADES, CABLEJAT, PECES ESPECIALS,
ACCESSORIS, GUIES,.....PER UNA ALÇADA
MANOMPETRICA DE 14 M, AMB MOTOR TRIFASIC
DE 5,9 KW. TOT INCLOS COMPLETAMENT
ACABAT. 12.643,94 DOTZE MIL SIS-CENTS

QUARANTA-TRES EUROS AMB
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

5.12 AJUDES DE PALETA A SANEJAMENT I DRENATGE 1.060,96 MIL SEIXANTA EUROS AMB
NORANTA-SIS CÈNTIMS

5.13 TREBALLS DE CONNEXIÓ A LA XARXA D'AIGUA
POTABLE, CONCISTENTS EN DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ
DE RASES, REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE
TERRES DE LA PROPIA EXCAVACIÓ AL 95% DEL
PM, CÀAREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A
ABOCADOR A QUALSEVOL DISTÀNCIA I PAGAMENT
DE CANON I TAXES D'ABOCAMENT, I CAANONADA
DE POLIETILÈ PEAD DE 50 MM I PART
PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS I
ACCESSORIS. INCLÒS CATES PER LOCALITZACIÓ
DE LA CANONADA. TOT INCLÓS COMPLETAMENT
ACABAT. 371,08 TRES-CENTS SETANTA-U EUROS AMB

VUIT CÈNTIMS

6 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS
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6.1 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SISTEMA
D'IMPERMEABILITZACIÓ DE FORJAT DE COBERTA
FORMAT PER 3 CAPES: 1ª CAPA SOBRE FORMIGÓ
DE LÀMINA GEOTEXTIL DE 300 GR/M2 DE
FIBRES DE POLIPROPILÈ (FPP 250), 2ª CAPA
DE MEMBRANA VULCANITZADA
IMPERMEABILITZANT ELASTOMÈRICA MONOCAPA
DE CAUTXÚ E.P.D.M. MODEL RUBBERGARD DE
GISCOSA-FIRESTONE O SIMILAR, D'1,50 MM.
DE GRUIX CONSTANTS, COMPLINT LES NORMES
ISO 14.001 I ISO 9.002 I CERTIFICATS
D'IDONEÏTAT. COL.LOCADA FLOTANT SOBRE
L'ANTERIOR CAPA, EN FRED, FORMANT
SOLAPAMENTS ENTRE MANTES DE 200 MM.
TRACTATS AMB IMPRIMACIÓ (QUICK PRIME) PER
RENTAR I PREPARAR QUÍMICAMENT LA MEMBRANA
I INTERPOSAR BANDA AUTOADHESIVA (JUNTA
RÀPIDA) DE 7,5 MM. D'AMPLE, O BÉ
COL.LOCADA AMB REMUNTAMENTS DE 200 MM EN
ELS PUNTS  SINGULARS D'ESTRUCTURA,
PILARS, FORATS... I UNIDA AMB ADHESIUS
BA-2004, 3ª CAPA COL.LOCADA HORITZONTAL I
VERTICAL DE LÀMINA GEOXARXA DRENANT AMB
GEOTEXTIL DE 300 GR/M2 DE AMB ESTRUCTURA
BIPLANAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT I
XAPA DE MORTER DE 3-4 CM DE PROTECCIÓ,
INCLOSES P.P. DE PECES ESPECIALS I
ACCESSORIS, JUNTES D'UNIÓ, SOLAPAMENTS,
ENCAVALCAMENT, ADHESIUS DE SUPORT
PERIMETRALS I FORMACIÓ DE REMATS PUNTS
SINGULARS I VERTICALS AMB MEMBRANA
ADHERIDA AL SUPORT I REMAT AMB FORMFLASH
AUTOADHESIU DE 23 CM AMB IMPRIMACIÓ
PRÈVIA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT I
INSTAL.LAT. 29,74 VINT-I-NOU EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

6.2 SEGELLAT DE JUNTES MITJANÇANT LA
COL.LOCACIÓ DE MASSILLA DE POLIURETÀ
MODEL SIKAFLEX PRO 2 HP O SIMILAR,
COL.LOCADA MITJANÇANT PISTOLA MANUAL O
PNEUMÀTICA, PRÈVIA IMPRIMACIÓ AMB SIKA
PRIMER 3 O SIMILAR I COL·LOCACIÓ
DECUBREJUNTES TIPUS W70 PVC SUELO DE
PLAKABETON Ó SIMILAR. 21,53 VINT-I-U EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

6.3 JUNTA DE PERFIL HIDROEXPANSIU, MASTERFLEX
610 DE BETTOR Ó SIMILAR DE 225X20 MM
APLICAT AMB ADHESIU EN BASE DISOLVENT,
ESPECIFICACIÓ UNIVERSAL BOND Ó
EQUIVALENT. 14,18 CATORZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS

6.4 JUNTS DE CONSTRUCCIÓ A 90º, INCLOSA
NETEJA PRÈVIA I ADEQUACIÓ DE LES
SUPERFÍCIES, AMB FORMACIÓ DE MITJA CANYA
DE 10X10 ENTRE SOLERA I MUR, AMB MORTER
DE SEGELLAT PPC DE BETTOR O SIMILAR
APLICANT BASE D'IMPRIMACIÓ DE MORTER
MASTERSEAL 501 DE BETTOR Ó SIMILAR I
APLICACIÓ DE CAPA IMPERMEABILITZANT DE
MORTER MASTERSEAL 501. 20,81 VINT EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS

6.5 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BANDES
DE 33 CM. DE LÀMINES MORTER PLAS
POLIMÈRICA MODEL LBM-40-PE O SIMILAR, DE
4 KG/M2 COMPOSTA DE BETUM PLASTOMÈRIC I
ARMADA AMB FILM DE POLIETILÈ DE 95 G/M2 I
ADHERIDA, EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE
104-242/2 AMB POSSESSIÓ DE SEGELL DE
QUALITAT. 19,46 DINOU EUROS AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS
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6.6 IMPERMEABILITZACIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ
MITJANÇANT APLICACIÓ ESPOLVOREJADA SOBRE
EL FORMIGÓ DE NETEJA DE MORTER DE
CRISTALITZACIÓ CAPILAR HIDRACEM C EN SEC
AMB UNA DOTACIÓ D'1KG/M2 I ESTESA DE
GEOTEXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 100 A 110 G/M2, COL.LOCAT SENSE
ADHERIR PER REBRE LA LLOSA DE FORMIGÓ
PAVIMENT, APLICACIÓ ESPOLVOREJADA A LA
CARA SUPERIOR DE PAVIMENT DE MORTER
HIDRACEM C EN SEC AMB UNA DOTACIÓ
D'1KG/M2. 8,15 VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS

6.7 SEGELLAT DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE
BUIT DE 100X50 MM COM A MÀXIM PER A PAS
DE 1 A 3 CABLES A TRAVÉS DE MUR AMB
ESCUMA AUTOINFLABLE D'ESTRUCTURA
CEL·LULAR FINA I PORUS TANCAT, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA 0,035 W/MK, AMB
RESISTÈNCIA AL FOC EI-90, I APLICAT AMB
PISTOLA 5,99 CINC EUROS AMB NORANTA-NOU

CÈNTIMS

6.8 AILLAMENT ACUSTIC EXTERIOR FORMAT PER
PANNELL AÏLLANT ACÚSTIC VERSIÓ REFORÇADA,
AUTOPORTANT ACUSTIMODUL 80 R D'ACÚSTICA
INTEGRAL O EQUIVALENT, S'INTERCALA UNA
XAPA LLISA DE REFORÇ INTERMITJA DE 1,5
MM.E, MATERIAL ABSORVENT DE LLANA DE ROCA
DE 70 KG/M3 DE DENSITAT, COL.LOCAT
HORITZONTAL I VERTICAL, AMB VEL PROTECTOR
NEGRE, AMB LA PART EXTERIOR DE XAPA LLISA
PRELACADA D'1 MM.E DE GRUIX, DIEMNSIONS
450X3000 O 4000 MM, ESPESSOR 80 MM, PES
33 KG/M2, AÏLLAMENT ACÚSTIC GLOBAL R'W 35
DBA RESISTÈNCIA A LA CORROSIÓ SALINA
SEGONS ASTM D 2247 AMB 100º% D'HUMITAT
RELATIVA I 38ºC:1.500 HORES, RESISTÈNCIA
AL FOC M1 SEGONS NORMA UNE 23.727-90 I
ASSAIG LGAI, AMB PART PROPORCIONAL DE
SOPORTERIA, ESTRUCTURA DE SUPORT AMB
PERFILS METÀL·LICS, PERFILS DE XAPA LLISA
GALVANITZADA I PRECALADA DE 1,2 MM.E,
CONFORMATS PER A EL SEU ENSAMBLATGE AMB
ELS PANELLS I AMB LONGITUT MÀXIM DE 3000
MM I ACCESSORIS. INSTAL.LAT I COMPROVAT. 163,99 CENT  SEIXANTA-TRES EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS

6.9 AÏLLAMENT AMB FELTRES DE LLANA DE ROCA DE
DENSITAT 60 A 70 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX
AMB LÀMINA D'ALUMINI EN LA MATEIXA
DIRECCIÓ DE LES FIBRES, COL·LOCAT AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES 6,64 SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE

CÈNTIMS

7 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
7.1 RETIRADA DE TOTA LA INSTAL·LACIÓ

ELÈCTRICA EXISTENT, INCLOU EL CABLEJAT,
CAIXES DE DERIVACIÓ, SAFATES, QUADRES,
SUBQUADRES, LLUMINÀRIES I TOTS ELS
ELEMENTS QUE LA COMPOSIN, INCLÓS ACOPI
DURANT L'OBRA I APROFITAMENT DE TOT ALLÒ
QUE ES TROBI EN BON ESTAT, INCLOU
TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL O A
ABOCADOR. 3.682,94 TRES MIL SIS-CENTS VUITANTA-DOS

EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

7.2 RETIRADA DE GRUP ELECTROGEN, ACOPI I
ENMAGATZEMATGE EN LOCAL EXTERIOR A LES
OBRES DURANT LES OBRES I POSTERIORMENT
TREBALLS DE MANTENIMENT PER POSADA EN
MARXA, I INSTAL·LACIO EN EL NOU RECINTE
PER AL GRUP, INCLOS TREBALLS DE CABLEJAT
I QUADRE DE PROTECCIO, I PROVES DE
FUNCIONAMENT, TOT INCLOS COMPLETAMENT
ACABAT I EN FUNCIONAMENT. 2.929,72 DOS MIL NOU-CENTS VINT-I-NOU

EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS

7.3 CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ
1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A
TERRA 8,56 VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS
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7.4 PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D´ACER, AMB
RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDARD,
DE 2500 MM DE LLARGÀRIA I DE 14.6 MM DE
DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA 18,81 DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS

7.5 PUNT DE CONNEXIO A TERRA AMB PONT
SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT
EN CAIXA ESTANCA I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT 10,37 DEU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS

7.6 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE QUADRE
GENERAL DE DISTRIBUCIÓ I PROTECCIÓ
GENERAL PER A 111 KW DE POTENCIA A
CONTRACTAR, INCLOSES CAIXES DE DOBLE
AÏLLAMENT I ARMARIS, AMB L'APARELLATGE
GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC
UNIFILAR, TOTALMENT CABLEJAT
INTERIORMENT, CONNECTAT I EN CONDICIONS
DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. 3.225,34 TRES MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC

EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

7.7 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE
TIPUS PLANTA PARQUING, INCLOSES CAIXES DE
DOBLE AÏLLAMENT I ARMARIS, AMB
L'APARELLATGE GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA
ELÈCTRIC UNIFILAR, TOTALMENT CABLEJAT
INTERIORMENT, CONNECTAT I EN CONDICIONS
DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. 1.347,86 MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET

EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS

7.8 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE
TIPUS ESCALES I SERVEIS, INCLOSES CAIXES
DE DOBLE AÏLLAMENT I ARMARIS, AMB
L'APARELLATGE GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA
ELÈCTRIC UNIFILAR, TOTALMENT CABLEJAT
INTERIORMENT, CONNECTAT I EN CONDICIONS
DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. 1.163,78 MIL CENT  SEIXANTA-TRES EUROS

AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS

7.9 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE
CONTROL, INCLOSES CAIXES DE DOBLE
AÏLLAMENT I ARMARIS, AMB L'APARELLATGE
GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC
UNIFILAR, TOTALMENT CABLEJAT
INTERIORMENT, CONNECTAT I EN CONDICIONS
DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. 1.259,94 MIL DOS-CENTS CINQUANTA-NOU

EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

7.10 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE
ASCENSOR, INCLOSES CAIXES DE DOBLE
AÏLLAMENT I ARMARIS, AMB L'APARELLATGE
GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC
UNIFILAR, TOTALMENT CABLEJAT
INTERIORMENT, CONNECTAT I EN CONDICIONS
DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. 914,58 NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

7.11 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE
TIPUS VENTILACIÓ, INCLOSES CAIXES DE
DOBLE AÏLLAMENT I ARMARIS, AMB
L'APARELLATGE GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA
ELÈCTRIC UNIFILAR I ARRENCADOR
ESTRELLA-TRIANGLE, TOTALMENT CABLEJAT
INTERIORMENT, CONNECTAT I EN CONDICIONS
DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. 859,43 VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS

AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS

7.12 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE
TIPUS BOMBES, INCLOSES CAIXES DE DOBLE
AÏLLAMENT I ARMARIS, AMB L'APARELLATGE
GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC
UNIFILAR I ARRENCADOR ESTRELLA-TRIANGLE,
TOTALMENT CABLEJAT INTERIORMENT,
CONNECTAT I EN CONDICIONS DE
FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. 699,97 SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS
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7.13 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE
CENTRALETES, INCLOSES CAIXES DE DOBLE
AÏLLAMENT I ARMARIS, AMB L'APARELLATGE
GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC
UNIFILAR, TOTALMENT CABLEJAT
INTERIORMENT, CONNECTAT I EN CONDICIONS
DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. 931,32 NOU-CENTS TRENTA-U EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS

7.14 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE
GESTIÓ, INCLOSES CAIXES DE DOBLE
AÏLLAMENT I ARMARIS, AMB L'APARELLATGE
GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC
UNIFILAR, TOTALMENT CABLEJAT
INTERIORMENT, CONNECTAT I EN CONDICIONS
DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. 1.200,72 MIL DOS-CENTS EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS

7.15 CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, TETRAPOLAR DE SECCIÓ
3X95 MM2+50 MM2, COL.LOCAT EN SAFATA O
TUB A QUALSEVOL ALÇADA. 31,26 TRENTA-U EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS

7.16 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIO DE LLUMENERA
ESTANCA AMB CARCASA DE POLIESTER
REFORÇADA AMB FIBRA DE VIDRE I DIFUSOR
TRANSPARENT DE POLICARBONAT, MODEL TCW216
TL-D58W HFR DE PHILIPS O EQUIVALENT AMB 2
LÀMPADES FLUORESCENTS DE 58 W, DE FORMA
RECTANGULAR, EQUIP D'ENCESA, AMB BALAST
ELECTRONIC, AMB REGULACIO LUMINICA,
MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE, INCLOS
MODUL PER REGULACIÓ LUMÍNICA LM DE
PHILIPS. 107,74 CENT  SET EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

7.17 EQUIP-BATERIA AUTÒNOM DE 2 HORES PER
ACOBLAR A LLUMINÀRIA TL-D158 DE PHILIPS Ó
SIMILAR, INCLOSES CONNEXIONS I MATERIAL
AUXILIAR. 25,04 VINT-I-CINC EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS

7.18 DOWNLIGHT MODEL PANOS HG DE ZUMBOTEL
STAFF O EQUIVALENT, AMB LÀMPADES 2XTC-DEL
26 W, AMB ANELL D'EMPOTRAR BLANC,
REFLECTOR ESPECULAR, AMB REACTANCIA
DIGITAL TIPUS BROADCAST, AMB PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. INSTAL.LADA,
CONNECTADA I COMPROVADA. 82,10 VUITANTA-DOS EUROS AMB DEU

CÈNTIMS

7.19 LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA TIPUS HYDRA N10
DE DAISALUX O EQUIVALENT, AMB UNA
AUTONOMIA D'1 HORA, 450 LUMENS I LÀMPADA
D'EMERGÈNCIA PL DE 8 W. INSTAL.LADA I
COMPROVADA. 59,98 CINQUANTA-NOU EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS

7.20 SAFATA PLÀSTICA DE PVC RÍGID LLIS, DE
60X300 MM, AMB TAPA, NOMÉS OBRIBLE AMB
EINA ESPECÍFICA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ A
L'IMPACTE MOLT FORT, AÏLLANT
DIELÈCTRICAMENT AMB GRAU DE PROTECCIÓ A
LA PENETRACIÓ D'OBJECTES IP2X I NO
PROPAGADORA DE LA FLAMA EN COMPLIMENT DE
LA ITC.BT.029 I EL SISTEMA DE CANALS S/EN
50.085-1 I FIXADA AMB SUPORTS A QUALSEVOL
ALÇADA, INCLÒS P.P D'ACESSORIS I PECES
ESPECIALS, INCLÒS ELEMENT DE
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR. 15,89 QUINZE EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

7.21 TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ
ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT 3,24 TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE

CÈNTIMS
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7.22 TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ
ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT 3,80 TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS

7.23 TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ
ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT 4,76 QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS

CÈNTIMS

7.24 CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,
DE 100X100 MM. AMB TAPA NOMÉS OBRIBLE AMB
EINA ESPECÍFICA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ A
L'IMPACTE MOLT FORT, AÏLLANT
DIELÈCTRICAMENT AMB GRAU DE PROTECCIÓ A
LA PENETRACIÓ D'OBJECTES IP2X I NO
PROPAGADORA DE LA FLAMA EN COMPLIMENT DE
LA ITC.BT.029 I EL SISTEMA DE CANALS S/EN
50.085-1, AMB GRAU DE PROTECCIÓ ESTANCA I
MUNTADA SUPERFICIALMENT 8,97 VUIT EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS

7.25 CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,
DE 150X150 MM. AMB TAPA NOMÉS OBRIBLE AMB
EINA ESPECÍFICA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ A
L'IMPACTE MOLT FORT, AÏLLANT
DIELÈCTRICAMENT AMB GRAU DE PROTECCIÓ A
LA PENETRACIÓ D'OBJECTES IP2X I NO
PROPAGADORA DE LA FLAMA EN COMPLIMENT DE
LA ITC.BT.029 I EL SISTEMA DE CANALS S/EN
50.085-1, AMB GRAU DE PROTECCIÓ ESTANCA I
MUNTADA SUPERFICIALMENT 17,44 DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE

CÈNTIMS

7.26 INTERRUPTOR, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V,
AMB TECLA I AMB CAIXA DE SUPERFÍCIE
ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-55,
PREU ALT, MUNTAT SUPERFICIALMENT 9,50 NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS

7.27 PRESA DE CORRENT DE SUPERFÍCIE, BIPOLAR
AMB PRESA DE TERRA LATERAL, (2P+T), 16 A
250 V, AMB TAPA I CAIXA ESTANCA, AMB GRAU
DE PROTECCIÓ IP-55, PREU MITJÀ, MUNTADA
SUPERFICIALMENT 8,46 VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS

7.28 CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X4 MM2, MUNTAT EN
CANALITZACIÓ O TUB A QUALSEVOL ALÇADA. 1,15 U EURO AMB QUINZE CÈNTIMS

7.29 CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5 MM2, MUNTAT EN
CANALITZACIÓ O TUB A QUALSEVOL ALÇADA. 0,89 VUITANTA-NOU CÈNTIMS

7.30 CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2, MUNTAT EN
CANALITZACIÓ O TUB A QUALSEVOL ALÇADA. 0,72 SETANTA-DOS CÈNTIMS

7.31 CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ
5X4 MM2, MUNTAT EN CANALITZACIÓ O TUB A
QUALSEVOL ALÇADA. 5,09 CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS

7.32 CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ
5X6 MM2, MUNTAT EN CANALITZACIÓ O TUB A
QUALSEVOL ALÇADA. 7,80 SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS

7.33 CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
SZ1-K (AS+) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISIÓ DE
FUMS, RESISTENT AL FOC UNE-EN 50200,
TETRAPOLAR DE SECCIÓ 5X6 MM2, MUNTAT
SUPERFICIALMENT 10,10 DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS
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7.34 CENTRALETA TELEFONICA PER A 2 LINIAS
EXTERIORS I 8 EXTENSIONS, HOMOLOGADA, AMB
SELECCIO DEL TIPUS DE MARCACIO I
COL.LOCADA MURAL 439,78 QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS

AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS

7.35 TELEFON DE SOBRETAULA, HOMOLOGAT, AMB SO
REGULABLE, CAPACITAT PER A FUNCIONAMENT
EN CENTRALETA, RETRUCADA I CONNECTOR
TIPUS RJ11 DE 6 CONTACTES, COL.LOCAT 57,57 CINQUANTA-SET EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

7.36 ROSETA RJ-45 CAT-5, DE SUPERFICIE, INCLOS
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MUNTATGE 8,35 VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS

7.37 CABLE PER A TRANSMISSIO TELEFONICA, DE 5
PARELLS DE CABLES DE 0,5 MM2 DE SECCIO
CADA UN I COL.LOCAT EN TUB 2,35 DOS EUROS AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS

7.38 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
DETECTOR-CONTACTOR A PANY DE PORTA
D'ACCÉS A CAMBRES DE VENTILACIÓ CAPAÇ DE
DETECTAR LA PRESÈNCIA DE CLAU AL PANY O
L'OBERTURA DE PORTA D'ACCÉS I ENVIAR
SENYAL D'AVÍS DE PARADA-MARXA AL
CORRESPONENT CONTACTOR A INSTAL.LAR A
LÍNIA D'ALIMENTACIÓ I SUBQUADRE DEL
VENTILADOR CORRESPONENT. INCLOSES AJUDA
DE MÀ D'OBRA ELECTRICISTA, CABLEJAT
INTERIOR, DOS CONTACTORS, UN DETECTOR,
P.P. DE PECES ESPECIALS I ACCESSORIS. TOT
INCLÒS, UNITAT COMPLETAMENT ACABADA,
PROBADA I EN CONICIONS ÒPTIMES DE
FUNCIONAMENT. 224,74 DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS

AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

7.39 AJUDES A ELECTRICISTA. 2.038,42 DOS MIL TRENTA-VUIT EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS

7.40 PER LEGALITZACIÓ DE LA TOTALITAT DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA OBJECTE DEL
PROJECTE ALS SERVEIS TERRITORIALS
D'INDUSTRIA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA. INCLOU IMPORT I TAXES A
SATISFER A L'EIC CORRESPONENT, CONFECCIÓ
DE PROJECTE I CERTIFICAT FINAL DE LA
INSTAL·LACIÓ, VISAT I TRAMITACIÓ DE LA
LEGALITZACIÓ. 3.250,86 TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA

EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS

8 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS

8.1 CENTRAL DE DETECCIO DE GASOS, MODEL DE
SIEMENS Ó SIMILAR, DE 8 ZONES, CAPACITAT
14 ELEMENTS PER LÍNIA, ZONES
PROGRAMABLES, INCLÒS ARMARI I MUNTADA A
LA PARET. 1.644,64 MIL SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE

EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS

8.2 CENTRAL DE DETECCIÓ D´INCENDIS COMPACTA
SINTESO FC2020-AZ DE SIEMENS Ó SIMILAR,
PER A 8 ZONES COL·LECTIVES, AMB INDICADOR
DE ZONA, D´AVARIA, DE CONNEXIÓ DE ZONA,
DE PROVA D´ALARMA I DE DOBLE ALIMENTACIÓ,
INCLÒS ARMARI I MUNTADA A LA PARET. 1.948,72 MIL NOU-CENTS QUARANTA-VUIT

EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS

8.3 DETECTOR DE FUMS ÒPTIC, ALGORÍTMIC, PER A
INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS
CONVENCIONAL, TIPUS SINTESO C-LINE DE
SIEMENS Ó SIMILAR, SEGONS NORMA UNE-EN
54-7, AMB BASE DE SUPERFÍCIE, MUNTAT
SUPERFICIALMENT I CONNEXIONAT. 56,48 CINQUANTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

8.4 DETECTOR DE MONÒXID DE CARBONI DE
RESPOSTA RÀPIDA, RESOLUCIÓ DE FINS A 5
PPM, DETCO  DE SIEMENS Ó SIMILAR, TEMPS
DE RESPOSTA DE 10 S, SUPERFÍCIE DE
DETECCIÓ DE FINS A 300 M2, SEGONS NORMA
UNE 23300, AMB BASE DE SUPERFÍCIE, MUNTAT
SUPERFICIALMENT I CONNEXIONAT 72,08 SETANTA-DOS EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS
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8.5 POLSADOR D´ALARMA AMB INTERRUPTOR
D´ACCIONAMENT MANUAL PER SISTEMA ALGOREX,
PROTEGIT AMB VIDRE, MUNTAT
SUPERFICIALMENT, TIPUS SINTESO DE SIEMENS
Ó SIMILAR. 49,99 QUARANTA-NOU EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS

8.6 CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2, MUNTAT EN
CANALITZACIÓ O TUB A QUALSEVOL ALÇADA. 0,72 SETANTA-DOS CÈNTIMS

8.7 TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ
ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT 3,24 TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE

CÈNTIMS

8.8 CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,
DE 100X100 MM. AMB TAPA NOMÉS OBRIBLE AMB
EINA ESPECÍFICA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ A
L'IMPACTE MOLT FORT, AÏLLANT
DIELÈCTRICAMENT AMB GRAU DE PROTECCIÓ A
LA PENETRACIÓ D'OBJECTES IP2X I NO
PROPAGADORA DE LA FLAMA EN COMPLIMENT DE
LA ITC.BT.029 I EL SISTEMA DE CANALS S/EN
50.085-1, AMB GRAU DE PROTECCIÓ ESTANCA I
MUNTADA SUPERFICIALMENT 8,97 VUIT EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS

8.9 SIRENA ELECTRÒNICA AMB SENYAL LLUMINÓS
AMB BASE DIRECCIONABLE, MODEL SINTESO DE
SIEMENS Ó SIMILARS I CONNEXIONADA. 93,82 NORANTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS

8.10 POSADA EN SERVEI, PROGRAMACIÓ DE
CENTRALS, PROBES I EMISSIÓ DE CERTIFICATS
DE CONFORMITAT I ADEQUACIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ. 4.470,04 QUATRE MIL QUATRE-CENTS SETANTA

EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS

8.11 BOCA D'INCENDI AMB ENLLAÇ DE 25 MM DE D,
BIE-25, AMB MANEGA DE 25 M, AMB ARMARI
AMB VIDRE, MANOMETRE I VÀLVULA DE
TANCAMENT I MUNTADA SUPERFICIALMENT A LA
PARET 316,22 TRES-CENTS SETZE EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS

8.12 CONNEXIO D'ALIMENTACIO, TIPUS IPF-41
C/ARMARI, CABINA METÀL·LICA AMB PORTA DE
58X43X30 CM, AMB PORTA BANCA I BASTIMENT
ROIG, AMB RÒTUL ''COLUMNA SECA-ÚS
EXCLUSIU BOMBEROS'' EN LLETRA VERMELLA I
TANCA DE SIMPLE LLISCAMENT PER A CLAUS DE
QUADRAT DE 8 MM I FRONTISSES EN LA PART
INFERIOR QUE EN PERMETIN EL TOTAL
ABATIMENT, AMB BIFURCACIÓ R3''X2, BOQUES
DE 70 MM DE DIAMETRE, RACORS I TAPS D'ÚS
NORMAL SEEGONS UNE, PER A EXTERIOR I
ENCASTADA. INSTAL·LADA I COMPROVADA. 261,70 DOS-CENTS SEIXANTA-U EUROS AMB

SETANTA CÈNTIMS

8.13 BOCA DE SORTIDA DE PLANTA, TIPUS IPF-39
C/ARMARI, CABINA METÀL·LICA AMB PORTA DE
58X38X30 CM, AMB PORTA BANCA I BASTIMENT
ROIG, AMB RÒTUL ''COLUMNA SECA-ÚS
EXCLUSIU BOMBEROS'' EN LLETRA VERMELLA I
TANCA DE SIMPLE LLISCAMENT PER A CLAUS DE
QUADRAT DE 8 MM I FRONTISSES EN LA PART
INFERIOR QUE EN PERMETIN EL TOTAL
ABATIMENT, AMB BIFURCACIÓ R2 1/2''X2,
BOQUES DE 45 MM DE DIAMETRE, RACORS I
TAPS D'ÚS NORMAL SEGONS UNE, PER A
INTERIOR I ENCASTADA. INSTAL·LADA I
COMPROVADA. 186,93 CENT  VUITANTA-SIS EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS

8.14 VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADA,
DE 3'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA
SUPERFICIALMENT 103,54 CENT  TRES EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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8.15 VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 3'', DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, TEMPERATURA MÀXIMA DE
SERVEI 60°C, DE PVC I MUNTADA
SUPERFICIALMENT 350,61 TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB

SEIXANTA-U CÈNTIMS

8.16 TUB D´ACER NEGRE SENSE SOLDADURA DE
DIÀMETRE NOMINAL 3´´, SEGONS LA NORMA DIN
2440-78 ST-35, SOLDAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT, INCLÒS PINTAT DE LA
MATEIXA AMB DUES MANS D'IMPRIMACIÓ I DUES
MANS DE PINTURA PLÀSTICA VERMELLA. 45,50 QUARANTA-CINC EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS

8.17 TUB D´ACER NEGRE SENSE SOLDADURA DE
DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2, SEGONS LA NORMA
DIN 2440-78 ST-35, SOLDAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT, INCLÒS PINTAT DE LA
MATEIXA AMB DUES MANS D'IMPRIMACIÓ I DUES
MANS DE PINTURA PLÀSTICA VERMELLA. 37,73 TRENTA-SET EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS

8.18 TUB D´ACER NEGRE SENSE SOLDADURA DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, SEGONS LA NORMA
DIN 2440-78 ST-35, SOLDAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT, INCLÒS PINTAT DE LA
MATEIXA AMB DUES MANS D'IMPRIMACIÓ I DUES
MANS DE PINTURA PLÀSTICA VERMELLA. 26,06 VINT-I-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS

8.19 EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA 21A-113B, DE
CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT 58,82 CINQUANTA-VUIT EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS

8.20 EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE
CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT 97,14 NORANTA-SET EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS

8.21 COMPTADOR AMB CONNEXIONS EMBRIDADES DE 3"
DE DIAMETRE, DE 125 M3/H (N), COM A
MAXIM, DE TURBINA I MUNTAT ENTRE TUBS 429,49 QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS

AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS

8.22 VALVULA DE RETENCIO DE DISC MANUAL
MUNTADA, INCLOSES BRIDES, DE 3" DE
DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE
FOSA, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE
CANALITZACIO SOTERRADA 115,47 CENT  QUINZE EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS

8.23 RETENEDOR ELECTROMAGNÈTIC PER A TANCAMENT
AUTOMÀTIC DE PORTES, AMB PLACA DE
MUNTATGE, INTERRUPTOR D'ACCIONAMENT
MANUAL I CONNEXIONAT 104,31 CENT  QUATRE EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS

8.24 VALVULA DE COMPORTA MANUAL, INCLOSES
BRIDES, DE 3" DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA
EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA 170,76 CENT  SETANTA EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS

8.25 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ ANCORAT A PARET
DE PICTOGRAMA, SEGONS ESPECIFICACIONS
UNE, FORMAT 297X198 MM, DE TIPOLOGIA
INDICADA A PLÀNOLS. 9,90 NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS

8.26 AJUDES DE PALETA A LA INSTAL·LACIÓ DE
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 330,34 TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

8.27 RETIRADA DE TOTA LA INSTAL·LACIÓ
CONTRAINCENDIS EXISTENT, INCLOU EL
CABLEJAT, CAIXES DE DERIVACIÓ, EXTINTORS,
DETECTORS, BIES, CANONADES, EQUIP DE
BOMBAMENT I DIPOSIT DE PLANXA I TOTS ELS
ELEMENTS QUE LA COMPOSIN, INCLÓS ACOPI
DURANT L'OBRA I APROFITAMENT DE TOT ALLÒ
QUE ES TROBI EN BON ESTAT, INCLOU
TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL O A
ABOCADOR. 9.003,78 NOU MIL TRES EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS

Quadre de Preus Núm.1

IMPORT
Núm. DESIGNACIÓ

EN XIFRA EN LLETRA
EUROS EUROS

Pàgina 17Projecte per la conversió a aparcament convencional de l'aparcament de la plaça Jaume I.
AMT-Ajuntament de Tarragona



8.28 PARTIDA PER DRETS DE CONNEXIÓ I
SUBMINISTRAMENT AIGUA CONTRA INCENDIS O
POTABLE 1.088,25 MIL VUITANTA-VUIT EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS

9 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

9.1 Instal·lació ventilació aparcament
9.1.1 VENTILADOR EXTRACCIÓ HELICOIDAL TUBULAR

400ºC/2 H AMB ATENUADOR ACÚSTIC INTEGRAT,
TIPUS CJTHT-63-4T-3/PLUS DE SODECA O
EQUIVALENT, CARACTERÍSTIQUES: 1435
R.P.M., INTENSITAT DE 9,2 A (230 V) I
5,30 (400 V), POTÈNCIA DE 2,2 KW, CABAL
MÀXIM DE 22.000 M3/H, 78 KG I 72 DB,
INCLÒS AMORTIGUADORS, ANCLATGES,
ACOPLAMENT ELÀSTIC 400ºC/2H PER
AMORTIGUAR VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA
INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I
COMPROVAT. 2.259,13 DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-NOU

EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS

9.1.2 VENTILADOR EXTRACCIÓ HELICOIDAL TUBULAR
400ºC/2 H AMB ATENUADOR ACÚSTIC INTEGRAT,
TIPUS CJTHT-63-4T-4/PLUS DE SODECA O
EQUIVALENT, CARACTERÍSTIQUES: 1435
R.P.M., INTENSITAT DE 11,4 A (230 V) I
6,60 (400 V), POTÈNCIA DE 3 KW, CABAL
MÀXIM DE 25.200 M3/H, 87 KG I 73 DB,
INCLÒS AMORTIGUADORS, ANCLATGES,
ACOPLAMENT ELÀSTIC 400ºC/2H PER
AMORTIGUAR VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA
INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I
COMPROVAT. 2.537,39 DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-SET

EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS

9.1.3 VENTILADOR EXTRACCIÓ HELICOIDAL TUBULAR
400ºC/2 H AMB ATENUADOR ACÚSTIC INTEGRAT,
TIPUS CJTHT-63-4T-2/PLUS DE SODECA O
EQUIVALENT, CARACTERÍSTIQUES: 1425
R.P.M., INTENSITAT DE 6,6 A (230 V) I
3,80 (400 V), POTÈNCIA DE 1,5 KW, CABAL
MÀXIM DE 18.900 M3/H, 72 KG I 70 DB,
INCLÒS AMORTIGUADORS, ANCLATGES,
ACOPLAMENT ELÀSTIC 400ºC/2H PER
AMORTIGUAR VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA
INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I
COMPROVAT. 2.091,98 DOS MIL NORANTA-U EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS

9.1.4 VENTILADOR EXTRACCIÓ HELICOIDAL TUBULAR
400ºC/2 H AMB ATENUADOR ACÚSTIC INTEGRAT,
TIPUS CJTHT-63-4T-1,5/PLUS DE SODECA O
EQUIVALENT, CARACTERÍSTIQUES: 1420
R.P.M., INTENSITAT DE 4,7 A (230 V) I
2,70 (400 V), POTÈNCIA DE 1,1 KW, CABAL
MÀXIM DE 17.000 M3/H, 69 KG I 69 DB,
INCLÒS AMORTIGUADORS, ANCLATGES,
ACOPLAMENT ELÀSTIC 400ºC/2H PER
AMORTIGUAR VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA
INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I
COMPROVAT. 1.940,52 MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

9.1.5 VENTILADOR HELICOIDAL AMB CAIXA AÏLLADA
ACÚSTICAMENT, TIPUS CJHCH-63-4T-2 DE
SODECA O EQUIVALENT, CARACTERÍSTIQUES:
1450 R.P.M., INTENSITAT DE 6,41 A (230 V)
I 3,70 (400 V), POTÈNCIA DE 1,5 KW, CABAL
MÀXIM DE 18.900 M3/H, 63,7 KG I 72 DB,
INCLÒS AMORTIGUADORS, ANCLATGES,
ACOPLAMENT ELÀSTIC PER AMORTIGUAR
VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA
INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I
COMPROVAT. 1.137,04 MIL CENT  TRENTA-SET EUROS AMB

QUATRE CÈNTIMS
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9.1.6 VENTILADOR DE VENTILACIÓ HELICOIDAL AMB
CAIXA AÏLLADA ACÚSTICAMENT, TIPUS
CJHCH-63-4T-1,5 DE SODECA O EQUIVALENT,
CARACTERÍSTIQUES: 1450 R.P.M., INTENSITAT
DE 5,2 A (230 V) I 3,0 (400 V), POTÈNCIA
DE 1,1 KW, CABAL MÀXIM DE 17.000 M3/H,
61,2 KG I 71 DB, INCLÒS AMORTIGUADORS,
ANCLATGES, ACOPLAMENT ELÀSTIC PER
AMORTIGUAR VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA
INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I
COMPROVAT. 1.121,03 MIL CENT  VINT-I-U EUROS AMB

TRES CÈNTIMS

9.1.7 VENTILADOR HELICOIDAL AMB CAIXA AÏLLADA
ACÚSTICAMENT, TIPUS CJHCH-71-4T-4 DE
SODECA O EQUIVALENT, CARACTERÍSTIQUES:
1450 R.P.M., INTENSITAT DE 11,78 A (230
V) I 6,80 (400 V), POTÈNCIA DE 3 KW,
CABAL MÀXIM DE 29.400 M3/H, 91,3 KG I 79
DB, INCLÒS AMORTIGUADORS, ANCLATGES,
ACOPLAMENT ELÀSTIC PER AMORTIGUAR
VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA
INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I
COMPROVAT. 1.446,37 MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS

EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS

9.1.8 VENTILADOR HELICOIDAL AMB CAIXA AÏLLADA
ACÚSTICAMENT, TIPUS CJHCH-63-4T-4 DE
SODECA O EQUIVALENT, CARACTERÍSTIQUES:
1450 R.P.M., INTENSITAT DE 11.78 A (230
V) I 6,80 A (400 V), POTÈNCIA DE 3 KW,
CABAL MÀXIM DE 25.000 M3/H I 74 DB (CABAL
SEGONS CORBA DE FUNCIONAMENT
CABAL-PRESSIÓ). INCLÒS AMORTIGUADORS,
ANCLATGES, ACOPLAMENT ELÀSTIC PER
AMORTIGUAR VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA
INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I
COMPROVAT.INSTAL.LAT I COMPROVAT. 1.218,35 MIL DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS

9.1.9 REIXETA TIPUS AT-AG DE 625X225, D'ALUMINI
AMB LAMES HORITZONTALS MÒBILS (TROX O
EQUIVALENT), PINTADA EN COLOR RAL SEGONS
D.F. INCLÓS MARC. INSTAL.LADA I
COMPROVADA. 101,82 CENT  U EUROS AMB VUITANTA-DOS

CÈNTIMS

9.1.10 REIXETA TIPUS AT-DG DE 625X225, D'ALUMINI
AMB LAMES HORITZONTALS MÒBILS (TROX O
EQUIVALENT), PINTADA EN COLOR RAL SEGONS
D.F. INCLÓS MARC. INSTAL.LADA I
COMPROVADA. 113,75 CENT  TRETZE EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

9.1.11 XAPA GALVANITZADA D'1,2 MM. GRUIX.
CONDUCTE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT TIPUS
''SENDZINIC'' AMB RECOBRIMENT DE ZINC I
REFORÇ A LES SEVES CARES DEL TIPUS ''PUNT
DE DIAMANT'', AMB RESISTÈNCIA AL FOC COM
A MÍNIM E300/60, AMB ASSAIG DE REISTENCIA
AL FOC DE CONDUCTE D'EXTRACCIÓ DE FUMS
D'ACORD A EN 1366-9:2008 AMB UNA
DEPRESSIÓ INTERIOR EQUIVALENT A 500 PA I
AMB CERTIFICAT DE CLASSIFICACIÓ SEGONS
NORMA UNE-EN 13501-2:2007, AMB UNIONS EN
PERFIL METUS SOLDADES EN GRUIX I QUALITAT
SEGONS NORMES DIN, TRACTAMENT DE JUNTES
AMB BURLET CERÀMIC DE 15,3X 3,2 MM, 3
GRAPES EN CADA JUNTA TRANSVERSAL
HORITZONTAL I MASILLA SÍLICEX_FISCHER EN
LES CANTONADES INTERIORS. INCLOSOS
ACCESSORIS. COL·LOCAT I INSTAL·LAT. 28,71 VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-U

CÈNTIMS

9.1.12 PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN
CONCEPTE D'ELECTRICITAT I MANIOBRA DELS
VENTILADORS, AMB CONTACTORS, FUSIBLES,
BORNS, PILOTS, SELECTORS, ARMARI DE
CONTROL, I ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA
SEVA INSTAL.LACIÓ. INSTAL.LAT I
COMPROVAT. 778,18 SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB

DIVUIT CÈNTIMS
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9.1.13 REGULADOR DE VELOCITAT MITJANÇANT TENSIO
I FREQUENCIA PER A VENTILADORS
HELICOIDALS TIPUS RFT-2 DE SODECA O
EQUIVALENT, CORRENT NOMINAL DE SORTIDA 4
A, UNA POTENCIA MAXIMA DE 1,5 KW .
INSTAL.LAT I COMPROVAT. 714,07 SET-CENTS CATORZE EUROS AMB SET

CÈNTIMS

9.1.14 REGULADOR DE VELOCITAT MITJANÇANT TENSIO
I FREQUENCIA PER A VENTILADORS
HELICOIDALS TIPUS RFT-3 DE SODECA O
EQUIVALENT, CORRENT NOMINAL DE SORTIDA 6
A, UNA POTENCIA MAXIMA DE 2,2 KW . INCLÒS
ACCESSORIS. INSTAL.LAT I COMPROVAT. 753,41 SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS

AMB QUARANTA-U CÈNTIMS

9.1.15 REGULADOR DE VELOCITAT MITJANÇANT TENSIO
I FREQUENCIA PER A VENTILADORS
HELICOIDALS TIPUS RFT-5,5 DE SODECA O
EQUIVALENT, CORRENT NOMINAL DE SORTIDA 9
A, UNA POTENCIA MAXIMA DE 4 KW . INCLÒS
ACCESSORIS. INSTAL.LAT I COMPROVAT. 884,08 VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS

AMB VUIT CÈNTIMS

9.1.16 UNITAT FUNCIONAL D'INTERRUPTOR DE
SEGURETAT PARO-MARXA PER 400ºC/2H DE
SODECA O EQUIVALENT. PER A COMPLIR AMB LA
NORMA UNE-EN 60204-1. INTERRUPTOR MÒDEL
INT-CA10/6CA DE 20 A, 5,5 KW ENTRADA DE
CABLES 19 MM PER TALL DE CORRENT ABANS DE
MANIPULAR EL VENTILADOR. INSTAL.LAT I
COMPROVAT. 309,10 TRES-CENTS NOU EUROS AMB DEU

CÈNTIMS

9.1.17 INTERRUPTOR SE SEGURETAT TIPUS
IAT-400-125/3P DE 125 A DE SODECA O
EQUIVALENT, TIPUS ''PARO-MARXA'' PER A
400ºC/2H SEGONS UNE-EN-60204-1, AMB
PROTECCIÓ IP65, AMB PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS. INSTAL·LAT I COMPROVAT. 1.013,82 MIL TRETZE EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS

9.1.18 XAPA GALVANITZADA FINS D'1,2 MM. GRUIX.
(SEGONS NORMA UNE) CONDUCTE DE XAPA
D'ACER GALVANITZAT TIPUS ''SENDZINIC''
AMB RECOBRIMENT DE ZINC I REFORÇ A LES
SEVES CARES DEL TIPUS ''PUNT DE
DIAMANT'', AMB UNIONS EN PERFIL METUS
SOLDADES EN GRUIX I QUALITAT SEGONS
NORMES DIN, INCLOSOS ACCESSORIS.
COL.LOCADA. 23,90 VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS

9.1.19 COMPORTA DE REGULACIÓ SERIE JZ-A DE TROX
O EQUIVALENT, MESURES 500X200 MM, MARC I
LAMES PERFILS EN XAPA D'ACER GLAVANITZAT,
MARC, AMB FORATS EN LES CANTONADES PER
ELS DOS COSTATS, EIXOS I PALANQUES
EXTERIORS D'ACER CINCAT, LAMES ACOPLADES
EN EL MATEIX SENTIT, POSSIBILITAT DE
MONTATGE DE LA PALANCA D'ACCIONAMENT EN
QUALSEVOL DE LES LAMES I RESISTENCIA A
TEMPERATURES DE FINS 100ºC . INCLÒS MARC
DE MONTATGE.  INSTAL.LAT I COMPROVAT. 196,60 CENT  NORANTA-SIS EUROS AMB

SEIXANTA CÈNTIMS

9.1.20 SILENCIADOR SECCIÓ RECTANGULAR PER
ACOPLAR A L'ASPIRACIÓ O IMPULSIÓ MÒDEL
SR-1000/900/900 DE SODECA O EUIVALENT
MESURES 1000X900X900 MM, PER A
VENTILADORS CENTRIFUGS O HELICOÏDALS AMB
CASQUET D'ACER INOXIDABLE, ENVOLVENT
D'ACER GALVANITZAT. INCLÒS PART
D'ACCESSORIS. INSTAL.LAT I COMPROVAT. 1.070,94 MIL SETANTA EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

Quadre de Preus Núm.1

IMPORT
Núm. DESIGNACIÓ

EN XIFRA EN LLETRA
EUROS EUROS

Pàgina 20Projecte per la conversió a aparcament convencional de l'aparcament de la plaça Jaume I.
AMT-Ajuntament de Tarragona



9.1.21 COMPORTA DE REGULACIÓ SERIE JZ-A DE TROX
O EQUIVALENT, MESURES 400X250 MM, MARC I
LAMES PERFILS EN XAPA D'ACER GLAVANITZAT,
MARC, AMB FORATS EN LES CANTONADES PER
ELS DOS COSTATS, EIXOS I PALANQUES
EXTERIORS D'ACER CINCAT, LAMES ACOPLADES
EN EL MATEIX SENTIT, POSSIBILITAT DE
MONTATGE DE LA PALANCA D'ACCIONAMENT EN
QUALSEVOL DE LES LAMES I RESISTENCIA A
TEMPERATURES DE FINS 100ºC . INCLÒS MARC
DE MONTATGE.  INSTAL.LAT I COMPROVAT. 239,64 DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

9.1.22 COMPORTA DE REGULACIÓ SERIE JZ-A DE TROX
O EQUIVALENT, MESURES 650X250 MM, MARC I
LAMES PERFILS EN XAPA D'ACER GLAVANITZAT,
MARC, AMB FORATS EN LES CANTONADES PER
ELS DOS COSTATS, EIXOS I PALANQUES
EXTERIORS D'ACER CINCAT, LAMES ACOPLADES
EN EL MATEIX SENTIT, POSSIBILITAT DE
MONTATGE DE LA PALANCA D'ACCIONAMENT EN
QUALSEVOL DE LES LAMES I RESISTENCIA A
TEMPERATURES DE FINS 100ºC . INCLÒS MARC
DE MONTATGE.  INSTAL.LAT I COMPROVAT. 279,83 DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

9.1.23 COMPORTA DE REGULACIÓ SERIE JZ-A DE TROX
O EQUIVALENT, MESURES 750X250 MM, MARC I
LAMES PERFILS EN XAPA D'ACER GLAVANITZAT,
MARC, AMB FORATS EN LES CANTONADES PER
ELS DOS COSTATS, EIXOS I PALANQUES
EXTERIORS D'ACER CINCAT, LAMES ACOPLADES
EN EL MATEIX SENTIT, POSSIBILITAT DE
MONTATGE DE LA PALANCA D'ACCIONAMENT EN
QUALSEVOL DE LES LAMES I RESISTENCIA A
TEMPERATURES DE FINS 100ºC . INCLÒS MARC
DE MONTATGE.  INSTAL.LAT I COMPROVAT. 279,83 DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

9.1.24 PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN
CONCEPTE D'AJUTS DE RAM DE PALETA A LES
INSTAL.LACIONS. 9.296,06 NOU MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS

EUROS AMB SIS CÈNTIMS

9.1.25 RETIRADA DE TOTA LA INSTAL·LACIÓ DE
VENTILACIÓ EXISTENT, INCLOU DESMUNTATGE
DE CONDUCTESA, DE VENTILADORS, EL
CABLEJAT I TOTS ELS ELEMENTS QUE LA
COMPOSEN, INCLÓS ACOPI DURANT L'OBRA I
APROFITAMENT DE TOT ALLÒ QUE ES TROBI EN
BON ESTAT, INCLOU TRANSPORT A MAGATZEM
MUNICIPAL O A ABOCADOR. 6.499,09 SIS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU

EUROS AMB NOU CÈNTIMS

9.2 Instal·lació ventilació grup
electrogen

9.2.1 SILENCIADOR D'ENTRADA D'AIRE TIPUS SVR30
D'ELECTRA MOLINS O EQUIVALENT, EN CAIXA
DE XAPA GALVANITZADA I FORMAT PER PLAFONS
DE LLANA DE ROCA DE 100 MM DE GRUIX, AMB
VEL PROTECTOR PER IMPEDIR L'EROSIÓ, MALLA
PROTECTORA ANTIOCELLS, SOPORT DE
RECOLZAMENT DEL SILENCIADOR A TERRA I
PERSIANA DE PROTECCIÓ CONTRA LA PLUJA.
INSTAL.LAT I COMPROVAT. 1.191,24 MIL CENT  NORANTA-U EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

9.2.2 SILENCIADOR SORTIDA D'AIRE TIPUS SVR30
D'ELECTRA MOLINS O EQUIVALENT, EN CAIXA
DE XAPA GALVANITZADA I FORMAT PER PLAFONS
DE LLANA DE ROCA DE 100 MM DE GRUIX, AMB
VEL PROTECTOR PER IMPEDIR L'EROSIÓ, MALLA
PROTECTORA ANTIOCELLS, SOPORT DE
RECOLZAMENT DEL SILENCIADOR A TERRA I
PERSIANA DE PROTECCIÓ CONTRA LA PLUJA.
INSTAL.LAT I COMPROVAT. 1.447,00 MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SET

EUROS
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9.2.3 XAPA GALVANITZADA FINS D'1,2 MM. GRUIX.
(SEGONS NORMA UNE) CONDUCTE DE XAPA
D'ACER GALVANITZAT TIPUS ''SENDZINIC''
AMB RECOBRIMENT DE ZINC I REFORÇ A LES
SEVES CARES DEL TIPUS ''PUNT DE
DIAMANT'', AMB UNIONS EN PERFIL METUS
SOLDADES EN GRUIX I QUALITAT SEGONS
NORMES DIN, INCLOSOS ACCESSORIS.
COL.LOCADA. 23,90 VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS

9.2.4 SISTEMA DE PROTECCIÓ DE CONDUCTES
HORITZONTALS DE XAPA AMB PROMATECT L-500
RESISTÈNCIA AL FOC 120 MINUTS, FOC
EXTERIOR I INTERIOR (REI-120), FORMAT PER
PLACA PROMATECT, TIRA PROMATECT, ADHESIU
PROMATECT, ANGLES DE SUPORT, VARILLA
ROSCADA, ELEMENTS DE FIXACIÓ, PECES
PROMATECT SELLAT VARILLA CONDUCTE, PECES
PROMATECT SEGELLAT PAS VARILLA, FIXACIÓ A
PARET, LLANA DE ROCA DE 145 KG/M3.
COL.LOCAT, INSTAL.LAT I CERTIFICAT ASSAIG
LICOF-6191/03 I CERTIFICAT
D'INSTAL·LACIÓ. MONTAT I COL.LOCAT. 120,90 CENT  VINT EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS

9.2.5 REIXETA TIPUS AWG DE 1600X660, D'ALUMINI
AMB MARC INCLÓS I LAMES EN PERFILS
D'ALUMINI, TELA METÀL·LICA AMB MALLA
20X20 EN ACER GALVANITZAT I MARC FRONTAL
TALADRAT (TROX O EQUIVALENT). INSTAL.LADA
I COMPROVADA. 417,58 QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

9.3 Ventilació sobrepressió escales
protegides

9.3.1 CONDUCTOR DE COURE DE 3X2,5 MM2 DE
SECCIÓ, TIPUS AFUMEX X FIRS RZ1 0,6/1 KV
UNE 21123, AÏLLAT AMB CINTA DE
VIDRE/MICA, AÏLLAMENT XLPE I COBERTA
TERMOPLÀSTICA AFUMEX TIPUS Z1, AMB UNA
TEMPERATURA DE SERVEI DE -40 ºC A +90 ºC,
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
REDUÏDA EMISSIÓ DE FUMS I UN FUNCIONAMENT
GARANTIT DURANT 3 HORES A 750 ºC.
COL.LOCAT. 4,09 QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS

9.3.2 TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ
ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT 4,80 QUATRE EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS

9.3.3 KIT MÒDUL ENTRADA/SORTIDA FDCIO222+CAIXA
FDCH291(IP54) . MÒDUL D'ENTRADA I SORTIDA
FDCIO222: MÒDUL SIEMENS SINTESO AMB 4
ENTRADES I SORTIDES (230 VCA/4A)
DIRECCIONABLES VIGILADES, ALIMENTADES PER
LLAÇ DE CONTROL. CONFIGURACIÓ INDEPENDENT
DE CADA ENTRADA I CADA SORTIDA. INDICADOR
D'ACCIÓ INCORPORAT. AÏLLADOR CONTRA
TALLCIRCUITS INCORPORAT. INCLOU CAIXA DE
CONNEXIÓ. INDICACIÓ D'ESTAT A TRAVÉS DE
LED'S. POSSIBILITAT DE MONTATGE EN GUIA
DIN. CONSUM EN OPERACIÓ 0,6-0,75 MA.
MATERIALS RECICLABLES I RESPECTUÓS AMB EL
MEDIAMBIENT (SN36350). CABLEJAT AMB LA
CENTRAL AMB EL CABLE DE DOS FILS DE LLAÇ,
LÍNIA OBERTA O DERIVACIÓ EN T, ADMET
DIFERENTS TIPUS DE CABLE (TRENAT/NO
TRENAT, APANTALLAT/NO APANTALLAT) T:-25ºC
A +60ªC, HUM. REL.<100%. COMPATIBILITAT
E.M.: 50 V/M. NORMA EN54-17. PROTECCIÓ
EN60529/IEC529 IP30 (AMB CAIXA IP65).
INSTAL.LAT I COMPROVAT. 232,06 DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB

SIS CÈNTIMS
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9.3.4 SAQUETS TERMO-EXPANSIVES DE MATERIAL
INTUMESCENT QUE EXPANDEIX ALREDEDOR DELS
150 ºC, PER SELLAR FORATS DE PENETRACIONS
AMB CABLES ELÈCTICS, CANONADES I ALTRES
CONDUCCIONS PROMASTOP PS 300 DE
320X100X25 DE PROMAT O EQUIVALENT.
CERTIFICATS. INSTAL·LATS I COMPROVATS. 6,94 SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE

CÈNTIMS

9.3.5 SAQUETS TERMO-EXPANSIVES DE MATERIAL
INTUMESCENT QUE EXPANDEIX ALREDEDOR DELS
150 ºC, PER SELLAR FORATS DE PENETRACIONS
AMB CABLES ELÈCTICS, CANONADES I ALTRES
CONDUCCIONS PROMASTOP PS 750 DE
320X200X35 DE PROMAT O EQUIVALENT.
CERTIFICATS. INSTAL·LATS I COMPROVATS. 7,10 SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS

9.3.6 SISTEMA DE PROTECCIÓ DE CONDUCTES
HORITZONTALS DE XAPA AMB PROMATECT L-500
RESISTÈNCIA AL FOC 120 MINUTS, FOC
EXTERIOR I INTERIOR (REI-120), FORMAT PER
PLACA PROMATECT, TIRA PROMATECT, ADHESIU
PROMATECT, ANGLES DE SUPORT, VARILLA
ROSCADA, ELEMENTS DE FIXACIÓ, PECES
PROMATECT SELLAT VARILLA CONDUCTE, PECES
PROMATECT SEGELLAT PAS VARILLA, FIXACIÓ A
PARET, LLANA DE ROCA DE 145 KG/M3.
COL.LOCAT, INSTAL.LAT I CERTIFICAT ASSAIG
LICOF-6191/03 I CERTIFICAT
D'INSTAL·LACIÓ. MONTAT I COL.LOCAT. 120,90 CENT  VINT EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS

9.3.7 SISTEMA DE PROTECCIÓ DE CONDUCTES
VERTICALS DE XAPA AMB PROMATECT L-500
RESISTÈNCIA AL FOC 120 MINUTS, FOC
EXTERIOR I INTERIOR (REI-120), FORMAT PER
PLACA PROMATECT, TIRA PROMATECT, ADHESIU
PROMATECT, ANGLES DE SUPORT, VARILLA
ROSCADA, ELEMENTS DE FIXACIÓ, PECES
PROMATECT SELLAT VARILLA CONDUCTE, PECES
PROMATECT SEGELLAT PAS VARILLA, FIXACIÓ A
PARET, LLANA DE ROCA DE 145 KG/M3.
COL.LOCAT, INSTAL.LAT I CERTIFICAT ASSAIG
LICOF-6191/03 I CERTIFICAT
D'INSTAL·LACIÓ. MONTAT I COL.LOCAT. 139,51 CENT  TRENTA-NOU EUROS AMB

CINQUANTA-U CÈNTIMS

9.3.8 REGISTRE EI120 FORMAT PER PLAFONS DE
PROMATECT EI120 I TAPA DE REGISTRE EI60
MYTE MODEL 3-3A 866X566 MM. INSTAL·LAT,
MONTAT I CERTIFICAT AMB ELS SEUS
CORRESPONENTS ASSAJOS. 858,42 VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS

AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS

9.3.9 SONDA TPDA-984.323D14-LED DE SODECA O
EQUIVALENT TRANSMISSOR DE PRESSIÓ
ALIMENTAT 24 V SENYAL DE SORTIDA 4...20
MA, REGULACIÓ DE PRESSIÓ DIFERENCIAL
0...100 PA AMB LED VISUALITZACIÓ DIGITAL
DE LA PRESSIÓ DIFERENCIAL. INSTAL·LADA I
COMPROVADA. 444,02 QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE

EUROS AMB DOS CÈNTIMS

9.3.10 REGULADOR DE VELOCITAT TIPUS RFM-2 DE
SODECA O EQUIVALENT 8 A 1,5 KW, ENTRADA
MONOFASICA 2X200/230 V I SORTIDA
3X200/230 V. INSTAL·LAT I COMPROVAT. 435,19 QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS

AMB DINOU CÈNTIMS

9.3.11 XAPA GALVANITZADA D'1 MM. GRUIX. CONDUCTE
DE XAPA D'ACER GALVANITZAT TIPUS
''SENDZINIC'' AMB RECOBRIMENT DE ZINC I
REFORÇ A LES SEVES CARES DEL TIPUS ''PUNT
DE DIAMANT'', AMB RESISTÈNCIA AL FOC
400ºC/2H, AMB UNIONS EN PERFIL METUS
SOLDADES EN GRUIX I QUALITAT SEGONS
NORMES DIN, INCLOSOS ACCESSORIS.
COL.LOCADA. 19,76 DINOU EUROS AMB SETANTA-SIS

CÈNTIMS
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9.3.12 VENTILADOR EXTRACCIÓ HELICOIDAL AMB CAIXA
AÏLLADA ACÚSTICAMENT, TIPUS CJHCH-56-4T-2
DE SODECA O EQUIVALENT, CARACTERÍSTIQUES:
1450 R.P.M., INTENSITAT DE 6,41 A (230 V)
I 3,70 (400 V), POTÈNCIA DE 1,5 KW, CABAL
MÀXIM DE 15.300 M3/H, 59,3 KG I 72 DB,
INCLÒS AMORTIGUADORS, ANCLATGES,
ACOPLAMENT ELÀSTIC PER AMORTIGUAR
VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA
INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I
COMPROVAT. 1.053,80 MIL CINQUANTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS

9.3.13 VENTILADOR DE VENTILACIÓ HELICOIDAL AMB
CAIXA AÏLLADA ACÚSTICAMENT, TIPUS
CJHCH-63-4T-1,5 DE SODECA O EQUIVALENT,
CARACTERÍSTIQUES: 1450 R.P.M., INTENSITAT
DE 5,2 A (230 V) I 3,0 (400 V), POTÈNCIA
DE 1,1 KW, CABAL MÀXIM DE 17.000 M3/H,
61,2 KG I 71 DB, INCLÒS AMORTIGUADORS,
ANCLATGES, ACOPLAMENT ELÀSTIC PER
AMORTIGUAR VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA
INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I
COMPROVAT. 1.121,03 MIL CENT  VINT-I-U EUROS AMB

TRES CÈNTIMS

9.3.14 REIXETA TIPUS AT-DG DE 525X325, D'ALUMINI
AMB LAMES HORITZONTALS MÒBILS (TROX O
EQUIVALENT), PINTADA EN COLOR RAL SEGONS
D.F. INSTAL.LADA I COMPROVADA. 122,85 CENT  VINT-I-DOS EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS

9.3.15 REIXETA TIPUS AT-DG DE 525X225, DOBLE
DEFLEXIÓ AMB COMPORTA DE REGULACIÓ (TROX
O EQUIVALENT), PINTADA EN COLOR RAL
SEGONS D.F. INSTAL.LADA I COMPROVADA. 103,53 CENT  TRES EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

9.3.16 REIXETA TIPUS AWG DE 1385X495, D'ALUMINI
AMB MARC INCLÓS I LAMES EN PERFILS
D'ALUMINI, TELA METÀL·LICA AMB MALLA
20X20 EN ACER GALVANITZAT I MARC FRONTAL
TALADRAT (TROX O EQUIVALENT). INSTAL.LADA
I COMPROVADA. 339,64 TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

9.3.17 UNITAT FUNCIONAL D'INTERRUPTOR DE
SEGURETAT PARO-MARXA PER 400ºC/2H DE
SODECA O EQUIVALENT. PER A COMPLIR AMB LA
NORMA UNE-EN 60204-1. INTERRUPTOR MÒDEL
INT-CA10/6CA DE 20 A, 5,5 KW ENTRADA DE
CABLES 19 MM PER TALL DE CORRENT ABANS DE
MANIPULAR EL VENTILADOR. INSTAL.LAT I
COMPROVAT. 309,10 TRES-CENTS NOU EUROS AMB DEU

CÈNTIMS

9.4 Regulació i electricitat ventilació
9.4.1 CONDUCTOR DE COURE DE 5X2,5 MM2 DE

SECCIÓ, TIPUS AFUMEX X FIRS RZ1 0,6/1 KV
UNE 21123, AÏLLAT AMB CINTA DE
VIDRE/MICA, AÏLLAMENT XLPE I COBERTA
TERMOPLÀSTICA AFUMEX TIPUS Z1, AMB UNA
TEMPERATURA DE SERVEI DE -40 ºC A +90 ºC,
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
REDUÏDA EMISSIÓ DE FUMS I UN FUNCIONAMENT
GARANTIT DURANT 3 HORES A 750 ºC.
COL.LOCAT. 5,83 CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES

CÈNTIMS

9.4.2 CONDUCTOR DE COURE DE 3X2,5 MM2 DE
SECCIÓ, TIPUS AFUMEX X FIRS RZ1 0,6/1 KV
UNE 21123, AÏLLAT AMB CINTA DE
VIDRE/MICA, AÏLLAMENT XLPE I COBERTA
TERMOPLÀSTICA AFUMEX TIPUS Z1, AMB UNA
TEMPERATURA DE SERVEI DE -40 ºC A +90 ºC,
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
REDUIDA EMISSIÓ DE FUMS I UN FUNCIONAMENT
GARANTIT DURANT 3 HORES A 750 ºC.
COL.LOCAT. 3,39 TRES EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS
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9.4.3 CONDUCTOR DE COURE DE 3X1,5 MM2 DE
SECCIÓ, TIPUS AFUMEX X FIRS RZ1 0,6/1 KV
UNE 21123, AÏLLAT AMB CINTA DE
VIDRE/MICA, AÏLLAMENT XLPE I COBERTA
TERMOPLÀSTICA AFUMEX TIPUS Z1, AMB UNA
TEMPERATURA DE SERVEI DE -40 ºC A +90 ºC,
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
REDUIDA EMISSIÓ DE FUMS I UN FUNCIONAMENT
GARANTIT DURANT 3 HORES A 750 ºC.
COL.LOCAT. 3,04 TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS

9.4.4 CONDUCTOR DE COURE DE 1X2,5 MM2 DE
SECCIÓ, TIPUS AFUMEX X FIRS RZ1 0,6/1 KV
UNE 21123, AÏLLAT AMB CINTA DE
VIDRE/MICA, AÏLLAMENT XLPE I COBERTA
TERMOPLÀSTICA AFUMEX TIPUS Z1, AMB UNA
TEMPERATURA DE SERVEI DE -40 ºC A +90 ºC,
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
REDUÏDA EMISSIÓ DE FUMS I UN FUNCIONAMENT
GARANTIT DURANT 3 HORES A 750 ºC.
COL.LOCAT. 1,11 U EURO AMB ONZE CÈNTIMS

9.4.5 CONDUCTOR DE COURE DE 1X1,5 MM2 DE
SECCIO, TIPUS AFUMEX X FIRS RZ1 0,6/1 KV
UNE 21123, AILLAT AMB CINTA DE
VIDRE/MICA, AILLAMENT XLPE I COBERTA
TERMOPLASTICA AFUMEX TIPUS Z1, AMB UNA
TEMPERATURA DE SERVEI DE -40 ºC A +90 ºC,
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
REFUIDA EMISSIO DE FUMS I UN FUNCIONAMENT
GARANTIT DURANT 3 HORES A 750 ºC.
COL.LOCAT. 0,97 NORANTA-SET CÈNTIMS

9.4.6 TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, DE
DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 13 I MUNTAT
SUPERFICIALMENT 2,46 DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS

9.4.7 TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, DE
DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 16 I MUNTAT
SUPERFICIALMENT 2,27 DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS

9.4.8 TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1
J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V,
MUNTAT ENCASTAT 0,76 SETANTA-SIS CÈNTIMS

9.4.9 CONTACTOR FINS A 16 A AMB RELÈ TÈRMIC
DIFERENCIAL PER UNA TENSIÓ A LA XARXA DE
3X380 I BOBINA DE 220 V, TOT MUNTAT
SEGONS PLÀNOLS. INSTAL.LAT DINS ARMARI I
COMPROVAT. 48,92 QUARANTA-VUIT EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS

9.4.10 BORN DE CONNEXIÓ DE 2,5 MM2 PER VIS,
FIXACIÓ A GUIA DIN 46277/1. CAPACITAT DE
2,5 MM2 I PAS DE 5 MM. INSTAL.LAT I
COMPROVAT. 2,11 DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

9.4.11 BORN DE CONNEXIÓ DE 4 MM2 PER VIS,
FIXACIÓ A GUIA DIN 46277/1, CAPACITAT DE
4 MM2 I PAS DE 6 MM. INSTAL.LAT I
COMPROVAT. 2,12 DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

9.4.12 BASE PORTAFUSIBLE PER 0,6 A, MODULAR AMB
FUSIBLE NORMA UNE 21.103 (AM)
D'ACOMPANYAMENT (RÀPID) I CALIBRE DE 0,6
A, FIXACIÓ A GUIA DIN. INSTAL.LADA DINS
ARMARI I COMPROVADA. 10,02 DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS

9.4.13 BASE PORTAFUSIBLE PER 2 A, MODULAR AMB
FUSIBLE NORMA UNE 21.103 (AM)
D'ACOMPANYAMENT (RÀPID) I CALIBRE DE 2 A,
FIXACIÓ A GUIA DIN. INSTAL.LADA DINS
ARMARI I COMPROVADA. 10,07 DEU EUROS AMB SET CÈNTIMS

9.4.14 BASE PORTAFUSIBLE PER 16 A, MODULAR AMB
FUSIBLE NORMA UNE 21.103 (AM)
D'ACOMPANYAMENT (RÀPID) I CALIBRE DE 16
A, FIXACIÓ A GUIA DIN. INSTAL.LADA DINS
ARMARI I COMPROVADA. 10,31 DEU EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS
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9.4.15 PILOT LLUMINÒS COLOR VERD-ROIG PER A
QUADRE IPG 65, AMB TREPANACIÓ DE 22 MM.
D, FIXACIÓ A PLAFÓ MITJANÇANT FEMELLA
POSTERIOR I UN BLOC AMB ROSCA PER LLUM DE
NEÓ. INSTAL.LAT I COMPROVAT. 23,08 VINT-I-TRES EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS

9.4.16 SELECTOR DE TRES POSICIONS PER A QUADRE,
AMB TREPANACIÓ DE 22 MM. D, FIXACIÓ A
PLAFÓ MITJANÇANT FEMELLA POSTERIOR I UN
BLOC DE CONTACTES, UN OBERT. INSTAL.LAT I
COMPROVAT. 23,08 VINT-I-TRES EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS

9.4.17 CABLE TIPUS BUS TWINAXIAL IBM APANTALLAT
7362211 O EQUIVALENT, DE COURE POLIT
AWG-20 I COURE ESTANYAT AWG-20 (7/0.32).
AÏLLAMENT DE POLIETILE, COBERTA CONJUNTA
DE POLIETILE, RODONA, COBERTA DE PVC
NEGRE I DIAMETRE 8,30 MM. IMPEDANCIA
NOMINAL 100 OHMS, CAPACITAT DE PROPAGACIO
50 PF/M, I VELOCITAT DE PROPAGACIO 66 %.
INSTAL.LAT I COMPROVAT. 3,11 TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

9.4.18 ARMARI DE DISTRIBUCIÓ TIPUS P DE
2025X900X400,  AMB PORTA TRANSPARENT, PER
UBICAR ELS DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ I
COMANDAMENT, P.P. DE BARRES DE FORTA O
FLUIXA ITENSITAT I EQUIPAMENT NORMALITZAT
SISTEMA FUNCIONAL PRISMA. INSTAL.LAT I
COMPROVAT. 873,75 VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS

AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS

9.4.19 CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 2X0,22
MM2 + 2X0,75 MM2, COL·LOCAT EN TUB 0,76 SETANTA-SIS CÈNTIMS

10 CONTROL DE VEHICLES

10.1 SISTEMA DE GUIAT DE PLAÇES
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10.1.1 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIO DE DETECTOR DE
PLAÇA SENSE LLUM INTERNA. OPCIÓ DE FORÇAT
DE COLOR A LA LLUM EXTERIOR I
FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC, CALIBRADOR
AUTOMÀTIC SEGONS ALÇADA. PROTOCOL MODBUS
RTU. AMB LLUM DE PASSADIS PER INDICACIÓ
DE PLAÇA LLIURE/OCUPAT (LLUM
VERDA/VERMELLA), FUNCIONAMENT SENSE CRONO
AMB EL SENSOR DE PLAÇA I AL P.P. DELS
SEGUENTS ELEMENTS:
- 2 FONTS D'ALIMENTACIÓ DE 48 VDC 10 A.
- 6 CONTROLADORS AMB CAPACITAT
D'INTERROGAR 128 ELEMENTS E INFORMAR.
CAPACITAT DE LECTURA DE TICKETS, APERTURA
DE PORTESA. ENMAGATZEMATGE DE INFORMACIÓ.
FUNCIONAMENT AUTÒNOM. PROTOCOL MODBUS
TRU.
- 8 CARTELLS DE PASSADIS AMB LEDS
LLUMINÒS, PER INDICACIÓ DEL NÚMERO DE
PLACES LLIURES I DATA INDICATIVA DEL
TEMPS REAL. MATRIU DE LEDS. PROTOCOL
MODBUS TRU.
- 4 CARTELLS DE PLANTA AMB UNA LINIA DE
LEDS LLUMINOS, PER INDICACIÓ DEL NÚMERO
DE PLACES LLIURES EN TEMPS REAL. MATRIU
DE LEDS. PROTOCOL MODBUS TRU. SERIGRAFIA
A TRES COLORS. CARTELL D'ENTRADA PARKING
- MULTIPORT DE COMUNICACIONS. CABLEJAT I
CANALITZACIONS.
- INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA AMB TUB
DE M25 I CABLEJAT DE LA TOTALITAT DE LA
INSTAL·LACIO.
- 1 AUTÒMATA PROGRAMABLE.  SNAP-LCE SNAP
MCF5047 LCE CONTROLLER.
- EDS-508-T INDUSTRIAL RENUNDANT ETHERNET
SWITCH, 1,00
- 1 ARMARI (600X600X300) PER EL
CONTROLADOR DEL SISTEMA. ARMARI CRN60.
CANALETA DE DISTRIBUCIÓ. GUIA DIN. BORNS
DE CONNEXIÓ. INTERRUPTOR GENERAL.
- 1 ORDENADOR DE CONTROL AMB TARGETA DOS
VGA.
- 1 MONITOR  19" TFT PLATA/NEGRE DVI
MULTIMEDIA.
- PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR PEL SISTEMA
DE GUIAT D'APARCAMENTS, TOT DE TCM ENGINY
O EQUIVALENT. 133,92 CENT  TRENTA-TRES EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS

10.2 SISTEMA SIC PACK
10.2.1 GRUP D'ENTRADA AMB EMISSOR DE TICKETS I

BARRERA AUTOMÀTICA DE PAS I CONTROL TIPUS
SIC PARK DE TCM ENGINY O EQUIVALENT. 8.202,71 VUIT MIL DOS-CENTS DOS EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

10.2.2 GRUP DE SORTIDA AMB VALIDADOR DE TICKET I
TARGETES I BARRERA AUTOMÀTICA DE PAS I
CONTROL, E TCM ENGINY O EQUIVALENT. 6.854,98 SIS MIL VUIT-CENTS

CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
NORANTA-VUIT CÈNTIMS

10.2.3 GRUP D'ENTRADA/SORTIDA D'ABONATS I
RESIDENTS. AMB VALIDADOR DE TARGETES DE
PROXIMITAT I BARANA AUTOMÀTICA DE
PAS/CONTROL, DE TCM ENGINY O EQUIVALENT. 4.567,73 QUATRE MIL CINC-CENTS

SEIXANTA-SET EUROS AMB
SETANTA-TRES CÈNTIMS

10.2.4 CAIXER AUTOMÀTIC DE COBRAMENT ON
LINE-MV2. CAIXER AUTOMÀTIC EXCLUSIU PER
TARGETES DE CRÈDIT, DE TCM ENGINY O
EQUIVALENT. 17.954,02 DISSET MIL NOU-CENTS

CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DOS
CÈNTIMS

10.2.5 UNITAT CENTRAL DE CONTROL AMB CAIXA
MANUAL. SOFWARE DE CONTROL DE GESTIÓ DEL
APARCAMENT, DE TCM ENGINY O EQUIVALENT. 13.244,59 TRETZE MIL DOS-CENTS

QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
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10.2.6 CARTELLERIA AMB : CARTELL PARKING AMB
MISSATGE INFORMATIU LLIURE/COMPLERT,
CARTELL INDICATIU DE PARKING LED, CARTELL
LLUMINOS INDICATIU  "STOP- RECOLLI EL
TICKET" "STOP DIPOSITI TICKET" I CARTELL
LLUMINOS "ENTREGUI TICKET-CAIXER
AUTOMÀTIC", DE TCM ENGINY O EQUIVALENT.
INCLOS MUNTATGE, CABLEJAT, CANALITZACIO I
POSADA EN MARXA. 3.674,90 TRES MIL SIS-CENTS

SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA
CÈNTIMS

10.2.7 SISTEMA DE RECONEIXAMENT DE MATRICULA
AUTOMÀTIC. MUNTATGE CONNEXIONAT, POSTA EN
MARXA I FORMACIÓ, DE TCM ENGINY O
EQUIVALENT. INCLOS MUNTATGE, CABLEJAT,
CANALITZACIO I POSADA EN MARXA. 4.721,49 QUATRE MIL SET-CENTS VINT-I-U

EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS

10.2.8 CONTROL D'ACCES PEATONAL AMB LECTOR
D'ACCES PEATONAL ROTACIÓ ABONATS.
MUNTATGE, CABLEJAT, CONNEXIONAT I POSADA
EN MARXA, DE TCM ENGINY O EQUIVALENT. 1.950,93 MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS

AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS

10.2.9 POSADA EN MARXA I FORMACIÓ DEL SISTEMA DE
CONTROL DEL APARCAMENT. 3.297,34 TRES MIL DOS-CENTS NORANTA-SET

EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

10.2.10 OBRA CIVIL I AJUDES D'OBRA CIVIL PER A LA
COMPLERTA REALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ
DE CONTROL DE VEHICLES. 1.096,71 MIL NORANTA-SIS EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

10.3 SISTEMA DE CCTV, MEGAFONIA I CONTROL
10.3.1 SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DE UN

GRABADOR DIGITAL DE 9  ENTRADES, 1
SORTIDA PRINCIPAL I SORTIDES SPOT.
CAPACITAT 500 GB, AMPLIABLE EN 2 DISCOS
INTERNS. CD-RW INCORPORAT. RES. 720X576,
GRABACIÓ FINS 100IMG/SEG. CONNEXIÓ
TCP/IP. 2.646,28 DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS

EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS

10.3.2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'UN GRABADOR
DIGITAL DE 16 ENTRADES, 1 SORTIDA
PRINCIPAL Y 4 SORTIDES SPOT. CAPACITAT
500 GB, AMPLIABLE AMB DOS DISCOS INTERNS.
CD-RW INCORPORAT. RES 720X576, GRABACIÓ
FINS A 100 IMG/SEG. CONNEXIÓ TCP/IP. 3.197,16 TRES MIL CENT  NORANTA-SET EUROS

AMB SETZE CÈNTIMS

10.3.3 SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DE CAMERA
MINIDOMO FIX EN COLOR 480, LÍNIES,
AUTOIRIS I OBJECTIU 2,8-6,0 MM. CÀMARA
PANASONIC WV-C224 24 AC, CAIXA DE
MONTATGE, AJUSTOS I POSSADA EN MARXA. 354,95 TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS

10.3.4 SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DE CABLE DE
SENYAL DE VIDEO RG59. 2,56 DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS

10.3.5 SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DEL CABLE
D'ALIMENTACIÓ CÀMARES 24 VAC. CABLE DE
SENYAL D'ALIMENTACIÓ CÀMARES 2X1,5 MM. 1,49 U EURO AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS

10.3.6 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TUB RÍGID
ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT.
MATERIALS: TUB MOD: AIN2523R,
CONTRATUERCA GAE7962, ABRAÇADERA L20MM,
TIRAFONS. 5,89 CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

10.3.7 SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO
D'AMPLIFICADOR DE MEGAFONIA DE 360 W, 6 
ENTRADAS I AMB DOS NIVELLS DE PRIORITAT. 793,17 SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB

DISSET CÈNTIMS

10.3.8 SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DE GRABADOR
DIGITAL I CODIFICADOR D'AUDIO PER IP PER
ENVIAR MISSATGES D'EMERGÈNCIA,
PUBLICITAT, ETC. GRAVADOR SCLUSTER,
TARGETA PCM CIA. AJUSTOS I PROVES. 2.616,91 DOS MIL SIS-CENTS SETZE EUROS

AMB NORANTA-U CÈNTIMS
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10.3.9 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'UN PROJECTOR
DE PARET AMB ALTAVEU DE 5", 10 W,
TRANSFORMADOR DE 10,6, 3, 1.5 W,  94.1
DB, 1 W/1 M, MÀX. SPL 104 DB. RANGO DE
FREQÜENCIES 200-16.000 HZ. ALTAVEU
PROJECTOR DE PARET. CAIXA DE MONTATGE
100X100. 121,93 CENT  VINT-I-U EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS

10.3.10 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE
SENYAL D'AUDIO DE 2X1 MM2 PER LINIA DE
100 V. 1,56 U EURO AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

10.3.11 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB
RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT.
MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20
MM, TIRAFONS. 5,89 CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

10.3.12 SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO D'UN SISTEMA
DE CONTROL DE LA BARRERA D'ENTRADA PER LA
SEVA ACTUACIÓ I MONITORITZACIÓ. SENSOR DE
MONITORITZACIÓ ESTAT BARANA. 187,93 CENT  VUITANTA-SET EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS

10.3.13 SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DE CABLE
8X2X0,22 MM. PER LES SENYALS DE CONTROL
DE PARKING. 2,15 DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS

10.3.14 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB
RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT.
MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20
MM, TIRAFONS. 5,89 CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

10.3.15 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA
DE CONTROL DE BARRERA DE SORTIDA PER LA
SEVA ACTUACIÓ I MONITORITZACIÓ. SENSOR DE
MONITORITZACIÓ ESTAT BARREA. RELES
D'ACTUACIÓ BARRERA. 187,93 CENT  VUITANTA-SET EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS

10.3.16 SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE
8X2X0,22 MM. PER LES SENYALS DE CONTROL
DE PARKING. 2,23 DOS EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS

10.3.17 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB
RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT.
MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20
MM, TIRAFONS. 5,89 CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

10.3.18 SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO D'UN SISTEMA
DE CONTROL DE LES PORTES PEATONALS I
LAVABOS PER LA SEVA ACTUACIÓ I
MOTORITZACIÓ. SENSOR MAGNÈTIC I RELES
D'ACTUACIÓ. 281,33 DOS-CENTS VUITANTA-U EUROS AMB

TRENTA-TRES CÈNTIMS

10.3.19 SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE
8X2X0,22 MM. PER LES SENYALS DE CONTROL
DE PARKING. 2,23 DOS EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS

10.3.20 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB
RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT.
MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20
MM, TIRAFONS. 5,89 CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

10.3.21 SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DE TOTS ELS
ELEMENTS PER LA  MOTORITZACIÓ Y ACTUACIÓ
DELS PORTONS DE ACCESSOS DE COTXES.
SENSORS MAGNÈTICS. RELES D'ACTUACIÓ.
CAIXA DE INTERCONNEXIÓ. AJUSTOS I PROVES. 397,46 TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

10.3.22 SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE
8X2X0,22 MM. PER LES SENYALS DE CONTROL
DE PARKING. 2,23 DOS EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS
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10.3.23 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB
RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT.
MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20
MM, TIRAFONS. 5,89 CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

10.3.24 SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO D'UN SISTEMA
DE CONTROL PELS NIVELLS DE LLUM A
L'INTERIOR DEL PARKING. RELES D'ACTUACIÓ
QUADRE ELÈCTRIC. TRES NIVELLS DE LLUM PER
PLANTA. 155,85 CENT  CINQUANTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS

10.3.25 SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO D'UN SISTEMA
DE MONITARITZACIÓ PER AL CONTROL DE LES
LLUM, CONTROL D'ACCESSOS PEATONALS I DE
COTXES, DEL SENSOR VOLUMÈTRIC I CAIXA DE
MUNTATGE. 84,95 VUITANTA-QUATRE EUROS AMB

NORANTA-CINC CÈNTIMS

10.3.26 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'UN SISTEMA
D'ALIMENTACIÓ PER AL CONTROL DE LES LLUMS
DE 24 VDC 5A. 110,54 CENT  DEU EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

10.3.27 SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE
8X2X0,22 MM. PER LES SENYALS DE CONTROL
DE PARKING. 2,23 DOS EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS

10.3.28 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB
RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT.
MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20
MM, TIRAFONS. 5,89 CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

10.3.29 SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DE TOTS ELS
ELEMENTS PER LA MOTORITZACIÓ DEL SISTEMA
DE DETECCIÓ DE INCENDIS. RELÉ DE
MONITORITZACIÓ ESTAT ALARMES I AVARIES. 148,46 CENT  QUARANTA-VUIT EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

10.3.30 SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE
8X2X0,22 MM. PER LES SENYALS DE CONTROL
DE PARKING. 2,23 DOS EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS

10.3.31 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB
RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT.
MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20
MM, TIRAFONS. 5,89 CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

10.3.32 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TOTS ELS
ELEMENTS PER LA MONITORITZACIÓ I ACTUACIÓ
DE EXTRACTORS DEL SISTEMA DE DETECCIÓ DE
CO. RELES DE MONITORITZACIÓ 24 VDC. RELES
D'ACTUACIÓ VENTILADORS 1 PER ZONA. 175,83 CENT  SETANTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

10.3.33 SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE
8X2X0,22 MM. PER LES SENYALS DE CONTROL
DE PARKING. 2,23 DOS EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS

10.3.34 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB
RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT.
MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20
MM, TIRAFONS. 5,89 CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

10.3.35 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TOTS ELS
ELEMENTS PER LA MONITORITZACIÓ DEL QUADRE
ELÈCTRIC DE ENTRADA- RELES DE
MONITORITZACIÓ ESTAT FASES R/S/T. 201,30 DOS-CENTS U EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS

10.3.36 SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE
8X2X0,22 MM. PER LES SENYALS DE CONTROL
DE PARKING. 2,23 DOS EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS
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10.3.37 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB
RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT.
MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20
MM, TIRAFONS. 5,89 CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

10.3.38 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TOTS
ELEMENTS PER LA MONITORITZACIÓ DEL GRUP
ELECTRÒGEN. RELES DE MONITORITZACIÓ ESTAT
FASES R/S/T. 154,80 CENT  CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS

10.3.39 SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE
8X2X0,22 MM. PER LES SENYALS DE CONTROL
DE PARKING. 2,23 DOS EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS

10.3.40 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB
RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT.
MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20
MM, TIRAFONS. 5,89 CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

10.3.41 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TOTS ELS
ELEMENTS PER LA MONITORITZACIÓ I ACTUACIÓ
DE LES BOMBES DE BUIDATGE D'AIGUA DEL
PARKING. RELÉ DE MONITORITZACIÓ ESTAT
BOMBA. RELES D'ACTUACIÓ BOMBA. 142,81 CENT  QUARANTA-DOS EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS

10.3.42 SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE
8X2X0,22 MM. PER LES SENYALS DE CONTROL
DE PARKING. 2,23 DOS EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS

10.3.43 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB
RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT.
MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20
MM, TIRAFONS. 5,89 CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

10.3.44 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UNA
SAFATA METÀL·LICA DE 60X100. SUPORT I
TAPA BANDEJA 60X100. 15,28 QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT

CÈNTIMS

10.3.45 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN ARMARI
HIMEL DE 42" DE 2000X600X800 PER EL
PARKING. PANELLS DE FIXACIÓ RÀPIDA 42".
DOBLE BASTIDOR. VENTILADORS. RACK
D'ENDOLLS. CARÀTULES DE 1U, 2U 12U, ETC.
CANAL PER LA DISTRIBUCIÓ. 2.553,00 DOS MIL CINC-CENTS

CINQUANTA-TRES EUROS

10.3.46 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN SAI DE
3000 VA ENRACABLE. 1.794,57 MIL SET-CENTS NORANTA-QUATRE

EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS

10.3.47 SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
CONTROLADOR PER EL SISTEMA DE CONTROL
MULTIPARKING (SIC). AUTÒMATA PROGRAMABLE
OPTO M6A. RACK DE 16 SLOTS. FA 24 V. 10
A. FA 5V 1,5A. IDPN 1 + N 16 A 30 MA.
BORNS I CABLEJAT DEL CONTROLADOR. 2.650,84 DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA

EUROS AMB VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS

10.3.48 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TARGETES
D'ENTRADA PER EL AUTÒMATA PROGRAMABLE.
TARGETA SNAP-ODC5SRC, 10-35 VDC OUT.
COMPROVACIÓ I POSADA EN MARXA. 80,32 VUITANTA EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS

10.3.49 SUBMINSTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LES
TARGETES DE SORTIDES PER EL AUTOMATA
PROGRAMABLE. TARGETES SNAP-ODC5SRC, 10-35
VDC OUT. COMPROVACIÓ I POSSADA EN MARXA. 80,14 VUITANTA EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS

10.3.50 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LES
TARGETES DE COMUNICACIÓ RS 232 AMB DOS
BUSOS CADA UNA PER EL AUTÒMATA
PROGRAMABLE. TARGETES SNAP-RS 232.
COMPROVACIÓ I POSSADA EN MARXA. 372,31 TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB

TRENTA-U CÈNTIMS
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10.3.51 LLICÈNCIA SIC (SIS DE INFORMACIÓ I
CONTROL). PROGRAMACIÓ OPTO EL SISTEMA DE
CONTROL I MONITORITZACIÓ. 13.527,35 TRETZE MIL CINC-CENTS VINT-I-SET

EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS

10.3.52 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE
L'ELECTRÒNICA DE XARXA. SWITCH ETHERNET. 889,81 VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS

AMB VUITANTA-U CÈNTIMS

10.3.53 SUBMINISTRAMENT  I COL·LOCACIÓ DE
REPARTIDOR CAT 5 PER RACK DE 19" AMB 24
BOQUES RJ45. 387,90 TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS

AMB NORANTA CÈNTIMS

10.3.54 SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO D'ORDINADOR
DE CONTROL AMB TARGETA  DOS VG. 790,35 SET-CENTS NORANTA EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS

10.3.55 SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DE MONITOR
19" TFT PLATA/NEGRE DVI MULTIMEDIA. 417,38 QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB

TRENTA-VUIT CÈNTIMS

10.3.56 INSTAL·LACIÓ I POSSADA EN MARXA. 6.728,94 SIS MIL SET-CENTS VINT-I-VUIT
EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

10.3.57 AJUDES DE PALETA A LA INSTAL·LACIÓ DE
CTTV. 716,92 SET-CENTS SETZE EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS

10.4 SISTEMA DE INTERFONIA
10.4.1 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO D'UNA

CENTRAL DE INTERFONIA DIGITAL DE 16 LLOCS
, AMPLIABLE A 32. CENTRAL D'INTERFONIA GE
200. CAIXA PER TARGETES INTEFAZ. BATERIA
D'EMERGÈNCIA 24 HORES. MÓDUL DIGITAL PER
INTEGRACIÓ MEGAFONIA GENERAL. 1.697,54 MIL SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS

AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

10.4.2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN MÓDUL
GEZ200-E D'AMPLIACIÓ DE 16 A 32 LLOCS DE
INTERFONIA. 297,28 DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB

VINT-I-VUIT CÈNTIMS

10.4.3 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO D'UNA
TARGETA INTERFACE IP ENTRE CENTRALS 1.628,36 MIL SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS

AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS

10.4.4 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TARGETA
DE 4 LLOCS DIGITALS ESPECÍFICA PER LLOC
JEFE O TELÈFON CENTRE DE CONTROL. 1.037,00 MIL TRENTA-SET EUROS

10.4.5 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TARGETA
DE 4 LLOCS G2-GED-4B DIGITALS. 665,16 SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS

AMB SETZE CÈNTIMS

10.4.6 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO D'UNA
TARGETA INTERFACE  G7-TEL-E DE TELÉFON
ANALÓGIC G2-GEK2-3-E. 1.448,08 MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT

EUROS AMB VUIT CÈNTIMS

10.4.7 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO D'INTERFON
INTERIOR CENTRE DE CONTROL, TECLAT 15
TECLES DISPLAY 6 CARÀCTERS ALFANUMÉRICS,
MICRO. INTERFON EE-272. 593,34 CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS

AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

10.4.8 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DEL CABLE
DE CATEGORIA 5 UTP PER EL SISTEMA DE
INTEFONIA. 3,55 TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC

CÈNTIMS

10.4.9 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB
RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT.
MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20
MM, TIRAFONS. 5,89 CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

10.4.10 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO D'INTERFON
EXTERIOR DIGITAL MONTAT A PARET AMB TECLA
DE TRUCADA. INTERFONO AP-862-S
ANTIVANDALISME. 472,60 QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS

AMB SEIXANTA CÈNTIMS

10.4.11 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DEL CABLE
DE CATEGORIA 5 UTP PER EL SISTEMA DE
INTEFONIA. 3,55 TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC

CÈNTIMS
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10.4.12 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB
RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT.
MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20
MM, TIRAFONS. 5,89 CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

10.4.13 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO D'UN
INTERFONO ET-870 PER INTEGRACIÓ A
BARRERES I  CAIXES. 385,00 TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS

10.4.14 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DEL CABLE
DE CATEGORIA 5 UTP PER EL SISTEMA DE
INTEFONIA. 3,55 TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC

CÈNTIMS

10.4.15 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB
RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT.
MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20
MM, TIRAFONS. 5,89 CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

10.4.16 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO D' INTERFON
EXTERIOR DIGITAL VIDEOPORTER AMB CÀMARA A
COLOR DE 470 L, MONTAT  A PARET AMB TECLA
DE TRUCADA, ANTIVANDALISME. 605,59 SIS-CENTS CINC EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

10.4.17 CONTROL ACCES. LECTOR TARGETA PROXIMITAT,
LECTOR TICKET BANDA CENTRAL. 1.951,56 MIL NOU-CENTS CINQUANTA-U EUROS

AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

10.4.18 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DEL CABLE
DE CATEGORIA 5 UTP PER EL SISTEMA DE
INTEFONIA. 3,55 TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC

CÈNTIMS

10.4.19 SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE VIDEO RG 59
PER ELS VIDEOPORTERS 3,63 TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES

CÈNTIMS

10.4.20 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB
RIGID ROSCAT DE PVC CURVABLE EN CALENT.
MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20
MM, TIRAFONS. 5,89 CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

10.4.21 PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA DEL SISTEMA
DE INTERFONIA. 1.531,80 MIL CINC-CENTS TRENTA-U EUROS

AMB VUITANTA CÈNTIMS

11 SEGURETAT I ALARMA
11.1 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA

INTRUSIÓ, INCLOU CENTRAL MIXTA
MICROPROCESADA, 2 PARTICIONS, DE 24
ZONES, AMB  COMUNICADOR BIDIRECCIONAL AMB
BATERIES PER GARANTIR EL SUBMINISTRAMENT
EN CAS DE FALLIDA ELÈCTRICA, MODEL
DS-7220V2S, 1 TECLAT PER LA CONNEXIÓ I
DESCONNEXIÓ DEL SISTEMA ALFANUMÈRIC,
MODEL DS747V2S, 1 SIRENA INTERIOR, MODEL
SP-20, 8 DETECTORS DE RADAR+INFRAROJOSDE
12X12 M DE COBERTURA (6 ACCESOS PEATONALS
I 2 RAMPES), 6 CONTACTES MAGNÈTICS
INSTAL·LATS A LES PORTES D'ENTRADA
ESCALES, CABLEJAT I CANALITZACIONS,
INSTAL·LACIÓ, CONNEXIONAT I POSADA EN
MARXA, EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT. 1.828,78 MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS

AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS

11.2 SINÒPTIC REALITZAT EN METACRILAT
SERIGRAFIAT AMB LEDS DE SENYALITZACIÓ I
MARC D'ALUMINI, COMPLERT I INSTAL·LAT. 261,70 DOS-CENTS SEIXANTA-U EUROS AMB

SETANTA CÈNTIMS

11.3 CANALITZACIÓ DEL SINÒPTIC DE LA CENTRAL
D'ALARMES REALITZAT AMB TUB DE PVC,
INCLOENT CABLEJAT I CANALITZACIONS. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 90,24 NORANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE

CÈNTIMS

11.4 AJUDES PER A LA COMPLERTA REALITZACIÓ DE
LA INSTAL.LACIÓ DE SEGURETAT I ALARMA. 339,51 TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB

CINQUANTA-U CÈNTIMS
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12 ASCENSOR I NUCLIS D'ESCALA
12.1 ASCENSOR ELÈCTRIC D´ADHERÈNCIA PER A

MINUSVÀLIDS, SENSE CAMBRA MAQUINÀRIA, PER
A 8 PERSONES (600 KG) MODEL SYN 630-1 DE
THYSSENKRUPP ELEVADORES, DE 1 M/S,
SISTEMA D´ACCIONAMENT DE 2 VELOCITATS, 5
PARADES, MANIOBRA UNIVERSAL SIMPLE,
PORTES D´ACCÉS DE MANIOBRABILITAT
CORREDISSA AUTOMÀTICA D´AMPLÀRIA 80 CM I
ALÇÀRIA 200 CM D´ACER INOXIDABLE, CABINA
AMB PORTES DE MANIOBRABILITAT CORREDISSA
AUTOMÀTICA D´ACER INOXIDABLE I QUALITAT
D´ACABATS MITJANA, INCLOS GUIES ANCORADES
A PARET D'OBRA I ESTRUCTURA DE SUPORT. 30.398,91 TRENTA MIL TRES-CENTS

NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-U
CÈNTIMS

12.2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TERRA PER
ASCENSOR FORMAT PER QUATRE LLOSES DE
GRANIT DE JANDIRA, INCLÒS MARC I SUPORT. 543,21 CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS

AMB VINT-I-U CÈNTIMS

12.3 AJUDES PER A LA COMPLERTA REALITZACIÓ DE
LA INSTAL.LACIÓ DE L'ASCENSOR I NUCLIS
D'ESCALA. 606,91 SIS-CENTS SIS EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS

13 SENYALITZACIÓ
13.1 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES

SUPERFICIALS, SENYALS, SÍMBOLS AMB
PINTURA NO REFLECTORA AMB MICROESFERES,
CLASSE 3, RD>45, AMB AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL. 16,34 SETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

13.2 PINTAT SOBRE PAVIMENT D´UNA FAIXA
CONTÍNUA DE 10 CM, CLASSE 3, RD>45 AMB
PINTURA NO REFLECTORA AMB MICROESFERES,
AMB MITJANS MANUALS 2,48 DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT

CÈNTIMS

13.3 PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR DE PLANXA
D´ALUMINI PINTADA AMB CARÀCTERS
ALFANUMÈRICS, DE 40X20 CM, AMB SUPORT,
FIXADA MECÀNICAMENT 103,19 CENT  TRES EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS

13.4 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PLACA
REFLECTORA NORMALITZADA D'ALUMINI-PLATA
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE AMB SUPORT
DE PARET AMB SUBJECCIONS. TOTALMENT
INSTAL·LADA. 130,44 CENT  TRENTA EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

13.5 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PLACA
REFLECTORA TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT
AMB SUPORT DE PARET AMB SUBJECCIONS.
TOTALMENT INSTAL·LADA. 133,80 CENT  TRENTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS

13.6 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE NUMERACIÓ DE
PLACES FINS A TRES DÍGITS DE 25 CM
D'AMPLADA, AMB PINTURA NO REFLECTORA, AMB
MÀQUINA D´ACCIONAMENT MANUAL 5,55 CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC

CÈNTIMS

13.7 PAPERERA TRABUCABLE DE 31 CM DE DIÀMETRE,
DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AISI 316
D´1,5 MM DE GRUIX, AMB BASE PERFORADA I
SUPORTS DE 50X20X1.5 MM, ANCORADA A PARET 67,62 SEIXANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

13.8 AJUDES A SENYALITZACIÓ 600,62 SIS-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS

14 URBANITZACIÓ
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14.1 TREBALLS DE DESMUNTATGE DE XEMENEIES DE
VENTILACIO EXISTENTS A LA PLAÇA, TREBALLS
DE DEMOLICIO I RETIRADA AMB MITJANS
MANUALS I MECANICS DE REIXES I SOSTRE I
DE PARETS D'OBRA I REVESTIMENT DE XAPA,
INCLOS CARREGA DE RUNES SOBRE CAMIO I
TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTANCIA I PAGAMENT DE CANON I TAXES
D'ABOCAMENT. 708,49 SET-CENTS VUIT EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

14.2 RETIRADA DE PUNT DE LLUM I BALISSA AMB
P.P. DE CANALITZACIÓ ELÈCTRICA I DE
CONNEXIONS EXISTENTS, INCLOSA DEMOLICIÓ
DEL FONAMENT EXISTENT, I PAVIMENT
PERIMETRAL I POSTERIOR REPOSICIÓ AMB
PANOT GRIS O TERRATZO I TRANSPORT A
MAGATZEM MUNICIPAL Ó CÀRREGA, TRANSPORT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA I DESCÀRREGA A
ABOCADOR AUTORITZAT AMB PAGAMENT DE CÀNON
INCLÒS I TAXA D'ABOCAMENT. 35,90 TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS

14.3 ENDERROCAMENT DE PAVIMENT DE PEDRA,
COL·LOCADES SOBRE MORTER INCLÒS BASE DE
FORMIGÓ DE QUALSEVOL GRUIX, AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ
DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS
O ALTRES SISTEMES I CÀRREGA DEL MATERIAL
D'ENDERROC PER AL SEU TRANSPORT.TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 4,70 QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS

14.4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA DEL MATERIAL PER AL SEU
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE
DE RECICLATGE AUTORITZAT. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 28,04 VINT-I-VUIT EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS

14.5 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS
DE 2 M DE FONDÀRIA AMB TERRES PROCEDENTS
DE PRÈSTECS INTERIORS, AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 3,52 TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS

CÈNTIMS

14.6 BASE DE FORMIGÓ ARMAT, AMB FORMIGÓ
HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I 16
CM DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
BARRES CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A
L'OBRA I MANIPULADA A TALLER ME 15 X 15
CM D: 6 - 6 MM B 500 T 6 X 2,2 M, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, ESTESA,
VIBRATGE, ACABAT REGLEJAT I P.P. DE
REPLANTEIG, ENCOFRAT I FORMACIÓ DE JUNTS.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 12,72 DOTZE EUROS AMB SETANTA-DOS

CÈNTIMS

14.7 TREBALLS PER REPOSICIO DE JARDINERIA
EXISTENT, CONSISTENTS SUBMINISTRAMENT I
REBLERT AMB TERRES ADEQUADES I
COMPACTACIO AL 95% DEL PM I APORTACIO DE
TERRA VEGETAL I PLANTACIO DE LA MATEIXA
TIPOLOGIA DE PLANTES I ARBUSTOS
EXISTENTS, UN COP TAPATS ELS FORATS DE
VENTILACIO, INCLOS XARXA DE REG I
MANTENIMENT DURANT EL PRIMER ANY. 738,56 SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

14.8 PAVIMENT DE PEDRA NATURAL TIPUS CENIA,
ABUIXARDADA, EN LLOSES DE ESPECEJAMENT
IDÈNTIC AL PAVIMENT ACTUAL DE LA PLAÇA,
DE 7 CM DE GRUIX, COL·LOCADES EN
QUALSEVOL POSICIÓ, A TRUC DE MACETA, AMB
MORTER MIXT 1:2:10, INCLOSES ZONES DE
GUALS, AMB BASE DE CIMENT PORTLAND DE 3
CM, REJUNTAT AMB BEURADA DE COLOR,
AJUSTAMENT A FAÇANA I NETEJA DE LA
SUPERFICIE, INCLOSA LA FORMACIÓ
D'ESCOSSELLS, INCLOSES MERMES I POSADA A
COTA DE TOT TIPUS DE REGISTRES I
ARQUETES. 83,56 VUITANTA-TRES EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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14.9 PAVIMENT DE LLAMBORDES GRANÍTIQUES DE
20X10X10 CM DE GRUIX APROX. A ESCOLLIR
PER LA DF, ABUIXARDADA, COL·LOCADES EN
QUALSEVOL POSICIÓ, A TRUC DE MACETA, AMB
MORTER MIXT 1:2:10, INCLOSES ZONES DE
GUALS, AMB BASE DE CIMENT PORTLAND DE 3
CM, REJUNTAT AMB BEURADA , AJUSTAMENT I
NETEJA DE LA SUPERFICIE, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REBLERT DE
JUNTS AMB SORRA FINA O MORTER,
AJUSTAMENTS I POSADA A COTA DE TOT TIPUS
DE REGISTRES I ARQUETES. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 50,20 CINQUANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS

14.10 REIXA GALVANITZADA D'ENTRAMAT D'ACER DE
10X40 MM DE PAS DE MALLA, AMB MARC DE
PASSAMÀ D'ACER I PLATINES PORTANTS DE
30X3 MM, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L, INCLÓS PART PROPORCIONAL
D'ESTRUCUTRA DE SUPORTS AMB PERFILS IPE
140 I PLETINES I PERNS D'ANCORATGE A MUR
DE FORMIGÓ, TOT INCLÓS COMPLETAMENT
ACABAT. 224,58 DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS

AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

14.11 XEMENEIA DE SORTIDA A PLAÇA DE
10,2X1,75X2,30 M, D'ACORD AMB DETALLS DE
PLÀNOLS, FORMADA PER ESTRUCTURA DE SUPORT
A BASE DE PERFILS TUBULAR D'ACER DE
100X100X4 MM CADA 60 CM I 4 PERFILS
CORREGUTS DE 100X100X4 MM, XAPA CORTEN DE
4 MM DE GRUIX I REIXES DE SORTIDA DE
10,20X0,6 M A BASE DE LAMES D'ACER CORTEN
DE 6 CM D'AMPLADA I 5 MM DE GRUIX
SEPARADES 5 CM. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. 4.258,05 QUATRE MIL DOS-CENTS

CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINC
CÈNTIMS

14.12 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIO DE PUNT DE
LLUM COMPLET AMB COLUMNA DE 4 M D'ALÇADA
I LUMINÀRIA ABAHJUR DE SOCELEC O
EQUIVALENT, AMB LÀMPADA DE VHM DE 50 W I
EQUIP AUXILIAR, INCLOS FONAMENT AMB
FORMIGÓ HM-20 DE 60X60X80 CM AMB PERNS
D'ANCORATGE DE 50 CM I 22 MM DE DIAMETRE. 3.486,12 TRES MIL QUATRE-CENTS

VUITANTA-SIS EUROS AMB DOTZE
CÈNTIMS

14.13 BANC SENSE RESPATLLER, DE 238 CM DE
LLARGADA I 41 CM D'ALÇADA, TIPUS
NEOBARCINO Ó EQUIVALENT, IDÈNTIC A
L'EXISTENT A LA PLAÇA. INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ I ANCORATGE
A MUR DE FORMIGÓ AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES. INCLÓS P.P. DE PLETINES I
PERNS D'ANCORATGE. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 386,52 TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS

AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

14.14 CANALITZACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC,
INCLOSA EXCAVACIÓ, SORRA, TUB DE PEAD DE
DN 110 MM, LÀMINA DE PLÀSTIC PER A
SENYALITZACIÓ I REBLERT COMPACTAT DE
RASES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT,
SEGONS PLÀNOLS. 7,85 SET EUROS AMB VUITANTA-CINC

CÈNTIMS

14.15 ARQUETA DE REGISTRE PER A CANALITZACIÓ
D'ENLLUMENAT, TOT INCLÒS, SEGONS PLÀNOLS. 130,75 CENT  TRENTA EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

14.16 CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1
KV, SECCIÓ 4X6 MM2. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT
INCLÒS. 4,57 QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET

CÈNTIMS

14.17 CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ PER
A XARXA D'ENLLUMENAT. INCLOU CONNEXIONS I
PROVES, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ.
TOT INCLÒS. 3,94 TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE

CÈNTIMS
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14.18 CONNEXIÓ A PUNT DE LLUM EXISTENT
(INSTAL·LACIÓ DE POTÈNCIA I DE POSADA A
TERRA), INCLOS MATERIAL, MÀ D'OBRA I
MITJANS NECESSARIS PER A LA CONNEXIÓ A
PUNT DE LLUM.TOT INCLÓS. 196,35 CENT  NORANTA-SIS EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS

14.19 REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE
L'ENLLUMENAT PER A UN ARMARI DE POTÈNCIA
A LEGALITZAR INFERIOR O IGUAL A 5 KW;
VISAT PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL
INCLOENT EL CERTIFICAT FINAL D'OBRA;
PRESENTACIÓ A ICICT O ECA DE TOTA LA
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA; LLIURAMENT DE
L'ACTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE I DE LES
INSTAL·LACIONS. TOT INCLÒS. 850,00 VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS

15 IMPREVISTOS
15.1 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER

IMPREVISTOS DURANT L'EXECUCIO DE LES
OBRES. 155.112,96 CENT  CINQUANTA-CINC MIL CENT 

DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS
CÈNTIMS

16 SEGURETAT I SALUT

16.1 EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL
16.1.1 PARELL DE BOTES DIELECTRIQUES RESISTENTS

A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA
ANTILLISCANT I ANTIESTATICA, FALCA
AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE
MANXA, DE DESPRENDIMENT RAPID, SENSE
FERRAMENTA METAL.LICA, AMB PUNTERA
REFORÇADA, HOMOLOGADES SEGONS DIN 4843 10,28 DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT

CÈNTIMS

16.1.2 PARELL DE BOTES DE SEGURETAT RESISITENTS
A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA
ANTILLISCANT I ANTIESTATICA, FALCA
AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE
MANXA, DE DESPRENDIMENT RAPID, AMB
PLANTILLES I PUNTERA METAL.LIQUES,
HOMOLOGADES SEGONS MT-5, CLASSE I, GRAU A 12,06 DOTZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS

16.1.3 CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, DE
POLIETILE, AMB UN PES MAXIM DE 400 G,
HOMOLOGAT SEGONS MT-1 CLASSE N I E-AT 2,58 DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT

CÈNTIMS

16.1.4 PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL
CAP AMB ARNES I ORELLERES ANTISOROLL,
HOMOLOGAT SEGONS MT-2, CLASSE D 9,80 NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS

16.1.5 ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES
ESTANDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL
HOMOLOGADA SEGONS MT-16, AMB VISOR
TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA
L'ENTELAMENT HOMOLOGAT SEGONS MT-17,
CLASSE D 5,17 CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS

16.1.6 ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL
AOXIACETILENIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE
BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB
VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE
COLOR DIN-5, HOMOLOGATS SSEGONS BS-1542 7,35 SET EUROS AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS

16.1.7 PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA
ELECTRICA, AMB MARC ABATIBLE DE MA I
SUPORT DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE
VIDRE VULCANITZADA D'1,35 MM DE GRUIX,
AMB VISOR INACTINIC SEMIFOSC AMB
PROTECCIO DIN 12 4,47 QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET

CÈNTIMS

16.1.8 MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I
VAPORS TOXICS, HOMOLOGADA SEGONS MT-9 0,47 QUARANTA-SET CÈNTIMS

16.1.9 PARELL DE GUANTS PER A US GENERAL, AMB
PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS INDEX I
POLZE DE PELL, DORS DE LA MA I MANIGUET
DE COTO, FOLRE INTERIOR I SUBJECCIO
ELASTICA AL CANELL 1,24 U EURO AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
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16.1.10 PARELL DE GUANTS D'ALTA RESISTENCIA AL
TALL I A L'ABRASSIO PER A FERRALISTA, AMB
DITS I PALMELL DE CAUTXU RUGOS SOBRE
SUPORT DE COTO I SUBJECCIO ELASTICA AL
CANELL 2,35 DOS EUROS AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS

16.1.11 PARELL DE GUANTS DIELECTRICS PER A BAIXA
TENSIO, DE CAUTXU, AMB MANIGUETS FINS A
MIG AVANTBRAÇ, HOMOLOGATS SEGONS MT-4,
CLASSE II, PER A 1000 V, COM A MAXIM 20,48 VINT EUROS AMB QUARANTA-VUIT

CÈNTIMS

16.1.12 PARELL DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA
ALTA, AMB SOLA ANTILLISCANT I FOLRADES DE
NILO RENTABLE 3,42 TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS

CÈNTIMS

16.2 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA
16.2.1 PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER

GALVANITZAT, DE 6 M D'AMPLARIA I 2 M
D'AL€ARIA, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER
GALVANITZAT, PER A TANCA MOBIL DE MALLA
METAL.LICA I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS 120,15 CENT  VINT EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

16.2.2 PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER
GALVANITZAT, D'1 M D'AMPLARIA I 2 M
D'AL€ARIA, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER
GALVANITZAT, PER A TANCA MOBIL DE MALLA
METAL.LICA I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS 32,71 TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-U

CÈNTIMS

16.2.3 TANCA DE 2 M D'ALÇADA DE PLANXA NERVADA
D'ACER GALVANITZAT, SUPORTS AMB PERFIL
IPN 120 COL·LOCATS CADA 3 M AMB DAU DE
FORMIGÓ, INCLÒS MUNTATGE I DESMUNTATGE. 52,36 CINQUANTA-DOS EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS

16.2.4 PROTECCIÓ HORITZONTAL SOTA L'ENCOFRAT DE
SOSTRES AMB XARXA DE FIL TRENAT DE
POLIAMIDA NO REGENERADA, DE TENACITAT
ALTA, DE 4 MM DE DIÀMETRE I 80X80 MM DE
PAS DE MALLA, AMB CORDA PERIMETRAL DE
POLIAMIDA  DE 12 MM DE DIÀMETRE NUADA A
LA XARXA, UNIDA A L'ESTRUCTURA DE
SOTAPONTS DE L'ENCOFRAT MITJANÇANT GANXOS
METÀL·LICS CADA METRE, AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS 1,37 U EURO AMB TRENTA-SET CÈNTIMS

16.2.5 PROTECCIÓ HORITZONTAL D´OBERTURES, AMB
FUSTA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 8,53 VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES

CÈNTIMS

16.2.6 PROTECCIÓ COL·LECTIVA HORITZONTAL
D'OBERTURES AMB XARXA PER A PROTECCIONS
SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES, DE FIL
TRENAT DE POLIAMIDA NO REGENERADA, DE
TENACITAT ALTA, DE 4 MM DE DIÀMETRE,
80X80 MM DE PAS DE MALLA, CORDA
PERIMETRAL DE POLIAMIDA DE 12 MM DE
DIÀMETRE NUADA A LA XARXA, FIXADA AMB
FLEIX I TACS D'EXPANSIÓ I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS 4,84 QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE

CÈNTIMS

16.2.7 PLATAFORMA METAL.LICA PER A PAS DE
VEHICLES PER SOBRE DE RASES, INFERIORS A
1 M D'AMPLARIA, DE PLANXA D'ACER DE 12 MM
DE GRUIX I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS 8,72 VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS

CÈNTIMS

16.2.8 LINIA VERTICAL DE SEGURETAT PER A
L'ANCORATGE I DESPLA€AMENT DELS CINTURONS
DE SEGURETAT, AMB CORDA DE POLIAMIDA DE
16 MM DE D I ANCORATGES AUTOBLOCANTS DE
FIXACIO DELS MOSQUETONS DELS CINTURONS I
AMB EL DESMUNTATGE INCLOS 3,79 TRES EUROS AMB SETANTA-NOU

CÈNTIMS
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16.2.9 LINIA HORITZONTAL DE SEGURETAT PER A
L'ANCORATGE I DESPLA€AMENT DELS CINTURONS
DE SEGURETAT, AMB CORDA DE POLIAMIDA DE
16 MM DE D I ANCORATGES AUTOBLOCANTS DE
FIXACIO DELS MOSQUETONS DELS CINTURONS I
AMB EL DESMUNTATGE INCLOS 5,75 CINC EUROS AMB SETANTA-CINC

CÈNTIMS

16.2.10 BARANA DE PROTECCIO PER PROTECCIÓ FORJATS
I ESCALES, AMB TRAVESSERS DE TAULO DE
FUSTA, FIXADA A SUPORTS AMB MUNTANTS
METAL.LICS DE MORDASSA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS 5,81 CINC EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS

16.2.11 EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE
CARREGA, AMB PRESSIO INCORPORADA, PINTAT,
AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS 22,18 VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS

16.2.12 SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE SISTEMA DE
VENTILACIÓ FORÇADA I IL.LUMINACIÓ EN
ZONES DE TREBALL SOTA FORJAT, INCLÓS
MAQUINÀRIA, ACCESSORIS, I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR LA
CORRECTA VENTILACIÓ DE L'AIRE,
IL.LUMINACIÓ I CONDICIONS DE SALUBRITAT A
LA ZONA DE TREBALL. INCLÚS DESMUNTATGE
POSTERIOR DE TOTA LA INSTAL.LACIÓ. 15.000,00 QUINZE MIL EUROS

16.3 SENYALITZACIONS
16.3.1 CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM

D'AL€ARIA 6,63 SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS

16.3.2 LLUMENERA AMB LAMPADA INTERMITENT DE
COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12
V I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS 19,65 DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC

CÈNTIMS

16.3.3 GARLANDA LLUMINOSA DE 25 M DE LLARGARIA,
6 LAMPADES, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12
V I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS 61,61 SEIXANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS

16.3.4 PLACA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT
LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA
MECANICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS 19,47 DINOU EUROS AMB QUARANTA-SET

CÈNTIMS

16.3.5 PLACA REFLECTORA RECTANGULAR DE 95X195
CM, PER A SENYALS DE TRANSIT, FIXADA I
AMB EL DESMUNTATGE INCLOS 147,85 CENT  QUARANTA-SET EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS

16.3.6 PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE
DIAMETRE, PER A SENYALS DE TRANSIT,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS 31,64 TRENTA-U EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

16.3.7 PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, DE 70 CM DE
COSTAT, PER A SENYALS DE TRANSIT, FIXADA
I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS 28,30 VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS

16.4 INSTAL.LACIONS
16.4.1 INSTAL.LACIÓ PROVISIONAL DE SANEJAMENT

PER CASETES D'OBRA 315,00 TRES-CENTS QUINZE EUROS

16.4.2 ESCOMESA PROVISIONAL AIGUA PER CASETES
D'OBRA 250,00 DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

16.4.3 ESCOMESA PROVISIONAL D'ELECTRICITAT PER
CASETES D'OBRA 350,00 TRES-CENTS CINQUANTA EUROS
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16.4.4 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 25 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT
0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI,
AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR
MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN,
DESMUNTATGE INCLÒS 73,73 SETANTA-TRES EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS

16.4.5 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT
0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB
BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR
MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN,
DESMUNTATGE INCLÒS 73,92 SETANTA-TRES EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS

16.4.6 PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB
RECOBRIMENT DE COURE 300 µM DE GRUIX, DE
1500 MM LLARGÀRIA DE 14,6 MM DE DIÀMETRE,
CLAVADA A TERRA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS 23,72 VINT-I-TRES EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS

16.5 INSTAL.LACIONS PROVISIONALS
D'HIGIENE I BENESTAR

16.5.1 LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR
DE 6X2,3X2,6 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I
AÏLLAMENT DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT
DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE
LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT AMB
AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER
FENÒLIC, AMB INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA,
AIGÜERA DE 2 PIQUES AMB AIXETA I TAULELL,
AMB INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL 161,56 CENT  SEIXANTA-U EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

16.5.2 LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS
DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I
AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX,
REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT
AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER
FENÒLIC, AMB INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1
PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I
PROTECCIÓ DIFERENCIAL 172,57 CENT  SETANTA-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

16.5.3 LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS
DE 3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I
AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX,
REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT,
AMB INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO
COL·LECTIU AMB 3 AIXETES, 2 PLAQUES
TURQUES, 2 DUTXES, MIRALL I COMPLEMENTS
DE BANY, AMB INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1
PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I
PROTECCIÓ DIFERENCIAL 247,42 DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS

16.5.4 AMORTITZACIÓ DE MÒDUL PREFABRICAT DE
MENJADOR DE 6X2,3X2,6 M DE PLAFÓ D'ACER
LACAT I AÏLLAMENT DE 35 MM DE GRUIX,
REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT
AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER
FENÒLIC, AMB INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA,
AIGÜERA DE 2 PIQUES AMB AIXETA I TAULELL,
AMB INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS 1.116,28 MIL CENT  SETZE EUROS AMB

VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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16.5.5 AMORTITZACIÓ DE MÒDUL PREFABRICAT DE
VESTIDORS DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ
D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE
35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB
TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL·LES
D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA
DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS 1.513,55 MIL CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

16.5.6 AMORTITZACIÓ DE MÒDUL PREFABRICAT DE
SANITARIS DE 3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ
D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE
35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB
TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL·LES
D'ACER GALVANITZAT, AMB INSTAL·LACIÓ DE
LAMPISTERIA, 1 LAVABO COL·LECTIU AMB 3
AIXETES, 2 PLAQUES TURQUES, 2 DUTXES,
MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY, AMB
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS 1.312,91 MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS

16.5.7 ARMARI METÀL·LIC INDIVIDUAL DE DOBLE
COMPARTIMENT INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 58,56 CINQUANTA-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

16.5.8 BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I
0,4 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5
PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS 22,31 VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS

16.5.9 RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES,
DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS 54,97 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS

16.5.10 TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE
3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,8 M D'AMPLÀRIA,
AMB CAPACITAT PER A 10 PERSONES,
COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 30,14 TRENTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS

16.5.11 PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS,
DE 60X45 CM, COL·LOCADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS 55,49 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

16.5.12 NEVERA ELÈCTRICA, DE 100 L DE CAPACITAT,
COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 115,10 CENT  QUINZE EUROS AMB DEU

CÈNTIMS

16.5.13 MÀ D'OBRA PER A NETEJA I CONSERVACIÓ DE
LES INSTAL·LACIONS 20,26 VINT EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS

16.6 FORMACIÓ SOBRE SEGURETAT I MEDICINA
PREVENTIVA

16.6.1 MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA
FARMACIOLA AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A
L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT
EN EL TREBALL 75,83 SETANTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

16.6.2 FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL
CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL
DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 113,76 CENT  TRETZE EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS

16.6.3 RECONEIXEMENT MÈDIC 35,25 TRENTA-CINC EUROS AMB
VINT-I-CINC CÈNTIMS

16.6.4 REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
CONSTITUÏT PER 6 PERSONES 125,26 CENT  VINT-I-CINC EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS

16.6.5 FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT PER ALS
RISCOS ESPECÍFICS DE L'OBRA 131,07 CENT  TRENTA-U EUROS AMB SET

CÈNTIMS
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Tarragona, febrer de 2.011

Rafael Cabré i Villalobos
L'enginyer-autor del projecte
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QUADRE DE PREUS Núm.2

ADVERTÈNCIA: Els preus del present quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui precis abonar obres
incomplertes quan per rescisió o altre causa no arribessin a acabar-se les contractades, sense que pogui pretendre's la
valoració de cada unitat d'obra fraccionada en una altre forma que l'establerta en aquest quadre.

1 DEMOLICIONS I ENDERROCS
1.1 Enderroc de mur de contenció de formigó

armat, a mà i amb compressor, a qualsevol
alçada, inclos càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, transport a
abocador a qualsevol distancia i pagament
de taxes i canon d'abocament.

Mà d'obra 135,11
Maquinària 31,73

166,84
1.2 Enderroc d'estructures de maó o totxana

de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics
o manuals, a qualsevol alçada, amb p.p.
d'estructura metalica de suport, inclos
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, transport a abocador a
qualsevol distancia i pagament de taxes i
canon d'abocament.

Mà d'obra 7,07
Maquinària 15,53

22,60
1.3 Enderroc de sostre industrialitzat de

formigó armat i demolició de capa de
compressio de qualsevol gruix, inclos
p.p. de desmuntatge de jasseres, a mà i
amb compressor, a qualsevol alçada i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, i transport a abocador a
qualsevol distancia i pagament de canon i
taxes d'abocament.

Mà d'obra 34,54
Maquinària 8,37
Mitjans auxiliars 0,52

43,43
1.4 Enderroc de llosa d'escala i replans,

plana o inclinada, amb p.p de tall, de
formigo armat de qualsevol gruix a ma i
amb compressor, a qualsevol alçada i
carrega manual sobre camio o contenidors
i transport a abocador a qualsevol
distancia i pagament de taxes i canon
d'abocament.

Mà d'obra 31,73
Maquinària 7,60

39,33
1.5 Enderroc de voreres i paviments de

formigó amb els mitjans adequats i
càrrega de runa sobre camió. C.Amid.:m2
de superfície a enderrocar

Mà d'obra 5,91
Maquinària 5,41
Mitjans auxiliars 0,06

11,38
1.6 Tall d'estructures de qualsevol tipus, de

formigó en massa o armat, amb fil
adiamantat o serra amb disc de diamant,
proteccions necessaries de l'entorn, part
propocional d'estintolament de
l'estructura existent i elements a
enderrocar, extracció i transport a lloc
d'enderorc o esmicolat

Mà d'obra 34,53
Maquinària 65,91
Materials 67,86

168,30
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1.7 Desmuntatge de fals sostre metàlic amb
p.p. d'estructures de suport, acopi en
magatzem exterior de tot el material
durant l'execució de les obres i
posterior adequació, reparació, neteja i
muntatge amb p.p. d'estructura i peces de
suport.

Sense descomposició 28,46
28,46

2 ESTRUCTURA

2.1 Enderrocs

2.1.1 Fonaments
2.1.1.1 Enderroc de fonament en lloses de formigó

armat, amb mitjans manuals i/o mecanics
inclos càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.

Mà d'obra 22,34
Maquinària 58,53
Mitjans auxiliars 0,34

81,21
2.1.1.2 Enderroc de mur de contenció de formigó

armat, a mà i amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra 129,01
Maquinària 31,73

160,74
2.1.1.3 Excavació per a rebaix en roca de

qualsevol duressa, amb mitjans manuals
i/o mecanics, inclos càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 74,62
Maquinària 70,12
Mitjans auxiliars 2,17

146,91
2.1.1.4 Carrega i transport de terres i runa a

abocador controlat amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics,a qualsevol distancia i
pagament de taxes i canon d'abocament.

Maquinària 5,07
Mitjans auxiliars 0,08

5,15
2.1.1.5 Subministrament, estesa i compactacio de

terres d'aportació sense classificar.

Mà d'obra 3,73
Materials 5,37
Mitjans auxiliars 0,14

9,24

2.1.2 Forjats existents
2.1.2.1 Enderroc de sostre industrialitzat de

formigó armat i demolició de capa de
compressio de qualsevol gruix, inclos
p.p. de desmuntatge de jasseres, a mà i
amb compressor, a qualsevol alçada i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, i transport a abocador a
qualsevol distancia i pagament de canon i
taxes d'abocament.

Mà d'obra 34,54
Maquinària 8,37
Mitjans auxiliars 0,52

43,43

2.2 Reforços

2.2.1 Fonaments
2.2.1.1 Formigó per a rases i pous de fonaments,

HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

Mà d'obra 4,67
Materials 63,94
Mitjans auxiliars 0,07

68,68
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2.2.1.2 Acer en barres corrugades B 500 S de
límit elàstic >= 500 N/mm2, per a
l'armadura de rases i pous

Mà d'obra 0,45
Materials 0,43
Mitjans auxiliars -0,01

0,87
2.2.1.3 Encofrat i desencofrat amb taulons de

fusta per a rases i pous de fonaments

Mà d'obra 12,73
Materials 3,45
Mitjans auxiliars 0,19

16,37

2.2.2 Pilars
2.2.2.1 Inspeccio amb patxometre de disposicio de

les armadures en elements estructurals
per mitjans magnetics, mitjans auxiliars
necessaris inclosos.

Sense descomposició 437,23
437,23

2.2.2.2 Treballs de repicat de perimetre de pilar
fins localitzacio d'armadura, extraccio,
preparacio i assaig a compressio d'una
proveta testimoni de 75/100 mm de formigo
endurit, inclos reblert de taladros.

Sense descomposició 272,85
272,85

2.2.2.3 Recrescut del gruix de  pilar existent de
formigó armat de 40x60 cm de secció, amb
una capa perimetral de 6 cm de gruix de
formigó HA-25/AC/12/IIa,  col.locat
manualment des del sostre de la planta
superior mitjançant orificis fets
previament, previa aplicació d'un adhesiu
de resines epoxi de dos components a la
superfície del formigó del pilar

Mà d'obra 51,62
Maquinària 0,37
Materials 24,12
Mitjans auxiliars 1,29

77,40
2.2.2.4 Acer en barres corrugades B 500 S de

límit elàstic >= 500 N/mm2, per a
l'armadura de pilars

Mà d'obra 0,47
Materials 0,43
Mitjans auxiliars -0,01

0,89
2.2.2.5 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb

plafons metàl.lics per a pilars de secció
rectangular, per a revestir, d'alçària
fins a 4 m

Mà d'obra 14,28
Materials 1,47
Mitjans auxiliars 0,36

16,11

2.3 Estructura nova

2.3.1 Soleres i murs
2.3.1.1 Muntatge i desmuntatge d'una cara

d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per
a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a dues cares, d'una alçària <=
3 m

Mà d'obra 15,61
Materials 2,50
Mitjans auxiliars 0,23

18,34
2.3.1.2 Formigó per a murs de contenció de 3 m

d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat des de camió

Mà d'obra 13,14
Materials 61,04
Mitjans auxiliars 0,33

74,51
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2.3.1.3 Acer en barres corrugades B 500 S de
límit elàstic >= 500 N/mm2, per a
l'armadura de murs de contenció, a
qualsevol alçària

Mà d'obra 0,51
Materials 0,43

0,94
2.3.1.4 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de

consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, de gruix 20 cm

Mà d'obra 6,56
Materials 17,74
Mitjans auxiliars 0,10

24,40

2.3.2 Estructura metàl·lica
2.3.2.1 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a

pilars formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col.locat a l'obra amb
soldadura

Mà d'obra 0,53
Maquinària 0,04
Materials 0,95
Mitjans auxiliars 0,01

1,53
2.3.2.2 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a

elements d'ancoratge, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col.locat a
l'obra amb soldadura

Mà d'obra 0,53
Maquinària 0,04
Materials 0,95
Mitjans auxiliars 0,01

1,53
2.3.2.3 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a

bigues formades per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col.locat a
l'obra amb soldadura

Mà d'obra 0,52
Maquinària 0,05
Materials 0,86
Mitjans auxiliars 0,01

1,44

2.3.3 Estructura de formigó
2.3.3.1 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a

lloses, a una alçària <= 5m, amb tauler
de fusta de pi, inclos p.p. de formacio
de forats i passos d'instal·lacions.

Mà d'obra 16,35
Materials 2,25
Mitjans auxiliars 0,47

19,07
2.3.3.2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a

lloses inclinades, a una alçària <= 5m,
amb tauler de fusta de pi, inclos p.p. de
formacio de diferents pendents per
formacio d'acords, inclos p.p. de
formacio de forats i passos
d'instal·lacions.

Mà d'obra 25,41
Materials 2,71
Mitjans auxiliars 0,64

28,76
2.3.3.3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de

consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

Mà d'obra 5,45
Maquinària 14,11
Materials 59,29
Mitjans auxiliars 0,14

78,99
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2.3.3.4 Formigó per a lloses inclinades,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

Mà d'obra 6,05
Maquinària 15,68
Materials 59,29
Mitjans auxiliars 0,15

81,17
2.3.3.5 Acer en barres corrugades B 500 S de

límit elàstic >= 500 N/mm2, per a
l'armadura de lloses

Mà d'obra 0,59
Materials 0,44
Mitjans auxiliars 0,02

1,05
2.3.3.6 Ancoratge amb acer en barres corrugades

de 12 mm de diàmetre, amb perforació i
injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa
viscositat

Mà d'obra 5,49
Maquinària 0,70
Materials 1,64
Mitjans auxiliars 0,08

7,91
2.3.3.7 SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE DE

PLACA ALVEOLAR DE FORMIGÓ PRETENSAT TIPUS
HP-50, PER UNA SOBRECÀRRERGA D'US DE
2.000 kg/M2 I UNES CÀRREGUES MORTES DE
1.500 kG/M2 AMB ACABAT INFERIOR LLIS I
CANTELLS BISELLATS, INCLÒS FORMIGÓ HA-25
EN CAPA DE COMPRESSIÓ I NEGATIUS.

Sense descomposició 154,38
154,38

2.4 Modificacions en forjats existents

2.4.1 Estructura metàl·lica
2.4.1.1 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a

elements d'ancoratge, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col.locat a
l'obra amb soldadura

Mà d'obra 0,53
Maquinària 0,04
Materials 0,95
Mitjans auxiliars 0,01

1,53
2.4.1.2 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a

bigues formades per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col.locat a
l'obra amb soldadura

Mà d'obra 0,52
Maquinària 0,05
Materials 0,86
Mitjans auxiliars 0,01

1,44
2.4.1.3 Ancoratge amb acer en barres corrugades

de 12 mm de diàmetre, amb perforació i
injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa
viscositat

Mà d'obra 5,49
Maquinària 0,70
Materials 1,64
Mitjans auxiliars 0,08

7,91

2.4.2 Estructura de formigó
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2.4.2.1 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a
lloses, a una alçària <= 5m, amb tauler
de fusta de pi, inclos p.p. de formacio
de forats i passos d'instal·lacions.

Mà d'obra 16,35
Materials 2,25
Mitjans auxiliars 0,47

19,07
2.4.2.2 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de

consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Mà d'obra 18,00
Materials 59,29
Mitjans auxiliars 1,93

79,22
2.4.2.3 Acer en barres corrugades B 500 S de

límit elàstic >= 500 N/mm2, per a
l'armadura de lloses

Mà d'obra 0,59
Materials 0,44
Mitjans auxiliars 0,02

1,05

3 TANCAMENTS, DIVISÒRIES I REVESTIMENTS
3.1 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm,

de maó calat, HD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm,
per a revestir, col·locat amb morter mixt
1:2:10 amb ciment CEM II

Mà d'obra 20,44
Maquinària 0,02
Materials 8,33
Mitjans auxiliars 0,01

28,80
3.2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,5

cm, de maó calat, HD, de 240x115x100 mm,
per a revestir, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5
(5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

Mà d'obra 21,53
Maquinària 0,26
Materials 8,04
Mitjans auxiliars 0,54

30,37
3.3 Envà recolzat divisori de 5 cm de gruix,

de supermaó de 500x250x50 mm, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb
morter ciment 1:4

Mà d'obra 8,68
Materials 3,08
Mitjans auxiliars 0,18

11,94
3.4 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT

VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D´ALÇÀRIA,
COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4,
ELABORAT A L´OBRA, AMB FORMIGONERA DE 165
L,ACABAT LLISCAT.

Mà d'obra 14,65
Maquinària 0,02
Materials 1,08
Mitjans auxiliars 0,01

15,76
3.5 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL

INTERIOR, A 3,00 M D´ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB GUIX YG, ACABAT LLISCAT AMB
GUIX YF

Mà d'obra 18,49
Materials 0,74

19,23
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3.6 Cel ras continu de plaques de guix
laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora
afinada (BA), amb subjecció de barra
roscada al sostre mitjançant entramat
ocult amb suspensió , per una alçària de
sostre de 4m com a màxim, inclós p.p. de
formació de registres.

Mà d'obra 10,65
Materials 8,81

19,46
3.7 Cel ras continu amb una resistència al

foc R-120 format per plaques de silicat
càlcic de 10 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una
densitat de 870 kg/m3, inclos p.p. de
formació de registres.

Mà d'obra 9,56
Materials 13,86

23,42
3.8 Llinda prefabricada de ceràmica armada de

14 cm d'amplària i 1,2 m de llargària,
per a revestir, col.locada amb el mateix
morter de la paret

Mà d'obra 9,08
Materials 4,87

13,95
3.9 Llinda prefabricada de ceràmica armada de

14 cm d'amplària i 2,1 m de llargària,
per a revestir, col.locada amb el mateix
morter de la paret

Mà d'obra 17,80
Materials 11,09

28,89
3.10 Aplacat de parament vertical exterior a

una alçària >3 m, amb pedra calcària
nacional, amb una cara buixardada, preu
alt, amb forats per a fixacions i aresta
viva a les quatre vores, preu alt, de 30
mm de gruix i 1250 cm2, com a màxim,
col.locada amb ganxos i morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Mà d'obra 40,82
Maquinària 0,02
Materials 60,95
Mitjans auxiliars 0,06

101,85
3.11 Protecció contra el foc de pilar

metàl·lic amb una resistència al foc
R-120 amb plaques de silicat càlcic de 18
mm de gruix en funció del factor de forma
segons Norma UNE ENV 1331-4, amb una
conductivitat tèrmica 0,189 W/mK i una
densitat de 700 kg/m3

Mà d'obra 6,00
Materials 17,41

23,41
3.12 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR DE

CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT
LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA, I
DUES D´ACABAT DE COLOR A ESCOLLIR

Mà d'obra 2,09
Materials 1,46

3,55
3.13 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB

PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA SEGELLADORA I DUES D´ACABAT, INCLÒS
P.P DE CANVIS DE COLORS O FORMACIÓ DE
LÍNIES.

Mà d'obra 2,07
Materials 1,98

4,05
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3.14 Pintat de pilar interior de formigó amb
pintura plàstica, amb acabat llis amb una
capa de fons diluïda, i dues d'acabat

Mà d'obra 8,79
Materials 1,46
Mitjans auxiliars 0,13

10,38
3.15 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL INTERIOR

DE CIMENT, I P.P. DE JASSERES, AMB
PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA DE FONS DILUÏDA, I DUES D´ACABAT

Mà d'obra 2,64
Materials 1,46

4,10
3.16 Porta acústica i EI2-60-C5 metàl·lica

aïllament 41 dBA, d'una fulla batent de
66 mm de gruix total i planxa de 1,5 mm
de gruix amb reblert de material
fonoabsorbent, per a una llum de 80x200
cm amb tanca de pressió per lleva i galze
de junt de neoprè, tipus Acústica
Integral RS-5F o equivalent

Mà d'obra 3,65
Materials 594,97

598,62
3.17 Porta acústica i EI2-60-C5 metàl·lica

aïllament 41 dBA, de dues fulles batents
de 66 mm de gruix total i planxa de 1,5
mm de gruix amb reblert de material
fonoabsorbent, per a una llum de 160x200
cm amb tanca de pressió per lleva i galze
de junt de neoprè, tipus Acústica
Integral RS-5F o equivalent

Mà d'obra 7,69
Materials 1.177,27

1.184,96
3.18 Porta tallafocs metàl.lica, EI2-60-C5,

una fulla batent, per a una llum de
80x205 cm, preu alt, inclòs bastiment,
col.locada

Mà d'obra 4,81
Materials 190,16

194,97
3.19 Porta tallafocs metàl.lica, EI2-60-C5, de

dues fulles batents, per a una llum de
180x205 cm, preu alt, inclòs bastiment,
col.locada

Mà d'obra 7,33
Materials 547,34

554,67
3.20 TANCAMENT ANTIPANIC PER PORTA TALLAFOCS

UNA FULLA UN PUNT DE FIXACIO.MESURADA LA
UNITAT INSTAL.LADA.

Mà d'obra 7,98
Materials 95,88

103,86
3.21 PINTAT DE PORTES CEGUES D´ACER, A

L´ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES
D´IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D´ACABAT

Mà d'obra 10,86
Materials 3,82

14,68
3.22 PORTA ACCÉS VEHICLES EXTERIORS BASCULANT

AMB PORTA PEATONAL DE PAS INCORPORADA,
PLEGABLE SOBRE SI MATEIXA, DE 4 M
D´AMPLÀRIA PER 3 M D´ALÇÀRIA DE LLUM DE
PAS, AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE
PERFILS D´ACER GALVANITZAT, ACABADA AMB
BARROTS D'ACER DE 63 MM DE DIÀMETRE CADA
10 CM, PINTAT AL FORN, AMB MOTOR ELÈCTRIC
D'OBERTURA, INCLOSA GUIES ANCORADA A
FORJATS AMB PATES I AMB RESINES EPOXI.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, INCLOSES
AJUDES DE PALETA.

Mà d'obra 206,44
Materials 3.282,75

3.489,19
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3.23 Porta interior de fusta, pintada, amb
porta de fulles batents de fusta d'una
llum de bastiment aproximada de 70x200
cm, amb bastiment per a envà, fulla
batent i tapajunts de fusta. m2 de llum
de bastiment

Mà d'obra 38,45
Materials 84,92
Mitjans auxiliars 0,79

124,16
3.24 Barana d'acer inoxidable austenític amb

molibdè de designació AISI 316, amb
passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de
100 cm d'alçària, fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella

Mà d'obra 11,68
Materials 233,25
Mitjans auxiliars 0,29

245,22
3.25 Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable

de diàmetre 43 mm amb platines de
connexió a parament, fixat mecànicament

Mà d'obra 19,86
Materials 39,63
Mitjans auxiliars 0,50

59,99
3.26 Tope per a vehicles a base de perfil

tubular circular de 20 cm de diàmetre i 4
mm de gruix amb tapes als extrems i
suports de trapezoidals cada metre de
suport de 10 mm de gruix amb pletina
d'ancoratge de 30x30x1 cm i 4 perns
d'ancoratge de 16 mm de diàmetre i 25 cm
de longitud amb pota a l'extrem, inclosa
obra civil i fonamentacions de 40x40x40
cm. Inclòs pintat amb una ma d'imprimació
i dues mans d'acabat per exteriors de
color a definirper la DF.

Sense descomposició 69,63
69,63

3.27 AJUDES AL FERRER

Sense descomposició 2.665,86
2.665,86

4 PAVIMENTS
4.1 Estesa de graves per a drenatge, amb

graves procedents de granulat reciclat de
formigó, en tongades de 25 cm com a màxim

Mà d'obra 0,18
Maquinària 0,48
Materials 23,07

23,73
4.2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 7 CM DE

GRUIX DE FORMIGÓ HM-10/P/40/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ
AMB BOMBA I A QUALSEVOL FONDÀRIA.

Mà d'obra 4,26
Materials 3,58

7,84
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4.3 REVESTIMENT RUGÓS PER A PAVIMENT DE
FORMIGÓ EN FORJATS I RAMPES, MITJANÇANT
LA POSADA DE SISTEMA EPOXÍDIC, PIGMENTAT,
BICOMPONENT, CLASSE 3, AMB UN INDEX DE Rd
> 45, TIPUS COMPOSOL EPOX DE COMPOSAN Ó
SIMILAR, DE COLOR A ESCOLLIR PER ZONES,
AMB ACABAT RUGÓS, FORMAT PER:

- CAPA D’ADHERÈNCIA I REGULARITZACIÓ DE
LA SUPERFÍCIE AMB COMPOSOL E AMB UNA
DOTACIÓ DE 0,4 KG/M2.
- ESTESA D'ÀRID SILICI INCOLOR AMB
GRANULOMETRIA 0,2-0,4 MM, AMB RENDIMENT
APROXIMAT D1,5 KG/M2, AMB POSTERIOR
ESCATAT D'IRREGULARITATS, ESCOMBRAT I
ASPIRAT DEL ÀRID EXCEDENT.
- CAPA DE FINALITZACIÓ COMPOSOL-E.

INCLOENT RASPALLAT, PREPARACIÓ DE LA
BASE, NETEJA PRÈVIA I ASPIRACIÓ MECÀNICA
DEL POLS DEL PAVIMENT I P.P DE
DIFERENCIACIÓ DE COLORS PER ZONES I/O
PLANTES.

Mà d'obra 3,59
Materials 7,01

10,60
4.4 PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT

ESMALTAT DE FORMA RECTANGULAR, TIPUS 2,
DE 16 A 25 PECES/M2, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER ADHESIU

Mà d'obra 13,53
Materials 13,90

27,43
4.5 Recrescuda i regularització del suport de

paviments, de 3 cm de gruix, amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Mà d'obra 5,88
Maquinària 0,03
Materials 1,57

7,48
4.6 SÒCOL DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT,

TIPUS 1, DE 10 CM D´ALÇÀRIA, COL·LOCAT
AMB MORTER ADHESIU

Mà d'obra 2,23
Materials 3,71

5,94
4.7 FORMACIÓ D´ESGLAÓ AMB TOTXANA DE 29X14X10

CM, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10,
ELABORAT A L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L

Mà d'obra 10,44
Maquinària 0,01
Materials 2,50
Mitjans auxiliars -0,04

12,91
4.8 ESGLAÓ DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR AMB

RELLEU ANTILLISCANT, DE DUES PECES,
FRONTAL I ESTESA, COL·LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Mà d'obra 20,23
Maquinària 0,01
Materials 18,80
Mitjans auxiliars 0,01

39,05
4.9 Paviment de panot gris a base de 15 cm de

formigó HM-15 i lloseta hidràulica de
20x20x4 cm, de color gris, classe 1a,
tipus 2, col·locat sobre capa de ciment
portland de 2 cm, rejuntat amb beurada,
ajustament i neteja de la superficie.

Mà d'obra 7,61
Maquinària 0,13
Materials 15,05
Mitjans auxiliars -0,05

22,74
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4.10 Vorada recta de peces de formigó,
monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10
a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
M-4b

Mà d'obra 13,15
Materials 6,20

19,35
4.11 Treballs de neteja de solera de formigó

existent i preparació per col·locació de
mallazo i capa de formigó per a
recrescut.

Sense descomposició 3,63
3,63

4.12 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, de gruix 10 cm,
armada amb malla 15x15 10 mm

Mà d'obra 6,54
Materials 11,81
Mitjans auxiliars 0,28

18,63

5 SANEJAMENT, DRENATGE I FONTANERIA
5.1 BAIXANT DE TUB DE FOSA DÚCTIL DE D 150

MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS,
ACCESSORIS I FIXAT MECANICAMENT AMB
BRIDES

Mà d'obra 10,51
Materials 17,58

28,09
5.2 Canal modular de formigó polimèric sense

pendent incorporada de 8,2 cm de
fondària, amb bastidor i reixa de fosa
ductil amb clavilla de retenció, muntat
encastat a forjat, inclòs p.p. de
connexió a baixant i p.p. d'obra civil
per encastar.

Mà d'obra 25,91
Materials 63,14

89,05
5.3 Bonera sifònica amb cos de poliamida

reforçada amb fibra de vidre i roseta
perforada d'acer inoxidable AISI 304, de
200x200 mm i de descàrrega vertical de 63
mm de diàmetre, col·locada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i connectada al
ramal. Inclós p.p. d'ajudes per
l'encastament.

Mà d'obra 21,29
Maquinària 0,02
Materials 38,52
Mitjans auxiliars -0,04

59,79
5.4 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret

massissa, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al
sostre

Mà d'obra 18,70
Materials 13,14

31,84
5.5 Enderroc de solera de formigó

lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra 8,24
Maquinària 2,31
Mitjans auxiliars 0,12

10,67
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5.6 Excavació de rases i pous amb mitjans
manuals i càrrega del material per al seu
transport al gestor de residus o centre
de reciclatge autoritzat. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 27,76
Mitjans auxiliars 0,28

28,04
5.7 Formigó per a rases i pous de fonaments,

HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

Mà d'obra 4,67
Materials 63,94
Mitjans auxiliars 0,07

68,68
5.8 Tub de polietilè de designació PE 100, de

50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa
o penjat.

Mà d'obra 7,31
Materials 3,22

10,53
5.9 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BOCA DE REG,

45 MM, INCLÒS CANONADA I ACCESORIS, MARC
I TAPA DE FUNDICIÓ, ARQUETA PETITA I
ANCORATGE I COLLARI DE PRESA A XARXA.

Mà d'obra 73,50
Materials 60,67

134,17
5.10 Vàlvula de comporta manual amb brides de

diàmetre nominal 125 mm, de 16 bar de
pressió nominal, de fosa

Mà d'obra 43,15
Materials 275,76

318,91
5.11 Retirada d'equip de bombament existent,

inclou treballs de desmuntatge de bombes,
cablejat i tots els accessoris, amb
carrega sobre camió i transport a
abocador i subministrament i instal·lacio
d'equip de bombament amb dues bombes de
mateixes caracteristiques que les
retirades, cablejat, peces especials,
accessoris, guies,.....per una alçada
manompetrica de 14 m, amb motor trifasic
de 5,9 kW. Tot inclos completament
acabat.

Sense descomposició 12.643,94
12.643,94

5.12 AJUDES DE PALETA A SANEJAMENT I DRENATGE

Sense descomposició 1.060,96
1.060,96

5.13 Treballs de connexió a la xarxa d'aigua
potable, concistents en demolició i
reposició de paviment existent, excavació
de rases, rebliment i compactació de
terres de la propia excavació al 95% del
PM, càarega sobre camió i transport a
abocador a qualsevol distància i pagament
de canon i taxes d'abocament, i caanonada
de polietilè PEAD de 50 mm i part
proporcional de peces especials i
accessoris. Inclòs cates per localització
de la canonada. Tot inclós completament
acabat.

Sense descomposició 371,08
371,08

6 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS
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6.1 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SISTEMA
D'IMPERMEABILITZACIÓ DE FORJAT DE COBERTA
FORMAT PER 3 CAPES: 1ª CAPA SOBRE FORMIGÓ
DE LÀMINA GEOTEXTIL DE 300 GR/M2 DE
FIBRES DE POLIPROPILÈ (FPP 250), 2ª CAPA
DE MEMBRANA VULCANITZADA
IMPERMEABILITZANT ELASTOMÈRICA MONOCAPA
DE CAUTXÚ E.P.D.M. MODEL RUBBERGARD DE
GISCOSA-FIRESTONE O SIMILAR, D'1,50 MM.
DE GRUIX CONSTANTS, COMPLINT LES NORMES
ISO 14.001 I ISO 9.002 I CERTIFICATS
D'IDONEÏTAT. COL.LOCADA FLOTANT SOBRE
L'ANTERIOR CAPA, EN FRED, FORMANT
SOLAPAMENTS ENTRE MANTES DE 200 MM.
TRACTATS AMB IMPRIMACIÓ (QUICK PRIME) PER
RENTAR I PREPARAR QUÍMICAMENT LA MEMBRANA
I INTERPOSAR BANDA AUTOADHESIVA (JUNTA
RÀPIDA) DE 7,5 MM. D'AMPLE, O BÉ
COL.LOCADA AMB REMUNTAMENTS DE 200 MM EN
ELS PUNTS  SINGULARS D'ESTRUCTURA,
PILARS, FORATS... I UNIDA AMB ADHESIUS
BA-2004, 3ª CAPA COL.LOCADA HORITZONTAL I
VERTICAL DE LÀMINA GEOXARXA DRENANT AMB
GEOTEXTIL DE 300 GR/M2 DE AMB ESTRUCTURA
BIPLANAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT I
XAPA DE MORTER DE 3-4 CM DE PROTECCIÓ,
INCLOSES P.P. DE PECES ESPECIALS I
ACCESSORIS, JUNTES D'UNIÓ, SOLAPAMENTS,
ENCAVALCAMENT, ADHESIUS DE SUPORT
PERIMETRALS I FORMACIÓ DE REMATS PUNTS
SINGULARS I VERTICALS AMB MEMBRANA
ADHERIDA AL SUPORT I REMAT AMB FORMFLASH
AUTOADHESIU DE 23 CM AMB IMPRIMACIÓ
PRÈVIA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT I
INSTAL.LAT.

Mà d'obra 10,32
Maquinària 0,03
Materials 19,39

29,74
6.2 SEGELLAT DE JUNTES MITJANÇANT LA

COL.LOCACIÓ DE MASSILLA DE POLIURETÀ
MODEL SIKAFLEX PRO 2 HP O SIMILAR,
COL.LOCADA MITJANÇANT PISTOLA MANUAL O
PNEUMÀTICA, PRÈVIA IMPRIMACIÓ AMB SIKA
PRIMER 3 O SIMILAR I COL·LOCACIÓ
DECUBREJUNTES TIPUS W70 PVC SUELO DE
PLAKABETON Ó SIMILAR.

Mà d'obra 3,34
Resta d'Obra 18,19

21,53
6.3 JUNTA DE PERFIL HIDROEXPANSIU, MASTERFLEX

610 DE BETTOR Ó SIMILAR DE 225X20 MM
APLICAT AMB ADHESIU EN BASE DISOLVENT,
ESPECIFICACIÓ UNIVERSAL BOND Ó
EQUIVALENT.

Mà d'obra 3,37
Materials 10,81

14,18
6.4 JUNTS DE CONSTRUCCIÓ A 90º, INCLOSA

NETEJA PRÈVIA I ADEQUACIÓ DE LES
SUPERFÍCIES, AMB FORMACIÓ DE MITJA CANYA
de 10x10 ENTRE SOLERA I MUR, AMB MORTER
DE SEGELLAT PPC DE BETTOR O SIMILAR
APLICANT BASE D'IMPRIMACIÓ DE MORTER
MASTERSEAL 501 DE BETTOR Ó SIMILAR I
APLICACIÓ DE CAPA IMPERMEABILITZANT DE
MORTER MASTERSEAL 501.

Mà d'obra 2,89
Materials 17,92

20,81
6.5 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BANDES

DE 33 CM. DE LÀMINES MORTER PLAS
POLIMÈRICA MODEL LBM-40-PE O SIMILAR, DE
4 KG/M2 COMPOSTA DE BETUM PLASTOMÈRIC I
ARMADA AMB FILM DE POLIETILÈ DE 95 G/M2 I
ADHERIDA, EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE
104-242/2 AMB POSSESSIÓ DE SEGELL DE
QUALITAT.

Mà d'obra 4,11
Resta d'Obra 15,35

19,46
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6.6 IMPERMEABILITZACIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ
MITJANÇANT APLICACIÓ ESPOLVOREJADA SOBRE
EL FORMIGÓ DE NETEJA DE MORTER DE
CRISTALITZACIÓ CAPILAR HIDRACEM C EN SEC
AMB UNA DOTACIÓ D'1KG/M2 I ESTESA DE
GEOTEXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 100 A 110 G/M2, COL.LOCAT SENSE
ADHERIR PER REBRE LA LLOSA DE FORMIGÓ
PAVIMENT, APLICACIÓ ESPOLVOREJADA A LA
CARA SUPERIOR DE PAVIMENT DE MORTER
HIDRACEM C EN SEC AMB UNA DOTACIÓ
D'1KG/M2.

Mà d'obra 1,11
Materials 0,74
Resta d'Obra 6,30

8,15
6.7 Segellat de protecció contra el foc de

buit de 100x50 mm com a màxim per a pas
de 1 a 3 cables a través de mur amb
escuma autoinflable d'estructura
cel·lular fina i porus tancat, amb una
conductivitat tèrmica 0,035 W/mK, amb
resistència al foc EI-90, i aplicat amb
pistola

Mà d'obra 5,75
Materials 0,24

5,99
6.8 Aillament acustic exterior format per

pannell aïllant acústic versió reforçada,
autoportant Acustimodul 80 R d'Acústica
Integral o equivalent, s'intercala una
xapa llisa de reforç intermitja de 1,5
mm.e, material absorvent de llana de roca
de 70 Kg/m3 de densitat, col.locat
horitzontal i vertical, amb vel protector
negre, amb la part exterior de xapa llisa
prelacada d'1 mm.e de gruix, diemnsions
450x3000 o 4000 mm, espessor 80 mm, pes
33 Kg/m2, aïllament acústic global R'w 35
dBA resistència a la corrosió salina
segons ASTM D 2247 amb 100º% d'humitat
relativa i 38ºC:1.500 hores, resistència
al foc M1 segons norma UNE 23.727-90 i
assaig LGAI, amb part proporcional de
soporteria, estructura de suport amb
perfils metàl·lics, perfils de xapa llisa
galvanitzada i precalada de 1,2 mm.e,
conformats per a el seu ensamblatge amb
els panells i amb longitut màxim de 3000
mm i accessoris. Instal.lat i comprovat.

Mà d'obra 35,37
Materials 128,62

163,99
6.9 Aïllament amb feltres de llana de roca de

densitat 60 a 70 kg/m3, de 40 mm de gruix
amb làmina d'alumini en la mateixa
direcció de les fibres, col·locat amb
fixacions mecàniques

Mà d'obra 2,15
Materials 4,46
Mitjans auxiliars 0,03

6,64

7 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
7.1 Retirada de tota la instal·lació

elèctrica existent, inclou el cablejat,
caixes de derivació, safates, quadres,
subquadres, lluminàries i tots els
elements que la composin, inclós acopi
durant l'obra i aprofitament de tot allò
que es trobi en bon estat, inclou
transport a magatzem municipal o a
abocador.

Sense descomposició 3.682,94
3.682,94
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7.2 Retirada de grup electrogen, acopi i
enmagatzematge en local exterior a les
obres durant les obres i posteriorment
treballs de manteniment per posada en
marxa, i instal·lacio en el nou recinte
per al grup, inclos treballs de cablejat
i quadre de proteccio, i proves de
funcionament, tot inclos completament
acabat i en funcionament.

Sense descomposició 2.929,72
2.929,72

7.3 CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ
1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A
TERRA

Mà d'obra 7,30
Materials 1,26

8,56
7.4 PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D´ACER, AMB

RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDARD,
DE 2500 MM DE LLARGÀRIA I DE 14.6 MM DE
DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA

Mà d'obra 9,13
Materials 9,68

18,81
7.5 PUNT DE CONNEXIO A TERRA AMB PONT

SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT
EN CAIXA ESTANCA I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

Mà d'obra 5,20
Materials 5,17

10,37
7.6 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE QUADRE

GENERAL DE DISTRIBUCIÓ I PROTECCIÓ
GENERAL PER A 111 KW DE POTENCIA A
CONTRACTAR, INCLOSES CAIXES DE DOBLE
AÏLLAMENT I ARMARIS, AMB L'APARELLATGE
GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC
UNIFILAR, TOTALMENT CABLEJAT
INTERIORMENT, CONNECTAT I EN CONDICIONS
DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

Mà d'obra 183,18
Resta d'Obra 3.042,16

3.225,34
7.7 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE

TIPUS PLANTA PARQUING, INCLOSES CAIXES DE
DOBLE AÏLLAMENT I ARMARIS, AMB
L'APARELLATGE GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA
ELÈCTRIC UNIFILAR, TOTALMENT CABLEJAT
INTERIORMENT, CONNECTAT I EN CONDICIONS
DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

Mà d'obra 75,85
Resta d'Obra 1.272,01

1.347,86
7.8 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE

TIPUS ESCALES I SERVEIS, INCLOSES CAIXES
DE DOBLE AÏLLAMENT I ARMARIS, AMB
L'APARELLATGE GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA
ELÈCTRIC UNIFILAR, TOTALMENT CABLEJAT
INTERIORMENT, CONNECTAT I EN CONDICIONS
DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

Mà d'obra 67,05
Resta d'Obra 1.096,73

1.163,78
7.9 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE

CONTROL, INCLOSES CAIXES DE DOBLE
AÏLLAMENT I ARMARIS, AMB L'APARELLATGE
GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC
UNIFILAR, TOTALMENT CABLEJAT
INTERIORMENT, CONNECTAT I EN CONDICIONS
DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

Mà d'obra 88,64
Resta d'Obra 1.171,30

1.259,94
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7.10 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE
ASCENSOR, INCLOSES CAIXES DE DOBLE
AÏLLAMENT I ARMARIS, AMB L'APARELLATGE
GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC
UNIFILAR, TOTALMENT CABLEJAT
INTERIORMENT, CONNECTAT I EN CONDICIONS
DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

Mà d'obra 52,15
Resta d'Obra 862,43

914,58
7.11 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE

TIPUS VENTILACIÓ, INCLOSES CAIXES DE
DOBLE AÏLLAMENT I ARMARIS, AMB
L'APARELLATGE GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA
ELÈCTRIC UNIFILAR I ARRENCADOR
ESTRELLA-TRIANGLE, TOTALMENT CABLEJAT
INTERIORMENT, CONNECTAT I EN CONDICIONS
DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

Mà d'obra 65,62
Resta d'Obra 793,81

859,43
7.12 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE

TIPUS BOMBES, INCLOSES CAIXES DE DOBLE
AÏLLAMENT I ARMARIS, AMB L'APARELLATGE
GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC
UNIFILAR I ARRENCADOR ESTRELLA-TRIANGLE,
TOTALMENT CABLEJAT INTERIORMENT,
CONNECTAT I EN CONDICIONS DE
FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

Mà d'obra 41,32
Resta d'Obra 658,65

699,97
7.13 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE

CENTRALETES, INCLOSES CAIXES DE DOBLE
AÏLLAMENT I ARMARIS, AMB L'APARELLATGE
GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC
UNIFILAR, TOTALMENT CABLEJAT
INTERIORMENT, CONNECTAT I EN CONDICIONS
DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

Mà d'obra 104,99
Resta d'Obra 826,33

931,32
7.14 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE

GESTIÓ, INCLOSES CAIXES DE DOBLE
AÏLLAMENT I ARMARIS, AMB L'APARELLATGE
GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC
UNIFILAR, TOTALMENT CABLEJAT
INTERIORMENT, CONNECTAT I EN CONDICIONS
DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

Mà d'obra 115,70
Resta d'Obra 1.085,02

1.200,72
7.15 CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE

RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, TETRAPOLAR DE SECCIÓ
3X95 MM2+50 MM2, COL.LOCAT EN SAFATA O
TUB A QUALSEVOL ALÇADA.

Mà d'obra 3,33
Materials 27,93

31,26
7.16 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIO DE LLUMENERA

ESTANCA AMB CARCASA DE POLIESTER
REFORÇADA AMB FIBRA DE VIDRE I DIFUSOR
TRANSPARENT DE POLICARBONAT, MODEL TCW216
TL-D58W HFR DE PHILIPS O EQUIVALENT AMB 2
LÀMPADES FLUORESCENTS DE 58 W, DE FORMA
RECTANGULAR, EQUIP D'ENCESA, AMB BALAST
ELECTRONIC, AMB REGULACIO LUMINICA,
MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE, INCLOS
MODUL PER REGULACIÓ LUMÍNICA LM DE
PHILIPS.

Mà d'obra 8,45
Materials 99,29

107,74
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7.17 EQUIP-BATERIA AUTÒNOM DE 2 HORES PER
ACOBLAR A LLUMINÀRIA TL-D158 DE PHILIPS Ó
SIMILAR, INCLOSES CONNEXIONS I MATERIAL
AUXILIAR.

Sense descomposició 25,04
25,04

7.18 Downlight model Panos HG de Zumbotel
Staff o equivalent, amb làmpades 2xTC-DEL
26 w, amb anell d'empotrar blanc,
reflector especular, amb reactancia
digital tipus Broadcast, amb part
proporcional d'accessoris. Instal.lada,
connectada i comprovada.

Mà d'obra 9,92
Materials 72,18

82,10
7.19 Lluminària d'emergència tipus Hydra N10

de Daisalux o equivalent, amb una
autonomia d'1 hora, 450 lumens i làmpada
d'emergència PL de 8 W. Instal.lada i
comprovada.

Mà d'obra 5,34
Materials 54,64

59,98
7.20 SAFATA PLÀSTICA DE PVC RÍGID LLIS, DE

60X300 MM, AMB TAPA, NOMÉS OBRIBLE AMB
EINA ESPECÍFICA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ A
L'IMPACTE MOLT FORT, AÏLLANT
DIELÈCTRICAMENT AMB GRAU DE PROTECCIÓ A
LA PENETRACIÓ D'OBJECTES IP2X I NO
PROPAGADORA DE LA FLAMA EN COMPLIMENT DE
LA ITC.BT.029 I EL SISTEMA DE CANALS S/EN
50.085-1 I FIXADA AMB SUPORTS A QUALSEVOL
ALÇADA, INCLÒS P.P D'ACESSORIS I PECES
ESPECIALS, INCLÒS ELEMENT DE
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR.

Mà d'obra 1,72
Materials 14,17

15,89
7.21 TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM

DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ
ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

Mà d'obra 1,52
Materials 1,72

3,24
7.22 TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM

DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ
ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

Mà d'obra 1,61
Materials 2,19

3,80
7.23 Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm

de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

Mà d'obra 1,61
Materials 3,15

4,76
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7.24 CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,
DE 100X100 MM. AMB TAPA NOMÉS OBRIBLE AMB
EINA ESPECÍFICA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ A
L'IMPACTE MOLT FORT, AÏLLANT
DIELÈCTRICAMENT AMB GRAU DE PROTECCIÓ A
LA PENETRACIÓ D'OBJECTES IP2X I NO
PROPAGADORA DE LA FLAMA EN COMPLIMENT DE
LA ITC.BT.029 I EL SISTEMA DE CANALS S/EN
50.085-1, AMB GRAU DE PROTECCIÓ ESTANCA I
MUNTADA SUPERFICIALMENT

Mà d'obra 4,52
Materials 4,45

8,97
7.25 CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,

DE 150X150 MM. AMB TAPA NOMÉS OBRIBLE AMB
EINA ESPECÍFICA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ A
L'IMPACTE MOLT FORT, AÏLLANT
DIELÈCTRICAMENT AMB GRAU DE PROTECCIÓ A
LA PENETRACIÓ D'OBJECTES IP2X I NO
PROPAGADORA DE LA FLAMA EN COMPLIMENT DE
LA ITC.BT.029 I EL SISTEMA DE CANALS S/EN
50.085-1, AMB GRAU DE PROTECCIÓ ESTANCA I
MUNTADA SUPERFICIALMENT

Mà d'obra 12,40
Materials 5,04

17,44
7.26 INTERRUPTOR, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V,

AMB TECLA I AMB CAIXA DE SUPERFÍCIE
ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-55,
PREU ALT, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Mà d'obra 5,87
Materials 3,63

9,50
7.27 PRESA DE CORRENT DE SUPERFÍCIE, BIPOLAR

AMB PRESA DE TERRA LATERAL, (2P+T), 16 A
250 V, AMB TAPA I CAIXA ESTANCA, AMB GRAU
DE PROTECCIÓ IP-55, PREU MITJÀ, MUNTADA
SUPERFICIALMENT

Mà d'obra 5,87
Materials 2,59

8,46
7.28 Conductor de coure de designació UNE

ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums,
unipolar de secció 1x4 mm2, muntat en
canalització o tub a qualsevol alçada.

Mà d'obra 0,35
Materials 0,80

1,15
7.29 Conductor de coure de designació UNE

ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums,
unipolar de secció 1x2,5 mm2, muntat en
canalització o tub a qualsevol alçada.

Mà d'obra 0,35
Materials 0,54

0,89
7.30 Conductor de coure de designació UNE

ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums,
unipolar de secció 1x1,5 mm2, muntat en
canalització o tub a qualsevol alçada.

Mà d'obra 0,35
Materials 0,37

0,72
7.31 Conductor de coure de designació UNE

RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, pentapolar de secció
5x4 mm2, muntat en canalització o tub a
qualsevol alçada.

Mà d'obra 0,56
Materials 4,53

5,09
7.32 Conductor de coure de designació UNE

RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, pentapolar de secció
5x6 mm2, muntat en canalització o tub a
qualsevol alçada.

Mà d'obra 1,43
Materials 6,37

7,80
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7.33 Conductor de coure de designació UNE
SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de
fums, resistent al foc UNE-EN 50200,
tetrapolar de secció 5x6 mm2, muntat
superficialment

Mà d'obra 1,43
Materials 8,67

10,10
7.34 CENTRALETA TELEFONICA PER A 2 LINIAS

EXTERIORS I 8 EXTENSIONS, HOMOLOGADA, AMB
SELECCIO DEL TIPUS DE MARCACIO I
COL.LOCADA MURAL

Mà d'obra 28,79
Materials 410,99

439,78
7.35 TELEFON DE SOBRETAULA, HOMOLOGAT, AMB SO

REGULABLE, CAPACITAT PER A FUNCIONAMENT
EN CENTRALETA, RETRUCADA I CONNECTOR
TIPUS RJ11 DE 6 CONTACTES, COL.LOCAT

Mà d'obra 2,93
Materials 54,64

57,57
7.36 ROSETA RJ-45 CAT-5, DE SUPERFICIE, INCLOS

PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MUNTATGE

Mà d'obra 3,20
Materials 5,15

8,35
7.37 CABLE PER A TRANSMISSIO TELEFONICA, DE 5

PARELLS DE CABLES DE 0,5 MM2 DE SECCIO
CADA UN I COL.LOCAT EN TUB

Mà d'obra 0,87
Materials 1,48

2,35
7.38 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE

DETECTOR-CONTACTOR A PANY DE PORTA
D'ACCÉS A CAMBRES DE VENTILACIÓ CAPAÇ DE
DETECTAR LA PRESÈNCIA DE CLAU AL PANY O
L'OBERTURA DE PORTA D'ACCÉS I ENVIAR
SENYAL D'AVÍS DE PARADA-MARXA AL
CORRESPONENT CONTACTOR A INSTAL.LAR A
LÍNIA D'ALIMENTACIÓ I SUBQUADRE DEL
VENTILADOR CORRESPONENT. INCLOSES AJUDA
DE MÀ D'OBRA ELECTRICISTA, CABLEJAT
INTERIOR, DOS CONTACTORS, UN DETECTOR,
P.P. DE PECES ESPECIALS I ACCESSORIS. TOT
INCLÒS, UNITAT COMPLETAMENT ACABADA,
PROBADA I EN CONICIONS ÒPTIMES DE
FUNCIONAMENT.

Sense descomposició 224,74
224,74

7.39 AJUDES A ELECTRICISTA.

Sense descomposició 2.038,42
2.038,42

7.40 Per legalització de la totalitat de la
instal·lació elèctrica objecte del
projecte als Serveis Territorials
d'Industria de la Generalitat de
Catalunya. Inclou import i taxes a
satisfer a l'EIC corresponent, confecció
de projecte i certificat final de la
instal·lació, visat i tramitació de la
legalització.

Sense descomposició 3.250,86
3.250,86

8 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS

8.1 CENTRAL DE DETECCIO DE GASOS, MODEL DE
SIEMENS Ó SIMILAR, DE 8 ZONES, CAPACITAT
14 ELEMENTS PER LÍNIA, ZONES
PROGRAMABLES, INCLÒS ARMARI I MUNTADA A
LA PARET.

Mà d'obra 121,14
Materials 1.523,50

1.644,64
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8.2 CENTRAL DE DETECCIÓ D´INCENDIS COMPACTA
SINTESO FC2020-AZ DE SIEMENS Ó SIMILAR,
PER A 8 ZONES COL·LECTIVES, AMB INDICADOR
DE ZONA, D´AVARIA, DE CONNEXIÓ DE ZONA,
DE PROVA D´ALARMA I DE DOBLE ALIMENTACIÓ,
INCLÒS ARMARI I MUNTADA A LA PARET.

Mà d'obra 103,22
Materials 1.845,50

1.948,72
8.3 Detector de fums òptic, algorítmic, per a

instal.lació contra incendis
convencional, tipus Sinteso C-Line de
SIEMENS ó similar, segons norma UNE-EN
54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment i connexionat.

Mà d'obra 8,82
Materials 47,66

56,48
8.4 Detector de monòxid de carboni de

resposta ràpida, resolució de fins a 5
ppm, DETCO  de Siemens ó similar, temps
de resposta de 10 s, superfície de
detecció de fins a 300 m2, segons norma
UNE 23300, amb base de superfície, muntat
superficialment i connexionat

Mà d'obra 8,74
Materials 63,34

72,08
8.5 POLSADOR D´ALARMA AMB INTERRUPTOR

D´ACCIONAMENT MANUAL PER SISTEMA ALGOREX,
PROTEGIT AMB VIDRE, MUNTAT
SUPERFICIALMENT, TIPUS SINTESO DE SIEMENS
Ó SIMILAR.

Mà d'obra 8,48
Materials 41,51

49,99
8.6 Conductor de coure de designació UNE

ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums,
unipolar de secció 1x1,5 mm2, muntat en
canalització o tub a qualsevol alçada.

Mà d'obra 0,35
Materials 0,37

0,72
8.7 TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM

DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ
ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

Mà d'obra 1,52
Materials 1,72

3,24
8.8 CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,

DE 100X100 MM. AMB TAPA NOMÉS OBRIBLE AMB
EINA ESPECÍFICA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ A
L'IMPACTE MOLT FORT, AÏLLANT
DIELÈCTRICAMENT AMB GRAU DE PROTECCIÓ A
LA PENETRACIÓ D'OBJECTES IP2X I NO
PROPAGADORA DE LA FLAMA EN COMPLIMENT DE
LA ITC.BT.029 I EL SISTEMA DE CANALS S/EN
50.085-1, AMB GRAU DE PROTECCIÓ ESTANCA I
MUNTADA SUPERFICIALMENT

Mà d'obra 4,52
Materials 4,45

8,97
8.9 SIRENA ELECTRÒNICA AMB SENYAL LLUMINÓS

AMB BASE DIRECCIONABLE, MODEL SINTESO DE
SIEMENS Ó SIMILARS I CONNEXIONADA.

Mà d'obra 8,17
Materials 85,65

93,82
8.10 POSADA EN SERVEI, PROGRAMACIÓ DE

CENTRALS, PROBES I EMISSIÓ DE CERTIFICATS
DE CONFORMITAT I ADEQUACIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ.

Sense descomposició 4.470,04
4.470,04
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8.11 BOCA D'INCENDI AMB ENLLAÇ DE 25 MM DE D,
BIE-25, AMB MANEGA DE 25 M, AMB ARMARI
AMB VIDRE, MANOMETRE I VÀLVULA DE
TANCAMENT I MUNTADA SUPERFICIALMENT A LA
PARET

Mà d'obra 92,01
Materials 224,21

316,22
8.12 Connexio d'alimentacio, tipus IPF-41

C/Armari, Cabina metàl·lica amb porta de
58x43x30 cm, amb porta banca i bastiment
roig, amb ròtul ''COLUMNA SECA-ÚS
EXCLUSIU BOMBEROS'' en lletra vermella i
tanca de simple lliscament per a claus de
quadrat de 8 mm i frontisses en la part
inferior que en permetin el total
abatiment, amb bifurcació R3''x2, boques
de 70 mm de diametre, racors i taps d'ús
normal seegons UNE, per a exterior i
encastada. Instal·lada i comprovada.

Mà d'obra 51,32
Materials 210,38

261,70
8.13 Boca de sortida de planta, tipus IPF-39

C/Armari, Cabina metàl·lica amb porta de
58x38x30 cm, amb porta banca i bastiment
roig, amb ròtul ''COLUMNA SECA-ÚS
EXCLUSIU BOMBEROS'' en lletra vermella i
tanca de simple lliscament per a claus de
quadrat de 8 mm i frontisses en la part
inferior que en permetin el total
abatiment, amb bifurcació R2 1/2''x2,
boques de 45 mm de diametre, racors i
taps d'ús normal segons UNE, per a
interior i encastada. Instal·lada i
comprovada.

Mà d'obra 36,13
Materials 150,80

186,93
8.14 Vàlvula de retenció de clapeta roscada,

de 3'' de diàmetre nominal, de 16 bar de
pn, de bronze, tipus 2 i muntada
superficialment

Mà d'obra 12,17
Materials 91,37

103,54
8.15 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de

diàmetre nominal 3'', de 10 bar de
pressió nominal, temperatura màxima de
servei 60°C, de PVC i muntada
superficialment

Mà d'obra 12,17
Materials 338,44

350,61
8.16 TUB D´ACER NEGRE SENSE SOLDADURA DE

DIÀMETRE NOMINAL 3´´, SEGONS LA NORMA DIN
2440-78 ST-35, SOLDAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT, INCLÒS PINTAT DE LA
MATEIXA AMB DUES MANS D'IMPRIMACIÓ I DUES
MANS DE PINTURA PLÀSTICA VERMELLA.

Mà d'obra 25,81
Materials 19,69

45,50
8.17 TUB D´ACER NEGRE SENSE SOLDADURA DE

DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2, SEGONS LA NORMA
DIN 2440-78 ST-35, SOLDAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT, INCLÒS PINTAT DE LA
MATEIXA AMB DUES MANS D'IMPRIMACIÓ I DUES
MANS DE PINTURA PLÀSTICA VERMELLA.

Mà d'obra 22,07
Materials 15,66

37,73
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8.18 TUB D´ACER NEGRE SENSE SOLDADURA DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, SEGONS LA NORMA
DIN 2440-78 ST-35, SOLDAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT, INCLÒS PINTAT DE LA
MATEIXA AMB DUES MANS D'IMPRIMACIÓ I DUES
MANS DE PINTURA PLÀSTICA VERMELLA.

Mà d'obra 14,65
Materials 11,41

26,06
8.19 EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA 21A-113B, DE

CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT

Mà d'obra 9,64
Materials 49,18

58,82
8.20 EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE

CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT

Mà d'obra 14,30
Materials 82,84

97,14
8.21 COMPTADOR AMB CONNEXIONS EMBRIDADES DE 3"

DE DIAMETRE, DE 125 M3/H (N), COM A
MAXIM, DE TURBINA I MUNTAT ENTRE TUBS

Mà d'obra 36,09
Materials 393,40

429,49
8.22 VALVULA DE RETENCIO DE DISC MANUAL

MUNTADA, INCLOSES BRIDES, DE 3" DE
DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE
FOSA, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE
CANALITZACIO SOTERRADA

Mà d'obra 9,16
Materials 106,31

115,47
8.23 Retenedor electromagnètic per a tancament

automàtic de portes, amb placa de
muntatge, interruptor d'accionament
manual i connexionat

Mà d'obra 9,04
Materials 95,27

104,31
8.24 VALVULA DE COMPORTA MANUAL, INCLOSES

BRIDES, DE 3" DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA
EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA

Mà d'obra 44,63
Materials 126,13

170,76
8.25 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ ANCORAT A PARET

DE PICTOGRAMA, SEGONS ESPECIFICACIONS
UNE, FORMAT 297X198 MM, DE TIPOLOGIA
INDICADA A PLÀNOLS.

Mà d'obra 4,52
Materials 5,38

9,90
8.26 AJUDES DE PALETA A LA INSTAL·LACIÓ DE

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.

Sense descomposició 330,34
330,34

8.27 Retirada de tota la instal·lació
contraincendis existent, inclou el
cablejat, caixes de derivació, extintors,
detectors, bies, canonades, equip de
bombament i diposit de planxa i tots els
elements que la composin, inclós acopi
durant l'obra i aprofitament de tot allò
que es trobi en bon estat, inclou
transport a magatzem municipal o a
abocador.

Sense descomposició 9.003,78
9.003,78
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8.28 PARTIDA PER DRETS DE CONNEXIÓ I
SUBMINISTRAMENT AIGUA CONTRA INCENDIS O
POTABLE

Sense descomposició 1.088,25
1.088,25

9 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

9.1 Instal·lació ventilació aparcament
9.1.1 Ventilador extracció helicoidal tubular

400ºC/2 h amb atenuador acústic integrat,
tipus CJTHT-63-4T-3/PLUS de Sodeca o
equivalent, característiques: 1435
r.p.m., intensitat de 9,2 A (230 V) i
5,30 (400 V), potència de 2,2 kW, cabal
màxim de 22.000 m3/h, 78 kg i 72 dB,
inclòs amortiguadors, anclatges,
acoplament elàstic 400ºC/2h per
amortiguar vibracions, accessoris per la
instal·lació, etc. Instal.lat i
comprovat.

Mà d'obra 67,22
Materials 2.191,91

2.259,13
9.1.2 Ventilador extracció helicoidal tubular

400ºC/2 h amb atenuador acústic integrat,
tipus CJTHT-63-4T-4/PLUS de Sodeca o
equivalent, característiques: 1435
r.p.m., intensitat de 11,4 A (230 V) i
6,60 (400 V), potència de 3 kW, cabal
màxim de 25.200 m3/h, 87 kg i 73 dB,
inclòs amortiguadors, anclatges,
acoplament elàstic 400ºC/2h per
amortiguar vibracions, accessoris per la
instal·lació, etc. Instal.lat i
comprovat.

Mà d'obra 67,22
Materials 2.470,17

2.537,39
9.1.3 Ventilador extracció helicoidal tubular

400ºC/2 h amb atenuador acústic integrat,
tipus CJTHT-63-4T-2/PLUS de Sodeca o
equivalent, característiques: 1425
r.p.m., intensitat de 6,6 A (230 V) i
3,80 (400 V), potència de 1,5 kW, cabal
màxim de 18.900 m3/h, 72 kg i 70 dB,
inclòs amortiguadors, anclatges,
acoplament elàstic 400ºC/2h per
amortiguar vibracions, accessoris per la
instal·lació, etc. Instal.lat i
comprovat.

Mà d'obra 69,62
Materials 2.022,36

2.091,98
9.1.4 Ventilador extracció helicoidal tubular

400ºC/2 h amb atenuador acústic integrat,
tipus CJTHT-63-4T-1,5/PLUS de Sodeca o
equivalent, característiques: 1420
r.p.m., intensitat de 4,7 A (230 V) i
2,70 (400 V), potència de 1,1 kW, cabal
màxim de 17.000 m3/h, 69 kg i 69 dB,
inclòs amortiguadors, anclatges,
acoplament elàstic 400ºC/2h per
amortiguar vibracions, accessoris per la
instal·lació, etc. Instal.lat i
comprovat.

Mà d'obra 69,01
Materials 1.871,51

1.940,52
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9.1.5 Ventilador helicoidal amb caixa aïllada
acústicament, tipus CJHCH-63-4T-2 de
Sodeca o equivalent, característiques:
1450 r.p.m., intensitat de 6,41 A (230 V)
i 3,70 (400 V), potència de 1,5 kW, cabal
màxim de 18.900 m3/h, 63,7 kg i 72 dB,
inclòs amortiguadors, anclatges,
acoplament elàstic per amortiguar
vibracions, accessoris per la
instal·lació, etc. Instal.lat i
comprovat.

Mà d'obra 67,22
Materials 1.069,82

1.137,04
9.1.6 Ventilador de ventilació helicoidal amb

caixa aïllada acústicament, tipus
CJHCH-63-4T-1,5 de Sodeca o equivalent,
característiques: 1450 r.p.m., intensitat
de 5,2 A (230 V) i 3,0 (400 V), potència
de 1,1 kW, cabal màxim de 17.000 m3/h,
61,2 kg i 71 dB, inclòs amortiguadors,
anclatges, acoplament elàstic per
amortiguar vibracions, accessoris per la
instal·lació, etc. Instal.lat i
comprovat.

Mà d'obra 69,62
Materials 1.051,41

1.121,03
9.1.7 Ventilador helicoidal amb caixa aïllada

acústicament, tipus CJHCH-71-4T-4 de
Sodeca o equivalent, característiques:
1450 r.p.m., intensitat de 11,78 A (230
V) i 6,80 (400 V), potència de 3 kW,
cabal màxim de 29.400 m3/h, 91,3 kg i 79
dB, inclòs amortiguadors, anclatges,
acoplament elàstic per amortiguar
vibracions, accessoris per la
instal·lació, etc. Instal.lat i
comprovat.

Mà d'obra 67,22
Materials 1.379,15

1.446,37
9.1.8 Ventilador helicoidal amb caixa aïllada

acústicament, tipus CJHCH-63-4T-4 de
Sodeca o equivalent, característiques:
1450 r.p.m., intensitat de 11.78 A (230
V) i 6,80 A (400 V), potència de 3 kW,
cabal màxim de 25.000 m3/h i 74 dB (cabal
segons corba de funcionament
cabal-pressió). Inclòs amortiguadors,
anclatges, acoplament elàstic per
amortiguar vibracions, accessoris per la
instal·lació, etc. Instal.lat i
comprovat.Instal.lat i comprovat.

Mà d'obra 31,81
Materials 1.186,54

1.218,35
9.1.9 Reixeta tipus AT-AG de 625x225, d'alumini

amb lames horitzontals mòbils (Trox o
equivalent), pintada en color RAL segons
D.F. Inclós marc. Instal.lada i
comprovada.

Mà d'obra 4,75
Materials 97,07

101,82
9.1.10 Reixeta tipus AT-DG de 625x225, d'alumini

amb lames horitzontals mòbils (Trox o
equivalent), pintada en color RAL segons
D.F. Inclós marc. Instal.lada i
comprovada.

Mà d'obra 4,75
Materials 109,00

113,75
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9.1.11 Xapa galvanitzada d'1,2 mm. gruix.
conducte de xapa d'acer galvanitzat tipus
''sendzinic'' amb recobriment de zinc i
reforç a les seves cares del tipus ''punt
de diamant'', amb resistència al foc com
a mínim E300/60, amb assaig de reistencia
al foc de conducte d'extracció de fums
d'acord a EN 1366-9:2008 amb una
depressió interior equivalent a 500 Pa i
amb certificat de classificació segons
Norma UNE-en 13501-2:2007, amb unions en
perfil metus soldades en gruix i qualitat
segons normes din, tractament de juntes
amb burlet ceràmic de 15,3x 3,2 mm, 3
grapes en cada junta transversal
horitzontal i masilla Sílicex_Fischer en
les cantonades interiors. Inclosos
accessoris. Col·locat i Instal·lat.

Mà d'obra 14,12
Materials 14,59

28,71
9.1.12 Partida alçada d'abonament íntegre en

concepte d'electricitat i maniobra dels
ventiladors, amb contactors, fusibles,
borns, pilots, selectors, armari de
control, i accessoris necessaris per a la
seva instal.lació. Instal.lat i
comprovat.

Mà d'obra 28,20
Materials 749,98

778,18
9.1.13 Regulador de velocitat mitjançant tensio

i frequencia per a ventiladors
helicoidals tipus RFT-2 de sodeca o
equivalent, corrent nominal de sortida 4
A, una potencia maxima de 1,5 kw .
Instal.lat i comprovat.

Mà d'obra 34,49
Materials 679,58

714,07
9.1.14 Regulador de velocitat mitjançant tensio

i frequencia per a ventiladors
helicoidals tipus RFT-3 de Sodeca o
equivalent, corrent nominal de sortida 6
A, una potencia maxima de 2,2 kW . Inclòs
accessoris. Instal.lat i comprovat.

Mà d'obra 34,49
Materials 718,92

753,41
9.1.15 Regulador de velocitat mitjançant tensio

i frequencia per a ventiladors
helicoidals tipus RFT-5,5 de Sodeca o
equivalent, corrent nominal de sortida 9
A, una potencia maxima de 4 kW . Inclòs
accessoris. Instal.lat i comprovat.

Mà d'obra 34,49
Materials 849,59

884,08
9.1.16 Unitat funcional d'interruptor de

seguretat paro-marxa per 400ºC/2h de
Sodeca o equivalent. Per a complir amb la
norma UNE-EN 60204-1. Interruptor mòdel
INT-CA10/6CA de 20 A, 5,5 kW entrada de
cables 19 mm per tall de corrent abans de
manipular el ventilador. Instal.lat i
comprovat.

Mà d'obra 42,30
Materials 266,80

309,10
9.1.17 Interruptor se Seguretat tipus

IAT-400-125/3P de 125 A de Sodeca o
equivalent, tipus ''paro-marxa'' per a
400ºC/2h segons UNE-EN-60204-1, amb
protecció IP65, amb part proporcional
d'accessoris. Instal·lat i comprovat.

Mà d'obra 9,92
Materials 1.003,90

1.013,82
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9.1.18 Xapa galvanitzada fins d'1,2 mm. gruix.
(segons norma UNE) conducte de xapa
d'acer galvanitzat tipus ''sendzinic''
amb recobriment de zinc i reforç a les
seves cares del tipus ''punt de
diamant'', amb unions en perfil metus
soldades en gruix i qualitat segons
normes din, inclosos accessoris.
col.locada.

Mà d'obra 3,51
Materials 20,39

23,90
9.1.19 Comporta de regulació serie JZ-A de Trox

o equivalent, mesures 500x200 mm, marc i
lames perfils en xapa d'acer glavanitzat,
marc, amb forats en les cantonades per
els dos costats, eixos i palanques
exteriors d'acer cincat, lames acoplades
en el mateix sentit, possibilitat de
montatge de la palanca d'accionament en
qualsevol de les lames i resistencia a
temperatures de fins 100ºC . Inclòs marc
de montatge.  Instal.lat i comprovat.

Mà d'obra 34,49
Materials 162,11

196,60
9.1.20 Silenciador secció rectangular per

acoplar a l'aspiració o impulsió mòdel
SR-1000/900/900 de Sodeca o euivalent
mesures 1000x900x900 mm, per a
ventiladors centrifugs o helicoïdals amb
casquet d'acer inoxidable, envolvent
d'acer galvanitzat. Inclòs part
d'accessoris. Instal.lat i comprovat.

Mà d'obra 31,81
Materials 1.039,13

1.070,94
9.1.21 Comporta de regulació serie JZ-A de Trox

o equivalent, mesures 400x250 mm, marc i
lames perfils en xapa d'acer glavanitzat,
marc, amb forats en les cantonades per
els dos costats, eixos i palanques
exteriors d'acer cincat, lames acoplades
en el mateix sentit, possibilitat de
montatge de la palanca d'accionament en
qualsevol de les lames i resistencia a
temperatures de fins 100ºC . Inclòs marc
de montatge.  Instal.lat i comprovat.

Mà d'obra 35,31
Materials 204,33

239,64
9.1.22 Comporta de regulació serie JZ-A de Trox

o equivalent, mesures 650x250 mm, marc i
lames perfils en xapa d'acer glavanitzat,
marc, amb forats en les cantonades per
els dos costats, eixos i palanques
exteriors d'acer cincat, lames acoplades
en el mateix sentit, possibilitat de
montatge de la palanca d'accionament en
qualsevol de les lames i resistencia a
temperatures de fins 100ºC . Inclòs marc
de montatge.  Instal.lat i comprovat.

Mà d'obra 34,49
Materials 245,34

279,83
9.1.23 Comporta de regulació serie JZ-A de Trox

o equivalent, mesures 750x250 mm, marc i
lames perfils en xapa d'acer glavanitzat,
marc, amb forats en les cantonades per
els dos costats, eixos i palanques
exteriors d'acer cincat, lames acoplades
en el mateix sentit, possibilitat de
montatge de la palanca d'accionament en
qualsevol de les lames i resistencia a
temperatures de fins 100ºC . Inclòs marc
de montatge.  Instal.lat i comprovat.

Mà d'obra 34,49
Materials 245,34

279,83
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9.1.24 Partida alçada d'abonament íntegre en
concepte d'ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions.

Sense descomposició 9.296,06
9.296,06

9.1.25 Retirada de tota la instal·lació de
ventilació existent, inclou desmuntatge
de conductesa, de ventiladors, el
cablejat i tots els elements que la
composen, inclós acopi durant l'obra i
aprofitament de tot allò que es trobi en
bon estat, inclou transport a magatzem
municipal o a abocador.

Sense descomposició 6.499,09
6.499,09

9.2 Instal·lació ventilació grup
electrogen

9.2.1 Silenciador d'entrada d'aire tipus SVR30
d'Electra Molins o equivalent, en caixa
de xapa galvanitzada i format per plafons
de llana de roca de 100 mm de gruix, amb
vel protector per impedir l'erosió, malla
protectora antiocells, soport de
recolzament del silenciador a terra i
persiana de protecció contra la pluja.
Instal.lat i comprovat.

Mà d'obra 28,70
Materials 1.162,54

1.191,24
9.2.2 Silenciador sortida d'aire tipus SVR30

d'Electra Molins o equivalent, en caixa
de xapa galvanitzada i format per plafons
de llana de roca de 100 mm de gruix, amb
vel protector per impedir l'erosió, malla
protectora antiocells, soport de
recolzament del silenciador a terra i
persiana de protecció contra la pluja.
Instal.lat i comprovat.

Mà d'obra 28,70
Materials 1.418,30

1.447,00
9.2.3 Xapa galvanitzada fins d'1,2 mm. gruix.

(segons norma UNE) conducte de xapa
d'acer galvanitzat tipus ''sendzinic''
amb recobriment de zinc i reforç a les
seves cares del tipus ''punt de
diamant'', amb unions en perfil metus
soldades en gruix i qualitat segons
normes din, inclosos accessoris.
col.locada.

Mà d'obra 3,51
Materials 20,39

23,90
9.2.4 Sistema de protecció de conductes

horitzontals de xapa amb PROMATECT L-500
resistència al foc 120 minuts, foc
exterior i interior (REI-120), format per
placa promatect, tira promatect, adhesiu
promatect, angles de suport, varilla
roscada, elements de fixació, peces
promatect sellat varilla conducte, peces
promatect segellat pas varilla, fixació a
paret, llana de roca de 145 Kg/m3.
Col.locat, instal.lat i certificat assaig
LICOF-6191/03 i certificat
d'instal·lació. Montat i Col.locat.

Materials 120,90
120,90

9.2.5 Reixeta tipus AWG de 1600x660, d'alumini
amb marc inclós i lames en perfils
d'alumini, tela metàl·lica amb malla
20x20 en acer galvanitzat i marc frontal
taladrat (TROX o equivalent). Instal.lada
i comprovada.

Mà d'obra 2,97
Materials 414,61

417,58
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9.3 Ventilació sobrepressió escales
protegides

9.3.1 Conductor de coure de 3x2,5 mm2 de
secció, tipus Afumex x firs RZ1 0,6/1 KV
UNE 21123, aïllat amb cinta de
vidre/mica, aïllament XLPE i coberta
termoplàstica Afumex tipus Z1, amb una
temperatura de servei de -40 ºC a +90 ºC,
no propagador de la flama, amb una
reduïda emissió de fums i un funcionament
garantit durant 3 hores a 750 ºC.
Col.locat.

Mà d'obra 1,78
Materials 2,31

4,09
9.3.2 Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm

de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment

Mà d'obra 1,65
Materials 3,15

4,80
9.3.3 KIT Mòdul entrada/sortida FDCIO222+caixa

FDCH291(IP54) . Mòdul d'entrada i sortida
FDCIO222: Mòdul SIEMENS Sinteso amb 4
entrades i sortides (230 Vca/4A)
direccionables vigilades, alimentades per
llaç de control. Configuració independent
de cada entrada i cada sortida. Indicador
d'acció incorporat. Aïllador contra
tallcircuits incorporat. Inclou caixa de
connexió. Indicació d'estat a través de
LED's. Possibilitat de montatge en guia
DIN. Consum en operació 0,6-0,75 mA.
Materials reciclables i respectuós amb el
mediambient (SN36350). Cablejat amb la
central amb el cable de dos fils de llaç,
línia oberta o derivació en T, admet
diferents tipus de cable (trenat/no
trenat, apantallat/no apantallat) T:-25ºC
a +60ªC, Hum. Rel.<100%. Compatibilitat
e.m.: 50 V/m. Norma EN54-17. Protecció
EN60529/IEC529 IP30 (amb caixa IP65).
Instal.lat i comprovat.

Mà d'obra 6,81
Materials 225,25

232,06
9.3.4 Saquets termo-expansives de material

intumescent que expandeix alrededor dels
150 ºC, per sellar forats de penetracions
amb cables elèctics, canonades i altres
conduccions PROMASTOP PS 300 DE
320x100x25 de PROMAT o equivalent.
Certificats. Instal·lats i comprovats.

Mà d'obra 3,47
Mitjans auxiliars 3,47

6,94
9.3.5 Saquets termo-expansives de material

intumescent que expandeix alrededor dels
150 ºC, per sellar forats de penetracions
amb cables elèctics, canonades i altres
conduccions PROMASTOP PS 750 DE
320x200x35 de PROMAT o equivalent.
Certificats. Instal·lats i comprovats.

Mà d'obra 3,55
Mitjans auxiliars 3,55

7,10
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9.3.6 Sistema de protecció de conductes
horitzontals de xapa amb PROMATECT L-500
resistència al foc 120 minuts, foc
exterior i interior (REI-120), format per
placa promatect, tira promatect, adhesiu
promatect, angles de suport, varilla
roscada, elements de fixació, peces
promatect sellat varilla conducte, peces
promatect segellat pas varilla, fixació a
paret, llana de roca de 145 Kg/m3.
Col.locat, instal.lat i certificat assaig
LICOF-6191/03 i certificat
d'instal·lació. Montat i Col.locat.

Materials 120,90
120,90

9.3.7 Sistema de protecció de conductes
verticals de xapa amb PROMATECT L-500
resistència al foc 120 minuts, foc
exterior i interior (REI-120), format per
placa promatect, tira promatect, adhesiu
promatect, angles de suport, varilla
roscada, elements de fixació, peces
promatect sellat varilla conducte, peces
promatect segellat pas varilla, fixació a
paret, llana de roca de 145 Kg/m3.
Col.locat, instal.lat i certificat assaig
LICOF-6191/03 i certificat
d'instal·lació. Montat i Col.locat.

Materials 139,51
139,51

9.3.8 Registre EI120 format per plafons de
PROMATECT EI120 i tapa de registre EI60
MYTE model 3-3A 866x566 mm. Instal·lat,
montat i certificat amb els seus
corresponents assajos.

Materials 858,42
858,42

9.3.9 Sonda TPDA-984.323D14-LED de Sodeca o
equivalent transmissor de pressió
alimentat 24 V senyal de sortida 4...20
mA, Regulació de pressió diferencial
0...100 Pa amb LED visualització digital
de la pressió diferencial. Instal·lada i
comprovada.

Mà d'obra 33,60
Materials 410,42

444,02
9.3.10 Regulador de velocitat tipus RFM-2 de

SODECA o equivalent 8 A 1,5 kW, entrada
monofasica 2x200/230 v i sortida
3x200/230 v. Instal·lat i comprovat.

Mà d'obra 33,60
Materials 401,59

435,19
9.3.11 Xapa galvanitzada d'1 mm. gruix. conducte

de xapa d'acer galvanitzat tipus
''sendzinic'' amb recobriment de zinc i
reforç a les seves cares del tipus ''punt
de diamant'', amb resistència al foc
400ºC/2h, amb unions en perfil metus
soldades en gruix i qualitat segons
normes din, inclosos accessoris.
col.locada.

Mà d'obra 7,04
Materials 12,72

19,76
9.3.12 Ventilador extracció helicoidal amb caixa

aïllada acústicament, tipus CJHCH-56-4T-2
de Sodeca o equivalent, característiques:
1450 r.p.m., intensitat de 6,41 A (230 V)
i 3,70 (400 V), potència de 1,5 kW, cabal
màxim de 15.300 m3/h, 59,3 kg i 72 dB,
inclòs amortiguadors, anclatges,
acoplament elàstic per amortiguar
vibracions, accessoris per la
instal·lació, etc. Instal.lat i
comprovat.

Mà d'obra 67,22
Materials 986,58

1.053,80
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9.3.13 Ventilador de ventilació helicoidal amb
caixa aïllada acústicament, tipus
CJHCH-63-4T-1,5 de Sodeca o equivalent,
característiques: 1450 r.p.m., intensitat
de 5,2 A (230 V) i 3,0 (400 V), potència
de 1,1 kW, cabal màxim de 17.000 m3/h,
61,2 kg i 71 dB, inclòs amortiguadors,
anclatges, acoplament elàstic per
amortiguar vibracions, accessoris per la
instal·lació, etc. Instal.lat i
comprovat.

Mà d'obra 69,62
Materials 1.051,41

1.121,03
9.3.14 Reixeta tipus AT-DG de 525x325, d'alumini

amb lames horitzontals mòbils (trox o
equivalent), pintada en color ral segons
d.f. Instal.lada i comprovada.

Mà d'obra 4,18
Materials 118,67

122,85
9.3.15 Reixeta tipus AT-DG de 525x225, doble

deflexió amb comporta de regulació (Trox
o equivalent), pintada en color RAL
segons D.F. Instal.lada i comprovada.

Mà d'obra 4,41
Materials 99,12

103,53
9.3.16 Reixeta tipus AWG de 1385x495, d'alumini

amb marc inclós i lames en perfils
d'alumini, tela metàl·lica amb malla
20x20 en acer galvanitzat i marc frontal
taladrat (TROX o equivalent). Instal.lada
i comprovada.

Mà d'obra 3,87
Materials 335,77

339,64
9.3.17 Unitat funcional d'interruptor de

seguretat paro-marxa per 400ºC/2h de
Sodeca o equivalent. Per a complir amb la
norma UNE-EN 60204-1. Interruptor mòdel
INT-CA10/6CA de 20 A, 5,5 kW entrada de
cables 19 mm per tall de corrent abans de
manipular el ventilador. Instal.lat i
comprovat.

Mà d'obra 42,30
Materials 266,80

309,10

9.4 Regulació i electricitat ventilació
9.4.1 Conductor de coure de 5x2,5 mm2 de

secció, tipus Afumex x firs RZ1 0,6/1 KV
UNE 21123, aïllat amb cinta de
vidre/mica, aïllament XLPE i coberta
termoplàstica Afumex tipus Z1, amb una
temperatura de servei de -40 ºC a +90 ºC,
no propagador de la flama, amb una
reduïda emissió de fums i un funcionament
garantit durant 3 hores a 750 ºC.
Col.locat.

Mà d'obra 1,73
Materials 4,10

5,83
9.4.2 Conductor de coure de 3x2,5 mm2 de

secció, tipus Afumex x firs RZ1 0,6/1 KV
UNE 21123, aïllat amb cinta de
vidre/mica, aïllament XLPE i coberta
termoplàstica Afumex tipus Z1, amb una
temperatura de servei de -40 ºC a +90 ºC,
no propagador de la flama, amb una
reduida emissió de fums i un funcionament
garantit durant 3 hores a 750 ºC.
Col.locat.

Mà d'obra 1,78
Materials 1,61

3,39
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9.4.3 Conductor de coure de 3x1,5 mm2 de
secció, tipus Afumex x firs RZ1 0,6/1 KV
UNE 21123, aïllat amb cinta de
vidre/mica, aïllament XLPE i coberta
termoplàstica Afumex tipus Z1, amb una
temperatura de servei de -40 ºC a +90 ºC,
no propagador de la flama, amb una
reduida emissió de fums i un funcionament
garantit durant 3 hores a 750 ºC.
Col.locat.

Mà d'obra 1,78
Materials 1,26

3,04
9.4.4 Conductor de coure de 1x2,5 mm2 de

secció, tipus Afumex x firs RZ1 0,6/1 KV
UNE 21123, aïllat amb cinta de
vidre/mica, aïllament XLPE i coberta
termoplàstica Afumex tipus Z1, amb una
temperatura de servei de -40 ºC a +90 ºC,
no propagador de la flama, amb una
reduïda emissió de fums i un funcionament
garantit durant 3 hores a 750 ºC.
Col.locat.

Mà d'obra 0,56
Materials 0,55

1,11
9.4.5 Conductor de coure de 1x1,5 mm2 de

seccio, tipus afumex x firs rz1 0,6/1 kv
une 21123, aillat amb cinta de
vidre/mica, aillament xlpe i coberta
termoplastica afumex tipus z1, amb una
temperatura de servei de -40 ºc a +90 ºc,
no propagador de la flama, amb una
refuida emissio de fums i un funcionament
garantit durant 3 hores a 750 ºc.
col.locat.

Mà d'obra 0,56
Materials 0,41

0,97
9.4.6 Tub flexible d'acer galvanitzat, de

diàmetre nominal referència 13 i muntat
superficialment

Mà d'obra 0,49
Materials 1,97

2,46
9.4.7 Tub flexible d'acer galvanitzat, de

diàmetre nominal referència 16 i muntat
superficialment

Mà d'obra 0,49
Materials 1,78

2,27
9.4.8 Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de

diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte d'1
J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat encastat

Mà d'obra 0,59
Materials 0,17

0,76
9.4.9 Contactor fins a 16 A amb relè tèrmic

diferencial per una tensió a la xarxa de
3x380 i bobina de 220 V, tot muntat
segons plànols. Instal.lat dins armari i
comprovat.

Mà d'obra 36,62
Materials 12,30

48,92
9.4.10 Born de connexió de 2,5 mm2 per vis,

fixació a guia din 46277/1. capacitat de
2,5 mm2 i pas de 5 mm. Instal.lat i
comprovat.

Mà d'obra 1,94
Materials 0,17

2,11
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9.4.11 Born de connexió de 4 mm2 per vis,
fixació a guia din 46277/1, capacitat de
4 mm2 i pas de 6 mm. Instal.lat i
comprovat.

Mà d'obra 1,94
Materials 0,18

2,12
9.4.12 Base portafusible per 0,6 A, modular amb

fusible norma UNE 21.103 (am)
d'acompanyament (ràpid) i calibre de 0,6
A, fixació a guia din. Instal.lada dins
armari i comprovada.

Mà d'obra 4,93
Materials 5,09

10,02
9.4.13 Base portafusible per 2 A, modular amb

fusible norma UNE 21.103 (am)
d'acompanyament (ràpid) i calibre de 2 A,
fixació a guia din. Instal.lada dins
armari i comprovada.

Mà d'obra 4,93
Materials 5,14

10,07
9.4.14 Base portafusible per 16 A, modular amb

fusible norma UNE 21.103 (am)
d'acompanyament (ràpid) i calibre de 16
A, fixació a guia din. Instal.lada dins
armari i comprovada.

Mà d'obra 4,83
Materials 5,48

10,31
9.4.15 Pilot lluminòs color verd-roig per a

quadre IPG 65, amb trepanació de 22 mm.
d, fixació a plafó mitjançant femella
posterior i un bloc amb rosca per llum de
neó. Instal.lat i comprovat.

Mà d'obra 19,72
Materials 3,36

23,08
9.4.16 Selector de tres posicions per a quadre,

amb trepanació de 22 mm. d, fixació a
plafó mitjançant femella posterior i un
bloc de contactes, un obert. Instal.lat i
comprovat.

Mà d'obra 19,72
Materials 3,36

23,08
9.4.17 Cable tipus bus Twinaxial ibm apantallat

7362211 o equivalent, de coure polit
awg-20 i coure estanyat awg-20 (7/0.32).
aïllament de polietile, coberta conjunta
de polietile, rodona, coberta de pvc
negre i diametre 8,30 mm. impedancia
nominal 100 ohms, capacitat de propagacio
50 pf/m, i velocitat de propagacio 66 %.
Instal.lat i comprovat.

Mà d'obra 1,82
Materials 1,29

3,11
9.4.18 Armari de distribució tipus P de

2025x900x400,  amb porta transparent, per
ubicar els dispositius de protecció i
comandament, p.p. de barres de forta o
fluixa itensitat i equipament normalitzat
sistema funcional prisma. Instal.lat i
comprovat.

Mà d'obra 140,39
Materials 733,36

873,75
9.4.19 Conductor blindat i apantallat, de 2x0,22

mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub

Mà d'obra 0,48
Materials 0,28

0,76

10 CONTROL DE VEHICLES

10.1 SISTEMA DE GUIAT DE PLAÇES
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10.1.1 Subministre i instal·lacio de detector de
plaça sense llum interna. Opció de Forçat
de color a la llum exterior i
funcionament automàtic, calibrador
automàtic segons alçada. Protocol MODBUS
RTU. Amb llum de passadis per indicació
de plaça lliure/ocupat (llum
verda/vermella), funcionament sense crono
amb el sensor de plaça i al p.p. dels
seguents elements:
- 2 fonts d'alimentació de 48 VDC 10 A.
- 6 controladors amb capacitat
d'interrogar 128 elements e informar.
Capacitat de lectura de tickets, apertura
de portesa. Enmagatzematge de informació.
Funcionament autònom. Protocol MODBUS
TRU.
- 8 cartells de passadis amb leds
lluminòs, per indicació del número de
places lliures i data indicativa del
temps real. Matriu de leds. Protocol
MODBUS TRU.
- 4 cartells de planta amb una linia de
leds lluminos, per indicació del número
de places lliures en temps real. Matriu
de leds. Protocol MODBUS TRU. Serigrafia
a tres colors. Cartell d'entrada parking
- Multiport de comunicacions. Cablejat i
canalitzacions.
- Instal·lació i posada en marxa amb tub
de M25 i cablejat de la totalitat de la
instal·lacio.
- 1 Autòmata programable.  SNAP-LCE SNAP
MCF5047 LCE controller.
- EDS-508-T industrial renundant ethernet
switch, 1,00
- 1 Armari (600x600x300) per el
controlador del sistema. Armari CRN60.
Canaleta de distribució. Guia DIN. Borns
de connexió. Interruptor general.
- 1 Ordenador de control amb targeta dos
VGA.
- 1 Monitor  19" TFT plata/negre DVI
Multimedia.
- Programació de controlador pel sistema
de guiat d'aparcaments, tot de TCM Enginy
o equivalent.

Sense descomposició 133,92
133,92

10.2 SISTEMA SIC PACK
10.2.1 Grup d'entrada amb emissor de tickets i

barrera automàtica de pas i control tipus
SIC PARK de TCM Enginy o equivalent.

Mà d'obra 200,60
Materials 8.002,11

8.202,71
10.2.2 Grup de sortida amb validador de ticket i

targetes i barrera automàtica de pas i
control, e TCM Enginy o equivalent.

Mà d'obra 200,60
Materials 6.654,38

6.854,98
10.2.3 Grup d'entrada/sortida d'abonats i

residents. Amb validador de targetes de
proximitat i barana automàtica de
pas/control, de TCM Enginy o equivalent.

Mà d'obra 166,45
Materials 4.401,28

4.567,73
10.2.4 Caixer automàtic de cobrament on

line-MV2. Caixer automàtic exclusiu per
targetes de crèdit, de TCM Enginy o
equivalent.

Mà d'obra 91,76
Materials 17.862,26

17.954,02
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10.2.5 Unitat central de control amb caixa
manual. Sofware de control de gestió del
aparcament, de TCM Enginy o equivalent.

Mà d'obra 166,45
Materials 13.078,14

13.244,59
10.2.6 Cartelleria amb : Cartell parking amb

missatge informatiu lliure/complert,
cartell indicatiu de Parking Led, cartell
lluminos indicatiu  "stop- recolli el
ticket" "Stop dipositi ticket" i cartell
lluminos "entregui ticket-caixer
automàtic", de TCM Enginy o equivalent.
Inclos muntatge, cablejat, canalitzacio i
posada en marxa.

Mà d'obra 132,30
Materials 3.542,60

3.674,90
10.2.7 Sistema de reconeixament de matricula

automàtic. Muntatge connexionat, posta en
marxa i formació, de TCM Enginy o
equivalent. Inclos muntatge, cablejat,
canalitzacio i posada en marxa.

Mà d'obra 83,23
Materials 4.638,26

4.721,49
10.2.8 Control d'acces peatonal amb lector

d'acces peatonal rotació abonats.
Muntatge, cablejat, connexionat i posada
en marxa, de TCM Enginy o equivalent.

Mà d'obra 83,23
Materials 1.867,70

1.950,93
10.2.9 Posada en marxa i formació del sistema de

control del aparcament.

Sense descomposició 3.297,34
3.297,34

10.2.10 OBRA CIVIL I AJUDES D'OBRA CIVIL PER A LA
COMPLERTA REALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ
DE CONTROL DE VEHICLES.

Sense descomposició 1.096,71
1.096,71

10.3 SISTEMA DE CCTV, MEGAFONIA I CONTROL
10.3.1 Subminitrament i col·locacio de un

grabador digital de 9  entrades, 1
sortida principal i sortides spot.
Capacitat 500 GB, ampliable en 2 discos
interns. CD-RW incorporat. Res. 720x576,
grabació fins 100img/seg. Connexió
TCP/IP.

Mà d'obra 29,85
Materials 2.616,43

2.646,28
10.3.2 Subministre i col·locació d'un grabador

digital de 16 entrades, 1 sortida
principal y 4 sortides spot. Capacitat
500 GB, ampliable amb dos discos interns.
CD-RW incorporat. res 720x576, grabació
fins a 100 img/seg. Connexió TCP/IP.

Mà d'obra 32,00
Materials 3.165,16

3.197,16
10.3.3 Subminitrament i col·locacio de camera

Minidomo Fix en color 480, Línies,
autoiris i objectiu 2,8-6,0 mm. Càmara
Panasonic WV-C224 24 AC, Caixa de
montatge, ajustos i possada en marxa.

Mà d'obra 16,93
Materials 338,02

354,95
10.3.4 Subminitrament i col·locacio de cable de

senyal de video RG59.

Mà d'obra 0,17
Materials 2,39

2,56
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10.3.5 Subminitrament i col·locacio del cable
d'alimentació càmares 24 VAC. Cable de
senyal d'alimentació càmares 2x1,5 mm.

Mà d'obra 0,17
Materials 1,32

1,49
10.3.6 Subministre i col·locació de tub rígid

roscat de PVC curvable en calent.
Materials: Tub Mod: AIN2523R,
contratuerca GAE7962, abraçadera L20mm,
tirafons.

Mà d'obra 0,33
Materials 5,56

5,89
10.3.7 Subminitrament i col·locacio

d'amplificador de megafonia de 360 W, 6 
entradas i amb dos nivells de prioritat.

Mà d'obra 12,76
Materials 780,41

793,17
10.3.8 Subminitrament i col·locacio de grabador

digital i codificador d'Audio per IP per
enviar missatges d'emergència,
publicitat, etc. Gravador Scluster,
targeta PCM CIA. Ajustos i proves.

Mà d'obra 12,76
Materials 2.604,15

2.616,91
10.3.9 Subministre i col·locació d'un projector

de paret amb altaveu de 5", 10 W,
transformador de 10,6, 3, 1.5 W,  94.1
dB, 1 W/1 m, màx. SPL 104 dB. Rango de
freqüencies 200-16.000 Hz. Altaveu
projector de paret. Caixa de montatge
100x100.

Mà d'obra 16,98
Materials 104,95

121,93
10.3.10 Subministre i col·locació de cable de

senyal d'Audio de 2x1 mm2 per linia de
100 V.

Mà d'obra 0,33
Materials 1,23

1,56
10.3.11 Subministrament i col·locacio de tub

rigid roscat de PVC curvable en calent.
Material: Tub Mod: AIN2423 R,
Contratuerca: GAE7962, abraçadera: L20
mm, tirafons.

Mà d'obra 0,33
Materials 5,56

5,89
10.3.12 Subminitrament i col·locacio d'un sistema

de control de la barrera d'entrada per la
seva actuació i monitorització. Sensor de
monitorització estat barana.

Mà d'obra 38,26
Materials 149,67

187,93
10.3.13 Subminitrament i col·locacio de cable

8x2x0,22 mm. per les senyals de control
de Parking.

Mà d'obra 0,42
Materials 1,73

2,15
10.3.14 Subministrament i col·locacio de tub

rigid roscat de PVC curvable en calent.
Material: Tub Mod: AIN2423 R,
Contratuerca: GAE7962, abraçadera: L20
mm, tirafons.

Mà d'obra 0,33
Materials 5,56

5,89
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10.3.15 Subministrament i col·locació de sistema
de control de barrera de sortida per la
seva actuació i monitorització. Sensor de
monitorització estat barrea. Reles
d'actuació barrera.

Mà d'obra 38,26
Materials 149,67

187,93
10.3.16 Subministre  i col·locació de cable de

8x2x0,22 mm. per les senyals de control
de parking.

Mà d'obra 0,50
Materials 1,73

2,23
10.3.17 Subministrament i col·locacio de tub

rigid roscat de PVC curvable en calent.
Material: Tub Mod: AIN2423 R,
Contratuerca: GAE7962, abraçadera: L20
mm, tirafons.

Mà d'obra 0,33
Materials 5,56

5,89
10.3.18 Subminitrament i col·locacio d'un sistema

de control de les Portes Peatonals i
Lavabos per la seva actuació i
motorització. Sensor magnètic i reles
d'actuació.

Mà d'obra 41,57
Materials 239,76

281,33
10.3.19 Subministre  i col·locació de cable de

8x2x0,22 mm. per les senyals de control
de parking.

Mà d'obra 0,50
Materials 1,73

2,23
10.3.20 Subministrament i col·locacio de tub

rigid roscat de PVC curvable en calent.
Material: Tub Mod: AIN2423 R,
Contratuerca: GAE7962, abraçadera: L20
mm, tirafons.

Mà d'obra 0,33
Materials 5,56

5,89
10.3.21 Subminitrament i col·locacio de tots els

elements per la  motorització y actuació
dels portons de accessos de cotxes.
Sensors magnètics. Reles d'actuació.
Caixa de interconnexió. Ajustos i proves.

Mà d'obra 48,97
Materials 348,49

397,46
10.3.22 Subministre  i col·locació de cable de

8x2x0,22 mm. per les senyals de control
de parking.

Mà d'obra 0,50
Materials 1,73

2,23
10.3.23 Subministrament i col·locacio de tub

rigid roscat de PVC curvable en calent.
Material: Tub Mod: AIN2423 R,
Contratuerca: GAE7962, abraçadera: L20
mm, tirafons.

Mà d'obra 0,33
Materials 5,56

5,89
10.3.24 Subminitrament i col·locacio d'un sistema

de control pels nivells de llum a
l'interior del parking. Reles d'actuació
Quadre elèctric. Tres nivells de llum per
planta.

Mà d'obra 33,69
Materials 122,16

155,85
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10.3.25 Subminitrament i col·locacio d'un sistema
de monitarització per al control de les
llum, control d'accessos peatonals i de
cotxes, del sensor volumètric i caixa de
muntatge.

Mà d'obra 34,08
Materials 50,87

84,95
10.3.26 Subministre i col·locació d'un sistema

d'alimentació per al control de les llums
de 24 VDC 5A.

Mà d'obra 38,19
Materials 72,35

110,54
10.3.27 Subministre  i col·locació de cable de

8x2x0,22 mm. per les senyals de control
de parking.

Mà d'obra 0,50
Materials 1,73

2,23
10.3.28 Subministrament i col·locacio de tub

rigid roscat de PVC curvable en calent.
Material: Tub Mod: AIN2423 R,
Contratuerca: GAE7962, abraçadera: L20
mm, tirafons.

Mà d'obra 0,33
Materials 5,56

5,89
10.3.29 Subminitrament i col·locacio de tots els

elements per la motorització del sistema
de detecció de incendis. Relé de
monitorització estat alarmes i avaries.

Mà d'obra 48,97
Materials 99,49

148,46
10.3.30 Subministre  i col·locació de cable de

8x2x0,22 mm. per les senyals de control
de parking.

Mà d'obra 0,50
Materials 1,73

2,23
10.3.31 Subministrament i col·locacio de tub

rigid roscat de PVC curvable en calent.
Material: Tub Mod: AIN2423 R,
Contratuerca: GAE7962, abraçadera: L20
mm, tirafons.

Mà d'obra 0,33
Materials 5,56

5,89
10.3.32 Subministrament i col·locació de tots els

elements per la monitorització i actuació
de extractors del sistema de detecció de
CO. reles de monitorització 24 VDC. Reles
d'actuació ventiladors 1 per zona.

Mà d'obra 50,10
Materials 125,73

175,83
10.3.33 Subministre  i col·locació de cable de

8x2x0,22 mm. per les senyals de control
de parking.

Mà d'obra 0,50
Materials 1,73

2,23
10.3.34 Subministrament i col·locacio de tub

rigid roscat de PVC curvable en calent.
Material: Tub Mod: AIN2423 R,
Contratuerca: GAE7962, abraçadera: L20
mm, tirafons.

Mà d'obra 0,33
Materials 5,56

5,89
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10.3.35 Subministre i col·locació de tots els
elements per la monitorització del quadre
elèctric de Entrada- Reles de
monitorització estat fases R/S/T.

Mà d'obra 66,79
Materials 134,51

201,30
10.3.36 Subministre  i col·locació de cable de

8x2x0,22 mm. per les senyals de control
de parking.

Mà d'obra 0,50
Materials 1,73

2,23
10.3.37 Subministrament i col·locacio de tub

rigid roscat de PVC curvable en calent.
Material: Tub Mod: AIN2423 R,
Contratuerca: GAE7962, abraçadera: L20
mm, tirafons.

Mà d'obra 0,33
Materials 5,56

5,89
10.3.38 Subministrament i col·locació de tots

elements per la monitorització del Grup
electrògen. Reles de monitorització Estat
Fases R/S/T.

Mà d'obra 32,64
Materials 122,16

154,80
10.3.39 Subministre  i col·locació de cable de

8x2x0,22 mm. per les senyals de control
de parking.

Mà d'obra 0,50
Materials 1,73

2,23
10.3.40 Subministrament i col·locacio de tub

rigid roscat de PVC curvable en calent.
Material: Tub Mod: AIN2423 R,
Contratuerca: GAE7962, abraçadera: L20
mm, tirafons.

Mà d'obra 0,33
Materials 5,56

5,89
10.3.41 Subministrament i col·locació de tots els

elements per la monitorització i actuació
de les bombes de buidatge d'aigua del
parking. Relé de monitorització estat
bomba. Reles d'actuació bomba.

Mà d'obra 31,87
Materials 110,94

142,81
10.3.42 Subministre  i col·locació de cable de

8x2x0,22 mm. per les senyals de control
de parking.

Mà d'obra 0,50
Materials 1,73

2,23
10.3.43 Subministrament i col·locacio de tub

rigid roscat de PVC curvable en calent.
Material: Tub Mod: AIN2423 R,
Contratuerca: GAE7962, abraçadera: L20
mm, tirafons.

Mà d'obra 0,33
Materials 5,56

5,89
10.3.44 Subministrament i col·locació d'una

safata metàl·lica de 60x100. Suport i
tapa bandeja 60x100.

Mà d'obra 0,33
Materials 14,95

15,28
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10.3.45 Subministrament i col·locació d'un armari
HIMEL de 42" de 2000x600x800 per el
parking. Panells de fixació ràpida 42".
Doble bastidor. Ventiladors. Rack
d'endolls. Caràtules de 1U, 2U 12U, etc.
Canal per la distribució.

Mà d'obra 268,70
Materials 2.284,30

2.553,00
10.3.46 Subministrament i col·locació d'un SAI de

3000 VA enracable.

Mà d'obra 132,08
Materials 1.662,49

1.794,57
10.3.47 Subminitrament i col·locació d'un

controlador per el sistema de control
Multiparking (SIC). Autòmata programable
OPTO M6a. Rack de 16 slots. FA 24 V. 10
A. FA 5V 1,5A. IDPN 1 + N 16 A 30 mA.
Borns i cablejat del controlador.

Mà d'obra 48,97
Materials 2.601,87

2.650,84
10.3.48 Subministrament i col·locació de targetes

d'entrada per el autòmata programable.
Targeta SNAP-ODC5SRC, 10-35 VDC OUT.
Comprovació i posada en marxa.

Mà d'obra 8,26
Materials 72,06

80,32
10.3.49 Subminstrament i col·locació de les

targetes de sortides per el automata
programable. Targetes SNAP-ODC5SRC, 10-35
VDC out. Comprovació i possada en marxa.

Mà d'obra 8,08
Materials 72,06

80,14
10.3.50 Subministrament i col·locació de les

targetes de comunicació RS 232 amb dos
busos cada una per el autòmata
programable. Targetes SNAP-RS 232.
Comprovació i possada en marxa.

Mà d'obra 46,71
Materials 325,60

372,31
10.3.51 Llicència SIC (Sis de Informació i

control). Programació opto el sistema de
control i monitorització.

Materials 13.527,35
13.527,35

10.3.52 Subministrament i instal·lacio de
l'electrònica de xarxa. Switch ethernet.

Mà d'obra 12,56
Materials 877,25

889,81
10.3.53 Subministrament  i col·locació de

repartidor CAT 5 per RACK de 19" amb 24
boques RJ45.

Mà d'obra 29,63
Materials 358,27

387,90
10.3.54 Subminitrament i col·locacio d'ordinador

de control amb targeta  dos VG.

Mà d'obra 46,71
Materials 743,64

790,35
10.3.55 Subminitrament i col·locacio de monitor

19" TFT Plata/negre DVI Multimedia.

Mà d'obra 33,01
Materials 384,37

417,38
10.3.56 Instal·lació i Possada en marxa.

Sense descomposició 6.728,94
6.728,94
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10.3.57 Ajudes de paleta a la instal·lació de
CTTV.

Sense descomposició 716,92
716,92

10.4 SISTEMA DE INTERFONIA
10.4.1 Subministrament i col·locacio d'una

central de interfonia digital de 16 llocs
, ampliable a 32. Central d'interfonia GE
200. Caixa per targetes intefaz. Bateria
d'emergència 24 hores. Módul digital per
integració megafonia general.

Mà d'obra 63,78
Materials 1.633,76

1.697,54
10.4.2 Subministrament i col·locació d'un módul

GEZ200-E d'ampliació de 16 a 32 llocs de
interfonia.

Mà d'obra 29,63
Materials 267,65

297,28
10.4.3 Subministrament i col·locacio d'una

targeta Interface IP entre centrals

Mà d'obra 80,86
Materials 1.547,50

1.628,36
10.4.4 Subministrament i col·locacio de targeta

de 4 llocs digitals específica per lloc
jefe o telèfon Centre de control.

Mà d'obra 46,71
Materials 990,29

1.037,00
10.4.5 Subministrament i col·locacio de targeta

de 4 llocs G2-GED-4B digitals.

Mà d'obra 15,94
Materials 649,22

665,16
10.4.6 Subministrament i col·locacio d'una

targeta interface  G7-TEL-E de teléfon
analógic G2-GEK2-3-E.

Mà d'obra 12,56
Materials 1.435,52

1.448,08
10.4.7 Subministrament i col·locacio d'interfon

interior Centre de control, teclat 15
tecles display 6 caràcters alfanumérics,
micro. Interfon EE-272.

Mà d'obra 29,63
Materials 563,71

593,34
10.4.8 Subministrament i col·locacio del cable

de categoria 5 UTP per el sistema de
Intefonia.

Mà d'obra 0,17
Materials 3,38

3,55
10.4.9 Subministrament i col·locacio de tub

rigid roscat de PVC curvable en calent.
Material: Tub Mod: AIN2423 R,
Contratuerca: GAE7962, abraçadera: L20
mm, tirafons.

Mà d'obra 0,33
Materials 5,56

5,89
10.4.10 Subministrament i col·locacio d'interfon

exterior digital montat a paret amb tecla
de trucada. Interfono AP-862-S
antivandalisme.

Mà d'obra 33,01
Materials 439,59

472,60
10.4.11 Subministrament i col·locacio del cable

de categoria 5 UTP per el sistema de
Intefonia.

Mà d'obra 0,17
Materials 3,38

3,55
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10.4.12 Subministrament i col·locacio de tub
rigid roscat de PVC curvable en calent.
Material: Tub Mod: AIN2423 R,
Contratuerca: GAE7962, abraçadera: L20
mm, tirafons.

Mà d'obra 0,33
Materials 5,56

5,89
10.4.13 Subministrament i col·locacio d'un

interfono ET-870 per integració a
barreres i  caixes.

Mà d'obra 33,01
Materials 351,99

385,00
10.4.14 Subministrament i col·locacio del cable

de categoria 5 UTP per el sistema de
Intefonia.

Mà d'obra 0,17
Materials 3,38

3,55
10.4.15 Subministrament i col·locacio de tub

rigid roscat de PVC curvable en calent.
Material: Tub Mod: AIN2423 R,
Contratuerca: GAE7962, abraçadera: L20
mm, tirafons.

Mà d'obra 0,33
Materials 5,56

5,89
10.4.16 Subministrament i col·locacio d' interfon

exterior digital Videoporter amb càmara a
color de 470 L, montat  a paret amb tecla
de trucada, antivandalisme.

Mà d'obra 32,64
Materials 572,95

605,59
10.4.17 Control acces. Lector targeta proximitat,

lector ticket banda central.

Mà d'obra 32,64
Materials 1.918,92

1.951,56
10.4.18 Subministrament i col·locacio del cable

de categoria 5 UTP per el sistema de
Intefonia.

Mà d'obra 0,17
Materials 3,38

3,55
10.4.19 Subministrament de cable de video RG 59

per els videoporters

Mà d'obra 1,01
Materials 2,62

3,63
10.4.20 Subministrament i col·locacio de tub

rigid roscat de PVC curvable en calent.
Material: Tub Mod: AIN2423 R,
Contratuerca: GAE7962, abraçadera: L20
mm, tirafons.

Mà d'obra 0,33
Materials 5,56

5,89
10.4.21 Programació i posada en marxa del sistema

de Interfonia.

Sense descomposició 1.531,80
1.531,80

11 SEGURETAT I ALARMA
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11.1 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA
INTRUSIÓ, INCLOU CENTRAL MIXTA
MICROPROCESADA, 2 PARTICIONS, DE 24
ZONES, AMB  COMUNICADOR BIDIRECCIONAL AMB
BATERIES PER GARANTIR EL SUBMINISTRAMENT
EN CAS DE FALLIDA ELÈCTRICA, MODEL
DS-7220V2S, 1 TECLAT PER LA CONNEXIÓ I
DESCONNEXIÓ DEL SISTEMA ALFANUMÈRIC,
MODEL DS747V2S, 1 SIRENA INTERIOR, MODEL
SP-20, 8 DETECTORS DE RADAR+INFRAROJOSDE
12X12 M DE COBERTURA (6 ACCESOS PEATONALS
I 2 RAMPES), 6 CONTACTES MAGNÈTICS
INSTAL·LATS A LES PORTES D'ENTRADA
ESCALES, CABLEJAT I CANALITZACIONS,
INSTAL·LACIÓ, CONNEXIONAT I POSADA EN
MARXA, EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT.

Mà d'obra 98,15
Resta d'Obra 1.730,63

1.828,78
11.2 SINÒPTIC REALITZAT EN METACRILAT

SERIGRAFIAT AMB LEDS DE SENYALITZACIÓ I
MARC D'ALUMINI, COMPLERT I INSTAL·LAT.

Sense descomposició 261,70
261,70

11.3 CANALITZACIÓ DEL SINÒPTIC DE LA CENTRAL
D'ALARMES REALITZAT AMB TUB DE PVC,
INCLOENT CABLEJAT I CANALITZACIONS. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

Sense descomposició 90,24
90,24

11.4 AJUDES PER A LA COMPLERTA REALITZACIÓ DE
LA INSTAL.LACIÓ DE SEGURETAT I ALARMA.

Sense descomposició 339,51
339,51

12 ASCENSOR I NUCLIS D'ESCALA
12.1 Ascensor elèctric d´adherència per a

minusvàlids, sense cambra maquinària, per
a 8 persones (600 kg) model Syn 630-1 de
Thyssenkrupp elevadores, de 1 m/s,
sistema d´accionament de 2 velocitats, 5
parades, maniobra universal simple,
portes d´accés de maniobrabilitat
corredissa automàtica d´amplària 80 cm i
alçària 200 cm d´acer inoxidable, cabina
amb portes de maniobrabilitat corredissa
automàtica d´acer inoxidable i qualitat
d´acabats mitjana, inclos guies ancorades
a paret d'obra i estructura de suport.

Mà d'obra 9.723,53
Materials 20.675,38

30.398,91
12.2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TERRA PER

ASCENSOR FORMAT PER QUATRE LLOSES DE
GRANIT DE JANDIRA, INCLÒS MARC I SUPORT.

Sense descomposició 543,21
543,21

12.3 AJUDES PER A LA COMPLERTA REALITZACIÓ DE
LA INSTAL.LACIÓ DE L'ASCENSOR I NUCLIS
D'ESCALA.

Sense descomposició 606,91
606,91

13 SENYALITZACIÓ
13.1 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES

SUPERFICIALS, SENYALS, SÍMBOLS AMB
PINTURA NO REFLECTORA AMB MICROESFERES,
CLASSE 3, Rd>45, AMB AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL.

Mà d'obra 11,69
Maquinària 2,24
Materials 2,41

16,34
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13.2 PINTAT SOBRE PAVIMENT D´UNA FAIXA
CONTÍNUA DE 10 CM, CLASSE 3, Rd>45 AMB
PINTURA NO REFLECTORA AMB MICROESFERES,
AMB MITJANS MANUALS

Mà d'obra 2,24
Materials 0,24

2,48
13.3 PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR DE PLANXA

D´ALUMINI PINTADA AMB CARÀCTERS
ALFANUMÈRICS, DE 40X20 CM, AMB SUPORT,
FIXADA MECÀNICAMENT

Mà d'obra 4,93
Materials 98,26

103,19
13.4 Subministre i col·locació de placa

reflectora normalitzada d'alumini-plata
circular de 60 cm de diàmetre amb suport
de paret amb subjeccions. Totalment
instal·lada.

Mà d'obra 63,58
Materials 66,86

130,44
13.5 Subministre i col·locació de placa

reflectora triangular de 70 cm de costat
amb suport de paret amb subjeccions.
Totalment instal·lada.

Mà d'obra 63,58
Materials 70,22

133,80
13.6 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE NUMERACIÓ DE

PLACES FINS A TRES DÍGITS DE 25 CM
D'AMPLADA, AMB PINTURA NO REFLECTORA, AMB
MÀQUINA D´ACCIONAMENT MANUAL

Sense descomposició 5,55
5,55

13.7 PAPERERA TRABUCABLE DE 31 CM DE DIÀMETRE,
DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AISI 316
D´1,5 MM DE GRUIX, AMB BASE PERFORADA I
SUPORTS DE 50X20X1.5 MM, ANCORADA A PARET

Mà d'obra 9,69
Maquinària 0,06
Materials 57,86
Mitjans auxiliars 0,01

67,62
13.8 AJUDES A SENYALITZACIÓ

Sense descomposició 600,62
600,62

14 URBANITZACIÓ
14.1 Treballs de desmuntatge de xemeneies de

ventilacio existents a la plaça, treballs
de demolicio i retirada amb mitjans
manuals i mecanics de reixes i sostre i
de parets d'obra i revestiment de xapa,
inclos carrega de runes sobre camio i
transport a abocador a qualsevol
distancia i pagament de canon i taxes
d'abocament.

Sense descomposició 708,49
708,49

14.2 Retirada de punt de llum i balissa amb
p.p. de canalització elèctrica i de
connexions existents, inclosa demolició
del fonament existent, i paviment
perimetral i posterior reposició amb
panot gris o terratzo i transport a
magatzem municipal ó càrrega, transport a
qualsevol distància i descàrrega a
abocador autoritzat amb pagament de cànon
inclòs i taxa d'abocament.

Mà d'obra 1,46
Maquinària 29,58
Materials 4,09
Resta d'Obra 0,77

35,90
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14.3 Enderrocament de paviment de pedra,
col·locades sobre morter inclòs base de
formigó de qualsevol gruix, amb mitjans
mecànics o manuals. Tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs
o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport.Tot
inclòs completament acabat.

Mà d'obra 0,08
Maquinària 4,62

4,70
14.4 Excavació de rases i pous amb mitjans

manuals i càrrega del material per al seu
transport al gestor de residus o centre
de reciclatge autoritzat. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 27,76
Mitjans auxiliars 0,28

28,04
14.5 Rebliment i compactat de rases de menys

de 2 m de fondària amb terres procedents
de prèstecs interiors, amb mitjans
mecànics o manuals. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 1,33
Maquinària 2,14
Materials 0,04
Mitjans auxiliars 0,01

3,52
14.6 Base de formigó armat, amb formigó

HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i 16
cm de gruix, amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer, elaborada a
l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15
cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m, inclou
subministrament, transport, estesa,
vibratge, acabat reglejat i p.p. de
replanteig, encofrat i formació de junts.
Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 0,61
Maquinària 0,04
Materials 12,06
Mitjans auxiliars 0,01

12,72
14.7 Treballs per reposicio de jardineria

existent, consistents subministrament i
reblert amb terres adequades i
compactacio al 95% del PM i aportacio de
terra vegetal i plantacio de la mateixa
tipologia de plantes i arbustos
existents, un cop tapats els forats de
ventilacio, inclos xarxa de reg i
manteniment durant el primer any.

Sense descomposició 738,56
738,56

14.8 Paviment de pedra natural tipus CENIA,
abuixardada, en lloses de especejament
idèntic al paviment actual de la plaça,
de 7 cm de gruix, col·locades en
qualsevol posició, a truc de maceta, amb
morter mixt 1:2:10, incloses zones de
guals, amb base de ciment portland de 3
cm, rejuntat amb beurada de color,
ajustament a façana i neteja de la
superficie, inclosa la formació
d'escossells, incloses mermes i posada a
cota de tot tipus de registres i
arquetes.

Sense descomposició 83,56
83,56
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14.9 Paviment de llambordes granítiques de
20x10x10 cm de gruix aprox. a escollir
per la DF, abuixardada, col·locades en
qualsevol posició, a truc de maceta, amb
morter mixt 1:2:10, incloses zones de
guals, amb base de ciment portland de 3
cm, rejuntat amb beurada , ajustament i
neteja de la superficie, inclou
subministrament, col·locació, reblert de
junts amb sorra fina o morter,
ajustaments i posada a cota de tot tipus
de registres i arquetes. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 18,15
Maquinària 0,04
Materials 31,87
Mitjans auxiliars 0,14

50,20
14.10 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de

10x40 mm de pas de malla, amb marc de
passamà d'acer i platines portants de
30x3 mm, ancorada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, inclós part proporcional
d'estrucutra de suports amb perfils IPE
140 i pletines i perns d'ancoratge a mur
de formigó, tot inclós completament
acabat.

Mà d'obra 60,37
Maquinària 4,52
Materials 158,97
Mitjans auxiliars 0,72

224,58
14.11 Xemeneia de sortida a plaça de

10,2x1,75x2,30 m, d'acord amb detalls de
plànols, formada per estructura de suport
a base de perfils tubular d'acer de
100x100x4 mm cada 60 cm i 4 perfils
correguts de 100x100x4 mm, xapa corten de
4 mm de gruix i reixes de sortida de
10,20x0,6 m a base de lames d'acer corten
de 6 cm d'amplada i 5 mm de gruix
separades 5 cm. Tot inclòs completament
acabat.

Sense descomposició 4.258,05
4.258,05

14.12 Subministre i instal·lacio de punt de
llum complet amb columna de 4 m d'alçada
i luminària Abahjur de Socelec o
equivalent, amb làmpada de VHM de 50 W i
equip auxiliar, inclos fonament amb
formigó HM-20 de 60x60x80 cm amb perns
d'ancoratge de 50 cm i 22 mm de diametre.

Sense descomposició 3.486,12
3.486,12

14.13 Banc sense respatller, de 238 cm de
llargada i 41 cm d'alçada, tipus
Neobarcino ó equivalent, idèntic a
l'existent a la plaça. Inclou
subministrament, col·locació i ancoratge
a mur de formigó amb fixacions
mecàniques. Inclós p.p. de pletines i
perns d'ancoratge. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 63,41
Maquinària 8,21
Materials 314,27
Mitjans auxiliars 0,63

386,52
14.14 Canalització per a enllumenat públic,

inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de
DN 110 mm, làmina de plàstic per a
senyalització i reblert compactat de
rases. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

Mà d'obra 1,34
Maquinària 1,95
Materials 4,55
Mitjans auxiliars 0,01

7,85
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14.15 Arqueta de registre per a canalització
d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols.

Mà d'obra 73,74
Maquinària 0,11
Materials 56,16
Mitjans auxiliars 0,74

130,75
14.16 Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1

kV, secció 4x6 mm2. Inclou
subministrament i col·locació. Tot
inclòs.

Mà d'obra 2,04
Materials 2,51
Mitjans auxiliars 0,02

4,57
14.17 Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per

a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació.
Tot inclòs.

Mà d'obra 2,65
Materials 1,26
Mitjans auxiliars 0,03

3,94
14.18 Connexió a punt de llum existent

(instal·lació de potència i de posada a
terra), inclos material, mà d'obra i
mitjans necessaris per a la connexió a
punt de llum.Tot inclós.

Sense descomposició 196,35
196,35

14.19 Redacció del projecte de legalització de
l'enllumenat per a un armari de potència
a legalitzar inferior o igual a 5 kW;
visat per un col·legi professional
incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la
documentació necessària; lliurament de
l'acta d'aprovació del projecte i de les
instal·lacions. Tot inclòs.

Materials 850,00
850,00

15 IMPREVISTOS
15.1 Partida alçada a justificar per

imprevistos durant l'execucio de les
obres.

Sense descomposició 155.112,96
155.112,96

16 SEGURETAT I SALUT

16.1 EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL
16.1.1 PARELL DE BOTES DIELECTRIQUES RESISTENTS

A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA
ANTILLISCANT I ANTIESTATICA, FALCA
AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE
MANXA, DE DESPRENDIMENT RAPID, SENSE
FERRAMENTA METAL.LICA, AMB PUNTERA
REFORÇADA, HOMOLOGADES SEGONS DIN 4843

Materials 10,28
10,28

16.1.2 PARELL DE BOTES DE SEGURETAT RESISITENTS
A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA
ANTILLISCANT I ANTIESTATICA, FALCA
AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE
MANXA, DE DESPRENDIMENT RAPID, AMB
PLANTILLES I PUNTERA METAL.LIQUES,
HOMOLOGADES SEGONS MT-5, CLASSE I, GRAU A

Materials 12,06
12,06

16.1.3 CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, DE
POLIETILE, AMB UN PES MAXIM DE 400 G,
HOMOLOGAT SEGONS MT-1 CLASSE N I E-AT

Materials 2,58
2,58
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16.1.4 PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL
CAP AMB ARNES I ORELLERES ANTISOROLL,
HOMOLOGAT SEGONS MT-2, CLASSE D

Materials 9,80
9,80

16.1.5 ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES
ESTANDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL
HOMOLOGADA SEGONS MT-16, AMB VISOR
TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA
L'ENTELAMENT HOMOLOGAT SEGONS MT-17,
CLASSE D

Materials 5,17
5,17

16.1.6 ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL
AOXIACETILENIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE
BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB
VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE
COLOR DIN-5, HOMOLOGATS SSEGONS BS-1542

Materials 7,35
7,35

16.1.7 PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA
ELECTRICA, AMB MARC ABATIBLE DE MA I
SUPORT DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE
VIDRE VULCANITZADA D'1,35 MM DE GRUIX,
AMB VISOR INACTINIC SEMIFOSC AMB
PROTECCIO DIN 12

Materials 4,47
4,47

16.1.8 MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I
VAPORS TOXICS, HOMOLOGADA SEGONS MT-9

Materials 0,47
0,47

16.1.9 PARELL DE GUANTS PER A US GENERAL, AMB
PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS INDEX I
POLZE DE PELL, DORS DE LA MA I MANIGUET
DE COTO, FOLRE INTERIOR I SUBJECCIO
ELASTICA AL CANELL

Materials 1,24
1,24

16.1.10 PARELL DE GUANTS D'ALTA RESISTENCIA AL
TALL I A L'ABRASSIO PER A FERRALISTA, AMB
DITS I PALMELL DE CAUTXU RUGOS SOBRE
SUPORT DE COTO I SUBJECCIO ELASTICA AL
CANELL

Materials 2,35
2,35

16.1.11 PARELL DE GUANTS DIELECTRICS PER A BAIXA
TENSIO, DE CAUTXU, AMB MANIGUETS FINS A
MIG AVANTBRAÇ, HOMOLOGATS SEGONS MT-4,
CLASSE II, PER A 1000 V, COM A MAXIM

Materials 20,48
20,48

16.1.12 PARELL DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA
ALTA, AMB SOLA ANTILLISCANT I FOLRADES DE
NILO RENTABLE

Materials 3,42
3,42

16.2 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA
16.2.1 PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER

GALVANITZAT, DE 6 M D'AMPLARIA I 2 M
D'AL€ARIA, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER
GALVANITZAT, PER A TANCA MOBIL DE MALLA
METAL.LICA I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

Mà d'obra 13,40
Materials 106,75

120,15
16.2.2 PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER

GALVANITZAT, D'1 M D'AMPLARIA I 2 M
D'AL€ARIA, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER
GALVANITZAT, PER A TANCA MOBIL DE MALLA
METAL.LICA I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

Mà d'obra 3,28
Materials 29,43

32,71
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16.2.3 TANCA DE 2 M D'ALÇADA DE PLANXA NERVADA
D'ACER GALVANITZAT, SUPORTS AMB PERFIL
IPN 120 COL·LOCATS CADA 3 M AMB DAU DE
FORMIGÓ, INCLÒS MUNTATGE I DESMUNTATGE.

Sense descomposició 52,36
52,36

16.2.4 Protecció horitzontal sota l'encofrat de
sostres amb xarxa de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de
pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida  de 12 mm de diàmetre nuada a
la xarxa, unida a l'estructura de
sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos
metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge
inclòs

Mà d'obra 1,20
Materials 0,15
Mitjans auxiliars 0,02

1,37
16.2.5 PROTECCIÓ HORITZONTAL D´OBERTURES, AMB

FUSTA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Mà d'obra 6,74
Materials 1,79

8,53
16.2.6 Protecció col·lectiva horitzontal

d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb
fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

Mà d'obra 4,08
Materials 0,70
Mitjans auxiliars 0,06

4,84
16.2.7 PLATAFORMA METAL.LICA PER A PAS DE

VEHICLES PER SOBRE DE RASES, INFERIORS A
1 M D'AMPLARIA, DE PLANXA D'ACER DE 12 MM
DE GRUIX I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

Mà d'obra 1,34
Materials 7,38

8,72
16.2.8 LINIA VERTICAL DE SEGURETAT PER A

L'ANCORATGE I DESPLA€AMENT DELS CINTURONS
DE SEGURETAT, AMB CORDA DE POLIAMIDA DE
16 MM DE D I ANCORATGES AUTOBLOCANTS DE
FIXACIO DELS MOSQUETONS DELS CINTURONS I
AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

Mà d'obra 0,83
Materials 2,96

3,79
16.2.9 LINIA HORITZONTAL DE SEGURETAT PER A

L'ANCORATGE I DESPLA€AMENT DELS CINTURONS
DE SEGURETAT, AMB CORDA DE POLIAMIDA DE
16 MM DE D I ANCORATGES AUTOBLOCANTS DE
FIXACIO DELS MOSQUETONS DELS CINTURONS I
AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

Mà d'obra 2,79
Materials 2,96

5,75
16.2.10 BARANA DE PROTECCIO PER PROTECCIÓ FORJATS

I ESCALES, AMB TRAVESSERS DE TAULO DE
FUSTA, FIXADA A SUPORTS AMB MUNTANTS
METAL.LICS DE MORDASSA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS

Mà d'obra 3,73
Materials 2,08

5,81
16.2.11 EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE

CARREGA, AMB PRESSIO INCORPORADA, PINTAT,
AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS

Mà d'obra 2,87
Materials 19,31

22,18
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16.2.12 Subministre i instal.lació de sistema de
ventilació forçada i il.luminació en
zones de treball sota forjat, inclós
maquinària, accessoris, i tots els
elements necessaris per garantir la
correcta ventilació de l'aire,
il.luminació i condicions de salubritat a
la zona de treball. Inclús desmuntatge
posterior de tota la instal.lació.

Sense descomposició 15.000,00
15.000,00

16.3 SENYALITZACIONS
16.3.1 CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM

D'AL€ARIA

Mà d'obra 0,06
Materials 6,57

6,63
16.3.2 LLUMENERA AMB LAMPADA INTERMITENT DE

COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12
V I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

Mà d'obra 1,89
Materials 17,76

19,65
16.3.3 GARLANDA LLUMINOSA DE 25 M DE LLARGARIA,

6 LAMPADES, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12
V I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

Mà d'obra 18,66
Materials 42,95

61,61
16.3.4 PLACA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT

LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA
MECANICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

Mà d'obra 0,76
Materials 18,71

19,47
16.3.5 PLACA REFLECTORA RECTANGULAR DE 95X195

CM, PER A SENYALS DE TRANSIT, FIXADA I
AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

Mà d'obra 20,30
Materials 127,55

147,85
16.3.6 PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE

DIAMETRE, PER A SENYALS DE TRANSIT,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

Mà d'obra 13,06
Materials 18,58

31,64
16.3.7 PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, DE 70 CM DE

COSTAT, PER A SENYALS DE TRANSIT, FIXADA
I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

Mà d'obra 13,06
Materials 15,24

28,30

16.4 INSTAL.LACIONS
16.4.1 Instal.lació provisional de sanejament

per casetes d'obra

Sense descomposició 315,00
315,00

16.4.2 Escomesa provisional aigua per casetes
d'obra

Sense descomposició 250,00
250,00

16.4.3 Escomesa provisional d'electricitat per
casetes d'obra

Sense descomposició 350,00
350,00
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16.4.4 Interruptor diferencial de la classe AC,
gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN,
desmuntatge inclòs

Mà d'obra 12,36
Materials 61,18
Mitjans auxiliars 0,19

73,73
16.4.5 Interruptor diferencial de la classe AC,

gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN,
desmuntatge inclòs

Mà d'obra 12,36
Materials 61,37
Mitjans auxiliars 0,19

73,92
16.4.6 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb

recobriment de coure 300 µm de gruix, de
1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra i amb el desmuntatge
inclòs

Mà d'obra 9,25
Materials 14,33
Mitjans auxiliars 0,14

23,72

16.5 INSTAL.LACIONS PROVISIONALS
D'HIGIENE I BENESTAR

16.5.1 Lloguer de mòdul prefabricat de menjador
de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

Materials 161,56
161,56

16.5.2 Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors
de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Materials 172,57
172,57

16.5.3 Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris
de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Materials 247,42
247,42
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16.5.4 Amortització de mòdul prefabricat de
menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Mà d'obra 6,02
Maquinària 11,74
Materials 1.098,37
Mitjans auxiliars 0,15

1.116,28
16.5.5 Amortització de mòdul prefabricat de

vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Mà d'obra 6,02
Maquinària 11,74
Materials 1.495,64
Mitjans auxiliars 0,15

1.513,55
16.5.6 Amortització de mòdul prefabricat de

sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Mà d'obra 6,02
Maquinària 11,74
Materials 1.295,00
Mitjans auxiliars 0,15

1.312,91
16.5.7 Armari metàl·lic individual de doble

compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Mà d'obra 5,02
Materials 53,41
Mitjans auxiliars 0,13

58,56
16.5.8 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i

0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

Mà d'obra 3,01
Materials 19,22
Mitjans auxiliars 0,08

22,31
16.5.9 Recipient per a recollida d'escombraries,

de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Mà d'obra 2,01
Materials 52,91
Mitjans auxiliars 0,05

54,97
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16.5.10 Taula de fusta amb tauler de melamina, de
3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària,
amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Mà d'obra 7,02
Materials 22,94
Mitjans auxiliars 0,18

30,14
16.5.11 Planxa elèctrica per a escalfar menjars,

de 60x45 cm, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

Mà d'obra 3,01
Materials 52,40
Mitjans auxiliars 0,08

55,49
16.5.12 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat,

col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Mà d'obra 7,02
Materials 107,90
Mitjans auxiliars 0,18

115,10
16.5.13 Mà d'obra per a neteja i conservació de

les instal·lacions

Mà d'obra 20,06
Mitjans auxiliars 0,20

20,26

16.6 FORMACIÓ SOBRE SEGURETAT I MEDICINA
PREVENTIVA

16.6.1 Material sanitari per a assortir una
farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

Materials 75,83
75,83

16.6.2 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el
contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

Materials 113,76
113,76

16.6.3 Reconeixement mèdic

Materials 35,25
35,25

16.6.4 Reunió del comitè de Seguretat i Salut
constituït per 6 persones

Mà d'obra 124,02
Mitjans auxiliars 1,24

125,26
16.6.5 Formació en Seguretat i Salut per als

riscos específics de l'obra

Sense descomposició 131,07
131,07

Tarragona, febrer de 2.011

Rafael Cabré i Villalobos
L'enginyer-autor del projecte
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1.1 m3 ENDERROC DE MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT, A MÀ
I AMB COMPRESSOR, A QUALSEVOL ALÇADA, INCLOS CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT
A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTANCIA I PAGAMENT DE TAXES I
CANON D'ABOCAMENT. 149,300 166,84 24.909,21

1.2 m3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O TOTXANA DE
QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, A
QUALSEVOL ALÇADA, AMB P.P. D'ESTRUCTURA METALICA DE
SUPORT, INCLOS CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL
DISTANCIA I PAGAMENT DE TAXES I CANON D'ABOCAMENT. 108,600 22,60 2.454,36

1.3 m2 ENDERROC DE SOSTRE INDUSTRIALITZAT DE FORMIGÓ ARMAT
I DEMOLICIÓ DE CAPA DE COMPRESSIO DE QUALSEVOL GRUIX,
INCLOS P.P. DE DESMUNTATGE DE JASSERES, A MÀ I AMB
COMPRESSOR, A QUALSEVOL ALÇADA I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, I TRANSPORT A
ABOCADOR A QUALSEVOL DISTANCIA I PAGAMENT DE CANON I
TAXES D'ABOCAMENT. 314,100 43,43 13.641,36

1.4 m2 ENDERROC DE LLOSA D'ESCALA I REPLANS, PLANA O
INCLINADA, AMB P.P DE TALL, DE FORMIGO ARMAT DE
QUALSEVOL GRUIX A MA I AMB COMPRESSOR, A QUALSEVOL
ALÇADA I CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDORS I
TRANSPORT A ABOCADOR A QUALSEVOL DISTANCIA I
PAGAMENT DE TAXES I CANON D'ABOCAMENT. 57,600 39,33 2.265,41

1.5 m2 ENDERROC DE VORERES I PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB ELS
MITJANS ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ.
C.AMID.:M2 DE SUPERFÍCIE A ENDERROCAR 4,000 11,38 45,52

1.6 m TALL D'ESTRUCTURES DE QUALSEVOL TIPUS, DE FORMIGÓ EN
MASSA O ARMAT, AMB FIL ADIAMANTAT O SERRA AMB DISC DE
DIAMANT, PROTECCIONS NECESSARIES DE L'ENTORN, PART
PROPOCIONAL D'ESTINTOLAMENT DE L'ESTRUCTURA EXISTENT
I ELEMENTS A ENDERROCAR, EXTRACCIÓ I TRANSPORT A LLOC
D'ENDERORC O ESMICOLAT 76,000 168,30 12.790,80

1.7 m2 DESMUNTATGE DE FALS SOSTRE METÀLIC AMB P.P.
D'ESTRUCTURES DE SUPORT, ACOPI EN MAGATZEM EXTERIOR
DE TOT EL MATERIAL DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES I
POSTERIOR ADEQUACIÓ, REPARACIÓ, NETEJA I MUNTATGE
AMB P.P. D'ESTRUCTURA I PECES DE SUPORT. 1.798,000 28,46 51.171,08

TOTAL CAPÍTOL Núm. 1 DEMOLICIONS I ENDERROCS: 107.277,74

CAPÍTOL Núm. 1 DEMOLICIONS I ENDERROCS
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2.1.- Enderrocs

2.1.1.- Fonaments

2.1.1.1 m3 ENDERROC DE FONAMENT EN LLOSES DE FORMIGÓ ARMAT,
AMB MITJANS MANUALS I/O MECANICS INCLOS CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. 32,100 81,21 2.606,84

2.1.1.2 m3 ENDERROC DE MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT, A MÀ
I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR 4,600 160,74 739,40

2.1.1.3 m3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN ROCA DE QUALSEVOL DURESSA,
AMB MITJANS MANUALS I/O MECANICS, INCLOS CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. 38,900 146,91 5.714,80

2.1.1.4 m3 CARREGA I TRANSPORT DE TERRES I RUNA A ABOCADOR
CONTROLAT AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS,A QUALSEVOL DISTANCIA I
PAGAMENT DE TAXES I CANON D'ABOCAMENT. 82,800 5,15 426,42

2.1.1.5 m3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE TERRES
D'APORTACIÓ SENSE CLASSIFICAR. 79,000 9,24 729,96

Total 2.1.1.- 02.01.01 Fonaments: 10.217,42

2.1.2.- Forjats existents

2.1.2.1 m2 ENDERROC DE SOSTRE INDUSTRIALITZAT DE FORMIGÓ ARMAT
I DEMOLICIÓ DE CAPA DE COMPRESSIO DE QUALSEVOL GRUIX,
INCLOS P.P. DE DESMUNTATGE DE JASSERES, A MÀ I AMB
COMPRESSOR, A QUALSEVOL ALÇADA I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, I TRANSPORT A
ABOCADOR A QUALSEVOL DISTANCIA I PAGAMENT DE CANON I
TAXES D'ABOCAMENT. 233,900 43,43 10.158,28

Total 2.1.2.- 02.01.02 Forjats existents: 10.158,28

Total 2.1.- 02.01 Enderrocs: 20.375,70

2.2.- Reforços

2.2.1.- Fonaments

2.2.1.1 m3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/B/20/IIA,
DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ 38,100 68,68 2.616,71

2.2.1.2 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES I POUS 3.847,400 0,87 3.347,24

2.2.1.3 m2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA PER A
RASES I POUS DE FONAMENTS 10,600 16,37 173,52

Total 2.2.1.- 02.02.01 Fonaments: 6.137,47

2.2.2.- Pilars

2.2.2.1 U INSPECCIO AMB PATXOMETRE DE DISPOSICIO DE LES
ARMADURES EN ELEMENTS ESTRUCTURALS PER MITJANS
MAGNETICS, MITJANS AUXILIARS NECESSARIS INCLOSOS. 1,000 437,23 437,23

2.2.2.2 U TREBALLS DE REPICAT DE PERIMETRE DE PILAR FINS
LOCALITZACIO D'ARMADURA, EXTRACCIO, PREPARACIO I
ASSAIG A COMPRESSIO D'UNA PROVETA TESTIMONI DE 75/100
MM DE FORMIGO ENDURIT, INCLOS REBLERT DE TALADROS. 3,000 272,85 818,55

2.2.2.3 m RECRESCUT DEL GRUIX DE  PILAR EXISTENT DE FORMIGÓ
ARMAT DE 40X60 CM DE SECCIÓ, AMB UNA CAPA PERIMETRAL
DE 6 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HA-25/AC/12/IIA,  COL.LOCAT
MANUALMENT DES DEL SOSTRE DE LA PLANTA SUPERIOR
MITJANÇANT ORIFICIS FETS PREVIAMENT, PREVIA APLICACIÓ
D'UN ADHESIU DE RESINES EPOXI DE DOS COMPONENTS A LA
SUPERFÍCIE DEL FORMIGÓ DEL PILAR 659,000 77,40 51.006,60

2.2.2.4 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE PILARS 10.544,000 0,89 9.384,16

2.2.2.5 m2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB PLAFONS
METÀL.LICS PER A PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A
REVESTIR, D'ALÇÀRIA FINS A 4 M 1.318,000 16,11 21.232,98

Total 2.2.2.- 02.02.02 Pilars: 82.879,52

CAPÍTOL Núm. 2 ESTRUCTURA
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Total 2.2.- 02.02 Reforços: 89.016,99

2.3.- Estructura nova

2.3.1.- Soleres i murs

2.3.1.1 m2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB
TAULER DE FUSTA DE PI, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE
RECTILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M 400,200 18,34 7.339,67

2.3.1.2 m3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M D'ALÇÀRIA COM
A MÀXIM, HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I ABOCAT DES DE CAMIÓ 60,200 74,51 4.485,50

2.3.1.3 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ, A
QUALSEVOL ALÇÀRIA 6.003,600 0,94 5.643,38

2.3.1.4 m2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE
GRUIX 20 CM 112,800 24,40 2.752,32

Total 2.3.1.- 02.03.01 Soleres i murs: 20.220,87

2.3.2.- Estructura metàl·lica

2.3.2.1 kg ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS
FORMATS PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT
SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL.LOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA 1.434,900 1,53 2.195,40

2.3.2.2 kg ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ELEMENTS
D'ANCORATGE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA
CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL.LOCAT A L'OBRA AMB
SOLDADURA 15.469,300 1,53 23.668,03

2.3.2.3 kg ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES
FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL.LOCAT A L'OBRA AMB
SOLDADURA 22.410,500 1,44 32.271,12

Total 2.3.2.- 02.03.02 Estructura metàl·lica: 58.134,55

2.3.3.- Estructura de formigó

2.3.3.1 m2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, A
UNA ALÇÀRIA <= 5M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI, INCLOS P.P.
DE FORMACIO DE FORATS I PASSOS D'INSTAL·LACIONS. 5.457,000 19,07 104.064,99

2.3.3.2 m2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES
INCLINADES, A UNA ALÇÀRIA <= 5M, AMB TAULER DE FUSTA DE
PI, INCLOS P.P. DE FORMACIO DE DIFERENTS PENDENTS PER
FORMACIO D'ACORDS, INCLOS P.P. DE FORMACIO DE FORATS I
PASSOS D'INSTAL·LACIONS. 883,000 28,76 25.395,08

2.3.3.3 m3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
AMB BOMBA 1.528,000 78,99 120.696,72

2.3.3.4 m3 FORMIGÓ PER A LLOSES INCLINADES, HA-25/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ABOCAT AMB BOMBA 218,000 81,17 17.695,06

2.3.3.5 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE LLOSES 203.380,000 1,05 213.549,00

2.3.3.6 u ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 12 MM
DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU
D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT 136,000 7,91 1.075,76

2.3.3.7 m2 SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE DE PLACA
ALVEOLAR DE FORMIGÓ PRETENSAT TIPUS HP-50, PER UNA
SOBRECÀRRERGA D'US DE 2.000 KG/M2 I UNES CÀRREGUES
MORTES DE 1.500 KG/M2 AMB ACABAT INFERIOR LLIS I
CANTELLS BISELLATS, INCLÒS FORMIGÓ HA-25 EN CAPA DE
COMPRESSIÓ I NEGATIUS. 53,300 154,38 8.228,45

Total 2.3.3.- 02.03.03 Estructura de formigó: 490.705,06

Total 2.3.- 02.03 Estructura nova: 569.060,48

CAPÍTOL Núm. 2 ESTRUCTURA
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2.4.- Modificacions en forjats existents

2.4.1.- Estructura metàl·lica

2.4.1.1 kg ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ELEMENTS
D'ANCORATGE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA
CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL.LOCAT A L'OBRA AMB
SOLDADURA 2.047,000 1,53 3.131,91

2.4.1.2 kg ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES
FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL.LOCAT A L'OBRA AMB
SOLDADURA 17.478,600 1,44 25.169,18

2.4.1.3 u ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 12 MM
DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU
D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT 496,000 7,91 3.923,36

Total 2.4.1.- 02.04.02 Estructura metàl·lica: 32.224,45

2.4.2.- Estructura de formigó

2.4.2.1 m2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, A
UNA ALÇÀRIA <= 5M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI, INCLOS P.P.
DE FORMACIO DE FORATS I PASSOS D'INSTAL·LACIONS. 77,300 19,07 1.474,11

2.4.2.2 m3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
AMB CUBILOT 15,400 79,22 1.219,99

2.4.2.3 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE LLOSES 3.478,500 1,05 3.652,43

Total 2.4.2.- 02.04.03 Estructura de formigó: 6.346,53

Total 2.4.- 02.04 Modificacions en forjats existents: 38.570,98

TOTAL CAPÍTOL Núm. 2 ESTRUCTURA: 717.024,15

CAPÍTOL Núm. 2 ESTRUCTURA
Núm. Ut. DENOMINACIÓ Amidament Preu Total
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3.1 m2 PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT,
HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE
290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER
MIXT 1:2:10 AMB CIMENT CEM II 1.456,500 28,80 41.947,20

3.2 m2 PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 11,5 CM, DE MAÓ
CALAT, HD, DE 240X115X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA
I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER
PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5 N/MM2 ) DE
DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2 402,100 30,37 12.211,78

3.3 m2 ENVÀ RECOLZAT DIVISORI DE 5 CM DE GRUIX, DE SUPERMAÓ
DE 500X250X50 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER
CIMENT 1:4 402,100 11,94 4.801,07

3.4 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL
INTERIOR, A 3,00 M D´ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE
CIMENT 1:4, ELABORAT A L´OBRA, AMB FORMIGONERA DE 165
L,ACABAT LLISCAT. 2.422,700 15,76 38.181,75

3.5 M2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A
3,00 M D´ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB GUIX YG, ACABAT
LLISCAT AMB GUIX YF 935,700 19,23 17.993,51

3.6 m2 CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS
ESTÀNDARD (A), PER A REVESTIR, DE 12,5 MM DE GRUIX I VORA
AFINADA (BA), AMB SUBJECCIÓ DE BARRA ROSCADA AL
SOSTRE MITJANÇANT ENTRAMAT OCULT AMB SUSPENSIÓ , PER
UNA ALÇÀRIA DE SOSTRE DE 4M COM A MÀXIM, INCLÓS P.P. DE
FORMACIÓ DE REGISTRES. 89,000 19,46 1.731,94

3.7 m2 CEL RAS CONTINU AMB UNA RESISTÈNCIA AL FOC R-120
FORMAT PER PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC DE 10 MM DE GRUIX,
AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA DE 0,175 W/MK I UNA
DENSITAT DE 870 KG/M3, INCLOS P.P. DE FORMACIÓ DE
REGISTRES. 79,000 23,42 1.850,18

3.8 U LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA DE 14 CM
D'AMPLÀRIA I 1,2 M DE LLARGÀRIA, PER A REVESTIR,
COL.LOCADA AMB EL MATEIX MORTER DE LA PARET 36,000 13,95 502,20

3.9 U LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA DE 14 CM
D'AMPLÀRIA I 2,1 M DE LLARGÀRIA, PER A REVESTIR,
COL.LOCADA AMB EL MATEIX MORTER DE LA PARET 22,000 28,89 635,58

3.10 M2 APLACAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR A UNA ALÇÀRIA
>3 M, AMB PEDRA CALCÀRIA NACIONAL, AMB UNA CARA
BUIXARDADA, PREU ALT, AMB FORATS PER A FIXACIONS I
ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES, PREU ALT, DE 30 MM DE
GRUIX I 1250 CM2, COM A MÀXIM, COL.LOCADA AMB GANXOS I
MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L 30,000 101,85 3.055,50

3.11 m2 PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE PILAR METÀL·LIC AMB UNA
RESISTÈNCIA AL FOC R-120 AMB PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC
DE 18 MM DE GRUIX EN FUNCIÓ DEL FACTOR DE FORMA
SEGONS NORMA UNE ENV 1331-4, AMB UNA CONDUCTIVITAT
TÈRMICA 0,189 W/MK I UNA DENSITAT DE 700 KG/M3 37,300 23,41 873,19

3.12 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR DE CIMENT, AMB
PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS
DILUÏDA, I DUES D´ACABAT DE COLOR A ESCOLLIR 2.117,300 3,55 7.516,42

3.13 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA
PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I
DUES D´ACABAT, INCLÒS P.P DE CANVIS DE COLORS O
FORMACIÓ DE LÍNIES. 1.035,700 4,05 4.194,59

3.14 m2 PINTAT DE PILAR INTERIOR DE FORMIGÓ AMB PINTURA
PLÀSTICA, AMB ACABAT LLIS AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA, I
DUES D'ACABAT 1.708,200 10,38 17.731,12

3.15 M2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL INTERIOR DE CIMENT, I
P.P. DE JASSERES, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS,
AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA, I DUES D´ACABAT 9.258,300 4,10 37.959,03

3.16 u PORTA ACÚSTICA I EI2-60-C5 METÀL·LICA AÏLLAMENT 41 DBA,
D'UNA FULLA BATENT DE 66 MM DE GRUIX TOTAL I PLANXA DE
1,5 MM DE GRUIX AMB REBLERT DE MATERIAL
FONOABSORBENT, PER A UNA LLUM DE 80X200 CM AMB TANCA
DE PRESSIÓ PER LLEVA I GALZE DE JUNT DE NEOPRÈ, TIPUS
ACÚSTICA INTEGRAL RS-5F O EQUIVALENT 2,000 598,62 1.197,24

CAPÍTOL Núm. 3 TANCAMENTS, DIVISÒRIES I REVESTIMENTS
Núm. Ut. DENOMINACIÓ Amidament Preu Total
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3.17 u PORTA ACÚSTICA I EI2-60-C5 METÀL·LICA AÏLLAMENT 41 DBA,
DE DUES FULLES BATENTS DE 66 MM DE GRUIX TOTAL I
PLANXA DE 1,5 MM DE GRUIX AMB REBLERT DE MATERIAL
FONOABSORBENT, PER A UNA LLUM DE 160X200 CM AMB
TANCA DE PRESSIÓ PER LLEVA I GALZE DE JUNT DE NEOPRÈ,
TIPUS ACÚSTICA INTEGRAL RS-5F O EQUIVALENT 19,000 1.184,96 22.514,24

3.18 U PORTA TALLAFOCS METÀL.LICA, EI2-60-C5, UNA FULLA BATENT,
PER A UNA LLUM DE 80X205 CM, PREU ALT, INCLÒS BASTIMENT,
COL.LOCADA 31,000 194,97 6.044,07

3.19 U PORTA TALLAFOCS METÀL.LICA, EI2-60-C5, DE DUES FULLES
BATENTS, PER A UNA LLUM DE 180X205 CM, PREU ALT, INCLÒS
BASTIMENT, COL.LOCADA 8,000 554,67 4.437,36

3.20 ud TANCAMENT ANTIPANIC PER PORTA TALLAFOCS UNA FULLA UN
PUNT DE FIXACIO.MESURADA LA UNITAT INSTAL.LADA. 99,000 103,86 10.282,14

3.21 M2 PINTAT DE PORTES CEGUES D´ACER, A L´ESMALT SINTÈTIC,
AMB DUES CAPES D´IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES
D´ACABAT 307,500 14,68 4.514,10

3.22 U PORTA ACCÉS VEHICLES EXTERIORS BASCULANT AMB PORTA
PEATONAL DE PAS INCORPORADA, PLEGABLE SOBRE SI
MATEIXA, DE 4 M D´AMPLÀRIA PER 3 M D´ALÇÀRIA DE LLUM DE
PAS, AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS D´ACER
GALVANITZAT, ACABADA AMB BARROTS D'ACER DE 63 MM DE
DIÀMETRE CADA 10 CM, PINTAT AL FORN, AMB MOTOR
ELÈCTRIC D'OBERTURA, INCLOSA GUIES ANCORADA A FORJATS
AMB PATES I AMB RESINES EPOXI. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT, INCLOSES AJUDES DE PALETA. 2,000 3.489,19 6.978,38

3.23 m2 PORTA INTERIOR DE FUSTA, PINTADA, AMB PORTA DE FULLES
BATENTS DE FUSTA D'UNA LLUM DE BASTIMENT APROXIMADA
DE 70X200 CM, AMB BASTIMENT PER A ENVÀ, FULLA BATENT I
TAPAJUNTS DE FUSTA. M2 DE LLUM DE BASTIMENT 6,000 124,16 744,96

3.24 m BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE
DESIGNACIÓ AISI 316, AMB PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR,
MUNTANTS CADA 100 CM I BRÈNDOLES CADA 10 CM, DE 100 CM
D'ALÇÀRIA, FIXADA MECÀNICAMENT A L'OBRA AMB TAC D'ACER,
VOLANDERA I FEMELLA 224,700 245,22 55.100,93

3.25 m PASSAMÀ D'ESCALA DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE DIÀMETRE
43 MM AMB PLATINES DE CONNEXIÓ A PARAMENT, FIXAT
MECÀNICAMENT 84,800 59,99 5.087,15

3.26 M TOPE PER A VEHICLES A BASE DE PERFIL TUBULAR CIRCULAR
DE 20 CM DE DIÀMETRE I 4 MM DE GRUIX AMB TAPES ALS
EXTREMS I SUPORTS DE TRAPEZOIDALS CADA METRE DE
SUPORT DE 10 MM DE GRUIX AMB PLETINA D'ANCORATGE DE
30X30X1 CM I 4 PERNS D'ANCORATGE DE 16 MM DE DIÀMETRE I
25 CM DE LONGITUD AMB POTA A L'EXTREM, INCLOSA OBRA
CIVIL I FONAMENTACIONS DE 40X40X40 CM. INCLÒS PINTAT
AMB UNA MA D'IMPRIMACIÓ I DUES MANS D'ACABAT PER
EXTERIORS DE COLOR A DEFINIRPER LA DF. 309,400 69,63 21.543,52

3.27 U AJUDES AL FERRER 1,000 2.665,86 2.665,86

TOTAL CAPÍTOL Núm. 3 TANCAMENTS, DIVISÒRIES I REVESTIMENTS: 332.295,01

CAPÍTOL Núm. 3 TANCAMENTS, DIVISÒRIES I REVESTIMENTS
Núm. Ut. DENOMINACIÓ Amidament Preu Total
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4.1 M3 ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE, AMB GRAVES
PROCEDENTS DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ, EN
TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM 70,400 23,73 1.670,59

4.2 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 7 CM DE GRUIX DE
FORMIGÓ HM-10/P/40/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ AMB BOMBA I A QUALSEVOL FONDÀRIA. 50,300 7,84 394,35

4.3 M2 REVESTIMENT RUGÓS PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ EN
FORJATS I RAMPES, MITJANÇANT LA POSADA DE SISTEMA
EPOXÍDIC, PIGMENTAT, BICOMPONENT, CLASSE 3, AMB UN
INDEX DE RD > 45, TIPUS COMPOSOL EPOX DE COMPOSAN Ó
SIMILAR, DE COLOR A ESCOLLIR PER ZONES, AMB ACABAT
RUGÓS, FORMAT PER:

- CAPA D’ADHERÈNCIA I REGULARITZACIÓ DE LA SUPERFÍCIE
AMB COMPOSOL E AMB UNA DOTACIÓ DE 0,4 KG/M2.
- ESTESA D'ÀRID SILICI INCOLOR AMB GRANULOMETRIA 0,2-0,4
MM, AMB RENDIMENT APROXIMAT D1,5 KG/M2, AMB POSTERIOR
ESCATAT D'IRREGULARITATS, ESCOMBRAT I ASPIRAT DEL ÀRID
EXCEDENT.
- CAPA DE FINALITZACIÓ COMPOSOL-E.

INCLOENT RASPALLAT, PREPARACIÓ DE LA BASE, NETEJA
PRÈVIA I ASPIRACIÓ MECÀNICA DEL POLS DEL PAVIMENT I P.P
DE DIFERENCIACIÓ DE COLORS PER ZONES I/O PLANTES. 10.119,400 10,60 107.265,64

4.4 M2 PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT DE FORMA
RECTANGULAR, TIPUS 2, DE 16 A 25 PECES/M2, COL.LOCAT A
TRUC DE MACETA AMB MORTER ADHESIU 215,900 27,43 5.922,14

4.5 m2 RECRESCUDA I REGULARITZACIÓ DEL SUPORT DE PAVIMENTS,
DE 3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L 215,900 7,48 1.614,93

4.6 M SÒCOL DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT, TIPUS 1, DE
10 CM D´ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB MORTER ADHESIU 317,500 5,94 1.885,95

4.7 M FORMACIÓ D´ESGLAÓ AMB TOTXANA DE 29X14X10 CM,
COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L 158,400 12,91 2.044,94

4.8 M ESGLAÓ DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR AMB RELLEU
ANTILLISCANT, DE DUES PECES, FRONTAL I ESTESA,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10,
ELABORAT A L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L 158,400 39,05 6.185,52

4.9 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS A BASE DE 15 CM DE FORMIGÓ
HM-15 I LLOSETA HIDRÀULICA DE 20X20X4 CM, DE COLOR GRIS,
CLASSE 1A, TIPUS 2, COL·LOCAT SOBRE CAPA DE CIMENT
PORTLAND DE 2 CM, REJUNTAT AMB BEURADA, AJUSTAMENT I
NETEJA DE LA SUPERFICIE. 9,200 22,74 209,21

4.10 M VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB
SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C5 DE 25X15 CM, DE
CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I
CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN
1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE
10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER M-4B 18,000 19,35 348,30

4.11 m2 TREBALLS DE NETEJA DE SOLERA DE FORMIGÓ EXISTENT I
PREPARACIÓ PER COL·LOCACIÓ DE MALLAZO I CAPA DE
FORMIGÓ PER A RECRESCUT. 2.824,000 3,63 10.251,12

4.12 m2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE
GRUIX 10 CM, ARMADA AMB MALLA 15X15 10 MM 2.824,000 18,63 52.611,12

TOTAL CAPÍTOL Núm. 4 PAVIMENTS: 190.403,81

CAPÍTOL Núm. 4 PAVIMENTS
Núm. Ut. DENOMINACIÓ Amidament Preu Total

Pàgina 7Projecte per la conversió a aparcament convencional de l'aparcament de la plaça Jaume I.
AMT-Ajuntament de Tarragona



5.1 M BAIXANT DE TUB DE FOSA DÚCTIL DE D 150 MM, INCLOSES LES
PECES ESPECIALS, ACCESSORIS I FIXAT MECANICAMENT AMB
BRIDES 124,000 28,09 3.483,16

5.2 M CANAL MODULAR DE FORMIGÓ POLIMÈRIC SENSE PENDENT
INCORPORADA DE 8,2 CM DE FONDÀRIA, AMB BASTIDOR I REIXA
DE FOSA DUCTIL AMB CLAVILLA DE RETENCIÓ, MUNTAT
ENCASTAT A FORJAT, INCLÒS P.P. DE CONNEXIÓ A BAIXANT I
P.P. D'OBRA CIVIL PER ENCASTAR. 10,000 89,05 890,50

5.3 u BONERA SIFÒNICA AMB COS DE POLIAMIDA REFORÇADA AMB
FIBRA DE VIDRE I ROSETA PERFORADA D'ACER INOXIDABLE
AISI 304, DE 200X200 MM I DE DESCÀRREGA VERTICAL DE 63 MM
DE DIÀMETRE, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
CONNECTADA AL RAMAL. INCLÓS P.P. D'AJUDES PER
L'ENCASTAMENT. 14,000 59,79 837,06

5.4 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 160 MM,
PENJAT AL SOSTRE 8,000 31,84 254,72

5.5 m2 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT,
DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR 6,400 10,67 68,29

5.6 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA DEL MATERIAL PER AL SEU TRANSPORT AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 10,200 28,04 286,01

5.7 m3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/B/20/IIA,
DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ 9,000 68,68 618,12

5.8 m TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 17, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA O PENJAT. 89,000 10,53 937,17

5.9 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BOCA DE REG, 45 MM, INCLÒS
CANONADA I ACCESORIS, MARC I TAPA DE FUNDICIÓ, ARQUETA
PETITA I ANCORATGE I COLLARI DE PRESA A XARXA. 7,000 134,17 939,19

5.10 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES DE DIÀMETRE
NOMINAL 125 MM, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, DE FOSA 1,000 318,91 318,91

5.11 u RETIRADA D'EQUIP DE BOMBAMENT EXISTENT, INCLOU
TREBALLS DE DESMUNTATGE DE BOMBES, CABLEJAT I TOTS
ELS ACCESSORIS, AMB CARREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT
A ABOCADOR I SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO D'EQUIP DE
BOMBAMENT AMB DUES BOMBES DE MATEIXES
CARACTERISTIQUES QUE LES RETIRADES, CABLEJAT, PECES
ESPECIALS, ACCESSORIS, GUIES,.....PER UNA ALÇADA
MANOMPETRICA DE 14 M, AMB MOTOR TRIFASIC DE 5,9 KW. TOT
INCLOS COMPLETAMENT ACABAT. 1,000 12.643,94 12.643,94

5.12 U AJUDES DE PALETA A SANEJAMENT I DRENATGE 1,000 1.060,96 1.060,96

5.13 U TREBALLS DE CONNEXIÓ A LA XARXA D'AIGUA POTABLE,
CONCISTENTS EN DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT
EXISTENT, EXCAVACIÓ DE RASES, REBLIMENT I COMPACTACIÓ
DE TERRES DE LA PROPIA EXCAVACIÓ AL 95% DEL PM,
CÀAREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR A
QUALSEVOL DISTÀNCIA I PAGAMENT DE CANON I TAXES
D'ABOCAMENT, I CAANONADA DE POLIETILÈ PEAD DE 50 MM I
PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS I ACCESSORIS.
INCLÒS CATES PER LOCALITZACIÓ DE LA CANONADA. TOT
INCLÓS COMPLETAMENT ACABAT. 1,000 371,08 371,08

TOTAL CAPÍTOL Núm. 5 SANEJAMENT, DRENATGE I FONTANERIA: 22.709,11

CAPÍTOL Núm. 5 SANEJAMENT, DRENATGE I FONTANERIA
Núm. Ut. DENOMINACIÓ Amidament Preu Total
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6.1 M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SISTEMA
D'IMPERMEABILITZACIÓ DE FORJAT DE COBERTA FORMAT PER
3 CAPES: 1ª CAPA SOBRE FORMIGÓ DE LÀMINA GEOTEXTIL DE
300 GR/M2 DE FIBRES DE POLIPROPILÈ (FPP 250), 2ª CAPA DE
MEMBRANA VULCANITZADA IMPERMEABILITZANT
ELASTOMÈRICA MONOCAPA DE CAUTXÚ E.P.D.M. MODEL
RUBBERGARD DE GISCOSA-FIRESTONE O SIMILAR, D'1,50 MM.
DE GRUIX CONSTANTS, COMPLINT LES NORMES ISO 14.001 I ISO
9.002 I CERTIFICATS D'IDONEÏTAT. COL.LOCADA FLOTANT
SOBRE L'ANTERIOR CAPA, EN FRED, FORMANT SOLAPAMENTS
ENTRE MANTES DE 200 MM. TRACTATS AMB IMPRIMACIÓ (QUICK
PRIME) PER RENTAR I PREPARAR QUÍMICAMENT LA MEMBRANA
I INTERPOSAR BANDA AUTOADHESIVA (JUNTA RÀPIDA) DE 7,5
MM. D'AMPLE, O BÉ COL.LOCADA AMB REMUNTAMENTS DE 200
MM EN ELS PUNTS  SINGULARS D'ESTRUCTURA, PILARS,
FORATS... I UNIDA AMB ADHESIUS BA-2004, 3ª CAPA
COL.LOCADA HORITZONTAL I VERTICAL DE LÀMINA GEOXARXA
DRENANT AMB GEOTEXTIL DE 300 GR/M2 DE AMB ESTRUCTURA
BIPLANAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT I XAPA DE MORTER
DE 3-4 CM DE PROTECCIÓ, INCLOSES P.P. DE PECES ESPECIALS
I ACCESSORIS, JUNTES D'UNIÓ, SOLAPAMENTS,
ENCAVALCAMENT, ADHESIUS DE SUPORT PERIMETRALS I
FORMACIÓ DE REMATS PUNTS SINGULARS I VERTICALS AMB
MEMBRANA ADHERIDA AL SUPORT I REMAT AMB FORMFLASH
AUTOADHESIU DE 23 CM AMB IMPRIMACIÓ PRÈVIA. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT I INSTAL.LAT. 240,200 29,74 7.143,55

6.2 M SEGELLAT DE JUNTES MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE
MASSILLA DE POLIURETÀ MODEL SIKAFLEX PRO 2 HP O
SIMILAR, COL.LOCADA MITJANÇANT PISTOLA MANUAL O
PNEUMÀTICA, PRÈVIA IMPRIMACIÓ AMB SIKA PRIMER 3 O
SIMILAR I COL·LOCACIÓ DECUBREJUNTES TIPUS W70 PVC
SUELO DE PLAKABETON Ó SIMILAR. 52,000 21,53 1.119,56

6.3 M JUNTA DE PERFIL HIDROEXPANSIU, MASTERFLEX 610 DE
BETTOR Ó SIMILAR DE 225X20 MM APLICAT AMB ADHESIU EN
BASE DISOLVENT, ESPECIFICACIÓ UNIVERSAL BOND Ó
EQUIVALENT. 62,200 14,18 882,00

6.4 M JUNTS DE CONSTRUCCIÓ A 90º, INCLOSA NETEJA PRÈVIA I
ADEQUACIÓ DE LES SUPERFÍCIES, AMB FORMACIÓ DE MITJA
CANYA DE 10X10 ENTRE SOLERA I MUR, AMB MORTER DE
SEGELLAT PPC DE BETTOR O SIMILAR APLICANT BASE
D'IMPRIMACIÓ DE MORTER MASTERSEAL 501 DE BETTOR Ó
SIMILAR I APLICACIÓ DE CAPA IMPERMEABILITZANT DE MORTER
MASTERSEAL 501. 62,200 20,81 1.294,38

6.5 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BANDES DE 33 CM. DE
LÀMINES MORTER PLAS POLIMÈRICA MODEL LBM-40-PE O
SIMILAR, DE 4 KG/M2 COMPOSTA DE BETUM PLASTOMÈRIC I
ARMADA AMB FILM DE POLIETILÈ DE 95 G/M2 I ADHERIDA, EN
COMPLIMENT DE LA NORMA UNE 104-242/2 AMB POSSESSIÓ DE
SEGELL DE QUALITAT. 52,000 19,46 1.011,92

6.6 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ MITJANÇANT
APLICACIÓ ESPOLVOREJADA SOBRE EL FORMIGÓ DE NETEJA
DE MORTER DE CRISTALITZACIÓ CAPILAR HIDRACEM C EN SEC
AMB UNA DOTACIÓ D'1KG/M2 I ESTESA DE GEOTEXTIL FORMAT
PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT
MECÀNICAMENT DE 100 A 110 G/M2, COL.LOCAT SENSE
ADHERIR PER REBRE LA LLOSA DE FORMIGÓ PAVIMENT,
APLICACIÓ ESPOLVOREJADA A LA CARA SUPERIOR DE
PAVIMENT DE MORTER HIDRACEM C EN SEC AMB UNA DOTACIÓ
D'1KG/M2. 2.487,000 8,15 20.269,05

6.7 m2 SEGELLAT DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE BUIT DE 100X50
MM COM A MÀXIM PER A PAS DE 1 A 3 CABLES A TRAVÉS DE
MUR AMB ESCUMA AUTOINFLABLE D'ESTRUCTURA CEL·LULAR
FINA I PORUS TANCAT, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA
0,035 W/MK, AMB RESISTÈNCIA AL FOC EI-90, I APLICAT AMB
PISTOLA 11,200 5,99 67,09

6.8 m2 AILLAMENT ACUSTIC EXTERIOR FORMAT PER PANNELL AÏLLANT
ACÚSTIC VERSIÓ REFORÇADA, AUTOPORTANT ACUSTIMODUL
80 R D'ACÚSTICA INTEGRAL O EQUIVALENT, S'INTERCALA UNA
XAPA LLISA DE REFORÇ INTERMITJA DE 1,5 MM.E, MATERIAL
ABSORVENT DE LLANA DE ROCA DE 70 KG/M3 DE DENSITAT,
COL.LOCAT HORITZONTAL I VERTICAL, AMB VEL PROTECTOR
NEGRE, AMB LA PART EXTERIOR DE XAPA LLISA PRELACADA D'1
MM.E DE GRUIX, DIEMNSIONS 450X3000 O 4000 MM, ESPESSOR
80 MM, PES 33 KG/M2, AÏLLAMENT ACÚSTIC GLOBAL R'W 35 DBA
RESISTÈNCIA A LA CORROSIÓ SALINA SEGONS ASTM D 2247
AMB 100º% D'HUMITAT RELATIVA I 38ºC:1.500 HORES,
RESISTÈNCIA AL FOC M1 SEGONS NORMA UNE 23.727-90 I
ASSAIG LGAI, AMB PART PROPORCIONAL DE SOPORTERIA,
ESTRUCTURA DE SUPORT AMB PERFILS METÀL·LICS, PERFILS
DE XAPA LLISA GALVANITZADA I PRECALADA DE 1,2 MM.E,
CONFORMATS PER A EL SEU ENSAMBLATGE AMB ELS PANELLS
I AMB LONGITUT MÀXIM DE 3000 MM I ACCESSORIS. INSTAL.LAT
I COMPROVAT. 422,700 163,99 69.318,57

CAPÍTOL Núm. 6 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS
Núm. Ut. DENOMINACIÓ Amidament Preu Total
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6.9 m2 AÏLLAMENT AMB FELTRES DE LLANA DE ROCA DE DENSITAT 60
A 70 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX AMB LÀMINA D'ALUMINI EN LA
MATEIXA DIRECCIÓ DE LES FIBRES, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES 581,000 6,64 3.857,84

TOTAL CAPÍTOL Núm. 6 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS: 104.963,96

CAPÍTOL Núm. 6 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS
Núm. Ut. DENOMINACIÓ Amidament Preu Total
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7.1 u RETIRADA DE TOTA LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EXISTENT,
INCLOU EL CABLEJAT, CAIXES DE DERIVACIÓ, SAFATES,
QUADRES, SUBQUADRES, LLUMINÀRIES I TOTS ELS ELEMENTS
QUE LA COMPOSIN, INCLÓS ACOPI DURANT L'OBRA I
APROFITAMENT DE TOT ALLÒ QUE ES TROBI EN BON ESTAT,
INCLOU TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL O A ABOCADOR. 1,000 3.682,94 3.682,94

7.2 U RETIRADA DE GRUP ELECTROGEN, ACOPI I ENMAGATZEMATGE
EN LOCAL EXTERIOR A LES OBRES DURANT LES OBRES I
POSTERIORMENT TREBALLS DE MANTENIMENT PER POSADA
EN MARXA, I INSTAL·LACIO EN EL NOU RECINTE PER AL GRUP,
INCLOS TREBALLS DE CABLEJAT I QUADRE DE PROTECCIO, I
PROVES DE FUNCIONAMENT, TOT INCLOS COMPLETAMENT
ACABAT I EN FUNCIONAMENT. 1,000 2.929,72 2.929,72

7.3 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2,
MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA 125,400 8,56 1.073,42

7.4 U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D´ACER, AMB RECOBRIMENT
DE COURE DE GRUIX ESTÀNDARD, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA I
DE 14.6 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA 12,000 18,81 225,72

7.5 U PUNT DE CONNEXIO A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE
PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT 2,000 10,37 20,74

7.6 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE QUADRE GENERAL DE
DISTRIBUCIÓ I PROTECCIÓ GENERAL PER A 111 KW DE
POTENCIA A CONTRACTAR, INCLOSES CAIXES DE DOBLE
AÏLLAMENT I ARMARIS, AMB L'APARELLATGE GRAFIAT A PLÀNOL
D'ESQUEMA ELÈCTRIC UNIFILAR, TOTALMENT CABLEJAT
INTERIORMENT, CONNECTAT I EN CONDICIONS DE
FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 1,000 3.225,34 3.225,34

7.7 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE TIPUS PLANTA
PARQUING, INCLOSES CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT I ARMARIS,
AMB L'APARELLATGE GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC
UNIFILAR, TOTALMENT CABLEJAT INTERIORMENT, CONNECTAT
I EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 5,000 1.347,86 6.739,30

7.8 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE TIPUS
ESCALES I SERVEIS, INCLOSES CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT I
ARMARIS, AMB L'APARELLATGE GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA
ELÈCTRIC UNIFILAR, TOTALMENT CABLEJAT INTERIORMENT,
CONNECTAT I EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 1,000 1.163,78 1.163,78

7.9 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE CONTROL,
INCLOSES CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT I ARMARIS, AMB
L'APARELLATGE GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC
UNIFILAR, TOTALMENT CABLEJAT INTERIORMENT, CONNECTAT
I EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 1,000 1.259,94 1.259,94

7.10 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE ASCENSOR,
INCLOSES CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT I ARMARIS, AMB
L'APARELLATGE GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC
UNIFILAR, TOTALMENT CABLEJAT INTERIORMENT, CONNECTAT
I EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 1,000 914,58 914,58

7.11 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE TIPUS
VENTILACIÓ, INCLOSES CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT I
ARMARIS, AMB L'APARELLATGE GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA
ELÈCTRIC UNIFILAR I ARRENCADOR ESTRELLA-TRIANGLE,
TOTALMENT CABLEJAT INTERIORMENT, CONNECTAT I EN
CONDICIONS DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. 5,000 859,43 4.297,15

7.12 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE TIPUS
BOMBES, INCLOSES CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT I ARMARIS,
AMB L'APARELLATGE GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC
UNIFILAR I ARRENCADOR ESTRELLA-TRIANGLE, TOTALMENT
CABLEJAT INTERIORMENT, CONNECTAT I EN CONDICIONS DE
FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 1,000 699,97 699,97

7.13 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE
CENTRALETES, INCLOSES CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT I
ARMARIS, AMB L'APARELLATGE GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA
ELÈCTRIC UNIFILAR, TOTALMENT CABLEJAT INTERIORMENT,
CONNECTAT I EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 1,000 931,32 931,32

7.14 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUBQUADRE GESTIÓ,
INCLOSES CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT I ARMARIS, AMB
L'APARELLATGE GRAFIAT A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC
UNIFILAR, TOTALMENT CABLEJAT INTERIORMENT, CONNECTAT
I EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 1,000 1.200,72 1.200,72
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7.15 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, TETRAPOLAR DE SECCIÓ
3X95 MM2+50 MM2, COL.LOCAT EN SAFATA O TUB A QUALSEVOL
ALÇADA. 60,500 31,26 1.891,23

7.16 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIO DE LLUMENERA ESTANCA AMB
CARCASA DE POLIESTER REFORÇADA AMB FIBRA DE VIDRE I
DIFUSOR TRANSPARENT DE POLICARBONAT, MODEL TCW216
TL-D58W HFR DE PHILIPS O EQUIVALENT AMB 2 LÀMPADES
FLUORESCENTS DE 58 W, DE FORMA RECTANGULAR, EQUIP
D'ENCESA, AMB BALAST ELECTRONIC, AMB REGULACIO
LUMINICA, MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE, INCLOS
MODUL PER REGULACIÓ LUMÍNICA LM DE PHILIPS. 224,000 107,74 24.133,76

7.17 U EQUIP-BATERIA AUTÒNOM DE 2 HORES PER ACOBLAR A
LLUMINÀRIA TL-D158 DE PHILIPS Ó SIMILAR, INCLOSES
CONNEXIONS I MATERIAL AUXILIAR. 65,000 25,04 1.627,60

7.18 u DOWNLIGHT MODEL PANOS HG DE ZUMBOTEL STAFF O
EQUIVALENT, AMB LÀMPADES 2XTC-DEL 26 W, AMB ANELL
D'EMPOTRAR BLANC, REFLECTOR ESPECULAR, AMB
REACTANCIA DIGITAL TIPUS BROADCAST, AMB PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. INSTAL.LADA, CONNECTADA I
COMPROVADA. 51,000 82,10 4.187,10

7.19 u LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA TIPUS HYDRA N10 DE DAISALUX O
EQUIVALENT, AMB UNA AUTONOMIA D'1 HORA, 450 LUMENS I
LÀMPADA D'EMERGÈNCIA PL DE 8 W. INSTAL.LADA I
COMPROVADA. 56,000 59,98 3.358,88

7.20 M SAFATA PLÀSTICA DE PVC RÍGID LLIS, DE 60X300 MM, AMB
TAPA, NOMÉS OBRIBLE AMB EINA ESPECÍFICA, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ A L'IMPACTE MOLT FORT, AÏLLANT
DIELÈCTRICAMENT AMB GRAU DE PROTECCIÓ A LA
PENETRACIÓ D'OBJECTES IP2X I NO PROPAGADORA DE LA
FLAMA EN COMPLIMENT DE LA ITC.BT.029 I EL SISTEMA DE
CANALS S/EN 50.085-1 I FIXADA AMB SUPORTS A QUALSEVOL
ALÇADA, INCLÒS P.P D'ACESSORIS I PECES ESPECIALS, INCLÒS
ELEMENT DE COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR. 838,000 15,89 13.315,82

7.21 M TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ
ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT 646,000 3,24 2.093,04

7.22 M TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ
ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT 257,000 3,80 976,60

7.23 m TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ
ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT 222,000 4,76 1.056,72

7.24 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM.
AMB TAPA NOMÉS OBRIBLE AMB EINA ESPECÍFICA, AMB GRAU
DE PROTECCIÓ A L'IMPACTE MOLT FORT, AÏLLANT
DIELÈCTRICAMENT AMB GRAU DE PROTECCIÓ A LA
PENETRACIÓ D'OBJECTES IP2X I NO PROPAGADORA DE LA
FLAMA EN COMPLIMENT DE LA ITC.BT.029 I EL SISTEMA DE
CANALS S/EN 50.085-1, AMB GRAU DE PROTECCIÓ ESTANCA I
MUNTADA SUPERFICIALMENT 137,000 8,97 1.228,89

7.25 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 150X150 MM.
AMB TAPA NOMÉS OBRIBLE AMB EINA ESPECÍFICA, AMB GRAU
DE PROTECCIÓ A L'IMPACTE MOLT FORT, AÏLLANT
DIELÈCTRICAMENT AMB GRAU DE PROTECCIÓ A LA
PENETRACIÓ D'OBJECTES IP2X I NO PROPAGADORA DE LA
FLAMA EN COMPLIMENT DE LA ITC.BT.029 I EL SISTEMA DE
CANALS S/EN 50.085-1, AMB GRAU DE PROTECCIÓ ESTANCA I
MUNTADA SUPERFICIALMENT 69,000 17,44 1.203,36

7.26 U INTERRUPTOR, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA I AMB
CAIXA DE SUPERFÍCIE ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
IP-55, PREU ALT, MUNTAT SUPERFICIALMENT 34,000 9,50 323,00

7.27 U PRESA DE CORRENT DE SUPERFÍCIE, BIPOLAR AMB PRESA DE
TERRA LATERAL, (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA I CAIXA
ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-55, PREU MITJÀ,
MUNTADA SUPERFICIALMENT 34,000 8,46 287,64

7.28 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS),
BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X4 MM2,
MUNTAT EN CANALITZACIÓ O TUB A QUALSEVOL ALÇADA. 4.336,000 1,15 4.986,40
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7.29 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS),
BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5 MM2,
MUNTAT EN CANALITZACIÓ O TUB A QUALSEVOL ALÇADA. 17.596,600 0,89 15.660,97

7.30 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS),
BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2,
MUNTAT EN CANALITZACIÓ O TUB A QUALSEVOL ALÇADA. 8.808,000 0,72 6.341,76

7.31 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ
5X4 MM2, MUNTAT EN CANALITZACIÓ O TUB A QUALSEVOL
ALÇADA. 2.494,000 5,09 12.694,46

7.32 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ
5X6 MM2, MUNTAT EN CANALITZACIÓ O TUB A QUALSEVOL
ALÇADA. 332,900 7,80 2.596,62

7.33 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1
KV, AMB BAIXA EMISIÓ DE FUMS, RESISTENT AL FOC UNE-EN
50200, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 5X6 MM2, MUNTAT
SUPERFICIALMENT 1.526,100 10,10 15.413,61

7.34 U CENTRALETA TELEFONICA PER A 2 LINIAS EXTERIORS I 8
EXTENSIONS, HOMOLOGADA, AMB SELECCIO DEL TIPUS DE
MARCACIO I COL.LOCADA MURAL 1,000 439,78 439,78

7.35 U TELEFON DE SOBRETAULA, HOMOLOGAT, AMB SO REGULABLE,
CAPACITAT PER A FUNCIONAMENT EN CENTRALETA,
RETRUCADA I CONNECTOR TIPUS RJ11 DE 6 CONTACTES,
COL.LOCAT 2,000 57,57 115,14

7.36 U ROSETA RJ-45 CAT-5, DE SUPERFICIE, INCLOS PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MUNTATGE 3,000 8,35 25,05

7.37 M CABLE PER A TRANSMISSIO TELEFONICA, DE 5 PARELLS DE
CABLES DE 0,5 MM2 DE SECCIO CADA UN I COL.LOCAT EN TUB 150,700 2,35 354,15

7.38 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE DETECTOR-CONTACTOR
A PANY DE PORTA D'ACCÉS A CAMBRES DE VENTILACIÓ CAPAÇ
DE DETECTAR LA PRESÈNCIA DE CLAU AL PANY O L'OBERTURA
DE PORTA D'ACCÉS I ENVIAR SENYAL D'AVÍS DE
PARADA-MARXA AL CORRESPONENT CONTACTOR A INSTAL.LAR
A LÍNIA D'ALIMENTACIÓ I SUBQUADRE DEL VENTILADOR
CORRESPONENT. INCLOSES AJUDA DE MÀ D'OBRA
ELECTRICISTA, CABLEJAT INTERIOR, DOS CONTACTORS, UN
DETECTOR, P.P. DE PECES ESPECIALS I ACCESSORIS. TOT
INCLÒS, UNITAT COMPLETAMENT ACABADA, PROBADA I EN
CONICIONS ÒPTIMES DE FUNCIONAMENT. 14,000 224,74 3.146,36

7.39 U AJUDES A ELECTRICISTA. 1,000 2.038,42 2.038,42

7.40 U PER LEGALITZACIÓ DE LA TOTALITAT DE LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA OBJECTE DEL PROJECTE ALS SERVEIS
TERRITORIALS D'INDUSTRIA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA. INCLOU IMPORT I TAXES A SATISFER A L'EIC
CORRESPONENT, CONFECCIÓ DE PROJECTE I CERTIFICAT
FINAL DE LA INSTAL·LACIÓ, VISAT I TRAMITACIÓ DE LA
LEGALITZACIÓ. 1,000 3.250,86 3.250,86

TOTAL CAPÍTOL Núm. 7 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: 151.111,86
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8.1 U CENTRAL DE DETECCIO DE GASOS, MODEL DE SIEMENS Ó
SIMILAR, DE 8 ZONES, CAPACITAT 14 ELEMENTS PER LÍNIA,
ZONES PROGRAMABLES, INCLÒS ARMARI I MUNTADA A LA
PARET. 1,000 1.644,64 1.644,64

8.2 U CENTRAL DE DETECCIÓ D´INCENDIS COMPACTA SINTESO
FC2020-AZ DE SIEMENS Ó SIMILAR, PER A 8 ZONES
COL·LECTIVES, AMB INDICADOR DE ZONA, D´AVARIA, DE
CONNEXIÓ DE ZONA, DE PROVA D´ALARMA I DE DOBLE
ALIMENTACIÓ, INCLÒS ARMARI I MUNTADA A LA PARET. 1,000 1.948,72 1.948,72

8.3 U DETECTOR DE FUMS ÒPTIC, ALGORÍTMIC, PER A INSTAL.LACIÓ
CONTRA INCENDIS CONVENCIONAL, TIPUS SINTESO C-LINE DE
SIEMENS Ó SIMILAR, SEGONS NORMA UNE-EN 54-7, AMB BASE
DE SUPERFÍCIE, MUNTAT SUPERFICIALMENT I CONNEXIONAT. 216,000 56,48 12.199,68

8.4 U DETECTOR DE MONÒXID DE CARBONI DE RESPOSTA RÀPIDA,
RESOLUCIÓ DE FINS A 5 PPM, DETCO  DE SIEMENS Ó SIMILAR,
TEMPS DE RESPOSTA DE 10 S, SUPERFÍCIE DE DETECCIÓ DE
FINS A 300 M2, SEGONS NORMA UNE 23300, AMB BASE DE
SUPERFÍCIE, MUNTAT SUPERFICIALMENT I CONNEXIONAT 66,000 72,08 4.757,28

8.5 U POLSADOR D´ALARMA AMB INTERRUPTOR D´ACCIONAMENT
MANUAL PER SISTEMA ALGOREX, PROTEGIT AMB VIDRE,
MUNTAT SUPERFICIALMENT, TIPUS SINTESO DE SIEMENS Ó
SIMILAR. 22,000 49,99 1.099,78

8.6 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS),
BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2,
MUNTAT EN CANALITZACIÓ O TUB A QUALSEVOL ALÇADA. 3.340,000 0,72 2.404,80

8.7 M TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ
ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT 786,000 3,24 2.546,64

8.8 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM.
AMB TAPA NOMÉS OBRIBLE AMB EINA ESPECÍFICA, AMB GRAU
DE PROTECCIÓ A L'IMPACTE MOLT FORT, AÏLLANT
DIELÈCTRICAMENT AMB GRAU DE PROTECCIÓ A LA
PENETRACIÓ D'OBJECTES IP2X I NO PROPAGADORA DE LA
FLAMA EN COMPLIMENT DE LA ITC.BT.029 I EL SISTEMA DE
CANALS S/EN 50.085-1, AMB GRAU DE PROTECCIÓ ESTANCA I
MUNTADA SUPERFICIALMENT 134,000 8,97 1.201,98

8.9 U SIRENA ELECTRÒNICA AMB SENYAL LLUMINÓS AMB BASE
DIRECCIONABLE, MODEL SINTESO DE SIEMENS Ó SIMILARS I
CONNEXIONADA. 12,000 93,82 1.125,84

8.10 U POSADA EN SERVEI, PROGRAMACIÓ DE CENTRALS, PROBES I
EMISSIÓ DE CERTIFICATS DE CONFORMITAT I ADEQUACIÓ DE
LA INSTAL·LACIÓ. 1,000 4.470,04 4.470,04

8.11 U BOCA D'INCENDI AMB ENLLAÇ DE 25 MM DE D, BIE-25, AMB
MANEGA DE 25 M, AMB ARMARI AMB VIDRE, MANOMETRE I
VÀLVULA DE TANCAMENT I MUNTADA SUPERFICIALMENT A LA
PARET 24,000 316,22 7.589,28

8.12 U CONNEXIO D'ALIMENTACIO, TIPUS IPF-41 C/ARMARI, CABINA
METÀL·LICA AMB PORTA DE 58X43X30 CM, AMB PORTA BANCA I
BASTIMENT ROIG, AMB RÒTUL ''COLUMNA SECA-ÚS EXCLUSIU
BOMBEROS'' EN LLETRA VERMELLA I TANCA DE SIMPLE
LLISCAMENT PER A CLAUS DE QUADRAT DE 8 MM I FRONTISSES
EN LA PART INFERIOR QUE EN PERMETIN EL TOTAL ABATIMENT,
AMB BIFURCACIÓ R3''X2, BOQUES DE 70 MM DE DIAMETRE,
RACORS I TAPS D'ÚS NORMAL SEEGONS UNE, PER A EXTERIOR
I ENCASTADA. INSTAL·LADA I COMPROVADA. 2,000 261,70 523,40

8.13 U BOCA DE SORTIDA DE PLANTA, TIPUS IPF-39 C/ARMARI, CABINA
METÀL·LICA AMB PORTA DE 58X38X30 CM, AMB PORTA BANCA I
BASTIMENT ROIG, AMB RÒTUL ''COLUMNA SECA-ÚS EXCLUSIU
BOMBEROS'' EN LLETRA VERMELLA I TANCA DE SIMPLE
LLISCAMENT PER A CLAUS DE QUADRAT DE 8 MM I FRONTISSES
EN LA PART INFERIOR QUE EN PERMETIN EL TOTAL ABATIMENT,
AMB BIFURCACIÓ R2 1/2''X2, BOQUES DE 45 MM DE DIAMETRE,
RACORS I TAPS D'ÚS NORMAL SEGONS UNE, PER A INTERIOR I
ENCASTADA. INSTAL·LADA I COMPROVADA. 10,000 186,93 1.869,30

8.14 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADA, DE 3'' DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I
MUNTADA SUPERFICIALMENT 1,000 103,54 103,54

8.15 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE
NOMINAL 3'', DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, TEMPERATURA
MÀXIMA DE SERVEI 60°C, DE PVC I MUNTADA SUPERFICIALMENT 1,000 350,61 350,61

CAPÍTOL Núm. 8 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
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8.16 M TUB D´ACER NEGRE SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE
NOMINAL 3´´, SEGONS LA NORMA DIN 2440-78 ST-35, SOLDAT,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT, INCLÒS PINTAT DE LA MATEIXA AMB DUES
MANS D'IMPRIMACIÓ I DUES MANS DE PINTURA PLÀSTICA
VERMELLA. 183,000 45,50 8.326,50

8.17 M TUB D´ACER NEGRE SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE
NOMINAL 2´´1/2, SEGONS LA NORMA DIN 2440-78 ST-35, SOLDAT,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT, INCLÒS PINTAT DE LA MATEIXA AMB DUES
MANS D'IMPRIMACIÓ I DUES MANS DE PINTURA PLÀSTICA
VERMELLA. 68,000 37,73 2.565,64

8.18 M TUB D´ACER NEGRE SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´1/2, SEGONS LA NORMA DIN 2440-78 ST-35, SOLDAT,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT, INCLÒS PINTAT DE LA MATEIXA AMB DUES
MANS D'IMPRIMACIÓ I DUES MANS DE PINTURA PLÀSTICA
VERMELLA. 60,000 26,06 1.563,60

8.19 U EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA 21A-113B, DE CÀRREGA 6
KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB ARMARI
MUNTAT SUPERFICIALMENT 44,000 58,82 2.588,08

8.20 U EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG,
AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB ARMARI MUNTAT
SUPERFICIALMENT 17,000 97,14 1.651,38

8.21 U COMPTADOR AMB CONNEXIONS EMBRIDADES DE 3" DE
DIAMETRE, DE 125 M3/H (N), COM A MAXIM, DE TURBINA I
MUNTAT ENTRE TUBS 1,000 429,49 429,49

8.22 U VALVULA DE RETENCIO DE DISC MANUAL MUNTADA, INCLOSES
BRIDES, DE 3" DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE
FOSA, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO
SOTERRADA 1,000 115,47 115,47

8.23 U RETENEDOR ELECTROMAGNÈTIC PER A TANCAMENT
AUTOMÀTIC DE PORTES, AMB PLACA DE MUNTATGE,
INTERRUPTOR D'ACCIONAMENT MANUAL I CONNEXIONAT 36,000 104,31 3.755,16

8.24 U VALVULA DE COMPORTA MANUAL, INCLOSES BRIDES, DE 3" DE
DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I
MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA 1,000 170,76 170,76

8.25 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ ANCORAT A PARET DE
PICTOGRAMA, SEGONS ESPECIFICACIONS UNE, FORMAT
297X198 MM, DE TIPOLOGIA INDICADA A PLÀNOLS. 201,000 9,90 1.989,90

8.26 U AJUDES DE PALETA A LA INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS. 1,000 330,34 330,34

8.27 U RETIRADA DE TOTA LA INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS
EXISTENT, INCLOU EL CABLEJAT, CAIXES DE DERIVACIÓ,
EXTINTORS, DETECTORS, BIES, CANONADES, EQUIP DE
BOMBAMENT I DIPOSIT DE PLANXA I TOTS ELS ELEMENTS QUE
LA COMPOSIN, INCLÓS ACOPI DURANT L'OBRA I APROFITAMENT
DE TOT ALLÒ QUE ES TROBI EN BON ESTAT, INCLOU
TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL O A ABOCADOR. 1,000 9.003,78 9.003,78

8.28 U PARTIDA PER DRETS DE CONNEXIÓ I SUBMINISTRAMENT AIGUA
CONTRA INCENDIS O POTABLE 1,000 1.088,25 1.088,25

TOTAL CAPÍTOL Núm. 8 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS: 77.413,88
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9.1.- Instal·lació ventilació aparcament

9.1.1 u VENTILADOR EXTRACCIÓ HELICOIDAL TUBULAR 400ºC/2 H AMB
ATENUADOR ACÚSTIC INTEGRAT, TIPUS CJTHT-63-4T-3/PLUS DE
SODECA O EQUIVALENT, CARACTERÍSTIQUES: 1435 R.P.M.,
INTENSITAT DE 9,2 A (230 V) I 5,30 (400 V), POTÈNCIA DE 2,2 KW,
CABAL MÀXIM DE 22.000 M3/H, 78 KG I 72 DB, INCLÒS
AMORTIGUADORS, ANCLATGES, ACOPLAMENT ELÀSTIC
400ºC/2H PER AMORTIGUAR VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA
INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I COMPROVAT. 2,000 2.259,13 4.518,26

9.1.2 u VENTILADOR EXTRACCIÓ HELICOIDAL TUBULAR 400ºC/2 H AMB
ATENUADOR ACÚSTIC INTEGRAT, TIPUS CJTHT-63-4T-4/PLUS DE
SODECA O EQUIVALENT, CARACTERÍSTIQUES: 1435 R.P.M.,
INTENSITAT DE 11,4 A (230 V) I 6,60 (400 V), POTÈNCIA DE 3 KW,
CABAL MÀXIM DE 25.200 M3/H, 87 KG I 73 DB, INCLÒS
AMORTIGUADORS, ANCLATGES, ACOPLAMENT ELÀSTIC
400ºC/2H PER AMORTIGUAR VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA
INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I COMPROVAT. 2,000 2.537,39 5.074,78

9.1.3 u VENTILADOR EXTRACCIÓ HELICOIDAL TUBULAR 400ºC/2 H AMB
ATENUADOR ACÚSTIC INTEGRAT, TIPUS CJTHT-63-4T-2/PLUS DE
SODECA O EQUIVALENT, CARACTERÍSTIQUES: 1425 R.P.M.,
INTENSITAT DE 6,6 A (230 V) I 3,80 (400 V), POTÈNCIA DE 1,5 KW,
CABAL MÀXIM DE 18.900 M3/H, 72 KG I 70 DB, INCLÒS
AMORTIGUADORS, ANCLATGES, ACOPLAMENT ELÀSTIC
400ºC/2H PER AMORTIGUAR VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA
INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I COMPROVAT. 6,000 2.091,98 12.551,88

9.1.4 u VENTILADOR EXTRACCIÓ HELICOIDAL TUBULAR 400ºC/2 H AMB
ATENUADOR ACÚSTIC INTEGRAT, TIPUS CJTHT-63-4T-1,5/PLUS
DE SODECA O EQUIVALENT, CARACTERÍSTIQUES: 1420 R.P.M.,
INTENSITAT DE 4,7 A (230 V) I 2,70 (400 V), POTÈNCIA DE 1,1 KW,
CABAL MÀXIM DE 17.000 M3/H, 69 KG I 69 DB, INCLÒS
AMORTIGUADORS, ANCLATGES, ACOPLAMENT ELÀSTIC
400ºC/2H PER AMORTIGUAR VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA
INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I COMPROVAT. 4,000 1.940,52 7.762,08

9.1.5 u VENTILADOR HELICOIDAL AMB CAIXA AÏLLADA ACÚSTICAMENT,
TIPUS CJHCH-63-4T-2 DE SODECA O EQUIVALENT,
CARACTERÍSTIQUES: 1450 R.P.M., INTENSITAT DE 6,41 A (230 V) I
3,70 (400 V), POTÈNCIA DE 1,5 KW, CABAL MÀXIM DE 18.900
M3/H, 63,7 KG I 72 DB, INCLÒS AMORTIGUADORS, ANCLATGES,
ACOPLAMENT ELÀSTIC PER AMORTIGUAR VIBRACIONS,
ACCESSORIS PER LA INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I
COMPROVAT. 2,000 1.137,04 2.274,08

9.1.6 u VENTILADOR DE VENTILACIÓ HELICOIDAL AMB CAIXA AÏLLADA
ACÚSTICAMENT, TIPUS CJHCH-63-4T-1,5 DE SODECA O
EQUIVALENT, CARACTERÍSTIQUES: 1450 R.P.M., INTENSITAT DE
5,2 A (230 V) I 3,0 (400 V), POTÈNCIA DE 1,1 KW, CABAL MÀXIM DE
17.000 M3/H, 61,2 KG I 71 DB, INCLÒS AMORTIGUADORS,
ANCLATGES, ACOPLAMENT ELÀSTIC PER AMORTIGUAR
VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA INSTAL·LACIÓ, ETC.
INSTAL.LAT I COMPROVAT. 4,000 1.121,03 4.484,12

9.1.7 u VENTILADOR HELICOIDAL AMB CAIXA AÏLLADA ACÚSTICAMENT,
TIPUS CJHCH-71-4T-4 DE SODECA O EQUIVALENT,
CARACTERÍSTIQUES: 1450 R.P.M., INTENSITAT DE 11,78 A (230 V)
I 6,80 (400 V), POTÈNCIA DE 3 KW, CABAL MÀXIM DE 29.400 M3/H,
91,3 KG I 79 DB, INCLÒS AMORTIGUADORS, ANCLATGES,
ACOPLAMENT ELÀSTIC PER AMORTIGUAR VIBRACIONS,
ACCESSORIS PER LA INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I
COMPROVAT. 2,000 1.446,37 2.892,74

9.1.8 u VENTILADOR HELICOIDAL AMB CAIXA AÏLLADA ACÚSTICAMENT,
TIPUS CJHCH-63-4T-4 DE SODECA O EQUIVALENT,
CARACTERÍSTIQUES: 1450 R.P.M., INTENSITAT DE 11.78 A (230 V)
I 6,80 A (400 V), POTÈNCIA DE 3 KW, CABAL MÀXIM DE 25.000
M3/H I 74 DB (CABAL SEGONS CORBA DE FUNCIONAMENT
CABAL-PRESSIÓ). INCLÒS AMORTIGUADORS, ANCLATGES,
ACOPLAMENT ELÀSTIC PER AMORTIGUAR VIBRACIONS,
ACCESSORIS PER LA INSTAL·LACIÓ, ETC. INSTAL.LAT I
COMPROVAT.INSTAL.LAT I COMPROVAT. 2,000 1.218,35 2.436,70

9.1.9 u REIXETA TIPUS AT-AG DE 625X225, D'ALUMINI AMB LAMES
HORITZONTALS MÒBILS (TROX O EQUIVALENT), PINTADA EN
COLOR RAL SEGONS D.F. INCLÓS MARC. INSTAL.LADA I
COMPROVADA. 168,000 101,82 17.105,76

9.1.10 u REIXETA TIPUS AT-DG DE 625X225, D'ALUMINI AMB LAMES
HORITZONTALS MÒBILS (TROX O EQUIVALENT), PINTADA EN
COLOR RAL SEGONS D.F. INCLÓS MARC. INSTAL.LADA I
COMPROVADA. 136,000 113,75 15.470,00

CAPÍTOL Núm. 9 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
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9.1.11 M2 XAPA GALVANITZADA D'1,2 MM. GRUIX. CONDUCTE DE XAPA
D'ACER GALVANITZAT TIPUS ''SENDZINIC'' AMB RECOBRIMENT
DE ZINC I REFORÇ A LES SEVES CARES DEL TIPUS ''PUNT DE
DIAMANT'', AMB RESISTÈNCIA AL FOC COM A MÍNIM E300/60,
AMB ASSAIG DE REISTENCIA AL FOC DE CONDUCTE
D'EXTRACCIÓ DE FUMS D'ACORD A EN 1366-9:2008 AMB UNA
DEPRESSIÓ INTERIOR EQUIVALENT A 500 PA I AMB CERTIFICAT
DE CLASSIFICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13501-2:2007, AMB
UNIONS EN PERFIL METUS SOLDADES EN GRUIX I QUALITAT
SEGONS NORMES DIN, TRACTAMENT DE JUNTES AMB BURLET
CERÀMIC DE 15,3X 3,2 MM, 3 GRAPES EN CADA JUNTA
TRANSVERSAL HORITZONTAL I MASILLA SÍLICEX_FISCHER EN
LES CANTONADES INTERIORS. INCLOSOS ACCESSORIS.
COL·LOCAT I INSTAL·LAT. 4.302,000 28,71 123.510,42

9.1.12 u PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE
D'ELECTRICITAT I MANIOBRA DELS VENTILADORS, AMB
CONTACTORS, FUSIBLES, BORNS, PILOTS, SELECTORS, ARMARI
DE CONTROL, I ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA
INSTAL.LACIÓ. INSTAL.LAT I COMPROVAT. 1,000 778,18 778,18

9.1.13 U REGULADOR DE VELOCITAT MITJANÇANT TENSIO I
FREQUENCIA PER A VENTILADORS HELICOIDALS TIPUS RFT-2
DE SODECA O EQUIVALENT, CORRENT NOMINAL DE SORTIDA 4
A, UNA POTENCIA MAXIMA DE 1,5 KW . INSTAL.LAT I
COMPROVAT. 8,000 714,07 5.712,56

9.1.14 U REGULADOR DE VELOCITAT MITJANÇANT TENSIO I
FREQUENCIA PER A VENTILADORS HELICOIDALS TIPUS RFT-3
DE SODECA O EQUIVALENT, CORRENT NOMINAL DE SORTIDA 6
A, UNA POTENCIA MAXIMA DE 2,2 KW . INCLÒS ACCESSORIS.
INSTAL.LAT I COMPROVAT. 8,000 753,41 6.027,28

9.1.15 U REGULADOR DE VELOCITAT MITJANÇANT TENSIO I
FREQUENCIA PER A VENTILADORS HELICOIDALS TIPUS RFT-5,5
DE SODECA O EQUIVALENT, CORRENT NOMINAL DE SORTIDA 9
A, UNA POTENCIA MAXIMA DE 4 KW . INCLÒS ACCESSORIS.
INSTAL.LAT I COMPROVAT. 8,000 884,08 7.072,64

9.1.16 u UNITAT FUNCIONAL D'INTERRUPTOR DE SEGURETAT
PARO-MARXA PER 400ºC/2H DE SODECA O EQUIVALENT. PER A
COMPLIR AMB LA NORMA UNE-EN 60204-1. INTERRUPTOR
MÒDEL INT-CA10/6CA DE 20 A, 5,5 KW ENTRADA DE CABLES 19
MM PER TALL DE CORRENT ABANS DE MANIPULAR EL
VENTILADOR. INSTAL.LAT I COMPROVAT. 24,000 309,10 7.418,40

9.1.17 U INTERRUPTOR SE SEGURETAT TIPUS IAT-400-125/3P DE 125 A
DE SODECA O EQUIVALENT, TIPUS ''PARO-MARXA'' PER A
400ºC/2H SEGONS UNE-EN-60204-1, AMB PROTECCIÓ IP65, AMB
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. INSTAL·LAT I
COMPROVAT. 4,000 1.013,82 4.055,28

9.1.18 M2 XAPA GALVANITZADA FINS D'1,2 MM. GRUIX. (SEGONS NORMA
UNE) CONDUCTE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT TIPUS
''SENDZINIC'' AMB RECOBRIMENT DE ZINC I REFORÇ A LES
SEVES CARES DEL TIPUS ''PUNT DE DIAMANT'', AMB UNIONS EN
PERFIL METUS SOLDADES EN GRUIX I QUALITAT SEGONS
NORMES DIN, INCLOSOS ACCESSORIS. COL.LOCADA. 2.215,000 23,90 52.938,50

9.1.19 u COMPORTA DE REGULACIÓ SERIE JZ-A DE TROX O
EQUIVALENT, MESURES 500X200 MM, MARC I LAMES PERFILS
EN XAPA D'ACER GLAVANITZAT, MARC, AMB FORATS EN LES
CANTONADES PER ELS DOS COSTATS, EIXOS I PALANQUES
EXTERIORS D'ACER CINCAT, LAMES ACOPLADES EN EL MATEIX
SENTIT, POSSIBILITAT DE MONTATGE DE LA PALANCA
D'ACCIONAMENT EN QUALSEVOL DE LES LAMES I RESISTENCIA
A TEMPERATURES DE FINS 100ºC . INCLÒS MARC DE
MONTATGE.  INSTAL.LAT I COMPROVAT. 8,000 196,60 1.572,80

9.1.20 U SILENCIADOR SECCIÓ RECTANGULAR PER ACOPLAR A
L'ASPIRACIÓ O IMPULSIÓ MÒDEL SR-1000/900/900 DE SODECA O
EUIVALENT MESURES 1000X900X900 MM, PER A VENTILADORS
CENTRIFUGS O HELICOÏDALS AMB CASQUET D'ACER
INOXIDABLE, ENVOLVENT D'ACER GALVANITZAT. INCLÒS PART
D'ACCESSORIS. INSTAL.LAT I COMPROVAT. 2,000 1.070,94 2.141,88

9.1.21 u COMPORTA DE REGULACIÓ SERIE JZ-A DE TROX O
EQUIVALENT, MESURES 400X250 MM, MARC I LAMES PERFILS
EN XAPA D'ACER GLAVANITZAT, MARC, AMB FORATS EN LES
CANTONADES PER ELS DOS COSTATS, EIXOS I PALANQUES
EXTERIORS D'ACER CINCAT, LAMES ACOPLADES EN EL MATEIX
SENTIT, POSSIBILITAT DE MONTATGE DE LA PALANCA
D'ACCIONAMENT EN QUALSEVOL DE LES LAMES I RESISTENCIA
A TEMPERATURES DE FINS 100ºC . INCLÒS MARC DE
MONTATGE.  INSTAL.LAT I COMPROVAT. 72,000 239,64 17.254,08
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9.1.22 u COMPORTA DE REGULACIÓ SERIE JZ-A DE TROX O
EQUIVALENT, MESURES 650X250 MM, MARC I LAMES PERFILS
EN XAPA D'ACER GLAVANITZAT, MARC, AMB FORATS EN LES
CANTONADES PER ELS DOS COSTATS, EIXOS I PALANQUES
EXTERIORS D'ACER CINCAT, LAMES ACOPLADES EN EL MATEIX
SENTIT, POSSIBILITAT DE MONTATGE DE LA PALANCA
D'ACCIONAMENT EN QUALSEVOL DE LES LAMES I RESISTENCIA
A TEMPERATURES DE FINS 100ºC . INCLÒS MARC DE
MONTATGE.  INSTAL.LAT I COMPROVAT. 8,000 279,83 2.238,64

9.1.23 u COMPORTA DE REGULACIÓ SERIE JZ-A DE TROX O
EQUIVALENT, MESURES 750X250 MM, MARC I LAMES PERFILS
EN XAPA D'ACER GLAVANITZAT, MARC, AMB FORATS EN LES
CANTONADES PER ELS DOS COSTATS, EIXOS I PALANQUES
EXTERIORS D'ACER CINCAT, LAMES ACOPLADES EN EL MATEIX
SENTIT, POSSIBILITAT DE MONTATGE DE LA PALANCA
D'ACCIONAMENT EN QUALSEVOL DE LES LAMES I RESISTENCIA
A TEMPERATURES DE FINS 100ºC . INCLÒS MARC DE
MONTATGE.  INSTAL.LAT I COMPROVAT. 8,000 279,83 2.238,64

9.1.24 pa PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE
D'AJUTS DE RAM DE PALETA A LES INSTAL.LACIONS. 1,000 9.296,06 9.296,06

9.1.25 U RETIRADA DE TOTA LA INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ EXISTENT,
INCLOU DESMUNTATGE DE CONDUCTESA, DE VENTILADORS, EL
CABLEJAT I TOTS ELS ELEMENTS QUE LA COMPOSEN, INCLÓS
ACOPI DURANT L'OBRA I APROFITAMENT DE TOT ALLÒ QUE ES
TROBI EN BON ESTAT, INCLOU TRANSPORT A MAGATZEM
MUNICIPAL O A ABOCADOR. 1,000 6.499,09 6.499,09

Total 9.1.- 01.0N.06.05.01 Instal·lació ventilació aparcament: 323.324,85

9.2.- Instal·lació ventilació grup electrogen

9.2.1 u SILENCIADOR D'ENTRADA D'AIRE TIPUS SVR30 D'ELECTRA
MOLINS O EQUIVALENT, EN CAIXA DE XAPA GALVANITZADA I
FORMAT PER PLAFONS DE LLANA DE ROCA DE 100 MM DE
GRUIX, AMB VEL PROTECTOR PER IMPEDIR L'EROSIÓ, MALLA
PROTECTORA ANTIOCELLS, SOPORT DE RECOLZAMENT DEL
SILENCIADOR A TERRA I PERSIANA DE PROTECCIÓ CONTRA LA
PLUJA. INSTAL.LAT I COMPROVAT. 1,000 1.191,24 1.191,24

9.2.2 u SILENCIADOR SORTIDA D'AIRE TIPUS SVR30 D'ELECTRA MOLINS
O EQUIVALENT, EN CAIXA DE XAPA GALVANITZADA I FORMAT
PER PLAFONS DE LLANA DE ROCA DE 100 MM DE GRUIX, AMB
VEL PROTECTOR PER IMPEDIR L'EROSIÓ, MALLA PROTECTORA
ANTIOCELLS, SOPORT DE RECOLZAMENT DEL SILENCIADOR A
TERRA I PERSIANA DE PROTECCIÓ CONTRA LA PLUJA.
INSTAL.LAT I COMPROVAT. 1,000 1.447,00 1.447,00

9.2.3 M2 XAPA GALVANITZADA FINS D'1,2 MM. GRUIX. (SEGONS NORMA
UNE) CONDUCTE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT TIPUS
''SENDZINIC'' AMB RECOBRIMENT DE ZINC I REFORÇ A LES
SEVES CARES DEL TIPUS ''PUNT DE DIAMANT'', AMB UNIONS EN
PERFIL METUS SOLDADES EN GRUIX I QUALITAT SEGONS
NORMES DIN, INCLOSOS ACCESSORIS. COL.LOCADA. 83,000 23,90 1.983,70

9.2.4 m2 SISTEMA DE PROTECCIÓ DE CONDUCTES HORITZONTALS DE
XAPA AMB PROMATECT L-500 RESISTÈNCIA AL FOC 120 MINUTS,
FOC EXTERIOR I INTERIOR (REI-120), FORMAT PER PLACA
PROMATECT, TIRA PROMATECT, ADHESIU PROMATECT,
ANGLES DE SUPORT, VARILLA ROSCADA, ELEMENTS DE
FIXACIÓ, PECES PROMATECT SELLAT VARILLA CONDUCTE,
PECES PROMATECT SEGELLAT PAS VARILLA, FIXACIÓ A PARET,
LLANA DE ROCA DE 145 KG/M3. COL.LOCAT, INSTAL.LAT I
CERTIFICAT ASSAIG LICOF-6191/03 I CERTIFICAT
D'INSTAL·LACIÓ. MONTAT I COL.LOCAT. 119,000 120,90 14.387,10

9.2.5 U REIXETA TIPUS AWG DE 1600X660, D'ALUMINI AMB MARC
INCLÓS I LAMES EN PERFILS D'ALUMINI, TELA METÀL·LICA AMB
MALLA 20X20 EN ACER GALVANITZAT I MARC FRONTAL
TALADRAT (TROX O EQUIVALENT). INSTAL.LADA I
COMPROVADA. 2,000 417,58 835,16

Total 9.2.- 01.0N.06.05.02 Instal·lació ventilació grup electrogen: 19.844,20

9.3.- Ventilació sobrepressió escales protegides

9.3.1 m CONDUCTOR DE COURE DE 3X2,5 MM2 DE SECCIÓ, TIPUS
AFUMEX X FIRS RZ1 0,6/1 KV UNE 21123, AÏLLAT AMB CINTA DE
VIDRE/MICA, AÏLLAMENT XLPE I COBERTA TERMOPLÀSTICA
AFUMEX TIPUS Z1, AMB UNA TEMPERATURA DE SERVEI DE -40
ºC A +90 ºC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA REDUÏDA
EMISSIÓ DE FUMS I UN FUNCIONAMENT GARANTIT DURANT 3
HORES A 750 ºC. COL.LOCAT. 120,000 4,09 490,80
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9.3.2 M TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ
ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT 120,000 4,80 576,00

9.3.3 U KIT MÒDUL ENTRADA/SORTIDA FDCIO222+CAIXA FDCH291(IP54)
. MÒDUL D'ENTRADA I SORTIDA FDCIO222: MÒDUL SIEMENS
SINTESO AMB 4 ENTRADES I SORTIDES (230 VCA/4A)
DIRECCIONABLES VIGILADES, ALIMENTADES PER LLAÇ DE
CONTROL. CONFIGURACIÓ INDEPENDENT DE CADA ENTRADA I
CADA SORTIDA. INDICADOR D'ACCIÓ INCORPORAT. AÏLLADOR
CONTRA TALLCIRCUITS INCORPORAT. INCLOU CAIXA DE
CONNEXIÓ. INDICACIÓ D'ESTAT A TRAVÉS DE LED'S.
POSSIBILITAT DE MONTATGE EN GUIA DIN. CONSUM EN
OPERACIÓ 0,6-0,75 MA. MATERIALS RECICLABLES I
RESPECTUÓS AMB EL MEDIAMBIENT (SN36350). CABLEJAT AMB
LA CENTRAL AMB EL CABLE DE DOS FILS DE LLAÇ, LÍNIA
OBERTA O DERIVACIÓ EN T, ADMET DIFERENTS TIPUS DE
CABLE (TRENAT/NO TRENAT, APANTALLAT/NO APANTALLAT)
T:-25ºC A +60ªC, HUM. REL.<100%. COMPATIBILITAT E.M.: 50 V/M.
NORMA EN54-17. PROTECCIÓ EN60529/IEC529 IP30 (AMB CAIXA
IP65). INSTAL.LAT I COMPROVAT. 4,000 232,06 928,24

9.3.4 kg SAQUETS TERMO-EXPANSIVES DE MATERIAL INTUMESCENT
QUE EXPANDEIX ALREDEDOR DELS 150 ºC, PER SELLAR
FORATS DE PENETRACIONS AMB CABLES ELÈCTICS,
CANONADES I ALTRES CONDUCCIONS PROMASTOP PS 300 DE
320X100X25 DE PROMAT O EQUIVALENT. CERTIFICATS.
INSTAL·LATS I COMPROVATS. 20,000 6,94 138,80

9.3.5 kg SAQUETS TERMO-EXPANSIVES DE MATERIAL INTUMESCENT
QUE EXPANDEIX ALREDEDOR DELS 150 ºC, PER SELLAR
FORATS DE PENETRACIONS AMB CABLES ELÈCTICS,
CANONADES I ALTRES CONDUCCIONS PROMASTOP PS 750 DE
320X200X35 DE PROMAT O EQUIVALENT. CERTIFICATS.
INSTAL·LATS I COMPROVATS. 30,000 7,10 213,00

9.3.6 m2 SISTEMA DE PROTECCIÓ DE CONDUCTES HORITZONTALS DE
XAPA AMB PROMATECT L-500 RESISTÈNCIA AL FOC 120 MINUTS,
FOC EXTERIOR I INTERIOR (REI-120), FORMAT PER PLACA
PROMATECT, TIRA PROMATECT, ADHESIU PROMATECT,
ANGLES DE SUPORT, VARILLA ROSCADA, ELEMENTS DE
FIXACIÓ, PECES PROMATECT SELLAT VARILLA CONDUCTE,
PECES PROMATECT SEGELLAT PAS VARILLA, FIXACIÓ A PARET,
LLANA DE ROCA DE 145 KG/M3. COL.LOCAT, INSTAL.LAT I
CERTIFICAT ASSAIG LICOF-6191/03 I CERTIFICAT
D'INSTAL·LACIÓ. MONTAT I COL.LOCAT. 142,000 120,90 17.167,80

9.3.7 m2 SISTEMA DE PROTECCIÓ DE CONDUCTES VERTICALS DE XAPA
AMB PROMATECT L-500 RESISTÈNCIA AL FOC 120 MINUTS, FOC
EXTERIOR I INTERIOR (REI-120), FORMAT PER PLACA
PROMATECT, TIRA PROMATECT, ADHESIU PROMATECT,
ANGLES DE SUPORT, VARILLA ROSCADA, ELEMENTS DE
FIXACIÓ, PECES PROMATECT SELLAT VARILLA CONDUCTE,
PECES PROMATECT SEGELLAT PAS VARILLA, FIXACIÓ A PARET,
LLANA DE ROCA DE 145 KG/M3. COL.LOCAT, INSTAL.LAT I
CERTIFICAT ASSAIG LICOF-6191/03 I CERTIFICAT
D'INSTAL·LACIÓ. MONTAT I COL.LOCAT. 70,000 139,51 9.765,70

9.3.8 kg REGISTRE EI120 FORMAT PER PLAFONS DE PROMATECT EI120 I
TAPA DE REGISTRE EI60 MYTE MODEL 3-3A 866X566 MM.
INSTAL·LAT, MONTAT I CERTIFICAT AMB ELS SEUS
CORRESPONENTS ASSAJOS. 4,000 858,42 3.433,68

9.3.9 U SONDA TPDA-984.323D14-LED DE SODECA O EQUIVALENT
TRANSMISSOR DE PRESSIÓ ALIMENTAT 24 V SENYAL DE
SORTIDA 4...20 MA, REGULACIÓ DE PRESSIÓ DIFERENCIAL
0...100 PA AMB LED VISUALITZACIÓ DIGITAL DE LA PRESSIÓ
DIFERENCIAL. INSTAL·LADA I COMPROVADA. 4,000 444,02 1.776,08

9.3.10 U REGULADOR DE VELOCITAT TIPUS RFM-2 DE SODECA O
EQUIVALENT 8 A 1,5 KW, ENTRADA MONOFASICA 2X200/230 V I
SORTIDA 3X200/230 V. INSTAL·LAT I COMPROVAT. 4,000 435,19 1.740,76

9.3.11 M2 XAPA GALVANITZADA D'1 MM. GRUIX. CONDUCTE DE XAPA
D'ACER GALVANITZAT TIPUS ''SENDZINIC'' AMB RECOBRIMENT
DE ZINC I REFORÇ A LES SEVES CARES DEL TIPUS ''PUNT DE
DIAMANT'', AMB RESISTÈNCIA AL FOC 400ºC/2H, AMB UNIONS EN
PERFIL METUS SOLDADES EN GRUIX I QUALITAT SEGONS
NORMES DIN, INCLOSOS ACCESSORIS. COL.LOCADA. 205,000 19,76 4.050,80

9.3.12 u VENTILADOR EXTRACCIÓ HELICOIDAL AMB CAIXA AÏLLADA
ACÚSTICAMENT, TIPUS CJHCH-56-4T-2 DE SODECA O
EQUIVALENT, CARACTERÍSTIQUES: 1450 R.P.M., INTENSITAT DE
6,41 A (230 V) I 3,70 (400 V), POTÈNCIA DE 1,5 KW, CABAL MÀXIM
DE 15.300 M3/H, 59,3 KG I 72 DB, INCLÒS AMORTIGUADORS,
ANCLATGES, ACOPLAMENT ELÀSTIC PER AMORTIGUAR
VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA INSTAL·LACIÓ, ETC.
INSTAL.LAT I COMPROVAT. 2,000 1.053,80 2.107,60
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9.3.13 u VENTILADOR DE VENTILACIÓ HELICOIDAL AMB CAIXA AÏLLADA
ACÚSTICAMENT, TIPUS CJHCH-63-4T-1,5 DE SODECA O
EQUIVALENT, CARACTERÍSTIQUES: 1450 R.P.M., INTENSITAT DE
5,2 A (230 V) I 3,0 (400 V), POTÈNCIA DE 1,1 KW, CABAL MÀXIM DE
17.000 M3/H, 61,2 KG I 71 DB, INCLÒS AMORTIGUADORS,
ANCLATGES, ACOPLAMENT ELÀSTIC PER AMORTIGUAR
VIBRACIONS, ACCESSORIS PER LA INSTAL·LACIÓ, ETC.
INSTAL.LAT I COMPROVAT. 2,000 1.121,03 2.242,06

9.3.14 u REIXETA TIPUS AT-DG DE 525X325, D'ALUMINI AMB LAMES
HORITZONTALS MÒBILS (TROX O EQUIVALENT), PINTADA EN
COLOR RAL SEGONS D.F. INSTAL.LADA I COMPROVADA. 6,000 122,85 737,10

9.3.15 u REIXETA TIPUS AT-DG DE 525X225, DOBLE DEFLEXIÓ AMB
COMPORTA DE REGULACIÓ (TROX O EQUIVALENT), PINTADA EN
COLOR RAL SEGONS D.F. INSTAL.LADA I COMPROVADA. 10,000 103,53 1.035,30

9.3.16 U REIXETA TIPUS AWG DE 1385X495, D'ALUMINI AMB MARC
INCLÓS I LAMES EN PERFILS D'ALUMINI, TELA METÀL·LICA AMB
MALLA 20X20 EN ACER GALVANITZAT I MARC FRONTAL
TALADRAT (TROX O EQUIVALENT). INSTAL.LADA I
COMPROVADA. 4,000 339,64 1.358,56

9.3.17 u UNITAT FUNCIONAL D'INTERRUPTOR DE SEGURETAT
PARO-MARXA PER 400ºC/2H DE SODECA O EQUIVALENT. PER A
COMPLIR AMB LA NORMA UNE-EN 60204-1. INTERRUPTOR
MÒDEL INT-CA10/6CA DE 20 A, 5,5 KW ENTRADA DE CABLES 19
MM PER TALL DE CORRENT ABANS DE MANIPULAR EL
VENTILADOR. INSTAL.LAT I COMPROVAT. 4,000 309,10 1.236,40

Total 9.3.- 01.0N.06.05.03 Ventilació sobrepressió escales protegides: 48.998,68

9.4.- Regulació i electricitat ventilació

9.4.1 m CONDUCTOR DE COURE DE 5X2,5 MM2 DE SECCIÓ, TIPUS
AFUMEX X FIRS RZ1 0,6/1 KV UNE 21123, AÏLLAT AMB CINTA DE
VIDRE/MICA, AÏLLAMENT XLPE I COBERTA TERMOPLÀSTICA
AFUMEX TIPUS Z1, AMB UNA TEMPERATURA DE SERVEI DE -40
ºC A +90 ºC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA REDUÏDA
EMISSIÓ DE FUMS I UN FUNCIONAMENT GARANTIT DURANT 3
HORES A 750 ºC. COL.LOCAT. 60,000 5,83 349,80

9.4.2 m CONDUCTOR DE COURE DE 3X2,5 MM2 DE SECCIÓ, TIPUS
AFUMEX X FIRS RZ1 0,6/1 KV UNE 21123, AÏLLAT AMB CINTA DE
VIDRE/MICA, AÏLLAMENT XLPE I COBERTA TERMOPLÀSTICA
AFUMEX TIPUS Z1, AMB UNA TEMPERATURA DE SERVEI DE -40
ºC A +90 ºC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA REDUIDA
EMISSIÓ DE FUMS I UN FUNCIONAMENT GARANTIT DURANT 3
HORES A 750 ºC. COL.LOCAT. 120,000 3,39 406,80

9.4.3 m CONDUCTOR DE COURE DE 3X1,5 MM2 DE SECCIÓ, TIPUS
AFUMEX X FIRS RZ1 0,6/1 KV UNE 21123, AÏLLAT AMB CINTA DE
VIDRE/MICA, AÏLLAMENT XLPE I COBERTA TERMOPLÀSTICA
AFUMEX TIPUS Z1, AMB UNA TEMPERATURA DE SERVEI DE -40
ºC A +90 ºC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA REDUIDA
EMISSIÓ DE FUMS I UN FUNCIONAMENT GARANTIT DURANT 3
HORES A 750 ºC. COL.LOCAT. 100,000 3,04 304,00

9.4.4 m CONDUCTOR DE COURE DE 1X2,5 MM2 DE SECCIÓ, TIPUS
AFUMEX X FIRS RZ1 0,6/1 KV UNE 21123, AÏLLAT AMB CINTA DE
VIDRE/MICA, AÏLLAMENT XLPE I COBERTA TERMOPLÀSTICA
AFUMEX TIPUS Z1, AMB UNA TEMPERATURA DE SERVEI DE -40
ºC A +90 ºC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA REDUÏDA
EMISSIÓ DE FUMS I UN FUNCIONAMENT GARANTIT DURANT 3
HORES A 750 ºC. COL.LOCAT. 200,000 1,11 222,00

9.4.5 u CONDUCTOR DE COURE DE 1X1,5 MM2 DE SECCIO, TIPUS
AFUMEX X FIRS RZ1 0,6/1 KV UNE 21123, AILLAT AMB CINTA DE
VIDRE/MICA, AILLAMENT XLPE I COBERTA TERMOPLASTICA
AFUMEX TIPUS Z1, AMB UNA TEMPERATURA DE SERVEI DE -40
ºC A +90 ºC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA REFUIDA
EMISSIO DE FUMS I UN FUNCIONAMENT GARANTIT DURANT 3
HORES A 750 ºC. COL.LOCAT. 200,000 0,97 194,00

9.4.6 m TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, DE DIÀMETRE NOMINAL
REFERÈNCIA 13 I MUNTAT SUPERFICIALMENT 40,000 2,46 98,40

9.4.7 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, DE DIÀMETRE NOMINAL
REFERÈNCIA 16 I MUNTAT SUPERFICIALMENT 40,000 2,27 90,80

9.4.8 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT 100,000 0,76 76,00
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9.4.9 U CONTACTOR FINS A 16 A AMB RELÈ TÈRMIC DIFERENCIAL PER
UNA TENSIÓ A LA XARXA DE 3X380 I BOBINA DE 220 V, TOT
MUNTAT SEGONS PLÀNOLS. INSTAL.LAT DINS ARMARI I
COMPROVAT. 28,000 48,92 1.369,76

9.4.10 U BORN DE CONNEXIÓ DE 2,5 MM2 PER VIS, FIXACIÓ A GUIA DIN
46277/1. CAPACITAT DE 2,5 MM2 I PAS DE 5 MM. INSTAL.LAT I
COMPROVAT. 84,000 2,11 177,24

9.4.11 U BORN DE CONNEXIÓ DE 4 MM2 PER VIS, FIXACIÓ A GUIA DIN
46277/1, CAPACITAT DE 4 MM2 I PAS DE 6 MM. INSTAL.LAT I
COMPROVAT. 84,000 2,12 178,08

9.4.12 U BASE PORTAFUSIBLE PER 0,6 A, MODULAR AMB FUSIBLE
NORMA UNE 21.103 (AM) D'ACOMPANYAMENT (RÀPID) I CALIBRE
DE 0,6 A, FIXACIÓ A GUIA DIN. INSTAL.LADA DINS ARMARI I
COMPROVADA. 84,000 10,02 841,68

9.4.13 U BASE PORTAFUSIBLE PER 2 A, MODULAR AMB FUSIBLE NORMA
UNE 21.103 (AM) D'ACOMPANYAMENT (RÀPID) I CALIBRE DE 2 A,
FIXACIÓ A GUIA DIN. INSTAL.LADA DINS ARMARI I COMPROVADA. 84,000 10,07 845,88

9.4.14 U BASE PORTAFUSIBLE PER 16 A, MODULAR AMB FUSIBLE NORMA
UNE 21.103 (AM) D'ACOMPANYAMENT (RÀPID) I CALIBRE DE 16 A,
FIXACIÓ A GUIA DIN. INSTAL.LADA DINS ARMARI I COMPROVADA. 28,000 10,31 288,68

9.4.15 U PILOT LLUMINÒS COLOR VERD-ROIG PER A QUADRE IPG 65,
AMB TREPANACIÓ DE 22 MM. D, FIXACIÓ A PLAFÓ MITJANÇANT
FEMELLA POSTERIOR I UN BLOC AMB ROSCA PER LLUM DE
NEÓ. INSTAL.LAT I COMPROVAT. 28,000 23,08 646,24

9.4.16 U SELECTOR DE TRES POSICIONS PER A QUADRE, AMB
TREPANACIÓ DE 22 MM. D, FIXACIÓ A PLAFÓ MITJANÇANT
FEMELLA POSTERIOR I UN BLOC DE CONTACTES, UN OBERT.
INSTAL.LAT I COMPROVAT. 28,000 23,08 646,24

9.4.17 m CABLE TIPUS BUS TWINAXIAL IBM APANTALLAT 7362211 O
EQUIVALENT, DE COURE POLIT AWG-20 I COURE ESTANYAT
AWG-20 (7/0.32). AÏLLAMENT DE POLIETILE, COBERTA
CONJUNTA DE POLIETILE, RODONA, COBERTA DE PVC NEGRE I
DIAMETRE 8,30 MM. IMPEDANCIA NOMINAL 100 OHMS,
CAPACITAT DE PROPAGACIO 50 PF/M, I VELOCITAT DE
PROPAGACIO 66 %. INSTAL.LAT I COMPROVAT. 200,000 3,11 622,00

9.4.18 U ARMARI DE DISTRIBUCIÓ TIPUS P DE 2025X900X400,  AMB
PORTA TRANSPARENT, PER UBICAR ELS DISPOSITIUS DE
PROTECCIÓ I COMANDAMENT, P.P. DE BARRES DE FORTA O
FLUIXA ITENSITAT I EQUIPAMENT NORMALITZAT SISTEMA
FUNCIONAL PRISMA. INSTAL.LAT I COMPROVAT. 1,000 873,75 873,75

9.4.19 m CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 2X0,22 MM2 + 2X0,75
MM2, COL·LOCAT EN TUB 115,000 0,76 87,40

Total 9.4.- 01.0N.06.05.04 Regulació i electricitat ventilació: 8.318,75

TOTAL CAPÍTOL Núm. 9 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ: 400.486,48
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10.1.- SISTEMA DE GUIAT DE PLAÇES

10.1.1 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIO DE DETECTOR DE PLAÇA SENSE
LLUM INTERNA. OPCIÓ DE FORÇAT DE COLOR A LA LLUM
EXTERIOR I FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC, CALIBRADOR
AUTOMÀTIC SEGONS ALÇADA. PROTOCOL MODBUS RTU. AMB
LLUM DE PASSADIS PER INDICACIÓ DE PLAÇA LLIURE/OCUPAT
(LLUM VERDA/VERMELLA), FUNCIONAMENT SENSE CRONO AMB
EL SENSOR DE PLAÇA I AL P.P. DELS SEGUENTS ELEMENTS:
- 2 FONTS D'ALIMENTACIÓ DE 48 VDC 10 A.
- 6 CONTROLADORS AMB CAPACITAT D'INTERROGAR 128
ELEMENTS E INFORMAR. CAPACITAT DE LECTURA DE TICKETS,
APERTURA DE PORTESA. ENMAGATZEMATGE DE INFORMACIÓ.
FUNCIONAMENT AUTÒNOM. PROTOCOL MODBUS TRU.
- 8 CARTELLS DE PASSADIS AMB LEDS LLUMINÒS, PER
INDICACIÓ DEL NÚMERO DE PLACES LLIURES I DATA
INDICATIVA DEL TEMPS REAL. MATRIU DE LEDS. PROTOCOL
MODBUS TRU.
- 4 CARTELLS DE PLANTA AMB UNA LINIA DE LEDS LLUMINOS,
PER INDICACIÓ DEL NÚMERO DE PLACES LLIURES EN TEMPS
REAL. MATRIU DE LEDS. PROTOCOL MODBUS TRU. SERIGRAFIA
A TRES COLORS. CARTELL D'ENTRADA PARKING
- MULTIPORT DE COMUNICACIONS. CABLEJAT I
CANALITZACIONS.
- INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA AMB TUB DE M25 I
CABLEJAT DE LA TOTALITAT DE LA INSTAL·LACIO.
- 1 AUTÒMATA PROGRAMABLE.  SNAP-LCE SNAP MCF5047 LCE
CONTROLLER.
- EDS-508-T INDUSTRIAL RENUNDANT ETHERNET SWITCH, 1,00
- 1 ARMARI (600X600X300) PER EL CONTROLADOR DEL SISTEMA.
ARMARI CRN60. CANALETA DE DISTRIBUCIÓ. GUIA DIN. BORNS
DE CONNEXIÓ. INTERRUPTOR GENERAL.
- 1 ORDENADOR DE CONTROL AMB TARGETA DOS VGA.
- 1 MONITOR  19" TFT PLATA/NEGRE DVI MULTIMEDIA.
- PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR PEL SISTEMA DE GUIAT
D'APARCAMENTS, TOT DE TCM ENGINY O EQUIVALENT. 330,000 133,92 44.193,60

Total 10.1.- S001 SISTEMA DE GUIAT DE PLAÇES: 44.193,60

10.2.- SISTEMA SIC PACK

10.2.1 U GRUP D'ENTRADA AMB EMISSOR DE TICKETS I BARRERA
AUTOMÀTICA DE PAS I CONTROL TIPUS SIC PARK DE TCM
ENGINY O EQUIVALENT. 1,000 8.202,71 8.202,71

10.2.2 U GRUP DE SORTIDA AMB VALIDADOR DE TICKET I TARGETES I
BARRERA AUTOMÀTICA DE PAS I CONTROL, E TCM ENGINY O
EQUIVALENT. 1,000 6.854,98 6.854,98

10.2.3 U GRUP D'ENTRADA/SORTIDA D'ABONATS I RESIDENTS. AMB
VALIDADOR DE TARGETES DE PROXIMITAT I BARANA
AUTOMÀTICA DE PAS/CONTROL, DE TCM ENGINY O
EQUIVALENT. 1,000 4.567,73 4.567,73

10.2.4 U CAIXER AUTOMÀTIC DE COBRAMENT ON LINE-MV2. CAIXER
AUTOMÀTIC EXCLUSIU PER TARGETES DE CRÈDIT, DE TCM
ENGINY O EQUIVALENT. 2,000 17.954,02 35.908,04

10.2.5 U UNITAT CENTRAL DE CONTROL AMB CAIXA MANUAL. SOFWARE
DE CONTROL DE GESTIÓ DEL APARCAMENT, DE TCM ENGINY O
EQUIVALENT. 1,000 13.244,59 13.244,59

10.2.6 U CARTELLERIA AMB : CARTELL PARKING AMB MISSATGE
INFORMATIU LLIURE/COMPLERT, CARTELL INDICATIU DE
PARKING LED, CARTELL LLUMINOS INDICATIU  "STOP- RECOLLI
EL TICKET" "STOP DIPOSITI TICKET" I CARTELL LLUMINOS
"ENTREGUI TICKET-CAIXER AUTOMÀTIC", DE TCM ENGINY O
EQUIVALENT. INCLOS MUNTATGE, CABLEJAT, CANALITZACIO I
POSADA EN MARXA. 1,000 3.674,90 3.674,90

10.2.7 U SISTEMA DE RECONEIXAMENT DE MATRICULA AUTOMÀTIC.
MUNTATGE CONNEXIONAT, POSTA EN MARXA I FORMACIÓ, DE
TCM ENGINY O EQUIVALENT. INCLOS MUNTATGE, CABLEJAT,
CANALITZACIO I POSADA EN MARXA. 2,000 4.721,49 9.442,98

10.2.8 U CONTROL D'ACCES PEATONAL AMB LECTOR D'ACCES
PEATONAL ROTACIÓ ABONATS. MUNTATGE, CABLEJAT,
CONNEXIONAT I POSADA EN MARXA, DE TCM ENGINY O
EQUIVALENT. 2,000 1.950,93 3.901,86

10.2.9 U POSADA EN MARXA I FORMACIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL
DEL APARCAMENT. 1,000 3.297,34 3.297,34

10.2.10 U OBRA CIVIL I AJUDES D'OBRA CIVIL PER A LA COMPLERTA
REALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ DE CONTROL DE VEHICLES. 1,000 1.096,71 1.096,71

Total 10.2.- S002 SISTEMA SIC PACK: 90.191,84

CAPÍTOL Núm. 10 CONTROL DE VEHICLES
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10.3.- SISTEMA DE CCTV, MEGAFONIA I CONTROL

10.3.1 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DE UN GRABADOR DIGITAL
DE 9  ENTRADES, 1 SORTIDA PRINCIPAL I SORTIDES SPOT.
CAPACITAT 500 GB, AMPLIABLE EN 2 DISCOS INTERNS. CD-RW
INCORPORAT. RES. 720X576, GRABACIÓ FINS 100IMG/SEG.
CONNEXIÓ TCP/IP. 1,000 2.646,28 2.646,28

10.3.2 Ut SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'UN GRABADOR DIGITAL DE 16
ENTRADES, 1 SORTIDA PRINCIPAL Y 4 SORTIDES SPOT.
CAPACITAT 500 GB, AMPLIABLE AMB DOS DISCOS INTERNS.
CD-RW INCORPORAT. RES 720X576, GRABACIÓ FINS A 100
IMG/SEG. CONNEXIÓ TCP/IP. 2,000 3.197,16 6.394,32

10.3.3 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DE CAMERA MINIDOMO FIX
EN COLOR 480, LÍNIES, AUTOIRIS I OBJECTIU 2,8-6,0 MM.
CÀMARA PANASONIC WV-C224 24 AC, CAIXA DE MONTATGE,
AJUSTOS I POSSADA EN MARXA. 31,000 354,95 11.003,45

10.3.4 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DE CABLE DE SENYAL DE
VIDEO RG59. 2.325,000 2,56 5.952,00

10.3.5 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DEL CABLE D'ALIMENTACIÓ
CÀMARES 24 VAC. CABLE DE SENYAL D'ALIMENTACIÓ CÀMARES
2X1,5 MM. 1.162,000 1,49 1.731,38

10.3.6 Ut SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TUB RÍGID ROSCAT DE PVC
CURVABLE EN CALENT. MATERIALS: TUB MOD: AIN2523R,
CONTRATUERCA GAE7962, ABRAÇADERA L20MM, TIRAFONS. 650,000 5,89 3.828,50

10.3.7 Ut. SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO D'AMPLIFICADOR DE
MEGAFONIA DE 360 W, 6  ENTRADAS I AMB DOS NIVELLS DE
PRIORITAT. 1,000 793,17 793,17

10.3.8 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DE GRABADOR DIGITAL I
CODIFICADOR D'AUDIO PER IP PER ENVIAR MISSATGES
D'EMERGÈNCIA, PUBLICITAT, ETC. GRAVADOR SCLUSTER,
TARGETA PCM CIA. AJUSTOS I PROVES. 1,000 2.616,91 2.616,91

10.3.9 Ut SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'UN PROJECTOR DE PARET AMB
ALTAVEU DE 5", 10 W, TRANSFORMADOR DE 10,6, 3, 1.5 W,  94.1
DB, 1 W/1 M, MÀX. SPL 104 DB. RANGO DE FREQÜENCIES
200-16.000 HZ. ALTAVEU PROJECTOR DE PARET. CAIXA DE
MONTATGE 100X100. 50,000 121,93 6.096,50

10.3.10 Ut SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE SENYAL D'AUDIO DE
2X1 MM2 PER LINIA DE 100 V. 1.200,000 1,56 1.872,00

10.3.11 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE
PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS. 650,000 5,89 3.828,50

10.3.12 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO D'UN SISTEMA DE CONTROL
DE LA BARRERA D'ENTRADA PER LA SEVA ACTUACIÓ I
MONITORITZACIÓ. SENSOR DE MONITORITZACIÓ ESTAT
BARANA. 1,000 187,93 187,93

10.3.13 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DE CABLE 8X2X0,22 MM. PER
LES SENYALS DE CONTROL DE PARKING. 45,000 2,15 96,75

10.3.14 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE
PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS. 15,000 5,89 88,35

10.3.15 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA DE CONTROL
DE BARRERA DE SORTIDA PER LA SEVA ACTUACIÓ I
MONITORITZACIÓ. SENSOR DE MONITORITZACIÓ ESTAT
BARREA. RELES D'ACTUACIÓ BARRERA. 1,000 187,93 187,93

10.3.16 Ut SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE 8X2X0,22 MM. PER
LES SENYALS DE CONTROL DE PARKING. 45,000 2,23 100,35

10.3.17 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE
PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS. 15,000 5,89 88,35

10.3.18 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO D'UN SISTEMA DE CONTROL
DE LES PORTES PEATONALS I LAVABOS PER LA SEVA
ACTUACIÓ I MOTORITZACIÓ. SENSOR MAGNÈTIC I RELES
D'ACTUACIÓ. 4,000 281,33 1.125,32

10.3.19 Ut SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE 8X2X0,22 MM. PER
LES SENYALS DE CONTROL DE PARKING. 650,000 2,23 1.449,50
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10.3.20 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE
PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS. 210,000 5,89 1.236,90

10.3.21 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DE TOTS ELS ELEMENTS PER
LA  MOTORITZACIÓ Y ACTUACIÓ DELS PORTONS DE ACCESSOS
DE COTXES. SENSORS MAGNÈTICS. RELES D'ACTUACIÓ. CAIXA
DE INTERCONNEXIÓ. AJUSTOS I PROVES. 2,000 397,46 794,92

10.3.22 Ut SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE 8X2X0,22 MM. PER
LES SENYALS DE CONTROL DE PARKING. 210,000 2,23 468,30

10.3.23 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE
PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS. 45,000 5,89 265,05

10.3.24 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO D'UN SISTEMA DE CONTROL
PELS NIVELLS DE LLUM A L'INTERIOR DEL PARKING. RELES
D'ACTUACIÓ QUADRE ELÈCTRIC. TRES NIVELLS DE LLUM PER
PLANTA. 10,000 155,85 1.558,50

10.3.25 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO D'UN SISTEMA DE
MONITARITZACIÓ PER AL CONTROL DE LES LLUM, CONTROL
D'ACCESSOS PEATONALS I DE COTXES, DEL SENSOR
VOLUMÈTRIC I CAIXA DE MUNTATGE. 61,000 84,95 5.181,95

10.3.26 Ut SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'UN SISTEMA D'ALIMENTACIÓ
PER AL CONTROL DE LES LLUMS DE 24 VDC 5A. 1,000 110,54 110,54

10.3.27 Ut SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE 8X2X0,22 MM. PER
LES SENYALS DE CONTROL DE PARKING. 3.250,000 2,23 7.247,50

10.3.28 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE
PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS. 650,000 5,89 3.828,50

10.3.29 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DE TOTS ELS ELEMENTS PER
LA MOTORITZACIÓ DEL SISTEMA DE DETECCIÓ DE INCENDIS.
RELÉ DE MONITORITZACIÓ ESTAT ALARMES I AVARIES. 2,000 148,46 296,92

10.3.30 Ut SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE 8X2X0,22 MM. PER
LES SENYALS DE CONTROL DE PARKING. 15,000 2,23 33,45

10.3.31 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE
PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS. 15,000 5,89 88,35

10.3.32 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS
PER LA MONITORITZACIÓ I ACTUACIÓ DE EXTRACTORS DEL
SISTEMA DE DETECCIÓ DE CO. RELES DE MONITORITZACIÓ 24
VDC. RELES D'ACTUACIÓ VENTILADORS 1 PER ZONA. 4,000 175,83 703,32

10.3.33 Ut SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE 8X2X0,22 MM. PER
LES SENYALS DE CONTROL DE PARKING. 15,000 2,23 33,45

10.3.34 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE
PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS. 15,000 5,89 88,35

10.3.35 Ut SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS PER LA
MONITORITZACIÓ DEL QUADRE ELÈCTRIC DE ENTRADA- RELES
DE MONITORITZACIÓ ESTAT FASES R/S/T. 3,000 201,30 603,90

10.3.36 Ut SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE 8X2X0,22 MM. PER
LES SENYALS DE CONTROL DE PARKING. 45,000 2,23 100,35

10.3.37 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE
PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS. 45,000 5,89 265,05

10.3.38 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TOTS ELEMENTS PER LA
MONITORITZACIÓ DEL GRUP ELECTRÒGEN. RELES DE
MONITORITZACIÓ ESTAT FASES R/S/T. 3,000 154,80 464,40

10.3.39 Ut SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE 8X2X0,22 MM. PER
LES SENYALS DE CONTROL DE PARKING. 110,000 2,23 245,30

10.3.40 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE
PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS. 65,000 5,89 382,85

10.3.41 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS
PER LA MONITORITZACIÓ I ACTUACIÓ DE LES BOMBES DE
BUIDATGE D'AIGUA DEL PARKING. RELÉ DE MONITORITZACIÓ
ESTAT BOMBA. RELES D'ACTUACIÓ BOMBA. 2,000 142,81 285,62
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10.3.42 Ut SUBMINISTRE  I COL·LOCACIÓ DE CABLE DE 8X2X0,22 MM. PER
LES SENYALS DE CONTROL DE PARKING. 145,000 2,23 323,35

10.3.43 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE
PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS. 95,000 5,89 559,55

10.3.44 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UNA SAFATA METÀL·LICA
DE 60X100. SUPORT I TAPA BANDEJA 60X100. 650,000 15,28 9.932,00

10.3.45 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN ARMARI  HIMEL DE 42"
DE 2000X600X800 PER EL PARKING. PANELLS DE FIXACIÓ
RÀPIDA 42". DOBLE BASTIDOR. VENTILADORS. RACK
D'ENDOLLS. CARÀTULES DE 1U, 2U 12U, ETC. CANAL PER LA
DISTRIBUCIÓ. 1,000 2.553,00 2.553,00

10.3.46 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN SAI DE 3000 VA
ENRACABLE. 1,000 1.794,57 1.794,57

10.3.47 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN CONTROLADOR PER EL
SISTEMA DE CONTROL MULTIPARKING (SIC). AUTÒMATA
PROGRAMABLE OPTO M6A. RACK DE 16 SLOTS. FA 24 V. 10 A. FA
5V 1,5A. IDPN 1 + N 16 A 30 MA. BORNS I CABLEJAT DEL
CONTROLADOR. 2,000 2.650,84 5.301,68

10.3.48 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TARGETES D'ENTRADA
PER EL AUTÒMATA PROGRAMABLE. TARGETA SNAP-ODC5SRC,
10-35 VDC OUT. COMPROVACIÓ I POSADA EN MARXA. 16,000 80,32 1.285,12

10.3.49 Ut SUBMINSTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LES TARGETES DE
SORTIDES PER EL AUTOMATA PROGRAMABLE. TARGETES
SNAP-ODC5SRC, 10-35 VDC OUT. COMPROVACIÓ I POSSADA EN
MARXA. 10,000 80,14 801,40

10.3.50 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LES TARGETES DE
COMUNICACIÓ RS 232 AMB DOS BUSOS CADA UNA PER EL
AUTÒMATA PROGRAMABLE. TARGETES SNAP-RS 232.
COMPROVACIÓ I POSSADA EN MARXA. 1,000 372,31 372,31

10.3.51 Ut LLICÈNCIA SIC (SIS DE INFORMACIÓ I CONTROL).
PROGRAMACIÓ OPTO EL SISTEMA DE CONTROL I
MONITORITZACIÓ. 1,000 13.527,35 13.527,35

10.3.52 Ut SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE L'ELECTRÒNICA DE
XARXA. SWITCH ETHERNET. 1,000 889,81 889,81

10.3.53 Ut SUBMINISTRAMENT  I COL·LOCACIÓ DE REPARTIDOR CAT 5 PER
RACK DE 19" AMB 24 BOQUES RJ45. 1,000 387,90 387,90

10.3.54 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO D'ORDINADOR DE CONTROL
AMB TARGETA  DOS VG. 1,000 790,35 790,35

10.3.55 Ut SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIO DE MONITOR 19" TFT
PLATA/NEGRE DVI MULTIMEDIA. 4,000 417,38 1.669,52

10.3.56 Ut INSTAL·LACIÓ I POSSADA EN MARXA. 1,000 6.728,94 6.728,94

10.3.57 U AJUDES DE PALETA A LA INSTAL·LACIÓ DE CTTV. 1,000 716,92 716,92

Total 10.3.- S003 SISTEMA DE CCTV, MEGAFONIA I CONTROL: 122.004,73

10.4.- SISTEMA DE INTERFONIA

10.4.1 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO D'UNA CENTRAL DE
INTERFONIA DIGITAL DE 16 LLOCS , AMPLIABLE A 32. CENTRAL
D'INTERFONIA GE 200. CAIXA PER TARGETES INTEFAZ. BATERIA
D'EMERGÈNCIA 24 HORES. MÓDUL DIGITAL PER INTEGRACIÓ
MEGAFONIA GENERAL. 1,000 1.697,54 1.697,54

10.4.2 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN MÓDUL GEZ200-E
D'AMPLIACIÓ DE 16 A 32 LLOCS DE INTERFONIA. 1,000 297,28 297,28

10.4.3 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO D'UNA TARGETA INTERFACE
IP ENTRE CENTRALS 1,000 1.628,36 1.628,36

10.4.4 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TARGETA DE 4 LLOCS
DIGITALS ESPECÍFICA PER LLOC JEFE O TELÈFON CENTRE DE
CONTROL. 1,000 1.037,00 1.037,00

10.4.5 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TARGETA DE 4 LLOCS
G2-GED-4B DIGITALS. 4,000 665,16 2.660,64

10.4.6 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO D'UNA TARGETA INTERFACE
G7-TEL-E DE TELÉFON ANALÓGIC G2-GEK2-3-E. 1,000 1.448,08 1.448,08
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10.4.7 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO D'INTERFON INTERIOR
CENTRE DE CONTROL, TECLAT 15 TECLES DISPLAY 6
CARÀCTERS ALFANUMÉRICS, MICRO. INTERFON EE-272. 1,000 593,34 593,34

10.4.8 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DEL CABLE DE CATEGORIA
5 UTP PER EL SISTEMA DE INTEFONIA. 85,000 3,55 301,75

10.4.9 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE
PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS. 85,000 5,89 500,65

10.4.10 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO D'INTERFON EXTERIOR
DIGITAL MONTAT A PARET AMB TECLA DE TRUCADA.
INTERFONO AP-862-S ANTIVANDALISME. 4,000 472,60 1.890,40

10.4.11 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DEL CABLE DE CATEGORIA
5 UTP PER EL SISTEMA DE INTEFONIA. 285,000 3,55 1.011,75

10.4.12 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE
PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS. 85,000 5,89 500,65

10.4.13 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO D'UN INTERFONO ET-870
PER INTEGRACIÓ A BARRERES I  CAIXES. 4,000 385,00 1.540,00

10.4.14 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DEL CABLE DE CATEGORIA
5 UTP PER EL SISTEMA DE INTEFONIA. 650,000 3,55 2.307,50

10.4.15 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE
PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS. 450,000 5,89 2.650,50

10.4.16 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO D' INTERFON EXTERIOR
DIGITAL VIDEOPORTER AMB CÀMARA A COLOR DE 470 L,
MONTAT  A PARET AMB TECLA DE TRUCADA, ANTIVANDALISME. 3,000 605,59 1.816,77

10.4.17 Ut CONTROL ACCES. LECTOR TARGETA PROXIMITAT, LECTOR
TICKET BANDA CENTRAL. 3,000 1.951,56 5.854,68

10.4.18 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DEL CABLE DE CATEGORIA
5 UTP PER EL SISTEMA DE INTEFONIA. 650,000 3,55 2.307,50

10.4.19 Ut SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE VIDEO RG 59 PER ELS
VIDEOPORTERS 650,000 3,63 2.359,50

10.4.20 Ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TUB RIGID ROSCAT DE
PVC CURVABLE EN CALENT. MATERIAL: TUB MOD: AIN2423 R,
CONTRATUERCA: GAE7962, ABRAÇADERA: L20 MM, TIRAFONS. 450,000 5,89 2.650,50

10.4.21 Ut PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA DEL SISTEMA DE
INTERFONIA. 1,000 1.531,80 1.531,80

Total 10.4.- S004 SISTEMA DE INTERFONIA: 36.586,19

TOTAL CAPÍTOL Núm. 10 CONTROL DE VEHICLES: 292.976,36
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11.1 UT INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ, INCLOU
CENTRAL MIXTA MICROPROCESADA, 2 PARTICIONS, DE 24
ZONES, AMB  COMUNICADOR BIDIRECCIONAL AMB BATERIES
PER GARANTIR EL SUBMINISTRAMENT EN CAS DE FALLIDA
ELÈCTRICA, MODEL DS-7220V2S, 1 TECLAT PER LA CONNEXIÓ I
DESCONNEXIÓ DEL SISTEMA ALFANUMÈRIC, MODEL DS747V2S,
1 SIRENA INTERIOR, MODEL SP-20, 8 DETECTORS DE
RADAR+INFRAROJOSDE 12X12 M DE COBERTURA (6 ACCESOS
PEATONALS I 2 RAMPES), 6 CONTACTES MAGNÈTICS
INSTAL·LATS A LES PORTES D'ENTRADA ESCALES, CABLEJAT I
CANALITZACIONS, INSTAL·LACIÓ, CONNEXIONAT I POSADA EN
MARXA, EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT. 1,000 1.828,78 1.828,78

11.2 UT SINÒPTIC REALITZAT EN METACRILAT SERIGRAFIAT AMB LEDS
DE SENYALITZACIÓ I MARC D'ALUMINI, COMPLERT I INSTAL·LAT. 1,000 261,70 261,70

11.3 UT CANALITZACIÓ DEL SINÒPTIC DE LA CENTRAL D'ALARMES
REALITZAT AMB TUB DE PVC, INCLOENT CABLEJAT I
CANALITZACIONS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 1,000 90,24 90,24

11.4 U AJUDES PER A LA COMPLERTA REALITZACIÓ DE LA
INSTAL.LACIÓ DE SEGURETAT I ALARMA. 1,000 339,51 339,51

TOTAL CAPÍTOL Núm. 11 SEGURETAT I ALARMA: 2.520,23

CAPÍTOL Núm. 11 SEGURETAT I ALARMA
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12.1 U ASCENSOR ELÈCTRIC D´ADHERÈNCIA PER A MINUSVÀLIDS,
SENSE CAMBRA MAQUINÀRIA, PER A 8 PERSONES (600 KG)
MODEL SYN 630-1 DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, DE 1 M/S,
SISTEMA D´ACCIONAMENT DE 2 VELOCITATS, 5 PARADES,
MANIOBRA UNIVERSAL SIMPLE, PORTES D´ACCÉS DE
MANIOBRABILITAT CORREDISSA AUTOMÀTICA D´AMPLÀRIA 80
CM I ALÇÀRIA 200 CM D´ACER INOXIDABLE, CABINA AMB
PORTES DE MANIOBRABILITAT CORREDISSA AUTOMÀTICA
D´ACER INOXIDABLE I QUALITAT D´ACABATS MITJANA, INCLOS
GUIES ANCORADES A PARET D'OBRA I ESTRUCTURA DE
SUPORT. 1,000 30.398,91 30.398,91

12.2 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TERRA PER ASCENSOR
FORMAT PER QUATRE LLOSES DE GRANIT DE JANDIRA, INCLÒS
MARC I SUPORT. 1,000 543,21 543,21

12.3 U AJUDES PER A LA COMPLERTA REALITZACIÓ DE LA
INSTAL.LACIÓ DE L'ASCENSOR I NUCLIS D'ESCALA. 1,000 606,91 606,91

TOTAL CAPÍTOL Núm. 12 ASCENSOR I NUCLIS D'ESCALA: 31.549,03

CAPÍTOL Núm. 12 ASCENSOR I NUCLIS D'ESCALA
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13.1 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, SENYALS,
SÍMBOLS AMB PINTURA NO REFLECTORA AMB MICROESFERES,
CLASSE 3, RD>45, AMB AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT
MANUAL. 127,800 16,34 2.088,25

13.2 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D´UNA FAIXA CONTÍNUA DE 10 CM,
CLASSE 3, RD>45 AMB PINTURA NO REFLECTORA AMB
MICROESFERES, AMB MITJANS MANUALS 5.091,000 2,48 12.625,68

13.3 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR DE PLANXA D´ALUMINI
PINTADA AMB CARÀCTERS ALFANUMÈRICS, DE 40X20 CM, AMB
SUPORT, FIXADA MECÀNICAMENT 8,000 103,19 825,52

13.4 UT SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PLACA REFLECTORA
NORMALITZADA D'ALUMINI-PLATA CIRCULAR DE 60 CM DE
DIÀMETRE AMB SUPORT DE PARET AMB SUBJECCIONS.
TOTALMENT INSTAL·LADA. 10,000 130,44 1.304,40

13.5 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PLACA REFLECTORA
TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT AMB SUPORT DE PARET
AMB SUBJECCIONS. TOTALMENT INSTAL·LADA. 10,000 133,80 1.338,00

13.6 U PINTAT SOBRE PAVIMENT DE NUMERACIÓ DE PLACES FINS A
TRES DÍGITS DE 25 CM D'AMPLADA, AMB PINTURA NO
REFLECTORA, AMB MÀQUINA D´ACCIONAMENT MANUAL 347,000 5,55 1.925,85

13.7 U PAPERERA TRABUCABLE DE 31 CM DE DIÀMETRE, DE PLANXA
D'ACER INOXIDABLE AISI 316 D´1,5 MM DE GRUIX, AMB BASE
PERFORADA I SUPORTS DE 50X20X1.5 MM, ANCORADA A PARET 10,000 67,62 676,20

13.8 U AJUDES A SENYALITZACIÓ 1,000 600,62 600,62

TOTAL CAPÍTOL Núm. 13 SENYALITZACIÓ: 21.384,52

CAPÍTOL Núm. 13 SENYALITZACIÓ
Núm. Ut. DENOMINACIÓ Amidament Preu Total
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14.1 u TREBALLS DE DESMUNTATGE DE XEMENEIES DE VENTILACIO
EXISTENTS A LA PLAÇA, TREBALLS DE DEMOLICIO I RETIRADA
AMB MITJANS MANUALS I MECANICS DE REIXES I SOSTRE I DE
PARETS D'OBRA I REVESTIMENT DE XAPA, INCLOS CARREGA DE
RUNES SOBRE CAMIO I TRANSPORT A ABOCADOR A
QUALSEVOL DISTANCIA I PAGAMENT DE CANON I TAXES
D'ABOCAMENT. 4,000 708,49 2.833,96

14.2 u RETIRADA DE PUNT DE LLUM I BALISSA AMB P.P. DE
CANALITZACIÓ ELÈCTRICA I DE CONNEXIONS EXISTENTS,
INCLOSA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT EXISTENT, I PAVIMENT
PERIMETRAL I POSTERIOR REPOSICIÓ AMB PANOT GRIS O
TERRATZO I TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL Ó CÀRREGA,
TRANSPORT A QUALSEVOL DISTÀNCIA I DESCÀRREGA A
ABOCADOR AUTORITZAT AMB PAGAMENT DE CÀNON INCLÒS I
TAXA D'ABOCAMENT. 3,000 35,90 107,70

14.3 m2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENT DE PEDRA, COL·LOCADES
SOBRE MORTER INCLÒS BASE DE FORMIGÓ DE QUALSEVOL
GRUIX, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TRIA I
ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS
O ALTRES SISTEMES I CÀRREGA DEL MATERIAL D'ENDERROC
PER AL SEU TRANSPORT.TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. 468,000 4,70 2.199,60

14.4 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA DEL MATERIAL PER AL SEU TRANSPORT AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 86,600 28,04 2.428,26

14.5 m3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2 M DE
FONDÀRIA AMB TERRES PROCEDENTS DE PRÈSTECS
INTERIORS, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 55,000 3,52 193,60

14.6 m2 BASE DE FORMIGÓ ARMAT, AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM I 16 CM DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
BARRES CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I
MANIPULADA A TALLER ME 15 X 15 CM D: 6 - 6 MM B 500 T 6 X 2,2
M, INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, ESTESA,
VIBRATGE, ACABAT REGLEJAT I P.P. DE REPLANTEIG,
ENCOFRAT I FORMACIÓ DE JUNTS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 80,000 12,72 1.017,60

14.7 u TREBALLS PER REPOSICIO DE JARDINERIA EXISTENT,
CONSISTENTS SUBMINISTRAMENT I REBLERT AMB TERRES
ADEQUADES I COMPACTACIO AL 95% DEL PM I APORTACIO DE
TERRA VEGETAL I PLANTACIO DE LA MATEIXA TIPOLOGIA DE
PLANTES I ARBUSTOS EXISTENTS, UN COP TAPATS ELS
FORATS DE VENTILACIO, INCLOS XARXA DE REG I
MANTENIMENT DURANT EL PRIMER ANY. 1,000 738,56 738,56

14.8 M2 PAVIMENT DE PEDRA NATURAL TIPUS CENIA, ABUIXARDADA, EN
LLOSES DE ESPECEJAMENT IDÈNTIC AL PAVIMENT ACTUAL DE
LA PLAÇA, DE 7 CM DE GRUIX, COL·LOCADES EN QUALSEVOL
POSICIÓ, A TRUC DE MACETA, AMB MORTER MIXT 1:2:10,
INCLOSES ZONES DE GUALS, AMB BASE DE CIMENT PORTLAND
DE 3 CM, REJUNTAT AMB BEURADA DE COLOR, AJUSTAMENT A
FAÇANA I NETEJA DE LA SUPERFICIE, INCLOSA LA FORMACIÓ
D'ESCOSSELLS, INCLOSES MERMES I POSADA A COTA DE TOT
TIPUS DE REGISTRES I ARQUETES. 404,000 83,56 33.758,24

14.9 m2 PAVIMENT DE LLAMBORDES GRANÍTIQUES DE 20X10X10 CM DE
GRUIX APROX. A ESCOLLIR PER LA DF, ABUIXARDADA,
COL·LOCADES EN QUALSEVOL POSICIÓ, A TRUC DE MACETA,
AMB MORTER MIXT 1:2:10, INCLOSES ZONES DE GUALS, AMB
BASE DE CIMENT PORTLAND DE 3 CM, REJUNTAT AMB
BEURADA , AJUSTAMENT I NETEJA DE LA SUPERFICIE, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, REBLERT DE JUNTS AMB
SORRA FINA O MORTER, AJUSTAMENTS I POSADA A COTA DE
TOT TIPUS DE REGISTRES I ARQUETES. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 132,000 50,20 6.626,40

14.10 m2 REIXA GALVANITZADA D'ENTRAMAT D'ACER DE 10X40 MM DE
PAS DE MALLA, AMB MARC DE PASSAMÀ D'ACER I PLATINES
PORTANTS DE 30X3 MM, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, INCLÓS
PART PROPORCIONAL D'ESTRUCUTRA DE SUPORTS AMB
PERFILS IPE 140 I PLETINES I PERNS D'ANCORATGE A MUR DE
FORMIGÓ, TOT INCLÓS COMPLETAMENT ACABAT. 13,700 224,58 3.076,75

14.11 U XEMENEIA DE SORTIDA A PLAÇA DE 10,2X1,75X2,30 M, D'ACORD
AMB DETALLS DE PLÀNOLS, FORMADA PER ESTRUCTURA DE
SUPORT A BASE DE PERFILS TUBULAR D'ACER DE 100X100X4
MM CADA 60 CM I 4 PERFILS CORREGUTS DE 100X100X4 MM,
XAPA CORTEN DE 4 MM DE GRUIX I REIXES DE SORTIDA DE
10,20X0,6 M A BASE DE LAMES D'ACER CORTEN DE 6 CM
D'AMPLADA I 5 MM DE GRUIX SEPARADES 5 CM. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 3,000 4.258,05 12.774,15
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14.12 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIO DE PUNT DE LLUM COMPLET AMB
COLUMNA DE 4 M D'ALÇADA I LUMINÀRIA ABAHJUR DE SOCELEC
O EQUIVALENT, AMB LÀMPADA DE VHM DE 50 W I EQUIP
AUXILIAR, INCLOS FONAMENT AMB FORMIGÓ HM-20 DE
60X60X80 CM AMB PERNS D'ANCORATGE DE 50 CM I 22 MM DE
DIAMETRE. 3,000 3.486,12 10.458,36

14.13 u BANC SENSE RESPATLLER, DE 238 CM DE LLARGADA I 41 CM
D'ALÇADA, TIPUS NEOBARCINO Ó EQUIVALENT, IDÈNTIC A
L'EXISTENT A LA PLAÇA. INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL·LOCACIÓ I ANCORATGE A MUR DE FORMIGÓ AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES. INCLÓS P.P. DE PLETINES I PERNS
D'ANCORATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 3,000 386,52 1.159,56

14.14 m CANALITZACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC, INCLOSA
EXCAVACIÓ, SORRA, TUB DE PEAD DE DN 110 MM, LÀMINA DE
PLÀSTIC PER A SENYALITZACIÓ I REBLERT COMPACTAT DE
RASES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS. 37,400 7,85 293,59

14.15 u ARQUETA DE REGISTRE PER A CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT,
TOT INCLÒS, SEGONS PLÀNOLS. 2,000 130,75 261,50

14.16 m CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ
4X6 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT
INCLÒS. 37,400 4,57 170,92

14.17 m CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ PER A XARXA
D'ENLLUMENAT. INCLOU CONNEXIONS I PROVES,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS. 34,000 3,94 133,96

14.18 u CONNEXIÓ A PUNT DE LLUM EXISTENT (INSTAL·LACIÓ DE
POTÈNCIA I DE POSADA A TERRA), INCLOS MATERIAL, MÀ
D'OBRA I MITJANS NECESSARIS PER A LA CONNEXIÓ A PUNT DE
LLUM.TOT INCLÓS. 1,000 196,35 196,35

14.19 u REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT
PER A UN ARMARI DE POTÈNCIA A LEGALITZAR INFERIOR O
IGUAL A 5 KW; VISAT PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL
INCLOENT EL CERTIFICAT FINAL D'OBRA; PRESENTACIÓ A ICICT
O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA; LLIURAMENT
DE L'ACTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE I DE LES
INSTAL·LACIONS. TOT INCLÒS. 1,000 850,00 850,00

TOTAL CAPÍTOL Núm. 14 URBANITZACIÓ: 79.279,06
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15.1 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS DURANT
L'EXECUCIO DE LES OBRES. 1,000 155.112,96 155.112,96

TOTAL CAPÍTOL Núm. 15 IMPREVISTOS: 155.112,96

CAPÍTOL Núm. 15 IMPREVISTOS
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16.1.- EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

16.1.1 U PARELL DE BOTES DIELECTRIQUES RESISTENTS A LA HUMITAT,
DE PELL RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL
ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTATICA, FALCA
AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE
DESPRENDIMENT RAPID, SENSE FERRAMENTA METAL.LICA,
AMB PUNTERA REFORÇADA, HOMOLOGADES SEGONS DIN 4843 5,000 10,28 51,40

16.1.2 U PARELL DE BOTES DE SEGURETAT RESISITENTS A LA HUMITAT,
DE PELL RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL
ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTATICA, FALCA
AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE
DESPRENDIMENT RAPID, AMB PLANTILLES I PUNTERA
METAL.LIQUES, HOMOLOGADES SEGONS MT-5, CLASSE I, GRAU
A 26,000 12,06 313,56

16.1.3 U CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, DE POLIETILE, AMB
UN PES MAXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS MT-1 CLASSE N
I E-AT 26,000 2,58 67,08

16.1.4 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB
ARNES I ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS MT-2,
CLASSE D 26,000 9,80 254,80

16.1.5 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTANDARD, AMB
MUNTURA UNIVERSAL HOMOLOGADA SEGONS MT-16, AMB
VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT
HOMOLOGAT SEGONS MT-17, CLASSE D 26,000 5,17 134,42

16.1.6 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL AOXIACETILENIC, AMB
MUNTURA UNIVERSAL DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE
PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE
COLOR DIN-5, HOMOLOGATS SSEGONS BS-1542 26,000 7,35 191,10

16.1.7 U PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELECTRICA, AMB MARC
ABATIBLE DE MA I SUPORT DE POLIESTER REFORÇAT AMB
FIBRA DE VIDRE VULCANITZADA D'1,35 MM DE GRUIX, AMB
VISOR INACTINIC SEMIFOSC AMB PROTECCIO DIN 12 6,000 4,47 26,82

16.1.8 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS
TOXICS, HOMOLOGADA SEGONS MT-9 26,000 0,47 12,22

16.1.9 U PARELL DE GUANTS PER A US GENERAL, AMB PALMELL,
ARTELLS, UNGLES I DITS INDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA
MA I MANIGUET DE COTO, FOLRE INTERIOR I SUBJECCIO
ELASTICA AL CANELL 26,000 1,24 32,24

16.1.10 U PARELL DE GUANTS D'ALTA RESISTENCIA AL TALL I A
L'ABRASSIO PER A FERRALISTA, AMB DITS I PALMELL DE
CAUTXU RUGOS SOBRE SUPORT DE COTO I SUBJECCIO
ELASTICA AL CANELL 6,000 2,35 14,10

16.1.11 U PARELL DE GUANTS DIELECTRICS PER A BAIXA TENSIO, DE
CAUTXU, AMB MANIGUETS FINS A MIG AVANTBRAÇ,
HOMOLOGATS SEGONS MT-4, CLASSE II, PER A 1000 V, COM A
MAXIM 5,000 20,48 102,40

16.1.12 U PARELL DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA, AMB SOLA
ANTILLISCANT I FOLRADES DE NILO RENTABLE 2,000 3,42 6,84

Total 16.1.- 16.01 EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL: 1.206,98

16.2.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

16.2.1 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M
D'AMPLARIA I 2 M D'AL€ARIA, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER
GALVANITZAT, PER A TANCA MOBIL DE MALLA METAL.LICA I AMB
EL DESMUNTATGE INCLOS 1,000 120,15 120,15

16.2.2 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT, D'1 M
D'AMPLARIA I 2 M D'AL€ARIA, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER
GALVANITZAT, PER A TANCA MOBIL DE MALLA METAL.LICA I AMB
EL DESMUNTATGE INCLOS 1,000 32,71 32,71

16.2.3 M TANCA DE 2 M D'ALÇADA DE PLANXA NERVADA D'ACER
GALVANITZAT, SUPORTS AMB PERFIL IPN 120 COL·LOCATS
CADA 3 M AMB DAU DE FORMIGÓ, INCLÒS MUNTATGE I
DESMUNTATGE. 126,000 52,36 6.597,36
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16.2.4 m2 PROTECCIÓ HORITZONTAL SOTA L'ENCOFRAT DE SOSTRES
AMB XARXA DE FIL TRENAT DE POLIAMIDA NO REGENERADA,
DE TENACITAT ALTA, DE 4 MM DE DIÀMETRE I 80X80 MM DE PAS
DE MALLA, AMB CORDA PERIMETRAL DE POLIAMIDA  DE 12 MM
DE DIÀMETRE NUADA A LA XARXA, UNIDA A L'ESTRUCTURA DE
SOTAPONTS DE L'ENCOFRAT MITJANÇANT GANXOS METÀL·LICS
CADA METRE, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 6.417,300 1,37 8.791,70

16.2.5 M2 PROTECCIÓ HORITZONTAL D´OBERTURES, AMB FUSTA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS 14,000 8,53 119,42

16.2.6 m2 PROTECCIÓ COL·LECTIVA HORITZONTAL D'OBERTURES AMB
XARXA PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA
CAIGUDES, DE FIL TRENAT DE POLIAMIDA NO REGENERADA, DE
TENACITAT ALTA, DE 4 MM DE DIÀMETRE, 80X80 MM DE PAS DE
MALLA, CORDA PERIMETRAL DE POLIAMIDA DE 12 MM DE
DIÀMETRE NUADA A LA XARXA, FIXADA AMB FLEIX I TACS
D'EXPANSIÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 230,000 4,84 1.113,20

16.2.7 M2 PLATAFORMA METAL.LICA PER A PAS DE VEHICLES PER SOBRE
DE RASES, INFERIORS A 1 M D'AMPLARIA, DE PLANXA D'ACER
DE 12 MM DE GRUIX I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS 60,000 8,72 523,20

16.2.8 M LINIA VERTICAL DE SEGURETAT PER A L'ANCORATGE I
DESPLA€AMENT DELS CINTURONS DE SEGURETAT, AMB CORDA
DE POLIAMIDA DE 16 MM DE D I ANCORATGES AUTOBLOCANTS
DE FIXACIO DELS MOSQUETONS DELS CINTURONS I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS 14,000 3,79 53,06

16.2.9 M LINIA HORITZONTAL DE SEGURETAT PER A L'ANCORATGE I
DESPLA€AMENT DELS CINTURONS DE SEGURETAT, AMB CORDA
DE POLIAMIDA DE 16 MM DE D I ANCORATGES AUTOBLOCANTS
DE FIXACIO DELS MOSQUETONS DELS CINTURONS I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS 49,000 5,75 281,75

16.2.10 M BARANA DE PROTECCIO PER PROTECCIÓ FORJATS I ESCALES,
AMB TRAVESSERS DE TAULO DE FUSTA, FIXADA A SUPORTS
AMB MUNTANTS METAL.LICS DE MORDASSA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS 390,700 5,81 2.269,97

16.2.11 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CARREGA, AMB PRESSIO
INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS 3,000 22,18 66,54

16.2.12 u SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE SISTEMA DE VENTILACIÓ
FORÇADA I IL.LUMINACIÓ EN ZONES DE TREBALL SOTA FORJAT,
INCLÓS MAQUINÀRIA, ACCESSORIS, I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER GARANTIR LA CORRECTA VENTILACIÓ DE
L'AIRE, IL.LUMINACIÓ I CONDICIONS DE SALUBRITAT A LA ZONA
DE TREBALL. INCLÚS DESMUNTATGE POSTERIOR DE TOTA LA
INSTAL.LACIÓ. 1,000 15.000,00 15.000,00

Total 16.2.- 16.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA: 34.969,06

16.3.- SENYALITZACIONS

16.3.1 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM D'AL€ARIA 18,000 6,63 119,34

16.3.2 U LLUMENERA AMB LAMPADA INTERMITENT DE COLOR AMBRE,
AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE
INCLOS 16,000 19,65 314,40

16.3.3 U GARLANDA LLUMINOSA DE 25 M DE LLARGARIA, 6 LAMPADES,
AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE
INCLOS 5,000 61,61 308,05

16.3.4 U PLACA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT LABORAL, DE
PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA
MECANICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS 3,000 19,47 58,41

16.3.5 U PLACA REFLECTORA RECTANGULAR DE 95X195 CM, PER A
SENYALS DE TRANSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS 3,000 147,85 443,55

16.3.6 U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIAMETRE, PER A
SENYALS DE TRANSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS 3,000 31,64 94,92

16.3.7 U PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A
SENYALS DE TRANSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS 3,000 28,30 84,90

Total 16.3.- 16.03 SENYALITZACIONS: 1.423,57

16.4.- INSTAL.LACIONS

16.4.1 u INSTAL.LACIÓ PROVISIONAL DE SANEJAMENT PER CASETES
D'OBRA 1,000 315,00 315,00

CAPÍTOL Núm. 16 SEGURETAT I SALUT
Núm. Ut. DENOMINACIÓ Amidament Preu Total

Pàgina 34Projecte per la conversió a aparcament convencional de l'aparcament de la plaça Jaume I.
AMT-Ajuntament de Tarragona



16.4.2 u ESCOMESA PROVISIONAL AIGUA PER CASETES D'OBRA 1,000 250,00 250,00

16.4.3 u ESCOMESA PROVISIONAL D'ELECTRICITAT PER CASETES
D'OBRA 1,000 350,00 350,00

16.4.4 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA
TERCIARI, DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE
SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB
BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE
DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN, DESMUNTATGE INCLÒS 1,000 73,73 73,73

16.4.5 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA
TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE
SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB
BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE
DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN, DESMUNTATGE INCLÒS 1,000 73,92 73,92

16.4.6 u PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT
DE COURE 300 µM DE GRUIX, DE 1500 MM LLARGÀRIA DE 14,6
MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS 1,000 23,72 23,72

Total 16.4.- 16.04 INSTAL.LACIONS: 1.086,37

16.5.- INSTAL.LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR

16.5.1 mes LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR DE
6X2,3X2,6 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE 35 MM DE
GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT AMB
AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB
INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA, AIGÜERA DE 2 PIQUES AMB
AIXETA I TAULELL, AMB INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL 12,000 161,56 1.938,72

16.5.2 mes LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE
8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE
POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS
AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL·LES D'ACER
GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER
FENÒLIC, AMB INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL 12,000 172,57 2.070,84

16.5.3 mes LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS DE
3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE
POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS
AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL·LES D'ACER
GALVANITZAT, AMB INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO
COL·LECTIU AMB 3 AIXETES, 2 PLAQUES TURQUES, 2 DUTXES,
MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY, AMB INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I
PROTECCIÓ DIFERENCIAL 12,000 247,42 2.969,04

16.5.4 u AMORTITZACIÓ DE MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR DE
6X2,3X2,6 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE 35 MM DE
GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT AMB
AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB
INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA, AIGÜERA DE 2 PIQUES AMB
AIXETA I TAULELL, AMB INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 1,000 1.116,28 1.116,28

16.5.5 u AMORTITZACIÓ DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE
8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE
POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS
AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL·LES D'ACER
GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER
FENÒLIC, AMB INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 1,000 1.513,55 1.513,55

16.5.6 u AMORTITZACIÓ DE MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS DE
3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE
POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS
AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL·LES D'ACER
GALVANITZAT, AMB INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO
COL·LECTIU AMB 3 AIXETES, 2 PLAQUES TURQUES, 2 DUTXES,
MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY, AMB INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I
PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS 1,000 1.312,91 1.312,91
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16.5.7 u ARMARI METÀL·LIC INDIVIDUAL DE DOBLE COMPARTIMENT
INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS 5,000 58,56 292,80

16.5.8 u BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA,
AMB CAPACITAT PER A 5 PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS 2,000 22,31 44,62

16.5.9 u RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE
CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 1,000 54,97 54,97

16.5.10 u TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,5 M DE
LLARGÀRIA I 0,8 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10
PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 1,000 30,14 30,14

16.5.11 u PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS, DE 60X45 CM,
COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 1,000 55,49 55,49

16.5.12 u NEVERA ELÈCTRICA, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCADA I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 1,000 115,10 115,10

16.5.13 h MÀ D'OBRA PER A NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS 50,000 20,26 1.013,00

Total 16.5.- 16.05 INSTAL.LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR: 12.527,46

16.6.- FORMACIÓ SOBRE SEGURETAT I MEDICINA PREVENTIVA

16.6.1 u MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA FARMACIOLA AMB EL
CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 4,000 75,83 303,32

16.6.2 u FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL CONTINGUT
ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT
EN EL TREBALL 1,000 113,76 113,76

16.6.3 u RECONEIXEMENT MÈDIC 20,000 35,25 705,00

16.6.4 u REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT CONSTITUÏT PER
6 PERSONES 12,000 125,26 1.503,12

16.6.5 u FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT PER ALS RISCOS
ESPECÍFICS DE L'OBRA 20,000 131,07 2.621,40

Total 16.6.- 16.06 FORMACIÓ SOBRE SEGURETAT I MEDICINA PREVENTIVA: 5.246,60

TOTAL CAPÍTOL Núm. 16 SEGURETAT I SALUT: 56.460,04

CAPÍTOL Núm. 16 SEGURETAT I SALUT
Núm. Ut. DENOMINACIÓ Amidament Preu Total
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

1 DEMOLICIONS I ENDERROCS 107.277,74

2 ESTRUCTURA 717.024,15

2.1.- Enderrocs 20.375,70

2.1.1.- Fonaments 10.217,42

2.1.2.- Forjats existents 10.158,28

2.2.- Reforços 89.016,99

2.2.1.- Fonaments 6.137,47

2.2.2.- Pilars 82.879,52

2.3.- Estructura nova 569.060,48

2.3.1.- Soleres i murs 20.220,87

2.3.2.- Estructura metàl·lica 58.134,55

2.3.3.- Estructura de formigó 490.705,06

2.4.- Modificacions en forjats existents 38.570,98

2.4.1.- Estructura metàl·lica 32.224,45

2.4.2.- Estructura de formigó 6.346,53

3 TANCAMENTS, DIVISÒRIES I REVESTIMENTS 332.295,01

4 PAVIMENTS 190.403,81

5 SANEJAMENT, DRENATGE I FONTANERIA 22.709,11

6 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 104.963,96

7 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 151.111,86

8 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 77.413,88

9 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 400.486,48

9.1.- Instal·lació ventilació aparcament 323.324,85

9.2.- Instal·lació ventilació grup electrogen 19.844,20

9.3.- Ventilació sobrepressió escales protegides 48.998,68

9.4.- Regulació i electricitat ventilació 8.318,75

10 CONTROL DE VEHICLES 292.976,36

10.1.- SISTEMA DE GUIAT DE PLAÇES 44.193,60

10.2.- SISTEMA SIC PACK 90.191,84

10.3.- SISTEMA DE CCTV, MEGAFONIA I CONTROL 122.004,73

10.4.- SISTEMA DE INTERFONIA 36.586,19

11 SEGURETAT I ALARMA 2.520,23

12 ASCENSOR I NUCLIS D'ESCALA 31.549,03

13 SENYALITZACIÓ 21.384,52

14 URBANITZACIÓ 79.279,06
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15 IMPREVISTOS 155.112,96

16 SEGURETAT I SALUT 56.460,04

16.1.- EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL 1.206,98

16.2.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 34.969,06

16.3.- SENYALITZACIONS 1.423,57

16.4.- INSTAL.LACIONS 1.086,37

16.5.- INSTAL.LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR 12.527,46

16.6.- FORMACIÓ SOBRE SEGURETAT I MEDICINA PREVENTIVA 5.246,60

TOTAL 2.742.968,20

El Pressupost d'Execució Material de les obres s'eleva a la quantitat de DOS MILIONS SET-CENTS QUARANTA-DOS MIL
NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS.

Tarragona, febrer de 2.011

Rafael Cabré i Villalobos
L'enginyer-autor del projecte
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Capítol 1 DEMOLICIONS I ENDERROCS 107.277,74

Capítol 2 ESTRUCTURA 717.024,15

Capítol 2.1 Enderrocs 20.375,70

Capítol 2.1.1 Fonaments 10.217,42

Capítol 2.1.2 Forjats existents 10.158,28

Capítol 2.2 Reforços 89.016,99

Capítol 2.2.1 Fonaments 6.137,47

Capítol 2.2.2 Pilars 82.879,52

Capítol 2.3 Estructura nova 569.060,48

Capítol 2.3.1 Soleres i murs 20.220,87

Capítol 2.3.2 Estructura metàl·lica 58.134,55

Capítol 2.3.3 Estructura de formigó 490.705,06

Capítol 2.4 Modificacions en forjats existents 38.570,98

Capítol 2.4.1 Estructura metàl·lica 32.224,45

Capítol 2.4.2 Estructura de formigó 6.346,53

Capítol 3 TANCAMENTS, DIVISÒRIES I REVESTIMENTS 332.295,01

Capítol 4 PAVIMENTS 190.403,81

Capítol 5 SANEJAMENT, DRENATGE I FONTANERIA 22.709,11

Capítol 6 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 104.963,96

Capítol 7 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 151.111,86

Capítol 8 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 77.413,88

Capítol 9 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 400.486,48

Capítol 9.1 Instal·lació ventilació aparcament 323.324,85

Capítol 9.2 Instal·lació ventilació grup electrogen 19.844,20

Capítol 9.3 Ventilació sobrepressió escales protegides 48.998,68

Capítol 9.4 Regulació i electricitat ventilació 8.318,75

Capítol 10 CONTROL DE VEHICLES 292.976,36

Capítol 10.1 SISTEMA DE GUIAT DE PLAÇES 44.193,60

Capítol 10.2 SISTEMA SIC PACK 90.191,84

Capítol 10.3 SISTEMA DE CCTV, MEGAFONIA I CONTROL 122.004,73

Capítol 10.4 SISTEMA DE INTERFONIA 36.586,19

Capítol 11 SEGURETAT I ALARMA 2.520,23

Capítol 12 ASCENSOR I NUCLIS D'ESCALA 31.549,03

Capítol 13 SENYALITZACIÓ 21.384,52

Capítol 14 URBANITZACIÓ 79.279,06

Capítol 15 IMPREVISTOS 155.112,96

Capítol 16 SEGURETAT I SALUT 56.460,04

Capítol 16.1 EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL 1.206,98

Capítol 16.2 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 34.969,06

Capítol 16.3 SENYALITZACIONS 1.423,57

Capítol 16.4 INSTAL.LACIONS 1.086,37

Capítol 16.5 INSTAL.LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR 12.527,46

Capítol 16.6 FORMACIÓ SOBRE SEGURETAT I MEDICINA PREVENTIVA 5.246,60

Projecte: Projecte per la conversió a aparcament convencional de l'aparcament de la plaça
Jaume I.
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Pressupost d'Execució Material 2.742.968,20
13% de Despeses Generals 356.585,87

6% de Benefici Industrial 164.578,09

3.264.132,16
I.V.A.: 18% 587.543,79

Pressupost de Execució per Contracta 3.851.675,95

Puja el Pressupost d'Execució per Contracta a l'expressada quantitat de TRES MILIONS VUIT-CENTS CINQUANTA-U MIL
SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS.

Tarragona, febrer de 2.011
L'enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré i Villalobos

Projecte: Projecte per la conversió a aparcament convencional de l'aparcament de la plaça
Jaume I.
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